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DESIGN DATA

STRUCTURAL DESIGN IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING US CODES:
UFC 1-200-01 — DESIGN — GENERAL BUILDINGS REQUIREMENTS, AUG. 2010
UFC 3-310-01 — STRUCTURAL ENGINEERING, 27 JAN. 2010
UFC 3-310-04 — SEISMIC DESIGN FOR BUILDINGS, CHG 1, 27 JAN. 2010
1BC2009 — INTERNATIONAL BUILDING CODE, 2009
ASCE7-05 — MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES,
2005
F. ACI318-08 — BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE, 2008
G. AISC360-05 — SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS, 2005
2. STRUCTURAL DESIGN IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING ITALIAN CODES:
TECHNICAL NORMS FOR THE CALCULATION, EXECUTION AND TESTING OF NORMAL
AND PRESTRESSED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND STEEL STRUCTURES
(LAW 1088 — 5/11/1971)
TECHNICAL NORMS FOR SEISMIC DESIGN (LAW 64 — 2/11/1974)
UNIFIED TECHNICAL STRUCTURAL CONSTRUCTION CRITERIA (DM 14/01/2008)
INSTRUCTIONS FOR THE APPLICATION OF THE NEW CONSTRUCTION CRITERIA
(CIRC.617 — 02/02/2009)
B. DESIGN LOADS:
LVE LDADS 2.0 kN/sqm

mo o w>

>

L T

CONCRETE CONSTRUCTION NOTES

CAST IN PLACE CONCRETE:

A. NON STRUCTURAL CONCRETE

B. STRUCTURAL CONCRETE
REINFORCEMENT:

A. B450C, YIELD STRENGTH fy=450 MPa

3. STRUCTURAL STEEL:

A. S355, YIELD STRENGTH fy=355 MPa

#. CONCRETE COVER

CONCRETE THICKNESS COVERING REINFORCEMENT SHALL NOT BE LESS THAN ONE BAR

IAMETER AND NOT LESS THAN SPECIFIED IN THE EXAMPLES LISTED BELOW.

A CAST IN PLACE CONCRETE (NOT PRESTRESSED)

+  CONCRETE CAST AGAINST EARTH 80 MM

s CONCRETE CAST AGAINST FORMS AND EXPOSED TO WEATHER 50

MM

+  CONCRETE CAST AGAINST FORMS AND NOT EXPOSED TO WEATHER:

SLABS, JOISTS, WALLS 25 MM

BEAMS AND COLUMNS (PRIMARY REINFORCEMENT, STIRRUPS, COLLARS,

SPIRALS) 40 MM
CURVED AND PLANE SHELL STRUCTURES

BARS > 918 30 MM
BARS < #18 AND MESH 30 MM

REINF. BARS SHALL BE SPACED HORIZONTALLY NOT LESS THAN 25MM OR

RE-BAR DIAMETER, WHICHEVER IS LESS.

ALL EXPOSED CONCRETE EDGES SHALL BE CHAMFERED 15 MILLIMETERS OR AS

SHOWN.

[l NO CONCRETE SHALL BE PLACED UNTIL ALL EMBEDDED WORK AND EXCAVATION

HAVE BEEN INSPECTED BY THE QUALITY CONTROL ORGANIZATION.

THE CONTRACTING OFFICER SHALL BE NOTIFIED 24 HOURS IN ADVANCE OF THE

INSPECTION.

ALL REINFORCING STEEL SHALL BE HELD SECURELY IN PLACE TO PREVENT

DISLOCATION DURING THE CONCRETE POURING OPERATIONS.

. BUILDING 2103 ROOF DIAPHRAGM WILL CONSIST OF A 20 CM DEEP R.C. SLAB
LIGHTENED WITH HOLLOW CLAY BLOCKS, INCLUDING 5 CM OF CONTINUOUS
CONCRETE TOPPING.

. BLDG 2103 GROUND FLOOR IS MADE BY A CONTINUOUS REINFORCED SLAB ON
GRADE 20 CM THICK.

. CONTRACTOR SHALL USE STRUCTURAL DRAWINGS IN CONJUNCTION WITH CIVIL,
ARCHITECTURAL, MECHANICAL, PLUMBING, FIRE PROTECTION AND ELECTRICAL
DRAWINGS IN ORDER TO PREPARE SHOP DRAWINGS. CONTRACTOR SHALL
COORDINATE THE REQUIREMENTS OF THE WORK OF OTHER TRADES AS TO
SLEEVES, INSERTS, HOLES, HANGARS, CHASES, ANCHORS, ETC. SHOP DRAWINGS
SHALL INCLUDE ALL HOLES FOR MECHANICAL, FP, ELECTRICAL AND TELECOMM
SERVICE PENETRATIONS SO THAT NO HOLES SHALL BE DONE AFTER THE
CONSTRUCTION OF THE CONCRETE STRUCTURES.

€12/15 - f'c=15 MPa
€25/30 — f'c=30 MPa STEEL FOR

S

12. ELECTRICAL CONDUIT, INSERTS, BOXES AND OTHER ITEMS TO BE EMBEDDED IN
CONCRETE WORK SHALL BE COORDINATED AND PLACED BEFORE CONCRETE IS
PLACED. MAINTAIN THREE DIAMETERS CLEARANCE BETWEEN CONDUITS. SEE
MECHANICAL AND ELECTRICAL DWGS.

STEEL CONSTRUCTION NOTES

1. ALL STRUCTURAL SHAPES, BARS, PLATES AND RODS SHALL CORRESPOND TO UNI
STANDARD EN 10025, EN 10210, EN 10219-1 ALL HAVING CE MARKING. ALL
SHAPES SHALL CORRESPOND TO THE FOLLOWING:

*  STEEL TYPE S 235, YIELDING fyk=235 MPo, ULTIMATE TENSILE STRENGTH
ftk=360 MPa — WELDABLE — ZINC COATED.

2. ALL FASTENERS FOR STRUCTURAL CONNECTIONS (UNI EN 898—1 AND UNI
5592:1968 AND EN ISO 4016:2002) SHALL BE CLASS 8.8 WITH THE FOLLOWING
PROPERTIES :

*  YIELDING fyb=640 MPa
*  TENSILE STRENGTH ftk=800 MPg

3. ALL ANCHOR BOLTS SHALL BE FABRICATED FROM STEEL CONFORMING TO UNE
3740.

4. FASTENERS FOR CONNECTIONS SHALL CORRESPOND TO UNE EN ISO 4016 AND
UNI 5592.

5. DNLY SHOP WELDING SHALL BE PERMITTED, PERFORMED BY WELDERS QUALIFIED
IN ACCORDANCE WITH UNI EN 287 FOR MANUAL OR SEMIAUTOMATIC WELDING
PROCEDURES OR EN 1418 FOR AUTOMATIC WELDING PROCEDURES. WELDING
PROCEDURES SHALL BE QUALIFIED TO UNI EN ISO 14555.

6. NO HOLES OR NOTCHES SHALL BE ALLOWED IN STRUCTURAL STEEL FOR PIPING,
DUCTWORK, CONDUIT, ETC. WITHOUT APFROVAL OF THE CONTRACTING OFFICER.

7. BOLT HOLES SHALL NOT BE CUT OR ENLARGED BY FLAME CUTTING IN THE FIELD.

8. ALL STEEL MEMBERS SHALL BE ZINC COATED.

8. GROUT FOR BEARING PLATES SHALL BE NON—SHRINK, NON-METALLIC GROUT AS
SPECIFIED . MIX AND PLACE IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S WRITTEN
INSTRUCTIONS. RAM INTO PLACE TO PROVIDE FULL CONTACT BETWEEN THE BASE
PLATE AND THE COLUMN PIER. GROUT SHALL HAVE A MINUMUM CYL.STRENGTH OF
40 MPa.

10. ALL WELDINGS CARRIED OUT ON SITE SHALL BE COATED BY THE USE OF AN
EPOXY ZINC BASED PROTECTIVE PAINT APPROVED BY THE CONTRACTING OFFICER.
BEFORE THE APPLICATION, THE SURFACE THAT SHALL RECEIVE PROTECTIVE LAYER
SHALL BE CLEANED AND PRIMED WITH A ZINC BASED PRIMER IN ACCORDANCE
WITH THE TECHNICAL INSTRUCTIONS BY PAINT MANUFACTURER.

UNIT_MEASURE DIMENSION NOTE

1. CONCRETE AND STEEL DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN CM AND MM RESPECTIVELY.
VERTICAL ALTIMETRIC ELEVATIONS ARE EXPRESSED IN M.

DATI DI PROGETTO

1. IL PROGETTO STRUTTURALE E' STATO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLE SEGUENTI

NOTE

NORMATIVE AMERICANE:

A UFC 1-200-01 - REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE, AGO. 2010

B. UFC 3-310-01 — INGEGNERIA STRUTTURALE, MOD.1, 27 GEN. 2010

C. UFC 3-310-04 — PROGETTO SISMICO DEGLI EDIFICI, 27 GEN. 2010

0. IBC2009 — NORME INTERNAZIONALI DELLE COSTRUZIONI, 2009

E. ASCE7-05 — CARICHI MINIMI DI PROGETTO PER EDIFICI ED ALTRE STRUTTURE,
2005

F. ACI318-08 — REQUISITI DI PROGETTO PER CALCESTRUZZO ARMATO, 2008

G. AISC360-05 — SPECIFICHE PER EDIFICI IN ACCIAIO STRUTTURALE, 2005

. IL PROGETTO E* STATO ESEGUITO IN CONFORMITA® ALLE SEGUENTI NORMATIVE

TTALANE
L NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L'ESECUZIONE E IL COLLAUDO DI
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E DI
STRUTTURE IN ACCIIIO (LEGGE 1086 — 5/11/1971)
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (LEGGE 64 —
2/11/1974)
TESTO UNICO SULLE COSTRUZIONI (DM 14/01,/2008)
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZION! (CIRC.617 — 02/02/2009)
CARICHI DI PROGETTO:

CARICHI VARUBLLI 2.0 KN/smq

>

o

SN

DI COSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO

1.

3

4.

CALCESTRUZZO IN OPERA:

A. CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B. CALCESTRUZZO STRUTTURALE
ARMATURE:

A B450C, LIMITE ELASTICO  fy=450 MPa
ACCIAIO STRUTTURALE:
A 5355, LIMITE ELASTICO

COPRIFERRI

| COPRIFERR! MINIMI DOVRANNO ESSERE NON MINORI DI UN DIAMETRO, E

COMUNQUE NON MINOR! DI QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO:

A CALCESTRUZZO IN OPERA (NON PRECOMPRESSO)

. GETTATO CONTRO TERRA 80 MM

. A CONTATTO CON IL TERRENO 50 MM

. GETTATO CONTRO CASSERO E NON ESPOSTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI:

a. SOLETTE, TRAVETTI, PARETI 25 WM

b. TRAVI E PILASTRI (ARMATURE LONGITUDINALI, STAFFE, COLLARI, SPIRALI)

40 MM
c STRUTTURE CURVE E A GUSCIO
BARRE > 018 30 MM
BARRE < #18 E RET/ 30 MM

GLI INTERFERR/ NON SARANNO INFERIORI A 25 MM O AL DIAMETRO DELLA BARRA
SE MINORE.
TIUTTI GLI SPIGOLI ESPOSTI DI CALCESTRUZZO SARANNO SMUSSATI DI 15 MM SE
NON DIVERSAMENTE INDICATO.
NON SI ESEGUIRANNO GETTI DI CALCESTRUZZO FINCHE® TUTTI GLI ELEMENTI £ GLI
SCAVI NON SARANNO ISPEZIONAT/ DAL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI QUALITA'.
L'UFFICIALE CONTRAENTE DOVRA' ESSERE AWISATO DEL GETTO 24 ORE PRIMA
DELL'ISPEZIONE.
TUTTE LE ARMATURE SARANNO SALDAMENTE BLOCCATE PER EVITARNE LO
SPOSTAMENTO DURANTE LE OPERAZIONI DI GETTO.
IL SOLAIO DELLEDIFICIO 2103 SARA’ DI TIPO COLLABORANTE, D/ SPESSORE 20
CM INCLUSA LA CAPPA CONTINUA DI CLS ARMATO E ALLEGGERITO CON BLOCCHI
DI LATERIZIO FORATO.
LA SOLETTA A TERRA SARA’ IN CALCESTRUZZO ARMATO, DI SPESSORE 20 CM.
L'APPALTATORE DOVRA® UTILIZZARE | DISEGNI STRUTTURALI INSIEME Al CIVILI,
ARCHITETTONICI, MECCANICI, IDRAULIC), ELETIRICI, TELECOMUNICAZIONI E
PROTEZIONE INCENDIO PER PREPARARE | DISEGNI DI CANTIERE. DOVRA® INOLTRE
COORDINARE IL LAVORO DEI SUBAPPALTATORI PER ATTRAVERSAMENTI, INSERT,
FORI, ANCORAGG! ETC.

C12/15 - fe=15 MPa
C25/30 - £c=30 MPaACCIAIO PER

fy=355 MPa

11.

12.

1

2

© ®

S

1.

| DISEGNI DI CANTIERE DOVRANNO INCLUDERE LE FOROMETRIE MECCANICHE,
ANTINCENDIO, ELETTRIHE, E TELECOMUNICAZIONI, PER EVITARE LA REALIZZAZIONE
DI FOROMETRIE NELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO.

LE CANALINE ELETIRICHE, GLI INSERTI, LE CASSETIE ED ALTRI ELEMENTI DA
ANNEGARE NEL CALCESTRUZZO DOVRANNO ESSERE COORDINATI E COLLOCATI
PRIMA CHE IL CALCESTRUZZO SIA POSTO IN OPERA. MANTENERE TRE DIAMETR! DI
SPAZID TRA LE CANALINE. FARE RIFERIMENTO Al GRAFICI MECCANICI ED ELETTRICI.

NOTE DI COSTRUZIONE DELL'ACCIAI0

TUTTI | PROFILI STRUTTURALI, BARRE, PIASTRE E TIRANTI SARANNO CONFORMI ALLA
UNI EN 10025, EN 10210, EN 10219—1, E AVRANNO TUTTI LA MARCHIATURA CE.
TUTTI | SOPRA CITATI ELEMENTI AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

. ACCIAIO TIPO S 235, LIMITE ELASTICO fyk=235 MPa, RESISTENZA ULTIMA

ftk=360 MPa — SALDABILE — ZINCATO.

TUTTI | BULLONI PER LE UNIONI STRUTTURALI (UNI EN 8981, UNI 5592:1968 £
EN IS0 4016:2002) SARANNO DI CLASSE 8.8, £ AVRANNO PERTANTO LE
SEGUENTI PROPRIETA':

. LIMITE ELASTICO fyb=640 MPa

. RESISTENZA ULTIMA ftk=800 MPa
1 TIRAFONDI SARANNO REALIZZATI IN ACCIAID CONFORME ALLA UNI 3740.
| FISSAGGI PER LE GIUNZIONI SARANN CONFORMI ALLA UNI EN SO 4016 E UNI
5592,
LE SALDATURE IN OPERA SARANNO CONSENTITE SOLO SE ESEGUITE DA SALDATOR!
QUALIFICATI SECONDO LA UNI EN 287 PER SALDATURE A PROCESSO MANUALE O
SEMIAUTOMATICO, O EN 1418 PER SALDATURE A PROCESSO AUTOMATICO. |
PROCESS! DI SALDATURA DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA UNI EN IS0 14555.
NON SARA' CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI FORI O TAGLI NELL'ACCIAID
STRUTTURALE PER L'INSTALLAZIONE DI TUBI, CANALI ETC. SENZA APPROVAZIONE
DELL’UFFICIALE CONTRAENTE.
| FORI PER | BULLONI NON POTRANNO ESSERE TAGLIATI O ALLARGATI IN SITU
CON CANNELLO.
TUTTI GLI ELEMENT! IN ACCIAIO STRUTTURALE DEVONO ESSERE ZINCATL.
LA MALTA ER LA MESSA IN OPERA DEGLI ANCORAGG! SARA' A RITIRO COMPENSATO
E NON METALLICA, COME INDICATO IN SPECIFICA. MESCOLARE E METTERE IN
OPERA COME INDICATO DAL PRODUTTORE. METTERE IN OPERA ASSICURANDO IL
PIENO CONTATTO TRA LE PARTI. LA MALTA AVRA' UNA RESISTENZA MINIMA
CILINDRICA FARI A 40MPa.
TUTTE LE PARTI SALDATE IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE RIVESTITE CON UN
PRODOTTO PROTETTIVO A BASE DI ZINCO E EPOSSIDICO APPROVATA
DALL'UFFICIALE CONTRAENTE. PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO LA
SUPERFICIE DA RIVESTIRE VA PULITA E TRATTATA CON UN PRIMER A BASE DI
ZINCO COSI COME PRESCRITTO NELLE ISTRUZIONI TECNICHE DEL FORNITORE DEL
PROTETTIVO.
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KEY NOTES:
@ WELDED WRE FABRIC @ 10 10X10

(@ STEEL ANCHOR ¢ 8 HOLES AND EXPANSION
MORTAR

(® STRUCTURAL RENFORSED CONCRETE

@ CONCRETE FILL

(G GALVANIZED STEEL DECK Th MIN = 3 mm
SUPPORTED BY STEEL ANGLE AND MECHANICAL
FASTENERS

(8) WELDED VERTICAL GALVANIZED STEEL PLATE H=150
mm Th 3mm

@ EXISTING CONCRET VARMABLE THICKNESS WALL
EXISTING PROFILE DEMOLISHED

@ DEMOLISHED PARTS

GALVANIZED STEEL TUBULAR #30
(D GALVANIZED STEEL TUBULAR #20

(@ GALVANIZED STEEL PLATE 100x100x5 ANCHORED
WITH 4 MECHANICAL FASTENERS

/. /.

NN

\<\\\// >/\\>\ N \\\ \\

A \
[://\\\/_4/\/\\2<Z\<////\\<4/>§//\<// \\/// <\ e / X \//\

{3\ TYPICAL REINFORCED CONCRETE FILL SECTION — SCALE 1:5
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[ 5\ PLAN — SCALE 1:5
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NOTE DI RIFERIMENTO.
Q@ RETE ALETTROSALDATA 10X10 810

(@ STAFFE DI ANCORAGGIO @8 IN FOR E IMEZIONI DI
MALTA ESPANSIVA

O cemo o oS sTRUTTURALE

@ rEMAMENTO CLS

& LAMIERY IV ACCHIO ZINCATO BUGNATA sp. min. 3
1mm APPOGGATA SU ANGOLARE IN ACCAIO
ANCORATO CON' TASSELLI MECCANIC!

@ PUSTRA VERTICALE IN ACCIIO ZINCATD H=150
mm sp. 3 mm SALDATA

@ MURD ESISTENTE A SPESSORE VARKBILE IN CLS
PROFILO ESISTENTE DEMOLITO

& PRI DEMOLITE
TUBOLARE IN ACCHIO ZINCATO 230
D TUBOLARE IV ACCAO ZINCATO 020

D PASTRA DACCIAIO ZINCATO 100x100x5 ANCORATA
MEDIANTE 4 TASSELLI MECCANIC!
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! KEY NOTES:

FIBERGLASS COVER PANELS

EPOM AR STOP 50x5

STAINLESS STEEL PLATE B0XB0X4 IN FIBERGLASS PANEL
STAINLESS STEEL RANG PLATE X56X3

STAINESS BOLT M 12X50

EPOM AR STOP 50X8

STAINESS EXPANSION FASTENER

CONCRETE

STAINESS STEEL RANG PLATE
FRP STRUCTURAL COVER

CNCNCNCRCNCRCRCHCRCNC)

FRP ANGLE 50X50

/T DETAL — SCALA 1:2

e ne-s2DLTTAGL IO

NOTE DI RIFERIMENTO:
FANNELLI DI COPERTURA IN VETRORESINA
GUARNIZIONE DI TENUTA IN EPDM 50x5

PIASTRA FILETTATA INOX 60x60x4 IMMERSA NEL
FANNELLO IV VETRORESINA

RONDELLA 14x56x3 Inox316

WITE M12x50 Inox316

GUARNIZIONE DI TENUTA IN EPDM 50x8
TASSELLO AD ESPANSIONE InoxA4

CLs

ROSETTA PIANA MAGGIORATA InoxA4

CHIUSING IN VETRORESINA

CNCNCNCESRCNCRCINC OO

ANGOLARE IN VETRORESINA 50x50

/ 2\ DETAIL — SCALA 1:2

e [Ne-s0DFTTAGLIO

O_ 20 100 200mm

{3\ DETAIL — SCALA 1:2
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GENERAL NOTES:

5\ PLAN - SCALA 1:10
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1. KEY NOTES APPLY TO THIS SHEET ONLY

2. FOR SENSOR ANCHOR REFER TO TYP. DETAIL #2 SHEET N1C-505

NOTE_GENERALI:

1. LE NOTE DI RIFERIMENTO SI APPLICANO SOLO ALLA FRESENTE TAVOLA
2 PER ANCORAGGIO SENSORI RIFERIRS! A PARTICOLARE TIPICO N.2 TAV. N1C-505

KEY NOTES:

CHCHCRCNC)

WELDED WIRE FABRIC @10 10x10

STEEL ANCHOR #8 HOLES AND EXPANSION MORTAR
STRUCTURAL RENFORSED CONCRETE

LEAN CONCRETE

EXISTING CONCRETE WALL

NOTE D/ RIFERIMENTO:

©Pe 006

RETE ELETTROSALDATA 10x10 @10

STAFFE DI ANCORAGGIO 28 IN FORI £ INIEZION
DI MALTA ESPANSIVA

GETTO DI CLS STRUTTURALE
MAGRONE
FARETE IV CLS ESISTENTE

MEASUREMENT MANHOLE

FPOZZETTO DI MISURAZIONE

500 1000mm
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KEY NOTE: NOTE DI RIFERIMENTO: | | KEY NOTE: %o o
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WASTEWATER PROCESS
(SENSORS AND ACTUATORS)
PROCESSORE ACQUE REFLUE

(SENSORI E ATTUATOR))

’7 IMOTOR CONTROL

1/0 ICENTER MCC—1
(CENTRO CONTROLLO
\MOTORE MCC—1

BUILDING 402 CONTROL SYSTEM
SISTEMA DI CONTROLLO £DIF. 402

LAN NETWORK BY BASE
COMMUNICATIONS OFFICE

CONTROLLER LAN
CONTROLLORE LAN| INTERFACCA
ETERNET

/0

PLC CONTROLLER UNITS AND
1/0 MODULES

UMITA DI CONTROLLO FLC E
MoDULI 1/0

ETHERNET
INTERFACE

LAN NETWORK DALL UFFICIO
COMUMICASION! DELLA BASE

ETHERNET LAN

LAB/CONTROL BULDING
SUPERVISORY ' INTERFACE

(PC)

EDIFICI0 LAB/CONTROL
INTERFACCI SUPERVISORE
(re)

EXISTING SCADA
CONTROL BLOCK DIAGRAM

DIAGRAMMA DI CONTROLLO

A BLOCCH| SCADA
ESISTENTE

EXISTING ETHERNET LAN

ETHERNET AN~ O/I ETHERNET LAN ESISTENTE

ABBREVIATIONS

ABBREVIAZION!

EXISTING_CONDITIONS /CONDIZION! ESISTENTI

o INSTRUMENT TYPE/FUNCTION

1 INFLUENT INFLUENTE .FUNZ/ON[ TIPO STRUMENTO

2 NOT USED NON UTILIZZATO N %

3 TREATMENT 1 TRATIAMENTO 1

4 TREATMENT 2 TRATTAMENTO 2 SEQUENTIAL NUNBER

5 DIGESTOR DIGESTORE. NUMERO SEQUENZILE

8  NOT USED NOW UTILIZZATO

7 CHEMICAL CHIMCO

8 EFFLUENT SCARCO @ MCC-1) REPRESENTS A PLC QUTPUT

9 SLUDGE DEWATERING ESSICCAMENTO FANGH! (S‘GNAL 0 )THE VOTOR CONTROL CENTER
(@ MCC-1) RAPPRESENTA UN SEGNALE DI
USCITA AL CENTRO CONTROLLO DEL MOTORE

0 DI

1 Al

2 D0

30

0 CONTACT CoNTATTO

1 LEVEL LIVELLO

2 PRESSURE PRESSIONE

3 FLUSSO

4 TEMPERATURE TEMPERATURA

5 LEAK PERDITA

6  SELECTOR SWITCH  SELETTORE

7 PUSH BUTTON PULSANTE

8  BIOCHEMICAL BIOCHMICO

9 COIL/MOTOR DBINA

EXISTING CONDITIONS

CONDIZIONI_ESISTENTI

——— FLOW DIRECTION
—— —— CONTROL/WRING

DIREZIONE DL FLUSSO
CONTROLLO/CABLAGG!

PUBLIC_WORKS

DUTY_STATION

EXISTING
SUPERVISORY

INTERFACE (PC)
PUBLIC WORKS

ourY STATION.

INTERFACCIA
SUPERVISORE
ESISTENTE (PC)

Al ANALOG INPUT INGRESSO ANALOGICO
A0 ANALOG QUTPUT USCITA ANALOGICA
B- BLOWER SOFFUNTE
DECL DECHLORINATION CHEMICAL DECLORAZIONE CHIMICA
0l DIGITAL INPUT INGRESSD DIGITALE

DIGITAL OUTPUT USCITA DIGITALE

FLOW METER MISURATORE DI PORTATA
T FLOW TRANSMITTER TRASMITTORE DI FLUSSO
I/0 INPUT/OUTPUT INGRESSO/USCITA
AN LOCAL AREA NETWORK LOCALE AREA NETWORK
LS LEVEL SWITCH INTERRUTTORE DI LIVELLO
[y LEVEL TRANSMITTER TRASWITTORE DI LIVELLO
pC PERSONAL COMPUTER COMPUTER PERSONALE
PLC  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CONTROLLORE LOGICA PROGRAMMABILE
p- PUMP POMPA
PS PRESSURE SWITCH FPRESSOSTATO
WAS WASTE ACTIVATED SLUDGE FANGHI ATTM! DI RIFIUTO
NoCLO  SODIUM HYPOCHLORITE IPOCLORITO 01 S00I0

DESIGN_CONDITIONS /CONDIZIONI DI PROGETTO

ss SUSPENDED SOLIDS SOLIDI SOSPES! TOTAL!
0X DISSOLVED OXYGEN OSSIGENO DISCIOLTO
CIR  CLORO cLORO
SLT SLUDGE LEVEL LIVELLO DEL FANGO
PHS PH PH
R GRIT SEPARATOR DISSABBIATORE
FC FILTER SCREW FALTRO COCLEA
NOTE(S)

1. FLOW DIAGRAMS ON SHEETS N1CI604 THROUGH N1CI606 SHOW FIELD DEVICES AND EQUIPMENT RUN
COMMANDS ONLY. INPUTS AND OUTPUTS ORIGINATING IN THE MOTOR CONTROL CENTER (MCC) SUCH
AS AUXILIARY CONTACT AND HOA SWITCH POSITION INPUTS ARE NOT SHOWN.

NOTE(S)

2.1 DIAGRAMMI DI FLUSSO DAL FOGLIO N1CIE04 AL FOGLIO N1CIE06 MOSTRANO SOLTANTO | DISPOSITM DI
CONTROLLO IN CAMPO £ | COMAND! DI MESSA IN MARCIA DELLE APPARECCHIATURE. INGRESSI E USCITE
GENERAT! NEL CENTRO CONTROLLO MOTORI (MCC) COME INGRESSI DA CONTATTI AUSILIARI E DA POSIZIONE
DI SELETTOR! HOA NON SONO MOSTRATI.
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PARATOIA NORMALMENTE APERTA
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POMPA SOMMERSA

ALIMENTAZIONE CHIMICI FER POMPA £ VASCA
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POMPA FANGO
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INTERRUTTORE DI LIVELLO
PRESSOSTATO
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MISURATORE DI CLORO RESIDUO

DESIGN CONDITIONS /CONDIZIONI DI PROGETTO

FLOW DIRECTION
STOP GATE NORMALLY OPENED
STOP GATE NORMALLY CLOSED

REDDX POTENTIAL METER
CONDUCTVITY METER
SUSPENDED SOLIDS METER
DISSOLVED OXYGEN METER
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PH METER

LEVEL TRANSMITTER
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MISURATORE DI POTENZA REDOX
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INFLUENT SEWER
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INFLUENT FROM HOSPITAL PUMP
STATION
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POZZETTO DI ARRVO

BAR SCREEN
CRIGLA

BYPASS

COMMINUTOR NO. 1
TRITURATORE No. 1

KEY_NOTES:
(D CURRENTLY NOT WORKING
NOTE DI RIFERIMENTO:

Q@ ATTUALMENTE NON FUNZIONANTE

COMMINUTOR NO. 2
TRITURATORE NO. 2
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FROM COMMUNITORS

CONTINUED FROM DRAWING N1CIB01
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FROM CLARIFIER CONTINUED ON DRAWING

EFFLUENT FLOW

METER
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INFLUENT IMMISSION
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AUTOMATIC BAR SCREEN
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FROM CLARIFIER CONTINUED
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NEW FIXTURES SCHEDULE / TABELLA NUOVE APPARECCHIATURE

SEPT 2013

AMENDMENT 0001

CODE CAPACITY KW MOTOR VOLT  |HZ | PH | OUTLET
(m3/h) RPM PRESSURE (mbar)
DESCRIPTION DESCRIZIONE
SIGLA CAFACITA KW M VOLT | HZ | PH | PRESSIONE DI
(m3/h) MOTORE MANDATA (mbar)
_ _ CRIGLIA AUTOMATICA A BARRE SUBVERTICALE _ _ _ _
B-1 AUTOMATIC BAR SCREEN—OPENING 15mm T 1o 0.55 230/400 | 50
GR—1 VORTEX GRIT SEPARATOR DISSABBIATORE MECCANICO - 1.1 20 - —- | - -
FC-1 FILTER SCREW—OPENING 3mm FILTRO COCLEA—LUCE DI FILTRAZIONE 3mm 180 0.75 10 220/400 | 50 | — -
~ T N VTR | E WWW\/‘\/“ 0 2900 100 30 3 SN
WV—VV\\v I~
GRC—1 SHAFTLESS SPIRAL GRIT CLASSIFIER CLASSIFICATORE SABBIA A WITE SENZA FINE 18 0.05 _ 400 50 | 3 _
NEW SENSORS SCHEDULE/7ABELLA NUOVI MISURATOR!
CODE DESCRIPTION TYPE UNITS RANGE NOTES
SIGLA DESCRIZIONE TIPO UM, RANGE NOTE
OLR REXIDUAL CHLORINE METER AMPEROMETRIC mg /| 0.05 / 0.20
MISURATORE DI CLORO RESIDUO AMPEROMETRICO
CND 1 CONDUCTIVITY METER INDUCTION
, S 0.25mS / 2.5 S IP 68
CND 2 WISURATORE DI CONDUCIBILITA INDUTTIVO fom ms /
S 1 SUSPENDED SOLIDS METER INFRARED .
S 9 WISURATORE D/ SOLID/ SOSPES/ TOTALI INFRAROSS! 0.001 /4000
OX 1
OX 2
DISSOLVED OXYGEN METER LIGHT RADIATION mg /| 0/ 20
OX 3 MISURATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO RADIAZIONE LUMINOSA g
OX 4
OX 5
RDX 3 REDOX POTENTIAL METER DIFFERENTIAL v
RDX 4 MISURATORE DI POTENZIALE REDOX DIFFERENZIALE m ~2000 / +2000
SLT 1 SLUDGE LEVEL METER ULTRASOUND P 68
ST 2 MISURATORE [/ LIVELLO DEL FANGO UL TRASUONI m 0.2 /12
PHS 1 PH METER DIFFERENTIAL 0/ 14 P 68
PHS 2 MISURATORE DI PH DIFFERENZIALE

D
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CONTROL SEQUENCE
NAS |

A. PRE-TREATMENT

DESCRIPTION: SYSTEM CONSISTS OF THE FOLLOWING EQUIPMENT:
1. AUTOMATIC BAR SCREEN

2. GRIT SEPARATOR

3. FILTER SCREW

EQUIPMENT CONTROL: WHEN THE )—A SWITCH INITIATES A
START SIGNAL THROUGH THE "HAND” POSITION, OR THE DDC
INITIATES A START SIGNAL WITH THE H-0-A IN THE "AUTO"
POSITION, THE EQUIPMENT SHALL START AND RUN CONTINUQUSLY.
WHEN THE H-0-A SWITCH INITIATES A STOP SIGNAL THROUGH THE
“OFF" POSITION, OR THE DDC INITIATES A STOP SIGNAL WITH THE
H~0—A IN THE "AUTO” POSITION, THE EQUIPMENT SHALL STOP.
PROVIDE POSITIVE MOTOR OPERATIONAL STATUS FOR ALL
EQUIPMENT THROUGH A CURRENT SENSING RELAY ACROSS MOTOR
STARTER ELECTRICAL FEEDERS.

B. PROCESS PARAMETERS SENSORS

ALL THE PROCESS PARAMETERS AS MEASURED BY THE SENSOR
SHALL BE LOCALLY CONTROLLED BY THE DEDICATED CONTROL
PANELS. ALL THE CONTROL PANELS WILL REPORT TO THE CENTRAL
DDC, THROUGH THE MODBUS PROTOCOL, THE FOLLOWING
PARAMETERS:

1. INFLUENT:
o. INLET FLOW RATE
b. PH

c. CONDUCTVITY
d. SUSPENDED SOLIDS

FIRST TREATMENT LINE

2.1, CLARIFIER:
a. SLUDGE LEVEL METER

2.2. AEROBIC CONTACT COMPARTMENT:
a. DISSOLVED OXIGEN

2.3. AEROBIC CONTACT COMPARTMENT:
a. DISSOLVED OXIGEN

2.4, DIGESTOR:
0. DISSOLVED OXIGEN

2.5. DISINFECTION:
. OXIDATION REDUCTION POTENTIAL

SECOND TREATMENT LINE

3.1. CLARIFIER:
a. SLUDGE LEVEL METER

3.2. AEROBIC CONTACT COMPARTMENT:
a. DISSOLVED OXIGEN

3.3. AEROBIC CONTACT COMPARTMENT:
0. DISSOLVED OXIGEN

3.4, DIGESTOR:
0. DISSOLVED OXIGEN

3.5 DISINFECTION:
a. OXIDATION REDUCTION POTENTIAL

4. EFFLUENT:
a ouTLU FLOW RATE
b,

c, C()NDUCTMTY
d. SUSPENDED SOLIDS
e. RESIDUAL CHLORINE

THE DDC SHALL PROVIDE INFLUENT AND EFFLUENT FLOW INSTANT
MEASUREMENT AND TOTALIZER;

THE DDC SHALL PROVIDE THE FOLLOWING ALARMS:

— HIGH LEVEL ALARM;

— LOW LEVEL ALARM;

— LOW DISSOLVED OXIGEN;

~ EFFLUENT PH OUT OF RANGE (<5,5 — >8,5)

—  EFFLUENT SUSPENDED SOLIDS HIGH LEVEL(>B0 MG/L);

—  EFFLUENT RESIDUAL CHLORINE HIGH LEVEL(<=0,2 NG/L);

— EFFLUENT RESIDUAL CHLORINE LOW LEVEL(>... MG/L);
ALL THE ALARM RANGES SHALL BE FIELD ADJUSTABLE TO THE
REQUIRED LIMITS.

SEQUENZA D/ CONTROLLO
NAS |

A PRETATTAMENTO

DESCRIZIONE: IL SISTEMA E£° COSTITUITO DAl SEGUENTI APPARECCH:
1. GRIGLIA AUTOMATICA

2. DISSABEIATORE MECCANICO

3. FALTRO COCLEA

4. SOFFIANTE SABBIA

APPARECCHATURE DI CONTROLLO: QUANDO LINTERRUTTORE H~0-A
AWIA UN SEGNALE DI PARTENZA ATTRAVERSO LA POSIZIONE “HAND',
0 IL 00C AWIA UN SEGNALE DI PARTENZA CON L H-0—A NELLA
POS/Z/ONE Wm" LAPPARECCHATURA S/ AWIA ED ENTRA IN
FUNZI WTINUO. - QUANDO L INTERRUTTORE H~0~A AWIA
u S[EML[ D/ A/?/P/?fé‘f& ATIRAVERSO LA POSIZIONE “OFF; O IL
DDC AWIA UN SEGNALE DI ARRESTO CON L' H-0-A NELLA
POSIZIONE “AUTO", L APPARECCHIATURA S| ARRESTA.

PROWEDERE INDICATORE STATO DI FUNZIONAMENTO MOTORE PER
TUTT GLI APPARECCHI ATTRAVERSD UN RELE' A RILEVAMENTO DI
CORRENTE A CAVALLO DECLI ALIMENTATOR! ELETTRIC! DEL MOTORING
DI AWIAMENTO.

B, SENSOR! PARAMETRI DI PROCESSO

TUTTI | PARAMETR DI PROCESSO SONO MISURATI DA UN SENSORE
CHE SARA' CONTROLLATO LOCALMENTE DAl QUADR! DI CONTROLLO
DEDICAT._TUTT! | QUADRI DI CONTROLLO SARANNG COLLEGATI ALLA
CENTRALE DDC, ATTRAVERSO IL PROTOCOLLO MODBUS, | SECUENT!
PARAMETRI:

1. INFLUENTE:

. PORTATA O INGRESSO
b PH

c. CONDUCIBILITA’

d. SOLIDI SOSPES!

PRIMA LINEA DI TRATTAMENTO

2.1. CHARIFICATORE:
a. MISURATORE LIVELLO FANGHI

2.2, VASCA AERAZIONE:
0. OSSIGENO DISCIOLTO
b LVELLO

2.3 VASCA DI STABILIZZAZIONE:
0. OSSIGENG DISCIOLTO

2.4. DIGESTORE:
0. OSSIGENO DISCIOLTO

2.5, DISINFEZIONE:
a. RIDUZIONE POTENZIALE OSSIDAZIONE

SECONDA LINEA DI TRATTAMENTO

3.1, CHARIFICATORE:
0. MISURATORE LIVELLO FANGHI

3.2, VASCA AERAZIONE:
a. OSSIGENO DISCIOLTO
b LVELLO

3.3 VASCA DI STABILIZZAZIONE:
a. OSSIGENO DISCIOLTO

34, DIGESTORE:
0. OSSIGENO DISCIOLTO

3.5, DISINFEZIONE:

a. RIDUZIONE POTENZIALE: OSSIDAZIONE
EFFLUENTE:

PORTATA DI USCITA

PH

CONDUCIBILITA"

SOLIDI SOSPES|
CLORO RESIDUO

pan me N

IL DDC SVOLGERA' ALLE FUNZION! DI MISURAZION! INSTANTANEE £ A
TOTALIZZATORE DELLA PORTATA INFLUENTE ED EFFLUENTE;

L DDC CONSISTE NET SECUENT! ALLARME
~ ALLARME LIVELLO ALTD;
— ALLARME LIFLLO BASSD;
- BASSO LWVELLO OSSIGENO DISCIOLTO;
- VALORE Ol PH IN EFFLUENTE FUORI RANGE (<55 = >9,5);
~ ALTO LWELLO OV SOLIDI SOSPES/ IV EFFLUENTE (550 MG/L):
- ALTO LWELLO DI CLORD RESIDUO (<—0,2 e/L):
BASSO LIVELLO D/ CLORO RESIDUO(>.0.05 MG/L);
1 BGE B ALARHE S4outh REGOLAGH) 41 Uil RCHEST

SCADA SYSTEM ARCHITECTURE

TCP/IP ETHERNET

ARCHITETTURA SISTEMA SCADA

BACNET
ROUTER

TREND IQ
(EXISTING)

TREND IQ
(EXISTING)

TREND 10 (NEW)

MODBUS INTERFACE
|S—GWAY INTERFACCIA. MODBUS

MODBUS AN 1

LAB/CONTROL BULDING
SUPERVISDRY INTERFACE
(PC)

EDIFICIO_LAB/CONIROL
INTERFACCIA SUPERVISORE
)

PUBLIC
DUTY_STATION

EXISTING SUPERVISORY
INTERFACE (PC)
PUBLIC_WORKS
INTERFACCH_ SUPERVISORE
ESISTENTE (FC)

new scada system

CONTROLLED EQUIPMENT
APPARECCHI CONTROLLATI

B-1
GR-1

FC-1

KEY NOTE:

SENSORS CONTROLLER
CENTRALINA SENSORI

SENSORS CONTROLLER
CENTRALIN SENSOR!

SENSORS CONTROLLER
CENTRALIN SENSOR!

SENSORS CONTROLLER
CENTRALINA SENSORI

NUNBER OF CONTROLLERS SHOWN IS FOR ILLUSTRATION AND SHALL BE VERIFIED AND CONFIRMEND ONCE THE ACTUAL DDC

MANUFACTURER WILL BE SELECTED BY THE CONTRACTOR.

NOTA:

1L NUMERO DEI CONTROLLORI MOSTRATO E' INDICATIVO £ DOVRA’ ESSERE VERIFICATO E CONFERMATO UNA VOLTA CHE

LAPPALTATORE AVRA' SELEZIONATO Il REALE FORMITORE DDC.

m DE
/3 potr.mg,
~ VERALUGN ALBERTD
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EXISTING CONDITIONS NOTES
NOTE CONDIZIONI ESISTENT]

EXISTING CONDITIONS LEGEND

LEGENDA CONDIZIONI ESISTENTT

INFLUENT MANHOLE
POLZETTO IN INGRESSO

INFLUENT VAULT
POLLO CON SALTO INGRESSO VASCA POMPE

INFLUENT PUMP STATION BUILDING 402
STAZIONE DI POMFAGGIO IN INGRESSO EDIFICIO 402

ROTARY SCREEN (FINE SCREEENING)
ROTOSTACCIO (GRIGLIATURA FINE)

EQUALIZATION TANK WITH PUMP STATION
VASCA DI EQUALIZZAZIONE CON STAZIONE DI SOLLEVAMENTO P
21

SPLITTER BOX 21417

ANOXIC TANK
VASCA ANOSSICA

AEROBIC TANK
VASCA DI AERAZIONE

CLARIFIER
VASCA DI SEDIMENTAZIONE

TERTIARY FILTERS
FILTRI DI TRATTAMENTO TERZIARIO

UV DISINFECTION
DISINFEZIONE UV

EFFLUENT DISCHARG
SCARICO EFFLUENTE

AERATION BLOWERS
SOFFIANTI AERAZIONE

SLUDGE PUMP STATION
POMPAGGIO FANGHI

MOTOR CONTROL CENTER (MCC) BUILDING 402
EDIFICIO 402 QUADRI ELETTRICI CONTROLLO MOTOR/

AEROBIC SLUDGE DIGESTER
DIGESTORE AEROBICO DEI FANGHI

SLUDGE DIGESTER BLOWERS
SOFFIANTI DIGESTORE FANGH/

SLUDGE BUILDING
EDIFICIO TRATTAMENTO FANGH/

LABORATORY BUILDING
EDIFICIO LABORATORIO

INFLUENT SANITARY GRAVITY SEWER ¢350
FOGNATURA NERA A GRAVITA” IN INGRESSO 2350

FORCED PIPE TO ROTARY SCREEN AND EQUALIZATION TANK ¢200
CONDOTTA PREMENTE VERSO ROTISTACCIO E EQUALIZZAZIONE 2200

FORCED PIPE TO SPLITTER BOX AND TREATMENT TANKS $250
CONDOTTA PREMENTE VERSO FARTITORE £ VASCHE DI TRATIAMENTO #2250

PIPE TO ANOXIC TANK 9200
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE VASCA ANOSSICA 2200

PIPE TO CLARIFIER 9200
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE VASCA DI SEDIMENTAZIONE 2200

PIPE TO TERZIARY FILTERS #200
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE FILTRI TERZIARI 2200

PIPE TO UV DISINFECTION 9200
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE  DISINFEZIONE UV 2200

UV BYPASS PIPE
CONDOTTA BYPASS UV

SLUDGEWATER GRAVITY SEWER TO INFLUENT MANHOLE
FOGNATURA A GRAVITA” DEL SUPERNATANTE AL POZZETTO INGRESSO IMPIANTO

SLUDGEWATER GRAVITY SEWER TO INFLUENT MANHOLE
FOGNATURA A GRAVITA” DRENAGGIO FANGHI AL POZZETTO INGRESSO IMPIANTO

FILTER DISCHARGE GRAVITY SEWER
SCARICO LAVAGGIO FILTRO FOGNATURA A GRAVITA’

EMERGENCY OUTLET NOT IN USE
SCARICO DI EMERGENZA NON IN FUNZIONE

STABILIZE SLUDGE PIPE TO SLUDGE BUILDING
CONDOTTA FANGO STABILIZZATO ALL FDIFICIO DISIDRATAZIONE FANGH/

DISCHARGE TO RECYCLED WATER STORAGE
SCARICO AL SERBATOIO ACQUA RECICLATA

® 6 06060066 EODOEEEEEOEEEOOE OO O OO

PIPES
TUBAZIONI

UNDERGROUND PIPES
TUBAZIONI INTERRATE

UNDERGROUND STRUCTURES
STRUTTURE INTERRATE

FENCE
RECINZIONE

SPOT ELEVATION
QUOTA ALTIMETRICA

MANHOLE
POZZETIO

DEMOLITION AND REMOVALS
DEMOLIZIONI £ RIMOZION!

GENERAL NOTES
NOTE GENERALI

THIS SURVEY DOES NOT GURANTEE THE EXISTENCE/NONEXISTENCE, SIZE, TYPE
OR LOCATION OF UNDERGROUND UTILITIES. UTILITIES SHOWN ARE BASED ON
ABOVEGROUND UTILITY STRUCTURES (i.e., VALVES, MANHOLES, ETC.) AND
AVAILABLE UTILITY MAPS. THE CONTRACTOR SHALL FIELD VERIFY THE LOCATION OF
ALL UTILITIES PRIOR TO CONSTRUCTION.

QUESTO RILIEVO NON GARANTISCE L ESISTENZA O LA NON ESISTENZA, LA
DIMENSIONE, LA TIPOLOGIA O LA POSIZIONE DI QUALSIAST SERVIZIO INTERRATO.
TUTTI | SERVIZI MOSTRATI SONO BASAT! SULLE STRUTTURE FUORI TERRA DEI
SERVIZI (ES. VALVOLE, POZZETT], ECC.) E SU MAPPE DISPONIBILI DEI SERVIZI,
L APPALTATORE VERIFICHERA IN SITO LA POSIZIONE DEI SERVIZI PRIMA DELLA
COSTRUZIONE.

NEW WORKS NOTES
NOTE NUOVE [AVORAZIONI

@ SLUICE GATE
PARATOR_A SCORRIMENTO

AUTOMATIC STAINLESS STEEL BAR SCREEN - ABS/1
GRIGLIA MECCANICA A BARRE IN ACCIAIO INOX — ABS/1

NOT USED
NON USATO

OPEN OUTLET AND MAKE IT IN SERVICE, PROVIDE CHECK VALVE
APRIRE LO SCARICO E METIERLO IN SERVIZIO, PREVEDERE VALVOLE DI RITEGNO

PROVIDE TEMPORARY BYPASS TO EQUALIZATION TANK WITH SUBMERSIBLE PUMP TO

ALLOW INFLUENT PUMP STATION WORKS
PREVEDERE BYFASS TEMPORANEQO CON POMFA SOMMERGIBILE ALLA VASCA DI

EQUALIZZAZIONE PER CONSENTIRE | LAVORI ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO IN
INGRESSO

@ @ ©

PROVIDE NEW BLOWERS CONCRETE BASAMENT, PROVIDE NEW BLOWERS AIRPIPE TO
CONNECT TO MAIN PIPE AND RAISE BLOWERS AND LOCAL PANELS. NEW BASAMENT

ELEVATION: 22,11 m.s.l.m.m.
PREVEDERE NUOVI BASAMENT! DI CALCESTRUZZO PER LE SOFFIANTI, PREVEDERE

NUOVE TUBAZIONI DI CONNESSIONE ALLA TUBAZIONE FPRINCIFALE £ RALZARE LE
SOFFIANT] ED | PANNELLI LOCALL. NUOVA QUOIA DEL BASAMENIO: 22,71 m.s.l.m.m.

)

@ MEASUREMENT MANHOLE
POLZETIO MISURAZIONI

A OPTIONAL WORKS
LAVORI IN OFPZIONE

NOTES:
THIS LEGEND APPLIES TO NAS Il ONLY.

NOTE:
TALE LEGENDA FA KIFERIMENTO AL SOLO NAS .

NEW WORKS LEGEND

LEGENDA NUOVE [AVORAZIONI

$ /0.00

C/t

SS—#

RDX—#

OX-#

SLT-#

LT-#

CLR—#

PHS—4

WLT-#

SPOT ELEVATION
QUOTA ALTIMETRICA

CONCRETE FILL
RIEMPIMENTO IN CLS

REINFORCED CONCRETE WALL
PARETI IN CLS ARMATO

ELECTRICAL PANEL
QUADRO ELETTRICO

UNIT DATA
CENTRALINA DATI

SUSPENDED SOLID METERS
MISURATORE DI SOLIDI SOSPESI TOTAL/

REDOX POTENTIAL METER
MISURATORE DI POTENZIALE REDOX

CONDUCIMTY METER
MISURATORE DI CONDUCIBILITA’

DISSOLVED OXYGEN METER
MISURATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO

SLUDGE LEVEL METER
MISURATORI DI LIVELLO DEL FANGO

LEVEL TRANSMITTER
TRASMETTITORE DI LIVELLO

REXIDUAL CHLORINE METER
ANALIZZATORE QUANTITA™ DI CLORO

PH METER
MISURATORE DI PH

WASTE WATER HIGH LEVEL ALARM
MISURATORE LIVELLO ALTO ACQUE REFLUE

SENSOR/METER
SONDA/MISURATORE ACCAIO
AGGIUNGERE
CODIFICA DAL
SENSOR/METER FARTICOLARE

SONDA/MISURATORE C.A.

FLOAT FOR HIGH WATER ALARM
CALLEGGIANTE PER ALLARME ACQUA
ALTA
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KEY NOTES:
@ FOR LAYOUT PLANS OF BLDG 402 SEE SHEETS N2CD401, N2C-401, N2M-401

NOTE DI RIFERIMENTO:
@ PER GLI INTERVENT] DI PROGETTO SULL FDIFICIO 402 VED! TAW. N2CD401, N2C—401, N2M—-401

GENERAL NOTE:
1. KEY NOTES APPLY TO THIS SHEET ONLY

2. FOR ITEMS OF WORKS PLEASE REFER TO LEGEND SHEET # N2C-001

NOTE _GENEFRALL
1. LE NOTE DI RIFERIMENTO SI APPLICANO SOLO ALLA PRESENTE TAVOLA
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INFLUENT VAULT
MANUFATTO DI

INGRESSO A SALTO

H(N1d N2

INFLUENT
MANHOLE
POZZETTO O
ARRIVO

INFLUENT PUMP
STATION
STAZIONE DI
FOMPAGEI0

N4
ROTARY SCREEN
ROTOSTACCIO

EQUALIZATION TANK

VASCA 01
EQUALIZZAZIONE

EFFLUENT SPLITTER
BOX

POZZETTO O/
PARTIZIONE

DENITRIFICATION
ANOXIC TANK

H(N10d’

H(N12y

H(N13u;

DEMITRIFICAZIONE
VASCA ANOSSICA

ACTUAL FLOW CONDITIONS ~ 1 TREATMENT TRAIN IN USE

Nm

\_CLARIFIER

SEDIMENTAZIONE

MAXIMUN DESIGN FLOW — 2 TREATMENT TRAINS IN USE

H(N15u;

Q17 D) H (% ) 01/ (% q) (% )
T 74,00 1833 8,11 NZ 74,60 1833 81T
N2 2400 18,06 1806 N3 24,60 1807 1807
3 74,00 16,36 16,36 N7 24,60 16,36 16,36
N 24,00 27,17 578 N5 24,60 2757 7578
N5 24,00 25,78 - N6 2450 25,78 -
N6 24,00 1848 1848 N7 24,60 1848 1848
N7 12,30 18.48 2651 N8 24,60 1848 26,51
NB 2,30 26,41 26,41 G 2450 2641 641
g N1D 12,30 2641 26,21 NTO 2,30 26,41 2621
N0 72,30 2621 26,21 T 7,30 26,21 7621
NTT 12,30 2,16 2,16 N2 12,30 2,16 2616

N2 12,30 26,16 2,15 NT3 12,30 26,16 %615

NT3 12,30 25,67 25,67 NT4 2,30 2605 2603

N4 2,50 75,67 7455 NT5 74,60 %605 %55

NT5 12,30 2455 2445 NT6 24,60 2455 %52

N6 12,30 22,60 2153 N7 24,60 2298 270

N7 2,50 7253 7105 N8 74,60 75,70 20

N8 12,30 2,03 22,01 N19 24,60 2220 2,14
NTg 230 22,01 7700 N20 2460 217 7,11

N20 12,30 22,00 2097 N2T 24,60 22,11 2197

H(N15d]

H(N16u) H(N16d)

N16

N15

\_TERTIARY FILTER

FILTRAZIONE

H(N17u) H(N18d)

N18 N21
\ N19 | N20
UY. DISNFECTION \ MEASUREMENT MANHOLE

FOZZETTO O MISURAZIONE

H(N19u)

DISIFEZIONE CON
FAGGI UV,
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N2CD401\N2CD401

AN

/ 17\ GROUND FLOOR PLAN

ROOM_2

$ 21.6] ©
STANZA 2 =

H=3.80

ROOM_3 Lo
STANZA 5
$ 21.61
H=3.80

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0.22
6.82

L

NO
«©
(@)}

5.86

172

!

A
NZCDAOTNDCDA0T

— SCALE 1:50

NZC—101‘N2CD401/D//4/\/];4 PIANO TERFA

3.97

B

N2CD401|N2C 401

NZCD401|NZCD401

B

5.97

N2CD401| N2CD401

N0 NSV YN TA - PANO  INTERRATO QUOTA 18,74

A ,
NZCDAOTTNZCD40T

/ 2>\ UNDERGROUND FLOOR PLAN 18.74 — SCAL

|

NZCD401| NZCDJO1

DEMOLITION NOTES:

Q OO OO

REMOVE EXISTING PIPES, BENDS, FLANGES

REMOVE EXISTING VALVES AND GATES

REMOVE EXISTING PUMP (TYP. FOR 3)

REMOVE EXISTING COMMINUTOR

REMOVE EXISTING CHECKERED PLATE, FRAMES AND SUPPORTS

CONTRACTOR SHALL CLEAN VAULT AND WET WELL REMOVE ALL CRUST FROM
WALLS AND BOTTON AND REMOVE/DISPOSE OF DEBRIS

ALL LOOSE, SPALLED, CRACHED CONCRETE SHALL BE REMOVED AND HIGH
PRESSURE BLASED TO REMOVE ALL LOOSE/DEGRADED, PARTS EXPOSED REBAR

POLISHED AND TREATED BY NO CORROSION MORTAR CONCRETE REPLACE BY
THIXOTROPIC MORTAR. (REFER TO GENERAL STRUCTURAL NOTES SHEET N2C-500)

REMOVE LADDER

REMOVE COVER

© ©

CHCHECRCHCHCNNC

MATERIALE DI RIFIUTO

S

WAL CONCRETE

FIMUOVERE TUBI ESISTENTI, CURVE £ PEZZ SPECIALI

FIMUOVERE VALVOLE E SARACINESCHE

RIMUOVERE POMPA ESISTENTE (TIPICO PER 3)

FIMUOVERE TRITURATORE ESISTENTE

FIMUOVERE LA PIASTRA STRIATA ESISTENTE, ANGOLARI E TRAVI DI SUPPORIO

L APPALTATORE DOVRA’™ PULIRE CAMERA DI SALTO £ POZZ0, RIMUOVERE TUTTE LE
INCROSTAZIONI DALLE PARET] F DAL FONDO E RIMUOVERE,/CONFERIRE A DISCARICA 1L

TUTTO Il CALCESTRUZZO DEGRADATO £ INCONSISTENTE DEVE ESSERE RIMOSSO £ TRATIATO
CON IDROSABBIATURA AD ALTA PRESSIONE PER RIMUOVERE TUTTE LE PARTI DEGRADATE, IL

FERRO ESPOSTO DEVE ESSERE PULITO E TRATTATO CON MALTA ANTICORROSIVA, LA

RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO DEVE ESSERE ESEGUITA CON MALTA TIXOTROPICA
ANTIRITIRO. (FARE RIFERIMENTO A NOTE STRUTTURALI GENERALI TAV. N2C-500)

RIMUOVERE [A SCALA

®

KIMUOVERE CHIUSINO
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NOTE _GENEFRALL
LE NOTE DI RIFERIMENTO ST APPLICANO SOLO
ALLA PRESENTE TAVOLA

KEY PLAN

PANTA DI RIFERIMENTO

|

ROOM 1 ROOM_1 ROOM 3
YN 2 STANZA 1 STANZA 1 STANZA 3
(0 W, e \\ A0 I ;
“ F//// 7 A0 A e —
ROOM_4 \\ rooM 5 | ) ROOM 4 | | :
STANZA 4 | STANZA 5 STANZA 4|
i 0 |
| B i
' N\ | L 9 | :
N i i
N | 1874 | |
\\ 18.32 *ﬁg § £ - -
: . S Sl
i » 7
|
| o ! |
| D | .
NECD401|N2CD401 | = |
% | @ | :
| = |
| 7 | |
: 7 :
| |

/ B\ SECTION — SCALE 1:50

NZCD401‘ N2CD401 L ZJONE

0

1000 3000 S5000mm

1:50

NAS Il = PUMP STATION 402 — DEMOLITION
I PLAN AND SECTION

NAS 1| — STAZIONE DI SOLLEVAMENTO —
" FIANTA £ SEZIONI DEMOLIZIONI

N

SEPT 2013
DATE

AMENDMENT 0001

Rl DEL
g MR

&

& DOTT. ING. "o,;
—~ HERRMANN ALBERTO ]
& |SCRITTO ALL’ALBO s
Q  PROFESSIONALE ‘ A

»
4, COL N. 11003 K5
% 4

EGL

SEAL

AP

ALBERTOIZZO&PARTNERS s.r.1.

chitecture, engineeri ng, planning & construction managemen

Via Mergellina, 2
80122 - Naples - Italy

www.albertoizzo-partners.it

APPROVED

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY

SATISFACTORY TO  DATE

pEs AH. [oRWR.LF. [cHk F.C.

<<PM/DM>> -

BRANCH MANAGER

CHIEF ENG/ARCH -

<<XX>>

SICILY, ITALY

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES EUROPE AFRICA & SOUTH WEST ASIA
REPAIR WASTEWATER TREATMENT
PLANT NAS | & NAS |l
NAS Il — PUMP STATION 402 — DEMOLITION PLAN AND SECTION
NAS Il — STAZIONE DI SOLLEVAMENTO — PIANTA E SEZIONI DEMOLIZIONI

DEPARTMENT OF THE NAVY
NAS SIGONELLA

scate:  1:50

EPROJECT NO.: -

CONSTR. CONTR. NO.

N33191-10-D-0202

NAVFAC DRAWING NO.

14028142

sieer - 35 OF 61

N2CD401

DRAWFORM REVISION: 10 MARCH 2009



UserXP
Line

UserXP
Line

UserXP
Line

UserXP
Line

UserXP
Rectangle


NEW WORK_ NOTES: H
N2C—401[N2C 501 (D ELECTRIC MOVING HOIST 500KG CAPACITY j
H
4@ (@ SUBMERSIBLE PUMP (TYP. FOR 3)
NZC-503
PUMP LIFTING MANHOLE (TYP. FOR 3
— — [©} ( )
N *(NYWYYY—‘Q (@ GALVANIZED CHECKERED PLATE
1 T T D DI ) (& STRUCTURAL STEEL IPE 120 (TYP. FOR 5)
e - -‘_‘_‘_I_‘_\,‘ ‘_‘--_i
h ROON_4 STRUCTURAL STEEL IPE 180
ROOM_ 1 ROOM_5 ®
@[ = ST 19 j] | STNZE 5 | STANZA 4 |
]
o g (@ 9200 STEEL PIPE
Qs 100 STEEL PIPE
‘ | ZerNlL—®
- N - (@ 9150 90 DEGREE FLANGED BEND (TYP. FOR 3)
| ch{gg/ |
1 - = P2 - 150 GATE VALVE (TYP. FOR 3) .
L - g g
N2C—401NZC- 401 \ waw NoE-T0TNE 407 I Q) p-3 @ 9150 BALL CHECK VALVE (TYP. FOR 3) H
| B @ 100 X #150 FLANGED REDUCER (TYP. FOR 3) 2
T Q (@ EPOAXY COATING ON BOTTOM AND WALLS
= :
[ s p—
. o STEEL LADDER
2C-F02C-502 (% GALVANIZED CHECKERED STEEL COVER
“ ROOM_ 2
R o STANZA 2 NOTE NUOWI_LAVOR: N&/FAC
] (D PARANCO CON CARRELLO ELETTRICO PORTATA S00KG

A
ol a0NC-10

/1 GROUND FLOOR PLAN 21.61 — SCALE 1:50
o[\ LANTA PIANO TERRA

ROOM 4
STANZA 4

rasn

@—\

UNDERGROUND FLOOR PLAN 15.74 — SCALE 1:50
wo-oi|s-401 DUANTA PANOD INTERRATO QUOTA 15.74

GENERAL NOTE:
1. ALL PIPE/FITTING/VALVE BODIES TO BE FUSION BONDED AND INTERNAL AND EXTERNAL EPOXY LINED/CDATED

(3N

2. ALL STRUCTURAL STEEL MEMBERS SHALL BE GALVANIZED AND COATED BY EPOXY BASED PROTECTIVE PAINT

3. KEY NOTES APPLY TO THIS SHEET ONLY

NOTE_GENERALI:

1. TUTTE LE TUBAZION|/PEZZI SPECIALI/CORPI DELLE VALVOLE DEVONO ESSERE A FUSIONE UMICA SENZA
SALDATURA £ CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO INTERNO ED ESTERNO

2. TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO STRUTTURALE DOVRANNO ESSERE ZINCATI £ RIVESTITI CON PRODOTIO
PRODETTIVO EPOSSIDICO

3 LE NOTE DI RIFERIMENTO S| APPLICANO SOLO ALLA PRESENTE TAVOLA

N2C-401N2C-501 y
o

(2

UNDERGROUND FLOOR PLAN

A
NzC~FoTNEC 401

18.74 — SCALE 1:50

vec-1o[wec—sor DUANTA PUNO INTERRATO QUOTA 18,74
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45T
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disch € DNT00
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weel Ladder up to pumps
vel with safety protection

NZC*MM‘ N2C-503
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/ A\ SECTION — SCALE 1:50
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B SECTION — SCALE 1:50

N2c—4ow‘ N2C-401S£ SJONE

N2C-401 ‘ N2C-401 S ZJONE

@ FPOMPA SOMMERSA (TIPICO PER 3)

& BOTOLA PER SOLLEVAMENTO POMPE (TIPICO PER 3)
@ LAMIERA STRIATA

@ PROFILATO IN ACCAIO IPE 120 (TIPICO PER 5)

@& PROFILATO IN ACCIAIO IPE 180

(@ TUBAZIONE 0200 IN ACCIIO ZINCATO

TUBAZIONE #100 IN ACCIAIO ZINCATO

@ CURVA FLANGITA A 90 GRADI 8150 (TIFICO PER 3)
VALVOLA A SARACINESCA 2150 (TIPICO PER 3)

@ VALVOLA DI RITEGNO A PALLA #150 (TIPICO PER 3)
D RIDUTTORE FLANGITO #100 X 8150 (TIPICO PER 3)
@ RIESTMENTO EPOSSIDICO SU FONDO £ PARETI
SCALA IN ACCIAIO INOX

D CHUSING IN LAMIERA BUGNATA ZINGATA

KEY PLAN
PIANTA DI RIFERIMENTO

NAS I = PUMP STATION 402 —
PLAN AND SECTION

NAS Il = STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO — FIANTA £ SEZION!

0__ 1000

1:50

N

3000 5oogmm®

Dwg Edited by:

Gl

FOR COMMNDER PG

SRR T DA -

<P/ =

BRACH NANGER -

e NG/ -

SICILY, TALY

NAVAL FACILITIES

PLANT NAS | & NAS I

NAVAL FACILITIES EUROPE AFRICA & SOUTH WEST ASIA
REPAIR WASTEWATER TREATMENT
NAS 1| = PUMP STATION 402 — PLAN AND SECTION
NAS Il — STAZIONE DI SOLLEVAMENTO — PIANTA E SEZIONI

NAS SIGONELLA

DEPARTMENT OF THE NAVY

soe 1:50

EPROVECT NO- -

CONSTR. CONTR. D
PR TR 2

I}

NAVFAG. DRAWING NO.

4028143

Sreer

36 OF 61

N2C—-401

1 2

| 4

5

CRANFORM REVSION: 10 WeRGH 2005




N\ §
0
Qfw
3
i :
| - KEY NOTES:
|
| 3 (D AUTOMATIC VERTICAL BAR SCREEN (ABS/1) SPACING 20mrm
| & TRASH DISCHARGE HEIGHT 5400 CHANNEL WIDTH 400mm
c i S STAINLESS STEEL AISI304 EXECUTION
| | 3 \ (@ STAINLESS STEEL STAR CASE
| . STANZA 5 :
| —= | Q N (® REINFORCED CONCRETE WALL _
=
VA @ WELDED WIRE FABRIC #10 10x10 8
| T
- N2C-503]NZC-503 &
> m i 010 (5 STEEL ANCHOR ¢8 HOLES AND EXPANSION MORTAR 2
|
N2C—503|N20—503 S S\ 4 n ) v (& STRUCTURAL REINFORCED CONCRETE E
e.mw.*a&w&& ———————————— | 9 EF 4
, | | - ) s q _ (@ EXISTING CONCRETE WALL
| S — | -
—< S | I s T, 1 Y4
N2C-003|N2C=503 15/ L : GALVANIZED STEEL COVER
| ) ’ (@ GALVANIZED STEEL TRASH BOX
i g 4 N ) MECHANICAL FASTENERS M14
| T4 o
| @D FIXING ANGLE PLATES 10x150x100
| LATERAL VIEW FRONT VIEW
STAINLESS STEEL REMOVABLE SLUICE GATE WITH BAR
i VISTA' LATERALE VISTA' FRONTALE @  STANLESS STEEL REMOV
|
D | b 18.28 /5\ BAR SCREEN FIXING BRACKET — SCALE 1:4 > GALVANIZED STEEL GRID
|
i C—503| N2C—503 /L_/SSAGG/O G/Q/GZ/A /4 5/4/?/?{ - GALVANIZED STEEL REINFORCED PLATE COVER
|
| NOTE DI_RIFERIMENTO:
I . .
| i V4 N 2 QD GRIGLIA VERTICALE A BARRE A PULIZIA AUTOMATICA (ABS/1) SPAZIATURA 20mm <eR) DELZ,
| | n 5 ALTEZZA DI SCARICO GRIGLIATO 5400 mm LARGHEZZA CANALE ‘400 mm P eotr e
m L | : . 7 . ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISIZ04 $ - ING,
______________________________________________ T A g 4 A ~ HERRMANN ALBERTO |
TYP|N2C—502 | 4 < 2 2 , (D SCALA IN ACCIAIO INOX & ISCRITTO ALL’ALBO
) P 4, ®  PROFESSIONALE ¢
| ) .- } s QD PARETE IN CALCESTRUZZO ARMATO 3, coLn 103 S
. A )
> m ENLARGED PLAN — SCALE 1:25 , v L 2 . o (®  RETE ELETTROSALDATA 10x10 210 o 4
| N2c—401|N2c-5h3 3 S ) ® @ 4
| FANTA INGRANDITA g 4 4 v ; (B STAFFE DI ACORAGGIO 98 IN FORI £ INIEZIONI DI MALTA ESPANSIVA
T N 7 a4 4 ) (® GETIO DI CLS STRUTTURALE
< @D PARETE ESISTENTE IV CLS A |&|
N, i
ALBERTOIZZO&PARTNERS s.r.l.
C C/L//US//VO //V ACC/A/O Z//VCATO architecture, engineering, planning & construction management
. Via Mergellina, 2
T (®)  CASSONETTO RACCOLTA GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO 80122 - Naples - Italy
@ @ www.albertoizzo-partners.it
Jy T ﬁ TASSELLI MECCANICI M14 O
| A
T | 5(' —@ D PUSTRA ANGOLARE 150x100x10 —
| i (D  PANCONE ESTRAIBILE DI INTERCETTAZIONE CON GRIGLIA A BARRE SPAZIATURA DI ey
. L, 40mm A SCORRMENTO SU GUIDE. TUTTO IN ACCIAIO INOX _
| |
®1 ' . g D GRIGLIATO IN ACCHIO ZINCATO
] 21.61 \ ~—L = r) ‘ . . SATISFACTORY TO  DATE -
N\ _ ) g m CHANNEL RECOSTRUCTION DETAIL SCALE 1:9 COPERTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA  RINFORZATA ff:WDAMﬂ' JorwR.LF. [ F.C.
i N o-203 [ae-503 DARTICOIARE RISAGOMATURA CANALE o v
—K CHIEF ENG/ARCH -
i C ;<XX>> —
| 2 =
i ROOM_5 : |2 3
| L STANZA 5 8 % |> gE
: o 2 |Z
| _® GENERAL NOTE: c o |8 | RS
| 2 W =<
B | 1 . - 1. ALL VAULT CCONCRETE SURFACES SHALL BE EPOAXY COATED. % = LéJ 2%
I T o
\ I i / NOTE GENERALL 5| E_|B88
I -—®@ 23| SNl
( | 1. TUTTE LE SUPERFICI DEL POZZO DEVONO ESSERE TRATTATE CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO. N C<IE) a3
- o\
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( | & 23| w2
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TYP. SENSOR SUPPORT ANCHOR FOR TYP. SENSOR SUPPORT ANCHOR FOR  —
(1\__REINFORCED CONCRETE STRUCTURE NTS {2\ _METAL STRUCTURES NTS e
| 7P SUPPORTO SONDE PER ANCORAGGIO e[ 7/ SUPPORTO SONDE PER ANCORAGGIO -

A STRUTTURE IV CLS. A STRUTTURE METALLICHE 2

NOTE D/ RIFERMENTO:

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES EUROPE AFRICA & SOUTH WEST ASIA

I = SENSOR SUPPORT DETALS
PARTICOLARE SUPPORTO SONDE

—
Z
|
=
S
o<
=z
O SCADA D ALO SCADA E &
SENSOR CABLE @ o souk Eo
ANCHOR SUPPORT PLATE TO_EXISTING
ANCORARE LA_PUSTRA DI SUPPORTO ALLA <
CONCRETES STRUCTURE BY MECHANICAL D B AT ) S A E Z
MEDIANTE TASSELLI MECCANIC! gl
WELDSUFFORT PLATE T0 EXISTNG STEEL @  SHLDARE LA PUSTRA DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA IN ACCHIO 0nz
ESISTENTE < j =
SUBMERGED SENSOR ®  SONDA AD IMMISSIONE E o g;
SENSOR SUPPORT STAINLESS STEEL OF FVC AIFE @®  TUBD LV SOSTEGNO PORTA SONDA IN ACCHIO INOX O PVC H =
STANLESS STEEL SUPPORTS @ SUPRORT IN Acou WoX ¢ on
EXISTING HANDRAIL CORRIMANO ESISTENTE 5 El=
EXSTING STEEL STRUCTURE. DURING_WORKS BEST EXISTING ; g2 |8
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1\ EXISTING CONDITION PLAN — SCALE 1:20
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(2 NEW WORK PLAN — SCALE 1:20

- [vec-s07 BUNTA NUOVI LAVOR]

N2C-5012¢=507

Q.25 1.00 Q.25

23.50
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(AN SECTION — SCALE 1:20
Nzc—sw‘Nzcsua SEZIONE

KEY NOTES:

FLANGE CONNECTION TO PEAD PIPE
BUTTERFLY VALVE

CAST IRON PIPES AND FITTINGS

NEW BOX

FLANGE CONNECTION TO EXISTING PIPE

REMOVE EXISTING PIPES

analyzed
1

@00e0o0

UNIT DATA RECORDER AND TRASMITTER
ANCHORED TO CONCRETE STRUCTURE BY
MECHANICAL FASTENERS

GALVANIZED STEEL CHECKERED COVER
REINFORCED CONCRETE MANHOLE

LEAN CONCRETE

FOR INLET AND OUTLET PIPE ELEVATION

COORDINATE WITH CONNECTIONS TO
EXISTING PIPES

CRCHONC)

NOTE DI RIFERIMENTO:

0

CONNESSIONE FLANGIATA ANTISFILAMENTO
PER TUBI PE

VALVOLA A FARFALLA
TUBI E RACCORDI IN GHISA

CONNESSIONE FLANGIATA A TUBAZIONE
ESISTENTE

RIMOZIONE TUBAZIONI ESISTENTI

CENTRALINA ANCORATA A STRUTTURA IN
CLS MEDIANTE TASSELLI MECCANICI

CHIUSINO IN' LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
BUGNATO

POZZETIO IN C.a.

CLS MAGRO

©@ee 0 6 060

PER LE QUOTE DI INGRESSO ED USCITA
COORDINARE CON RACCORDI A TUBI
ESISTENTI
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GENERAL NOTES:
KEY NOTES APPLY TO THIS SHEET ONLY

NOTE_GENERALL:
LE NOTE DI RIFERIMENTO SI APPLICANO SOLO ALLA PRESENTE TAVOLA
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KEY NOTES: KEY NOTES:

D PROVIDE TEMPORARY CONNECTIONS TO (@ NEW MAIN GALVANIZED PIPE $200 AND
HAVE ONE BLOWER IN TEMPORARY FITTINGS
LOCATION DURING BLOWERS RAISNG [ == == == = ——r—— s — s —
WORKS —l CLEVIS TYPE PIPE SUPPORT
SUPPORT PLATE ANCHORE BY MECHANICAL
FASTNERS

NOTE DI RIFERIMENTQ:
REINFORCED CONCRETE BASAMENT H=0.60

@ PREVEDERE COLLEGAMENTI PROWVISORI
PER AVERE UNA SOFFIANTE IN FUNZIONE
DURANTE | LAVORI DI INNALZAMENTO
DELLE SOFFIANTI

POLYPROPYLENE FORMWORK H=0.40

WELDED WIRE FABRIC 10 10X10
CONCRETE COVER MIN 50mm

STRUCTURAL CONCRETE

®@0 06 ©0

RAISE BLOWERS AND ALL ELECTRICAL
PANELS s

EXISTING CONCRETE BASAMENT

® e

EXISTING AR PIPE

NOTE DI RIFERIMENTO:

| o Lea]
775

©

NUOVO COLLETTORE #200 IN ACCIAIO
ZINCATO E RACCORDI

SOSTEGNQ TIPO A COLLARE

PIATTO SUPPORTO ANCORATO MEDIANTE
TASSELLI MECCANICI

S ey
BASAMENTO IN C.A. H=0.60 a-é' DOTT.ING,
- VRN ALBENTO.
ISR AL AL

% FROFEISIONALE

g
N
=
=]
2

CASSERO A PERDERE IN PP TIPO IGLOO
H=0.40

RETE ELETTROSALDATA ¢10 10X10
COPRIFERRO MIN.50mm

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

®0 ©® 6 ©06

PLAN

] I | = s INNALZARE SOFFIANTI E TUTTI | QUADRI
. v © PLAN ELETTRICI LOCALI
......................... _i PANTA /o _._._._| Pom

BASAMENTO IN CLS ESISTENTE

ALBERTOIZZOSPARTNERS 5.1
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1\ BLOWER DETAIL — EXISTING CONDITION
vl DETTAGLIO SOFFIANTE — CONDIZIONI ESISTENTI

KEY NOTES:
@ PROVIDE TEMPORARY CONNECTIONS TO
HAVE ONE BLOWER IN TEMPQRARY
LOCATION DURING BLOWERS RAISING

NOTE DI RIFERIMENTO:
(D PREVEDERE COLLEGAMENTI PROWVISORI
PER AVERE UNA SDFFIANTE IN FUNZIONE
DURANTE | LAVORI DI INNALZAMENTQ
DELLE SOFFIANTI
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/ 2>\ BLOWER DETAIL — NEW COSTRUCTION

N2C-101

-6 ETTAGLIO SOFFIANTE — NUOVE COSTRUZION!

KEY_NOTES:
@ NEW MAIN GALVANIZED PIPE ¢200 AND !
FITTINGS
@ CLEVIS TYPE PIPE SUPPORT
@ SUPPORT PLATE ANCHORE BY MECHANICAL
FASTNERS
@  REINFORCED CONCRETE BASAMENT H=0.60
(5  POLYPROPYLENE FORMWORK H=0.40
(®  WELDED WIRE FABRIC 810 10X10
CONCRETE COVER MIN 50mm
@ STRUCTURAL CONCRETE
RAISE BLOWERS AND ALL ELECTRICAL
PANELS
(@ EXISTNG CONCRETE BASAMENT
EXISTNG AR PIPE H
NOTE DI RIFERIMENTO:
@D NUOVO COLLETTORE $200 IN ACCIAID
ZINCATO E RACCORDI
@ SOSTEGNO TIPO A COLLARE
@ PIATTO SUPPORTO ANCORATO MEDIANTE
TASSELLI MECCANICI
@  BASAMENTO IN CA. H=0.80 G e
/3 potr.mg,
(5 CASSERO A PERDERE IN PP TIPO 6LOD = MmN ALBET
=0.40 F IR aLal h
& Prorrssionate | pf L
®  RETE ELETIROSALDATA #10 10X10 \
COPRIFERRO MIN.50mm
@ CALCESTRUZZO STRUTTURALE -
INNALZARE SOFFIANTI E TUTTI | QUADR!
. ELETTRICI LOCALI
N /\Ié&]
\ BASAMENTO IN CLS ESISTENTE
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NAS 1I' — INFLUENT MANHOLE DETAILS — EXISTING CONDITION

NAS Il — INFLUENT MANHOLE DETAILS — NEW WORKS

KEY NOTES:
MS I — DETTAGL! POZZETIO INGRESSO — CONDIZIONI ESISTENTI MAS I — DETTAGL! POZZETIO INGRESSO — NUOVI LAVORI @ REMOVE BXISTING SLUCE GATE
@ STANLESS STEEL SLUICE GATE 400X400 OPENING
@ STEM
(@  HANDWHEEL
|___________| ,__________| & STE BRAKET
@  FLOAT FOR HIGH WATER ALARN
: : : : @ 0 SCADA SYSTEM
| | | ® | WAKE HOLE IN EXISTING SLAB
. ,772“'9 . izmg . @ STAINLESS STEEL SUPPORT
T A R T B R TN o AT A, e - T NOTE DI RIFERIMENTO:
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/\//\// -, . //\//\ » L N @ ASTA DI MANOVRA
\\\<\\ A. \\/\\\< | | \\A\ \ i+ /\\//\\/< VOLANTINO MANUALE
L R : N X ®
,/\\ //\\// . \//\\//\ /\\\//\\\// - \\//\\\//\ (G  SUPPORTO ASTA DI NANOVRA
Q\//§\\// B \\//;\\\///\ | | Q\\///Q\\// g : W | @  GALLEGGIANTE PER ALLARVE ACQUA ALTA
/\\\\\ . \\\\\/\ /\\/ N L \\/ [ : @  ALLO SCADA
B >N . N
/\\//<\\// E \\///\\\///\ | | /\\\///\\// \\///\\//< | PRATICARE FORO SU SOLETTA ESISTENTE
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EXISTING CONDITIONS /CONDIZION! ESISTENTI EXISTING CONDITIONS /CONDIZION! ESISTENTI £
WASTEWATER PROCESS
SENSORS AND ACTUATORS) A ANALOG. INPUT INGRESSO ANALOGICO —3— FLOW DIRECTION DIREZIONE DL FLUSSO
;/mgsswe{ ACQUE /jmug A0 ANALOG OUTPUT USCITA ANALOGICA —— —— CONTROL/WIRING CONTROLLO/CABLAGS!
SENSORI £ ATTVATOR) B-  BLOWR SOFFUNTE
[ e s %jf BUTTERFLU VALVE VALVOLA A FARFALLA
C-  CLARIFIER DRVE UNIT UM TRASMISSIONE  CHARIFICAZIONE - CHECK VALE Vo ) CovroLLo
DECL DECHLORINATION CHEMICAL DECLORAZIONE: CHIMICA < GATE VALVE VALVOLA A SARACINESCA O A MASCHIO O PARATOU
ggg?g? CMOS‘C@L ol DIGITAL INPUT INGRESSD DIGITALE
/0 Cenro ConrroLLo D0 DIGITAL OUTPUT USCITA DIGITALE
\MOTORE MCC—1 FeCL FERRIC CHLORIDE CHEMICAL CLORURO FERRICO CHIMICO MOTORIZED VALVE VALVOLA MOTORIZZATA
il FLOW METER MSURATORE 0] PORTATA >
‘ 10 ‘ T FLOW TRANSMITTER TRASMITTORE 01 FLUSSO
G- SLUDGE GRINDER TRITURATORE FANGO AR NEEDLE VALVE VALVOLA A SPILLG
HLA HIGH LEVEL ALARM ALLARME LIVELLO ALTO
‘ PLC CONTROLLER UNITS AND ‘ HOA  HAND-OFF-AUTD MANUALE-SPENTO-AUTDIATICO AR PRESSURE VALVE RECOLATORE PRESSIONE AR
/0 MODULES HR HOUR ora
UNITA DI CONTROLLO PLC £ ‘ 1/0 INPUT/QUTPUT INGRESSO/USCITA
WoDuL! 1/0 L) SUBMERSIBLE MIXER MISCELATORE SOMMERS0
‘ s AN LOCAL AREA NETWORK LOCALE AREA NETWORK z
‘ ‘ AP LAG PUMP FPOMPA ULTIVA @D SUBMERSIBLE PUMP POMPA SOMMERSA
P LEAD PUMP POMPA PRINCIPALE
‘ CooLER e ‘ s LEVEL SWITCH INTERRUTTORE DI LIVELLO AR COUPRESSOR P
Il NTeracen o LEVEL TRANSMITIER TRASVITTORE DI LIVELLO
ETERNET MR MIXED LIQUOR RECYCLE SOLUZIONE ALCALINA RICICLATA
M- NIXER AGITATORE
BUILDING 402 CONTROL SYSTEM MCC1  MOTOR CONTROL CENTER 1 CENIRO CONTROLLO MOTORE 1 CHEMICAL FEED PUMP AND TANK  ALIMENTAZIONE CHIMICI PER POMPA £ VASCA
SISTEMA D/ CONTROLLO EDIF. 402 NaOH  SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) DROSSIDO 01 SODID (SODA CAUSTICA)
[T NC NORMALLY CLDSED NORMALMENTE CHIUSO @I AERATION BLOWER SOFFINTE. AERAZIONE
COMMUNICATIONS OFFICE na NUMBER Nowero
LAN NETWORK DALL UFFICIO ” PERSONAL COMPUTER CouRuTER rersoue SLUDGE PUMPS POMPA FANGO
COMUNICASION! DFLLA BASE PLC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CONTROLLORE LOGICA PROGRAMMABILE
P—  PUNP POMPA
PO PUMP OFF POMPA ESCLUSA .
ETHERNET LN | EXISTING ETHERNET LAN PS PRESSURE SWITCH PRESSOSTATD < AERATION DIFFUSER DIFFUSORE AERAZIONE
EHERET LA ETHERIET LAN ESETENTE RAS  RETURN ACTVATED SLUDGE RITORNO FANGO ATTVATO B s
S-  SCREEN- ROTARY SCHERMO-RUOTANTE -
SCADA  SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISTION  SUPERVISURE DI CONTROLLO E ACQUISIZIONE i A I &P
SV-  NOTORIZED VALVE VALVOLA MOTORIZZATA
ULTRASONIC LEVEL TRANSDUCER  TRASDUTTORE LIVELLO ULTRASONICO
WAS  WASTE ACTIVATED SLUDGE FANGHI ATIVI DY RIFIUTO I
PUBLIC WORKS
LAB/CONTROL BULDING BUBLIC WORKS. ALBERTOZZ08PARTNERS sl
SUPERVISORY INTERFACE DUTY STATION. DESIGN CONDITIONS /CONDIZION) D/ PROGETTO LEVEL SWITCH INTERRUTTORE DI LVELLO S -
0 EXISTNG Via Mergelina, 2
SUPERVISORY CND  CONDUCTMITY CONDUCIBILITA’ PRESSURE SWITCH PRESSOSTATO 80122 Naples - ltaly
EDICIO_LAB/CONTROL INTERFACE (PC) ss SUSPENDED SOLIDS SOLIDI SOSPES) TOTALI v albertoizzo-parners.t
INTERFACCIA SUPERVISORE EYISTING SCADA PUBLIC WORKS X DISSOLVED OXYGEN DSSIGEND DISCIOLTD LEVEL TRASMITTER TRASHETTITORE DI LIVELLO ]
(re) DUIY STAION. RDX  REDOX POTENZIAL POTENZULE REDOX FLOW TRASMITTER SASHETITORE D) PORTAT
CONTROL BLOCK DIAGRAM INTERFACCIA ST SLUDGE LEVEL LIVELLD DEL FANGO
e ey gty SUPERVISORE o s
DACRAVA DI CONTROLLO S ) PHS  PH FLOWMETER ALUSSOMETRO mn
A BLOCCHI SCADA -
ESISTENTE DESIGN CONDITIONS /CONDIZION! DI PROGETTO P —
GENERAL SYMBOLS SIMEOLI! GENEFAL! w6 A, [FWRLE o 7L
FLOW DIRECTION DIREZIONE DEL FLUSSO ;:c:m:ﬁ‘{ -
N sTRuMENT TYPE/FUNCTION CONTROL/WIRING CONTROLLO/CABLAGG] e b -
1 INFLUENT INFLUENTE N 81301 rumzione/meo strumenio BUTTERFLU VALVE VALVOLA A FARFALLA o -
2 EQUALIZATION EQUALIZZAZIONE 2 5
3 TREATMENT 1 TRATTAMENTO 1 VALVOLA DI CONTROLLO =
4 TREATMENT 2 TRATTAMENTO 2 LSEQUENW*L NUMBER CHECK VALVE EIS
NOTE(S) 5 DIGESTOR DICESTORE NUMERD SEQUENZIALE GATE VALVE VALVOLA A SARACINESCA O A MASCHIO O PARATONA 8|
1. FLOW DIAGRAMS ON SHEETS N2CIG05 THROUGH N2CIS08 SHOW FIELD DEVICES AND EQUPMENT RUN £ QLITON R TAoNE SUBNERSIBLE PUMP POMPA SOMMERSA 213
COMMANDS ONLY. INPUTS AND OUTPUTS ORIGINATING IN THE MOTOR CONTROL CENTER (MCC) SUCH 8 EFFLUENT SCarico © MCC_1) REPRESENTS A PLC i |72 |g
AS AUXILIARY CONTACT AND HOA SWITCH POSITION INPUTS ARE NOT SHOWN. o SLUDGE DEWATERING ESSICAMENTO FANGH (OUTPUTC S‘%NAL S o REXIDUAL CHLORINE METER MSURATORE 01 CLORD RESIDUD 4 T |8
0 UV DSINFECTON 77 CONTROL CENTER SUSPENDED SOLIDS METER MISURATORE DI SOLIDI SOSPESI TOTALI gz E B
(@ MCC—1) RAPPRESENTA UN DISSOLVED DXYGEN METER MISURATORE DI OSSIGENG DISCIOLTO E] 8 5 - §
o SEGNALE D1 USCITA AL CENTRO 23| Wo 2
NOTES, 1A CONTROLLD DEL MOTORE REDOX POTENTIAL METER MISURATORE DI POTENZILE REDOX 2o <l 2§
2/ DIAGRAMM! DI FLUSSG DAL FOGLIO NZCI605 AL FOGLIO N2CI608 MOSTRANO SOLTANTO | DISPOSITIVI DI 2 DO 2 < = b4 i
CONIROLLO IN CAMPO £ | COMAND! DI MESSA IV WARCIA DELLE APPARECCHATURE. INGRESS! £ USCITE 3 0 SLUDGE LEVEL METER MSURATOR! 01 LIVELLO DEL FANGO 25| oy
GENERATI NEL CENTRO CONTROLLO MOTOR! (MCC) COME INGRESS! DA CONTATTI AUSILIARI £ DA POSIZIONE | W82
D/ SELETTOR! HOA NON SONO MOSTRAT. ot - PH NETER MISURATORE 01 PH | Eg §
0 CONDUCTIMTY METER MSURATORE DI CONDUCIBILITA’ g =3
[ L0 =
2 PRESSURE PRESSIONE Q| W 3
2 & ek WASTE WATER HIGH ALARM LEVEL  ALLARME ON/OFF PER LIVELLO ALTO ACOUE REFLUE < 5 E|&:
4 TEMPERATURE TEMPERATURA T s
I e LEVEL SWITCH INTERRUTTORE DI LIVELLO 2| <%
6 SELECTOR SWITCH  SELETIORE 2 =27
7 PUSH BUTTON PULSANTE 2 ol
8 BIOCHEMICAL BIOCHMICO £Q b3 2
9 COL/MOTOR 08N P -
2|30 33
S > |2
=< |5
gz 2
£ @
F3 [%]
g 2
g 2
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o o -
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T0 TREATMENT FLOW SPLITTER CONTINUED'
ON DRANING N2CI602
AL PARTITORE FROSEGUE SUL FOGLIO N2C6Y:

INFLUENT ROTARY
SCREEN
ROTOSTACCIO

_M_m_> U HIGH LEVEL ALARM
BYPASS A ALLARME LIVELLO ALTO

EQUALIZATION TANK
VASCA DI EQUALIZZAZIONE.

CCOMMUNTORS

INFLOW MANHOLE TRIVRATOR!
POZZETTO DI ARRVO

TY_SEWER N2CI602
FOGNATURA A GRAVITA LDALLO SCARICO FILTRAZIONE PROSEGUE

AL FOGLIO NZCI602

INFLUENT
THMISSIONE

P-1

N
-t N/ Pt

NAS Il — EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM — NTS
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NAS Il — EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM
NAS Il — DIAGRAMMA DI FLUSSO ESISTENTE DEL PROCESSO

REPAIR WASTEWATER TREATMENT
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EPROECT N0 =
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DALLE VASCHE IMMISSIONE E FQUALIZZAZIONE,
PROSEGUE DAL FOGLIO N2CI601

FLOW SPLITTER BOX
PARTITORE

g
<

POMPE. ALIMENTAZIONE
1POCLORITO DI SODIO

TO DIGESTOR CONTINUED ON DRAWING

N2CI603
AL OIGESTORE PROSEGUE SUL FOGLIO
o N2CI603

(LR
(MIR) _SZLUZIONE ALCALA RCTCTATA (WIF)

G
S
0 Mee-1 0 Mee-1
N

TREATMENT PLANT NO 1 (WEST)
IMPIANTO TRATIAMENTO N7 (OVEST)

@ Mec-1

SLUDGE_ RETURN (RAS) RITORND FANGH (RAS) - 7
Y -

LS TO DIGESTOR CONTINUED ON DRAWING
N2CIG03
AL DIGESTORE PROSEGUE SUL FOGLIO
N201605

EFFLUENT TO FILTRATION CONTINUED ON

DRAWING N2CI603
IMMISSIONE: ALLA' FILTRAZIONE
PROSEGUE SUL_FOELIO N201603

EFFLUENT TO FILTRATION CONTINUED ON

DRAVING
IMMISSIONE ALLA' FILTRAZIONE
PROSEGUE SUL_FOGLIO N2C/E03

AP
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D

(WAs) HLA-2

RIORNO_ FANGH) (RAS) -
-<

INFLOW MANHOLE CONTINUED ON
DRAWING N2CIBO1

AL POZZETTO DI ARRMO FROSEGUE SUL
FO6LI0 N201607

Y

SOLUZIONE ALCALINA RICICLATA (MLR)
SOLUZIONE ALCAUNA_ RICICLATA_(WLR)

n

AERATION TANK
VASCA ANOSSICA VASCA AERAZIONE
CHIUMA

\P-14

TREATMENT PLANT NO 2 (EAST)

CUARFER H
ouen CHARFICATORE s

SODIUM_HYPOCLHORITE

CHEMICAL FEED PUMP FOR
- SODIUM. HYPOCLHORITE
IPOCLORITO DI S0DIO

POMPE ALIMENTAZIONE
IPOCLORITO DI 50010

L 101,03
— G
e NG
e
oo/
P-12

IMPIANTO TRATIAMENTO N.2 (EST)

@ Mee-1

GRAVITY SEWER

T
NP

SLUDGE PUNP

SHENE PoNPAGE0

6o (r
ST
o Hoet

NAS Il — EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM — NTS
NAS Il = DIAGRAMMA DI FLUSSO ESISTENTE DEL FROCESSO

. FOGNATURA' A’ GRAVITA

DRAWING N2C1602
DALLA FILTRAZIONE PROSEGUE SUL FOGLIO'
V201605
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CONTINUED FROM DRAWING N2C1602

(-2
e/
SLUDGE WASTEQHAS)

DALLA VASCA #1 FANGHI D1 RIFIUTO
PROSEGUE SUL_FOGLIO N2C1602

CONTINUED FROM DRAWING N2CIB02

FANGH) DI RIUTO (WAS)

DALLA VASCA 42 FANGHI D1 RIFIUTO
PROSEGUE SUL FOGLIO N2C1602

FROM CLARIFIER C~1 CONTINUED FROM
DRAWING N2CI602

LEVEL ALARM

ALLARME LIVELLO ALTO

HALF FULL LEVEL
LIVELLO MEZZ0 PIENO

DIGESTOR

=

DIGESTORE

= ="

DAL CHARIFICATORE C-1 PROSEGUE
DAL FOGLIO N2CI602

FROM”%MFER C-2 CONTINUED FROM

N2CI602
DAL CHARIFICATORE C-2 PROSEGUE
DAL FOGLIO W2cl02

TO INFLUENT MANHOLE CONTINUED ON

DECANT/DRAN

DECANTAZIONE/ DRENAGGI0

A Wy
VALVOLA

BYPASS
PUMP SPEED | f17R0
CONTROLLER

REGOLATORE

T W
DRAWING N2CI604

ALLA DISINFEZIONE UV PROSEGUE
SUL_FOGLIO N2CI604.

i —C
FILTRATE
1
TERTURY FILTER
NO 2
FLTRO TERZHRIO
¥
CHEMICAL FEED PUMPS FOR
FERRIC CHLORIDE IN LABORATORY
POHPE ALMENTAZIONE CHIMICA
PER SODA CAUSTICA
NELL EDIFICIO LABORATORIO
- FILTER BYPASS
- BYPASS FILIRO
CF-1 CF- 1.1 CF- 21 V-1 P- 15 G- 1

REJECT
SCARICO

GRAVITY SEWER

900.01 939.01 939.05 929.09 916.01 929.13
CF-1 CF=1.2 CF-2.2 SV-2 P- 16

900.02 939.02 939.06 929.10 916.02

CF-2 V- 1.1 V- 21 P-17 P- 15
900.03 929.03 929.07 929.11 939.01
CF-2 ov-12 Cv- 22 P- 18 P- 16

900.04 929.04 929.08 929.12 939.02

WATER SERVICE WITH BACKFLOW
EVENTER

SERVIZIO ACQUA CON
DISCONNETTORE  IDRAULICO

FILTER REJECT

DRAWING N2CI602
AL POZZETTO DI ARRVO FROSEGUE SUL
FOGLIO_N2CI602

< SRAVITY SEWER ___
T FUGNATURA A GRAVITA

NAS I

FILTRO SCARICO LAVAGGIO

EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM — NTS

NAS Il — DIAGRAMMA DI FLUSSO ESISTENTE DEL PROCESSO
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FROM FILTRATION CONTINUED

FROM DRAWING N2CI603
DALLA FILTRAZIONE PROSEGUE
SUL_FOGLIO N2C1603

SCADA CONTROLS AND DISPAYS

000.03

w-1

000.02

w-1

000.01

w-1

029.01
-1 =2
DISINFECTION DISINFECTION|
PANEL PANEL

EFFLUENT FLOW

w-2
000.06
w-2
000.05
w-2
000.04
Ww-2
029.02

BYPASS WV

TO RECICLED WATER STORAGE

AL SERBATO ACOUA RICICLATA
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PUMP NO. CAPACITY (LPS) TDH (m)| KW QS&OR VOLT @ JHZ (S;)ARTER SIZE
DESCRIPTION DESCRIZIONE
POMFA NO. CAPACITA (L/S) TDH (m) kW g voLT DA | Hz \TORTATA
OTORE AWIATORE (4)
P—1 PUMP STATION 402 STAZIONE DI POMPAGGIO 402 12.3 12 2.4 1450 | 400 = 150 | 3T
P—9 PUMP STATION 402 STAZIONE DI POMPAGGIO 402 12.3 12 24 | 1450 | 400 — 150 | 51
p_3 PUMP STATION 402 STAZIONE DI POMPAGGIO 402 193 19 04 1450 | 400 _ 50 | 5
NEW FIXTURE SCHEDULE / TABELLA NUOVA APFARECCHIATURA
CODE KW VOLT | HZ | PH
DESCRIPTION DESCRIZIONE
SIGLA KW VOLT — HZ | PH
ABS—1 AUTOMATIC STAINLESS STEEL BAR GRIGLIA MECCANICA AUTOMATICA A BARRE IN 0.37 | 400 50 | 3
SCREEN—OPENING 20mm ACCIAIO INOX — SPAZIATURA 20mm ‘
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INPUT DIGITALE

DDC  CONTROLLER
—~ABS/1

CONTROLLOKE
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PH VALUE
VALORE PH

WATER CONDUCIVITY VALUE
VALORE CONDUCIBILITA™ ACQUA

ANALOGIC INPUT
INPUT ANALOGICICT

LOCAL MODBUS DIGITAL
CONTROLLER-C/1

REGOLATORE  DIGITAL
LOCALE MODBUS—-C/'1

118.05

SUSPENDED SOLIDS QUANTITY

QUANTITA'SOLIDI SOSPESI TOTAL/

ANALOGIC

INPUT ANALOGICICT

INPUT

LOCAL MODBUS DIGITAL
CONTROLLER-C/2

REGOLATORE DIGITAL
LOCALE MODBUS—-C/2

318.01 318.02

318.03

REDOX POTENTIAL RANGE
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PH VALUE
VALORE PH

ALLARME LIVELLO BASSO OSSIGENO DISCIOLTO

LOW ALARM DISSOLVED OXYGEN LEVEL
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318.04

318.05

318.06

PH VALUE
VALORE PH

REDOX POTENTIAL RANGE
INTERVALLO POTENZIALE REDOX

ALLARME LIVELLO BASSO OSSIGENO DISCIOLTO

LOW ALARM DISSOLVED OXYGEN LEVEL

ANALOGIC INPUT
INPUT ANALOGICICI

LOCAL MODBUS DIGITAL
CONTROLLER-C/4

REGOLATORE  DIGITAL
LOCALE MODBUS—-C/4
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CIRCUITO N° 7 FASI GND | RSTN | RSTN RN | SN | TN | RN [ SN [RSIN| RN | SN | TN | TN
e e AT () - | - | 9280 480 | 600 | 2000 [ 1000 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 [ 600 | - | -
Gisco ® - - | 2 3| 4| 126 | 6| 4 | a)| a| 4| 4 -
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CONTACTOR ) _ | - _ | - _ -1 -1 -1 -1 - _ | -
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GORG T - | 40 | - 20 | 20 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25| - | -
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ANALOGIC INPUT
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CONTROLLER-C/5
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411.07

HIGH ALARM SLUDGE LEVEL
ALLARME LIVELLO ALTO FANGH/
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INPUT ANALOGICICT

LOCAL MODBUS DIGITAL
CONTROLLER-C/8
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c/8
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ALLARME LIVELLO BASSO OSSIGENO DISCIOLTO
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CONTROLLER-C/6

REGOLATORE DIGITAL
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ALLARME LIVELLO BASSO OSSIGENO DISCIOLTO

LOW ALARM DISSOLVED OXYGEN LEVEL

ANALOGIC INPUT
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LOCAL MODBUS DIGITAL
CONTROLLER-C/9

REGOLATORE DIGITALE
LOCALE MODBUS—
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KEY NOTES: NOTE DI RIFERIMENTO:
(D PANEL GALVANIZED STEEL SUPPORTS Q@ STRUTTURA 01 SUPPORTO GUADRI e
BONED o THe 4 WEALIZATA CON PROFIATT QUADRATI N MOTOR CONTROL CENTER (MCC) RAISING OPERATION SEQUENCE SEQUENZA OPERATIVA. SOLLEVAMENTO CENTRO 0l CONTROLLO MOTOR! (WCC) E B
@ MODULAR DAIS GALVANIZED STEEL ACOHO ZNCATO 80XE0mm. TH=4mm THE EXISTING MOTOR CONTROL CENTER, IS A PANELBOARD COMPOSED BY 6 SECTIONS, FACTORY 1 ESISTENTE CENTRO DI CONTROLLO MOTOR, £* UN QUADRO COMPOSTO DA SEI SEZION,
SUPPORTS 30X30mm TH=3mm AND @ PEDANA MODULARE IV ACCHIO ZNCATO ASSEMBLED WO BY TWO, AND THEN FIELD ASSEMBLED AT EACH TWO SECTIONS. ELECTRICAL ASSEMBLATE IN FABBRICA A DUE A DUE. £ POl ASSEMBLATI IV GRUPPI DI DUE SEZIONI —— ‘W .
DECK AND NON CONDUCTING AT REALIZZATA CON PROFILATI QUADRATI MAIN POWER CABLING IS COMING FROM AN UNDERGROUND TRENCH AND IS RAISING INSDE THE CHUSCUNO. 1L CABLAGGIO PRINCIPALE. PROVIENE DA UN' CANALE SOTTERRANED £D E' SOLLEVATO B 5 Rﬁ RLF. [cik F.
SOX30mm SP.=3mm, LAMIERA £ FIRST CELL ON THE LEFT ON THE PANEL. THE MAIN CONNECTIONS ARE MADE BY COPPER DENTRO LA PRIMA CELLA POSTA ALLA SINISTRA DEL QUADRO. LE CONNESSION! PRINCIPAL! SONO Foe—— =
LT e BUSBAR, LOCATED IN THE ABOVE SECTION ON THE PANELBOARD. THE SECONDARY CONNECTION FATTE DA UN BUSEAR N RAME, LOCALIZZATO NELLA SEZIONE SUPERIORE DEL QUADRO. 1 CAVI s =
CABLES TO THE BREAKERS ARE VERTICAL AND SEGREGATED INSIDE THE PANEL SECTIONS D/ CONNESSIONE SECONDARI AGLI INTERRUTIOR] SOND VERTICALI £ SEGREGATI DENIRO LE > =
THE MCC, AND THE EXISTING DDC CLOSET, SHALL BOTH BE RAISED 50 CM ABOVE THE EXISTING SEZION! DEL QUADRO = -
FLOOR LEVEL, AS INDICATED PROVIDING THE FOLLOWING OPERATION: L’ MCC, E LESISTENTE RIPOSTIGLIO DOC, SARANNO DUNQUE SOLLEVATE 50 CM SOFRA IL ] =
~ FULLY DE-ENERGIZE THE MCC, FROM THE MAIN BREAKER IN ELECTRICAL SUBSTATION 401 LVELLG DEL PAVMENTO ESISTENTE, COME IDICATO NELLE SEGUENTI OPERAZION:- HPA
— DISCONNECT THE MAIN ELECTRICAL FEEDER CABLE FROM THE PANEL (N. 6 COPPER "~ MESSA FUOR! TENSIONE. COMPLETA DELL® MCE, DALLINTERRUTTORE PRINCIPALE. NELLA 2% |3
CHORDS, 2 FOR EACH PHASE) SOTTOSTAZIONE ELETIRICA. 401 SIS
2211 ~ DISASSEMBLE MAIN COPPER BARS FROM THE UPPER PART OF THE PANEL SECTIONS — DISCONNETTERE | CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRINCIPAL! DAL QUADRO (. 6 CORDE d o Z
~ DISMOUNT THE PROTECTION METAL SHEET IN LOWER PART OF THE PANEL U W |8
% — SECTION CAN BE RAISED TWO BY TWO AS THEY ARE FACTORY ASSEMBLED 0/ RAVE 2 PER OOV FASE) c3| s |z
 ORENE WL B PERTORMED, By AN ELECTR FORKLET - LASSEMBLARE LE GARRE O FAME PRNCIPAU DALLE FART) SUFERIOR! DELLE SEZON 0EL gZ| 2_|3
- 2186 = AFTER RASING THE FIRST SECTION, CHECK I THE VAN PONER, CABLES ARE LONG. ENOUGH S SHONTARE. L4 LAMERA D1 PROTEZIONE NELLA FARTE INEERIORE DEL QUADRD 33 E b §
Q - /® — IF NOT, PROVIDE CABLE JOINTING, OF ADEQUATE LENGTH, USING A SELF—TIGHTENING ;M";Rféw’“f PUO" ESSERE. SOLLEVATA A GRUPFY OV DUE COSI” COME ASSEMBLATE IN e E %
7 RUBBER PIPE JOINT s :< g
S N 7] — THE RAISED PANEL SECTION SHALL BE LEANED ON THE MODULAR SUPPORT STRUCTURE AS = IL SOLLEVAMENTO SARA” ESEGUITO DA UN CARRELLO ELEVATORE ELETIRICO Ee) O o H
N < S| s INDICATED ON DRAWINGS — DOPO IL SOLLEVAMENTO DELLA PRIMA SEZIONE, VERIFICARE CHE LA LUNGHEZZA DET CAVI g HZlg
~ ONE BY ONE, RAISE THE REMAINING TWO SECTIONS, WHERE THE SMALLER SIZE CABLES SW TALE OA PERMETIERE LA RICONNESSIONE <
N SHOULD HAVE THE REQUIRED LOOSENESS TO ACCOMMODATE THE RAISING — SE NO_PROVWEDERE GIUNZION! CAVI, D] ADEGLATA LUNGHEZZA, USANDO LN GIUNTO DI w ‘;‘2 §
N — AFTER LEANING ALL THE PANEL SECTIONS, RE-CONNECT THE MAIN POWER BARS ABOVE, TUBAZIONE N GOMMA AUTOSERRANTE. , 1] oZ|
AND FINALLY RECONNECT THE MAIN POWER CABLES AND RE—ENERGIZE THE SYSTEM — SOLLEVATA A SEZIONE DEL QUADRO DOVRA™ ESSERE APPOGGIATA LA STRUTTURA DI @ =
ALL THE DESCRIBED OPERATION SHALL BE PERFORMED DURING OFF—PEAK, WEEKEND AND NIGHT SUPPORTO MODULARE COME INDICATO NET DISEGN! o 0nz §§
HOURS, IN ORDER TO HAVE THE MINIMUM WASTE FLOW INCOMING, THAT SHALL BE STORED — UNO AD UNO, SOLLEVARE LE RIMENENTI DUE SEZION, DOVE | CAVI DI MINOR SEZIONE » < j 8
INSIDE THE INLET BUFFER TANK; DOVRANNO AVERE LA RIASSATEZZA PER ACCOMODARE Il SOLLEVAMENTO ul oz
TOTAL MAXIMUM JOB DURATION IS ESTIMATED TO BE ABOUT 20 HOURS. — DOPO AVER APPOSGATO TUTTE LE SEZIONI DEL QUADRO, RICONNETTERE NELLA PARTE E o=
SUPERIORE LE BARRE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, £ FINALMENTE CONNETTERE | sa| £ |1
CAVI PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA RIPORTANDO. IN TENSIONE 1L SISTEMA 2 T |
TUTTE LE OPERAZION] DESCRITTE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE DURANTE | FUORI~PICCO, 2ol =
Y WEEKEND ORE NOTTURNE, PER AVERE L FLUSSO MNIO DI RIFVIL N ARRNO, CHE L2 (JW g
VRANNO ESSERE CONSERVAT! NEL SERBATOIO BUFFER DI INGRESSD; S z z o
1 W/eAu WASSIVA TOTALE DEL LAVORD £' STWMATA IN CIRCA 20 ORE. §z |8
g
scae: 1310
oo vos =
e
sy CAURGED SECTION _ SGAF 110 1\ NAS Il — BLDG 402 — LIFTING ELECTRICAL CABINETS N -o-tn
TG oG T
I SEZIONE” INGRANDITA ve-o (e SWAS /) — EDIFICIO 402 — SOLLEVAMENTO QUADRI ELETTRICI | it
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