
J-1502000 Emergency Lighting Inventory
Bldg 9A Basement and 1st Fl

Page 1 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9A-BASEMENT 2 1

9A-BASEMENT 16 5
9A-BASEMENT 6 1
9A-BASEMENT 12 4

9A-1st FL - TRAUMA ROOM 
1042

6  

9A-1st FL - TRAUMA ROOM 
1041

6  

9A-1st FL - TRAUMA ROOM 
1042

  2

9A-1st FL - TRAUMA ROOM 
1041

  2

  

  
   

  
   

Totals 12 0 36 4 0 11

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9A
Basement and First Floor

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

BS11E-CKT 3 (B005)

BN11E-CKT 3 (B014)
BN11E-CKT 5 (B014)
BN11E-CKT 7 (B014)

1S13F-CKT 19 (1311)

1S13F-CKT 12 (1311)

1S13F-CKT 2 (1311)

1S13F-CKT 2 (1311)

SEE NOTE 1.

SEE NOTE 1.

PERFORMED/TESTED BY: 

NOTES:
1.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN TRAUMA ROOM 1041 AND TRAUMA ROOM 1042 ARE FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 1311.

DATE OF TESTING:  



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory 
Bldg 9, 2nd Fl

Page 2 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9-2nd FL - 2671 (ORAL 
SURGICAL TREATMENT 

ROOM)
2

9-2nd FL - 2674 (ORAL 
SURGICAL TREATMENT 

ROOM)
2

Totals 4

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9
Second Floor

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

2E17F-CKT 27 (2620) SEE NOTE 1.

2E17F-CKT 29 (2620) SEE NOTE 2.

DATE OF TESTING: 
PERFORMED/TESTED BY:  

NOTES:
1.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN ORAL SURGICAL TREATMENT ROOM 2671 IS FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 2620.
2.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN ORAL SURGICAL TREATMENT ROOM 2674 IS FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 2620.



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 9, 3rd Fl A

Page 3 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9-3rd FL - 3506 MOR1 14 2
9-3rd FL - 3505 MOR2 14 2
9-3rd FL - 3513 MOR3 14 2
9-3rd FL - 3505 MOR4 14 2
9-3rd FL - 3533 MOR5 14 2
9-3rd FL - 3545 MOR6 14 1
9-3rd FL - 3545 MOR7 14 1

9-3rd FL - 3643 MOR15 14 2
9-3rd FL - 3653 MOR16 14 2
9-3rd FL - 3661 MOR17 14 2

9-3rd FL - 3506 MOR1 3
9-3rd FL - 3505 MOR2 3
9-3rd FL - 3513 MOR3 3
9-3rd FL - 3505 MOR4 3
9-3rd FL - 3533 MOR5 3
9-3rd FL - 3545 MOR6 3
9-3rd FL - 3545 MOR7 3

9-3rd FL - 3643 MOR15 3
9-3rd FL - 3653 MOR16 3
9-3rd FL - 3661 MOR17 3

Totals 140 18 30

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9
Third Floor A Wing

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

3C31F-CKT 39 (3559)
3C31F-CKT 27 (3559)  SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 29 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 31 (3559) SEE NOTE 1 .
3C31F-CKT 33 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 35 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 37 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 25 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 23 (3559) SEE NOTE 1.
3C31F-CKT 21 (3559) SEE NOTE 1.

3C19F-CKT 1 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 3 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 7 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 5 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 9 (3559)

3C19F-CKT 13 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 11 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 12 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 10 (3559) SEE NOTE 2.
3C19F-CKT 8 (3559) SEE NOTE 2.

2.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN EACH SURGICAL MOR'S ARE FED INDIVIDUALLY FROM A 3 KVA INVERTER LOCATED OUTSIDE IN A CLOSET ADJACENT TO EACH MOR.
DATE OF TESTING:  
PERFORMED/TESTED BY:  

1.  ALL THE 2X4 AND 2X2 LIGHTING FIXTURES IN THE SURGICAL MOR'S ARE FED FROM A 30KVA UPS LOCATED IN BUILDING 9, 3RD FLOOR, MER 3700A.  THE 30KVA UPS IS FED FROM 3P, 50A CIRCUIT BREAKER  IN PANEL 3C31F LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 3559.  CIRCUIT NUMBERS - 22, 



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 9, 3rd Fl B

Page 4 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9-3rd FL - 3577 MOR8 14 2
9-3rd FL - 3585 MOR9 14 2

9-3rd FL - 3593 MOR10 14 2
9-3rd FL - 3601 MOR11 14 2
9-3rd FL - 3615 MOR12 14 2
9-3rd FL - 3623 MOR13 14 2
9-3rd FL - 3635 MOR14 14 2

9-3rd FL - 3577 MOR8 3
9-3rd FL - 3585 MOR9 3

9-3rd FL - 3593 MOR10 3
9-3rd FL - 3601 MOR11 3
9-3rd FL - 3615 MOR12 3
9-3rd FL - 3623 MOR13 3
9-3rd FL - 3635 MOR14 3

Totals 98 14 0 21 0 0

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9
Third Floor B Wing

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

3C37F-CKT 27 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 29 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 25 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 23 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 21 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 19 (3559) SEE NOTE 1.
3C37F-CKT 17 (3559) SEE NOTE 1.

3C17F-CKT 7 (3573) SEE NOTE 2.
3C17F-CKT 9 (3573) SEE NOTE 2.

3C17F-CKT 11 (3573) SEE NOTE 2.
3C17F-CKT 10 (3573) SEE NOTE 2.
3C17F-CKT 12 (3573) SEE NOTE 2.
3C17F-CKT 13 (3573) SEE NOTE 2.
3C17F-CKT 14 (3573) SEE NOTE 2.

2.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN EACH SURGICAL MOR'S ARE FED INDIVIDUALLY FROM A 3 KVA INVERTER LOCATED OUTSIDE IN A CLOSET ADJACENT TO EACH MOR.
DATE OF TESTING:  
PERFORMED/TESTED BY: 

1.  ALL THE 2X4 AND 2X2 LIGHTING FIXTURES IN THE SURGICAL MOR'S ARE FED FROM A 30KVA UPS LOCATED IN BUILDING 9, 3RD FLOOR, MER 3700A.  THE 30KVA UPS IS FED FROM 3P, 50A CIRCUIT BREAKER  IN PANEL 3C31F LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 3559.  CIRCUIT 



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 9, 3rd Fl C

Page 5 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9-3rd FL - 3129 OR18 15
9-3rd FL - 3128 OR19 11 4
9-3rd FL - 3125 OR20 9 7

9-3rd FL - 3129 OR18 2
9-3rd FL - 3128 OR19 2
9-3rd FL - 3125 OR20 2

9-3rd FL - 3219 
LITHOTRIPSY STONE 

CENTER
2

9-3rd FL - 3233 
CYCTOSCOPY STONE 

CENTER
2

35 11 0 10 0 0

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9
Third Floor C Wing

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

3B13F-CKTS 34,36 (3447) SEE NOTE 1. 
3B13F-CKTS 28,30 (3447)  SEE NOTE 2.
3B13F-CKTS 22,24 (3447) SEE NOTE 2.

3B13F-CKT 29 (3447) SEE NOTE 3.
3B13F-CKT 33 (3447) SEE NOTE 3.
3B13F-CKT 31 (3447) SEE NOTE 3.

3E7G-CKT 3 (3543) SEE NOTE 4.

3E7G-CKT 5 (3543) SEE NOTE 5.

1.  ALL THE 2X4 LIGHTING FIXTURES IN SPECIALTY OR 18 (DA VINCI ORTHOPEDIC) ARE FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN BUILDING 9, 3RD FLOOR, ELECTRICAL ROOM 3447.  THE 2KW INVERTER IS FED FROM PANEL 3B13F CIRCUIT 27.
NOTES:

PERFORMED/TESTED BY:  

2.  ALL THE 2X4 AND 2X2 LIGHTING FIXTURES IN SPECIALTY OR 19 (NEUROSURGERY) AND SPECIALTY OR 20 (OPEN HEART VASCULAR) ARE FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN BUILDING 9, 3RD FLOOR, ELECTRICAL ROOM 3447.  THE 2KW INVERTER IS FED FROM PANEL 3B13F 
3.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN EACH SPECIALTY MOR'S ARE FED INDIVIDUALLY FROM A 3 KVA INVERTER LOCATED OUTSIDE IN A CLOSET ADJACENT TO EACH OR.
4.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN LITHOTRIPSY ROOM 3219 (STONE CENTER) IS FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 3230C.
5.  THE CIRCULAR SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN CYSTOSCOPY ROOM 3233 (STONE CENTER) IS FED FROM A 2KW INVERTER LOCATED IN ELECTRICAL ROOM 3230B.

DATE OF TESTING: 



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 9, 3rd Fl D

Page 6 of 46

2X4 1X4 2x2 DOME LIGHT (C1E) DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED
9-3rd FL (OR AREA) 9 1 5
9-3rd FL (OR AREA) 2
9-3rd FL (OR AREA) 15 4
9-3rd FL (OR AREA) 4
9-3rd FL (OR AREA) 17 2 8 16
9-3rd FL (OR AREA) 20 2 3 6 12

9-3rd FL  (PACU) 13 1 12
9-3rd FL 17 2 2 10

9-3rd FL (PACU-NURSE 
STATION)

2

MEZZANINE 3 2
MEZZANINE 6 4 6
PENTHOUSE 18 2
PENTHOUSE 10 2
PENTHOUSE 7 2

Total 93 55 4 6 16 73

EMERGENCY LIGHTING TESTING BUILDING 9
Third Floor D Wing

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

3C31E-CKT 1 (3559)
3C31E-CKT 3 (3559)
3C31E-CKT 5 (3559)
3C31E-CKT 7 (3559)
3C31E-CKT 9 (3559)

3C31E-CKT 11 (3559)
4A31E-CKT 9 (4312)
3B3E-CKT 15 (3447)

3A15F-CKT 25 (3447)

3C31E-CKT 8 (3559)
3C31E-CKT 10 (3559)
4A31E-CKT 7 (4312)
4C13E-CKT 1 (4410)
3C31E-CKT 6 (3559)

DATE OF TESTING:  
PERFORMED/TESTED BY: 



J-1502000-50 Emergnecy Lighting Inventory
Bldg 10

Page 7 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED

10-2nd FL -2120 OR 2
10-2nd FL (WEST) 3 1
10-3rd FL (WEST) 2
10-4th FL (WEST) 2
10-4th FL (EAST) 4

Totals 0 0 11 2 0 1

EMERGENCY LIGHTING TESTING Bldg. 10
Second, Third and Fourth Floors

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

2G10F-CKT 9 (2142) SEE NOTE 1.
2J3E-CKT 19 (2014)
2J3E-CKT 13 (2014)
2J3E-CKT 8 (2014)

2J3E-CKT 12 (2014)

1.  ONLY THE TWO (2) SURGICAL LIGHTING FIXTURES IN SURGICAL OR 2120 ARE FED FROM A 2 KW INVERTER LOCATED  IN ELECTRICAL ROOM 2118A.
NOTES:

PERFORMED/TESTED BY:  
DATE OF TESTING: 



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 55 and Bldg 63

Page 8 of 46

2X4 2X2 1X4 SURGICAL LIGHT DOWNLIGHT EXIT SIGN PASSED FAILED PASSED FAILED

BUILDING 55 -GROUND FLOOR-
GENERATOR RM C109

6 2

BUILDING 55 - GROUND FLOOR-
TRANSFORMER RM AND FUEL 

STORAGE RM
2 5

BUILDING 63 - GROUND FLOOR-
ELECTRICAL RM 1001, ELECTRICAL 

RM 1008 AND GENERATOR RM 1004
6

BUILDING 63 -GROUND FLOOR- 
GENERATOR RM 1004

4 2

BUILDING 63 - GROUND FLOOR- 
PUMP RM 1003

4

Totals 22 0 0 9

1N31-E-PPG-CKT 12 (1004)

1N35-E-PPG-CKT 2 (1004)

1N35-E-PPG-CKT 14 (1004)

EMERGENCY LIGHTING TESTING Bldg. 55 and Bldg. 63
Ground Floor

MONTHLY TEST (30 SEC) ANNUAL TEST (90 MIN) REMARKS
Funding Activity (Defense Health)

MDPEH 55-CKT 19 (TRANSFORMER RM)

MDPEH 55-CKT 11 (TRANSFORMER RM)

BUILDING & FLOOR # TYPE AND QUANTITY OF LIGHTS PANEL ID-BRANCH CIRCUIT # (ELECTRICAL 
ROOM/CLOSET #)

PERFORMED/TESTED BY:  
DATE OF TESTING:  



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 64

Page 9 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL101)



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 64

Page 10 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL101)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL102)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL103)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 64

Page 11 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL104)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL105)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 64

Page 12 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Emergency Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL106)

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 64

Page 13 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2
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Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 2

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 2

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2
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Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 2

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 2
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 2

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3
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Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 3

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 3
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Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 3

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 3
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 3
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3
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Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 3

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 3
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 3
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 3
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 3

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4
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Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL107) 
Level 4

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL107) Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL108) 
Level 4

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL108) Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4
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Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL109) 
Level 4

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 4
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL109) Level 4

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5
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Asset 
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Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial #

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 5

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 5
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5
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DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 5

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 5
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 5
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 5
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 5
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 5

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 6

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 6
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6
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Type
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DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 6

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 6
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 6
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 6
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 6
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 6

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7
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DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL110) 
Level 7

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 7
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL110) Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL111) 
Level 7

DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 7
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 7
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 7
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 7
DH NNMC-64 Exit Light (Page EL111) Level 7

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level
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DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL112) 
Roof Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL112) Roof 
Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL112) Roof 
Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL112) Roof 
Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL112) Roof 
Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL113) 
Roof Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL113) Roof 
Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Emergency Light (Page EL114) 
Roof Level

DH NNMC-64
Exit Light (Page EL114) Roof 
Level

DH NNMC-64 Monthly Emergency Lighting Test
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Description Asset Long Description Manufacture Model Serial # Addtl Location 
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DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL101P) Level 1 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL101P) Level 1 Area D

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL102P) Level 1 Area E

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL103P) Level 2 Area D

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D



J-1502000-50 Emergency Lighting Inventory
Bldg 68

Page 44 of 46

Funding 
Activity

Asset 
Number Location Asset 

Type
Asset 
Description Asset Long Description Manufacture Model Serial # Addtl Location 

Info - eq3
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 3 Area D

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 3 Area E

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL105P) Level 4 Area D

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
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DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68

Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL107P) Level 5 Area D

DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Emergency Light (Page EL108P) Level 5 Area E

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL102P) Level 1 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL102P) Level 1 Area E

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL103P) Level 2 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL103P) Level 2 Area D

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL104P) Level 2 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL104P) Level 2 Area E

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 3 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 3 Area D

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 3 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 3 Area E

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 4 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL105P) Level 4 Area D
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DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 4 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL106P) Level 4 Area E

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL107P) Level 5 Area D
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL107P) Level 5 Area D

DH NNMC-68 Exit Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL108P) Level 5 Area E
DH NNMC-68 Exit Light (Page EL108P) Level 5 Area E
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