FILE NAME: I:\Projects\6000\6279-DBB Munitions Storage Modules\CAD—VABEACH\Sheets\G\ASJD 00—01058-N62470—16—R—6012-CI101.dwg LAYOUT NAME: GI101 TITLE SHEET PLOTTED: Monday, July 18, 2016 — 2:35pm USER: SMTURNER

MUNITIONS STORAGE MODULES

DEPOSITI MODULARI DI MUNIZIONI
AVIANO AIR BASE

FINAL SUBMITTAL

JUNE 27, 2016
SOTTOMISSIONE FINALE

USAF PROJECT NUMBER: ASJD 00-01058
CONSTRUCTION CONTRACT NUMBER: N62470-16-R-6012

27 GIUGNO 2016

June 3, 2016

AVIANO, ITALY

QUALITY CONTROL REVIEW

o/l6 Jto

Date

Signattre

HAVING PARTICIPATED IN THE DESIGN OF THE PROJECT "MUNITION STORAGE MODULES, AVIANC AIR BASE,

AVIANO, ITALY",
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THAT THE FACILITY DESIGN INCLUDED HEREIN COMPLIES WITH ALL APPLICABLE ITALIAN CODES AND LAWS.
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RISOLUZIONE CONFLITTI

U.S. CODE CRITERIA
CRITERI NORMATIVI US

ITALIAN CODE CRITERIA

CRITERI NORMATIVI ITALIANI

CONFLICT RESOLUTION

RISOLUZIONE CONFLITTI

APPR

APPLICABLE CRITERIA

CRITERI NORMATIVI APPLICABILI

THIS REPORT WAS PREPARED USING PRIMARILY THE
UNIFORM FACILITY CRITERIA (UFC) 4—420-01 AMMUNITION
AND EXPLOSIVES STORAGE MAGAZINES AND DEPARTMENT
OF DEFENSE MANUAL (DODM) 6055.09M DOD AMMUNITION
AND EXPLOSIVES SAFETY STANDARDS.

QUESTA RELAZIONE £ STATA PREPARATA UTILIZZANDO
PRINCIPALMENTE LA NORMATIVA UFC 4-420-01, DEPOSITI MUNIZIONI
£ MATERIALI ESPLOSIVI £ IL MANUALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
DIFESA (DODM) 6055.09M, NORME DI SICUREZZA DOD DEI DEPOSITI
MUNIZIONI

NFPA NATIONAL ELECTRICAL CODE,
2011 EDITION
NFPA NORME ELETIRICHE NAZIONALI

EDIZIONE 2011

UFC 1-200-01 GENERAL BUILDING REQUIREMENTS,
DATED 1 AUGUST, 2015

HEIGHT AND AREA LIMITATIONS

ALTEZZA £ LIMITI DELL ARFA

HEIGHT AND AREA LIMITATIONS ARE NOT APPLICABLE TO
THIS BUILDING.

HEIGHT AND AREA LIMITATIONS ARE NOT APPLICABLE TO
THIS BUILDING.

ALTEZZA E LIMITI DELLAREA NON SONO APPLICABILI A QUESTO
EDIFICIO

OCCUPANCY SEPARATION AND PASSIVE FIRE PROTECTION

PARTIZIONI ANTINCENDIO £ PROTEZIONI ANTINCENDIO  PASSIVE

OCCUPANCY SEPARATION IS NOT APPLICABLE TO THIS
PROJECT. FIRE PROTECTION IS NOT REQUIRED PER UFC
4-420-01 SECTION 3-6.2.

UFC 1-200-01 REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

DATATO T AGOSTO 2015

UFC 3-301-01 STRUCTURAL ENGINEERING,
DATED 15 MAY 2014

CEl 64-8 ELECTRICAL INSTALLATION OF
BUILDINGS, 2013 EDITION COMPLY WITH ITALIAN CODES
CEl 64-8 INSTALLAZIONI ELETTRICHE NEGLI EDIFICI ADOTTARE LE NORME ITALIANE

EDIZIONE 2015

UrC 3-301-01 INGEGNERIA STRUTTURALE

DATATO 15 MAGGIO 2014

UFC 3-310-04  SEISMIC DESIGN FOR BUILDINGS,
2010 EDITION

UFC 3-310-04 PROGETIAZIONE ANTISISMICA PER LE

COSTRUZIONI, EDIZIONE 2010

UFC 3-600-01 DESIGN: FIRE PROTECTION ENGINEERING
FOR FACILITIES, DATED 14 JULY 2009

UFC 5-600-01 PROGETIAZIONE: INGEGNERIA ANTINCENDIO

PER EDIFICI, DATATO 14 LUGLIO 2009

UFC 4-010-01 DOD MINIMUM ANTITERRORISM
STANDARDS FOR BUILDINGS,
DATED 1 OCTOBER 2013

Ctl 64-8 ELECTRICAL INSTALLATION OF
BUILDINGS, 2013 EDITION COMPLY WITH ITALIAN CODES
CEl 64-8 INSTALLAZIONS ELETTRICHE NEGLI EDIFIC ADOTTARE LE NORME [TALIANE

EDIZIONE 2015

CEl 64-2 ELECTRICAL SYSTEMS IN AREAS WITH
RISK OF EXPLOSION. SPECIFIC
REQUIREMENTS FOR AREAS WITH RISK
OF EXPLOSION DUE TO THE PRESENCE
OR DEVELOPMENT OF EXPLOSIVES.

UrC 4-010-01 NORME DOD ANTITERRORISMO PER LE

COSTRUZIONI
DATATO 1 OTTOBRE 2013

UFC 4-020-01 AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE
MAGAZINES, DATED 1 MAY 2015

UFC 4-020-01 DERPOSITI MUNIZIONI E- MATERIALI ESPLOSIVI

DATATO T MAGGIO 2015

DODM 6055.09-M DOD AMMUNITION AND EXPLOSIVES
SAFETY STANDARDS

CEl 642 IMPIANTI ELETTRICI IN ARRE CON RISCHIO DI
ESPLOSIONE. REQUISITI SPECIFICI PER AREE
CON RISCHIO DI ESPLOSIONE PER LA
PRESENZA O LO SVILUPPO DI ESPLOSIVI

ATEX DIRECTIVE ~ EQUIPMENT AND PROTECTION SYSTEM
TO BE INSTALLED IN EXPLOSIVE AREAS

COMPLY WITH ITALIAN CODES

FARTIZIONI ANTINCENDIO NON SONO AFPLICABILI A QUESTO PROGETTO.

PROTEZIONI ANTINCENDIO NON SONO RICHIESTE PER NORMA UFC
4-420-01 SEZIONE 3-6.2.

ADDITIONAL FIRE SEPARATIONS REQUIREMENTS

REQUISITI PER PARTIZIONI ANTINCENDIO AGGIUNTIVE

ADDITIONAL FIRE SEPARATIONS ARE NOT APPLICABLE TO
THIS PROJECT.

PARTIZIONI ANTINCENDIO AGGIUNTIVE: NON SONO APPLICABILI A
QUESTO FPROGETTO

OCCUPANT LOAD

CARICO OCCUPANTI

THIS FACILITY IS TYPICALLY UNOCCUPIED. WHEN
OCCUPANTS ENTER THE BUILDING, THE SLIDING DOOR IS
OPENED AND REMAINS OPEN UNTIL ALL OCCUPANTS HAVE
LEFT THE BUILDING.

QUESTO EDIFICIO E’ TIPICAMENTE NON OCCUPATO. QUANDO GLI
OCCUPANTI ENTRANO NELLEDIFICIO, LA PORTA SCORREVOLE £
APERTA £ RIMANE APERTA FINO A QUANDO TUTTI GLI OCCUPANTI
SONO USCITI DALL EDIFICIO.

ARRANGEMENT OF EXITS

DISPOSIZIONE DELLE USCITE

EGRESS EXITS ARE NOT APPLICABLE TO THIS BUILDING
PER UFC 4-420-01 SECTION 3-6.3.

DODM 6055.09—-M NORME DOD DI SICUREZZA MUNIZIONI E

MATERIALI ESPLOSIVI

CLASSIFICATION OF OCCUPANCY

CLASSIFICAZIONE DI OCCUPAZIONE
AMMUNITION AND EXPLOSIVES (AE) STORAGE FACILITY

DIRETTIVA ATEX IMPIANTI DI PROTEZIONE £ APPARECCHIATURE

DA INSTALLARE IN AREE ESPLOSIVE

ADOTTARE LE NORME ITALIANE

USCITE DI EMERGENZA NON SONO APPLICABILI A QUESTO EDIFICIO
PER NORMA UFC 4-420-01 SEZIONE 3-6.3

NUMBER OF EXITS

EDIFICIO DEPOSITO MUNIZIONI E MATERIALI ESPLOSIVI (AF)

TYPE OF CONSTRUCTION

[IPO DI COSTRUZIONE

UFC 4-420-01 SECTION 3-6.1 REQUIRES AMMUNITION
AND EXPLOSIVES (AE) STORAGE FACILITIES TO BE BUILT IN
ACCORDANCE WITH DODM 6055.09—M AMMUNITION AND
EXPLOSIVES STANDARDS.

CM 469/07 SAFETY NORMS IN' CASE OF LIGHTNING
STRIKES COMPLY WITH ITALIAN CODES
CM 469/07 NORME DI SICUREZZA IN CASO DI SCARICHE ADOTTARE LE NORME ITALIANE
ATMOSFERICHE

AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE FACILITY

LA NORMA UFC 4—420-01 SEZIONE 3—6.1 RICHIEDE CHE | DEPOSITI
MUNIZIONI £ MATERIAL] ESPLOSIVI (AE) SIANO COSTRUITI IN
CONFORMITA" CON I MANUALE DODM 6055.09M, NORME SULLE
MUNIZIONI E MATERIALI ESPLOSIVI

BUILDING SEPARATION

DISTANZE DELL EDIFICIO

THE SEPARATION DISTANCE BETWEEN ADJACENT
AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE FACILITIES AND
BETWEEN AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE
FACILITIES AND HARDENED AIRCRAFT SHELTERS IS
DETERMINED IN ACCORANCE WITH DODM 6055.09—-M.

DEPOSITI MUNIZIONI £ MATERIALI ESPLOSIVI

AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE FACILITIES TO BE
BUILT IN ACCORDANCE WITH ROYAL DECREE 18 JUNE
1931, NO. 773 — CONSOLIDATED ACT OF PUBLIC
SECURITY LAWS, ROYAL DECREE 6 MAY 1940, NO. 635
— ACTUATIVE REGULATION OF THE CONSOLIDATED ACT
ABOVE MENTIONED, UPDATED WITH MINISTERIAL DECREES
30/6/1964 AND 4/4/1973 AND MINISTERIAL DECREE 9
AUGUST 2011 — MODIFICATIONS TO ANNEX A, B AND C
OF ROYAL DECREE NO. 635

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE TRA DEPOSITI MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
E TRA DEPOSITI MUNIZION] ED ESPLOSIVI E RICOVERI DI AERE] E’
DETERMINATO IN CONFORMITA™ AL DODM 6055.09M

DEPOSITI MUNIZIONI £ MATERIALI ESPLOSIVI DA COSTRUIRE IN
CONFORMITA" CON IL REGIO DECRETO DEL 18 GIUGNO 1931, N* 773
= [ESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, REGIO
DECRETO DEL 6 MAGGIO 1940, N° 635 — ATTUAZIONE DEL TESTO
UNICO SOPRA MENZIONATO AGGIORNATO CON | DECRETI MINISTERIALI
30/6/1964 F 4/4/1973 F DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 2011
— MODIFICHE AGLI ALLEGATI A, B £ C DEL REGIO DECRETO N° 635

THE SEPARATION DISTANCE BETWEEN ADJACENT BUILDINGS
IS DETERMINED IN ACCORDANCE WITH ROYAL DECREE 6
MAY 1940, NO. 635 — ACTUATIVE REGULATION OF THE
CONSOLIDATED ACT ABOVE MENTIONED, UPDATED WITH
MINISTERIAL DECREES 30/6/1964 AND 4/4/1973 AND
MINISTERIAL DECREE 9 AUGUST 2011 — MODIFICATIONS
TO ANNEX A, B AND C OF ROYAL DECREE NO. 635

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI ADIACENTI £ DETERMINATA
IN CONFORMITA" CON IL REGIO DECRETO DEL 18 GIUGNO 1931, N°
/73 — JESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, REGIO

DECRETO DEL 6 MAGGIO 1940, N° 635 — ATTUAZIONE DEL TESTO

UNICO SOPRA MENZIONATO AGGIORNATO CON | DECRETI MINISTERIAL
30/6/1964 F 4/4/1973 F DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 2011
— MODIFICHE AGLI ALLEGATI A, B £ C DEL REGIO DECRETO N° 635

NUMERO DELLE USCITE

EGRESS EXITS ARE NOT APPLICABLE TO THIS BUILDING
PER UFC 4-420-01 SECTION 3-6.3.

USCITE DI EMERGENZA NON SONO APPLICABILI A QUESTO EDIFICIO
PER NORMA UFC 4-420-01 SEZIONE 3-6.5

MINIMUM EXIT WIDTHS

LARGHEZZA MINIMA DELLE USCITE

EGRESS EXITS ARE NOT APPLICABLE TO THIS BUILDING
PER UFC 4-420-01 SECTION 3-6.3.

USCITE DI EMERGENZA NON SONO APPLICABILI A QUESTO EDIFICIO
PER NORMA UFC 4-420-01 SEZIONE 3-6.3

ROOF ACCESS

ACCESSO ALLA COPERTURA

ROOF ACCESS IS NOT APPLICABLE TO THIS BUILDING. THE
ROOF IS COVERED WITH EARTH.

LACCESSO ALLA COPERTURA NON E™ APPLICABILE A QUESTO EDIFICIO.

LA COPERTURA E COPERTA DI TERRA

WATER SUPPLY

ALIMENTAZIONE  IDRICA

FIRE WATER SUPPLY TO THE SITE IS THROUGH A LOOPED
DOMESTIC WATER MAIN ADJACENT TO THE AIRCRAFT
TAXIWAY.

L ALIMENTAZIONE IDRICA ANTINCENDIO AL SITO E* GARANTITA
ATTRAVERSO UN ANELLO DI ALIMENTAZIONE IDRICA FPRINCIFALE
ADIACENTE ALLA PISTA DI RULLAGGIO DEGLI AERE]

A HYDRANT FLOW TEST WAS PERFORMED ON 10/29/15
TO ASSESS THE FIRE WATER SUPPLY. THE FOLLOWING
INFORMATION SHALL BE USED AS BASIS OF DESIGN.

UN PROVA DI PORTATA DELLIDRANTE £ STATA ESEGUITA L
29/10/15 PER VALUTARE L ALIMENTAZIONE IDRICA ANTINCENDIO. LE
SEGUENTI INFORMAZION! DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE COME BASE
PER LA PROGETTAZIONE

STATIC PRESSURE: 6.3 BAR (92 PSI)

PRESSIONE STATICA

RESIDUAL PRESSURE: 2.7 BAR (40 PSI)

PRESSIONE RESIDUA

RESIDUAL FLOW: 2520 LPM (666 GPM)

PORTATA RESIDUA

ALTEZZA E LIMITI DELLAREA NON SONO APPLICABILI A QUESTO
EDIFICIO

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIAROD DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI
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U.S. CODE CRITERIA
CRITERI NORMATIVI US

ITALIAN CODE CRITERIA

CRITERI NORMATIVI ITALIANI

CONFLICT RESOLUTION

RISOLUZIONE CONFLITTI

U.S. CODE CRITERIA

CRITERI NORMATIVI US

ITALIAN CODE CRITERIA

CRITERI NORMATIVI ITALIANI

CONFLICT RESOLUTION

RISOLUZIONE CONFLITTI

APPR

WATER DISTRIBUTION

DISTRIBUZIONE  IDRICA

NO WATER DISTRIBUTION SYSTEM EXISTS IN THIS BUILDING.

NESSUN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA ESISTE IN QUESTO
EDIFICIO

FIRE HYDRANT LOCATION

UBICAZIONE IDRANTE ANTINCENDIO

FIRE HYDRANTS ARE LOCATED ALONG THE ZULU LOOP
TAXIWAY.

IDRANTI ANTINCENDIO SONO UBICATI LUNGO LA PISTA DI RULLAGGIO
DELLO ZULU LOOF

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO - ANTINGENDIO

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS ARE NOT REQUIRED FOR TO
THIS BUILDING PER UFC 4-420 SECTION 3-6.2.

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO  ANTINCENDIO NON - SONO RICHIEST] PER
QUESTO EDIFICIO PER NORMA UFC 4-420-01 SEZIONE 3-6.2

STANDPIPE SYSTEM

IMPIANTO DI IDRANTI A~ COLONNA

A STANDPIPE SYSTEM IS NOT APPLICABLE TO THIS
BUILDING.

IMPIANTO DI IDRANTI A COLONNA NON £ APPLICABILE A QUESTO
EDIFICIO

FIRE EXTINGUISHERS

ESTINTORI ANTINCENDIO

FIRE EXTINGUISHERS ARE NOT APPLICABLE TO THIS
BUILDING.

ESTINTORI ANTINCENDIO NON SONO APPLICABILI A QUESTO EDIFICIO

SMOKE MANAGEMENT

GESTIONE DEI FUMI

SMOKE MANAGEMENT IS NOT APPLICABLE TO THIS
BUILDING.

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ARE REQUIRED AS PER
ATTACHMENT B, PAR. IV OF THE ROYAL DECREE 6 MAY
1940, NO. 635

COMPLY WITH ITALIAN CODES

LA GESTIONE DEI FUMI NON E APPLICABILE A QUESTO EDIFICIO

FIRE ALARM AND MASS NOTIFICATION SYSTEM

IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO £ AWISO AL PUBBLICO

FIRE ALARM SYSTEM IS NOT REQUIRED PER UFC
4-420-01 SECTION 3—6.4. MASS NOTIFICATION SYSTEM IS
NOT REQUIRED PER UFC 4-420-01 SECTION 3-6.5.

IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO NON £’ RICHIESTO SECONDO LA
NORMA UFC 4—420-01 SEZIONE 3—6.4. IMPIANTO DI AWISO AL
PUBBLICO NON E’ RICHIESTO SECONDO LA NORMA UFC 4—420-01
SEZIONE 3-6.5

EMERGENCY LIGHTING AND EXITING

LUCI DI EMERGENZA £ DELLE USCITE DI SICUREZZA

EMERGENCY LIGHTING AND EXITING SIGNAGE ARE NOT
APPLICABLE TO THIS BUILDING.

LE LUCI DI EMERGENZA £ DELLE USCITE DI SICUREZZA NON SONO
APPLICABILI A QUESTO EDIFICIO

INTERIOR FINISH RATINGS

CLASSIFICAZIONE DELLE FINITURE INTERNE

THE INTERIOR FINISH OF THIS BUILDING CONSISTS OF
UNFINISHED CONCRETE WALLS, ROOF, AND
SLAB—ON-GRADE.

LE FIMITURE INTERNE DI QUESTO EDIFICIO CONSISTONO IN PARETI
GREZZE DI CEMENTO, SOLAIO E SOLETTA A TERRA

SECURITY AND ANTITERRORISM REQUIREMENTS

REQUISITI DI SICUREZZA £ ANTITERRORISMO

THIS BUILDING OCCUPANCY IS DEFINED AS LOW
OCCUPANCY AND IS EXEMPT FROM ALL PROVISIONS OF
UFC 4-010-01 DOD MINIMUM ANTITERRORISM STANDARDS
FOR BUILDINGS PER UFC 4-010-01 SECTION 1-9.1.

LA CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO E' BASSA OCCUPAZIONE ED £
ESENTE DA TUTTI | REQUISITI DELLE NORME  MINIME DI
ANTITERRORISMO UFC 4-010-01 PER LE COSTRUZIONI IN
CONFORMITA" CON LA NORMA UFC 4-010-01 SEZIONE 1-9.1

FIRE DEPARTMENT ACCESS

ACCESSO PER | VIGILI DEL FUOCO

FIRE DEPARTMENT ACCESS IS NOT APPLICABLE TO THIS
BUILDING.

LACCESSO PER | VIGILI DEL FUOCO NON E’ APPLICABILE A QUESTO
EDIFICIO

ESTINTORI ANTINCENDIO PORTATILI SONO  RICHIEST] COME INDICATO
NELLALLEGATO B PARAGRAFO IV DEL REGIO DECRETO DEL 6
MAGGIO 1940 N° 635

ADOTIARE LE NORME ITALIANE

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIAROD DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI
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Riferimento:

Sondaggio: 31

STRATIGRAFIA - S2

SCALA 1:50

Pagina 1/1

Committente: SOINCI srl - via di Sacco Pastore 4 - Roma
vorto Militare Pagliano e Gori - Aviano (PN}

Localita: Ae

Quota:

Riferimento: Committente: SOINCI srl - via di Sacco Pastore 4 - Roma

Sondaggio: S2

Impresa esecutrice: Unigeo s.r.l.

Data: 10-12 Novembre 2015

Localita: Aeroporto Militare Pagliano e Gori - Aviano (PN)

Quota:

Redattore: Geol. Marco Gizzi

Impresa esecutrice: Unigeo s.r.l.

Data: 13 Novembre 2015

Coordinate:
Perforazione

timento

iplice con uso di tubo rive

Coordinate:

Redattore: Geol. Marco Gizzi

Perforazione: Aste e carotiere semplice con uso di tubo rivestimento
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GRADING SHALL BE TRANSITIONED AT A CONSTANT SLOPE BETWEEN NEW GRADES AND

_ NEW TO EXISTING GRADES, UNLESS SPECIFICALLY NOTED OTHERWISE.

IL LIVELLAMENTO DEVE ESSERE RACCORDATO A PENDENZA COSTANTE TRA | NUOVI LIVELLI E TRA |
NUOVI LIVELLI AGLI ESISTENTI SE NON ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE  INDICATO

DEL TERRENO DI PAVIMENTAZION] ADIACENTI, STRADE, IMPIANTI DI DRENAGGIO £ CORS! DACQUA. |
DISPOSITIVI DEVONO ESSERE PULITI DA FANGO, DEIRITI E MATERIALE EROSO DURANTE TUTIE LE FAS/
DI COSTRUZIONE. | DISPOSITIVI DI CONTROLLO  EROSIONE DEVONO ESSERE MANUTENUTI SU BASE
GIORNALIERA E SONO SOGGETT] AD ISPEZIONI GIORNALIERE DOPO UN EVENTO PIOVOSO /0 COME
RICHIESTO DALL UFFICIALE CONTRAENTE. RIPARAZIONI E PULIZIA PER MANTENERE L EFFICIENZA DEJ

ABBREVIATIONS /ABBREVIAZION

ITALIAN NORMS

DRENAGGIO FONDAZIONE SOLIDO
BOTTOM/TOP OF SLOPE

LIVELLO INFERIORE/SUPERIORE PENDIO

CENTERLINE OF DITCH/SWALE

GENERAL NOTES /NOTE GENERAL/ GENERAL EROSION AND SEDIMENT CONTROL NOTES EROSION CONTROL SEQUENCE LEGEND /L£GAVDA g
DIMENSIONS AND N/E COORDINATES TO MUNITIONS STORAGE MODULES ARE TO FACE OF NOTE GENERAL! PER Il CONTROLLO DELL EROSIONE £ SEDIMENT SEQUENZA DELLE OPFRAZIONI DEL CONTROLLO FROSIONE EXISTING NEW
) CONCRETE HEADWALLS AND OUTSIDE FACE OF CONCRETE ESISTENTE NUOVO 5
DIMENSION! £ COORDINATE NUOVO/ESISTENTE Al DEPOSITI MUNIZIONI SONO RIFERITI ALLA FACCIATA PRIOR TO DEMOLITION, LAND CLEARING, GRUBBING, GRADING AND EARTH MOVING m P | BUILDING °
DEL MURO DI TESTATA IN CEMENTO E LA FACCIATA ESTERNA DEL CEMENTO WORK, TEMPORARY OR PERMANENT EROSION AND SEDIMENT CONTROL PRACTICES b Bl
EROSION AND SEDIMENT CONTROL MEASURES SHALL BE INSTALLED PRIOR TO, OR AS THE NECESSARY TO RETAIN SEDIMENTS ON THE PROJECT SITE SHALL BE INSTALLED.
FIRST PHASE OF CONSTRUCTION AND SHALL REMAIN IN PLACE UNTIL DISTURBED AREAS SEDIMENT CONTROL PRACTICES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, TEMPORARY SILT METAL SHED
AREAS OUTSIDE THE PROJECT AREA DISTURBED BY CONSTRUCTION OR MOBILIZATION 1. ARE STABILIZED. . FENCE AND CONSTRUCTION ENTRANCE TETTON METALLICA
SHALL BE RESTORED TO THEIR ORIGINAL CONDITION UNLESS SPECIFIED OTHERWISE, AT MISURE DI CONTROLLO EROSIONE £ SEDIMENTI DOVRANNG ESSERE POSTE IN OPERA PRIMA DI O PRIMA DI QUALSIASI DEMOLIZIONE, BONIFICA, ESTIRPAZIONE, LIVELLAMENTO £ LAVORI DI MOVIMENTO I CONCRETE. PAVEMENT
NO ADDITIONAL COST TO THE GOVERNMENT. GRASSED AREAS DISTURBED SHALL BE COME PRIMA FASE DELLA COSTRUZIONE £ DOVRANNO RIMANERE IN SITO FINO A QUANDO LE AREE TERRA, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI DISPOSITIVI TEMPORANE! O PERMANENT! DI CONTROLLO ko o
TOPSOILED AND SEEDED. AREAS WITHIN THE PROJECT LIMITS THAT ARE NOT OCCUPIED DANNEGGIATE SARANNO STABILIZZATE EROSIONE £ SEDIMENT! NECESSARI PER CONTENERE | SEDIMENT! IN CANTIERE. | DISPOSITIVI PER 1L PAVIMENTAZIONE IN- CEMENTO
BY BU'LD'NGS, PAV'NG, OR OTHER HARD SURFACES SHALL BE STABILIZED AND SEEDED CONIROLLO DEI SEDIMENTI INCLUDONO, MA NON SOLO, UNA BARRIERA AL LIMO TEMPORANEA E = = =N\ BITUMINOUS PAVEMENT
IF DISTURBED. FNIRAIADEACLESSD AL CANTIERE AN —————  DAMENTAZIONE BITUMINOSA
LE AREE ESTERNE ALLAREA DI PROGETIO DANNEGGIATE DALLA COSTRUZIONE O DALLA THE SEQUENCE OF EVENTS AND EROSION CONTROL PRACTICES SHALL BE INCORPORATED @ = ;oo f f ;oo ﬁq GRAVEL
WMOBILIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE RECUPERATE ALLE LORO CONDIZIONI ORIGINALI SE NON INTO THE PROJECT CONSTRUCTION SCHEDULE AND SHALL APPLY TO CONSTRUCTION PERFORM DEMOLITION WORK AND MAINTAIN EXISTING DRAINAGE PATTERNS. DEBRIS i
DOVRANNO ESSERE VANCATE & SEMINATE. LE AREE ENTRO | LTI DEL PROGETTD CHE NON SONO 2. ACTVITIES ASSOCIATED WITH THE PROJECT. ROV DRWOLTTION SnALL B DISTOOED O OFF—STE AT APPROVED LOBATIONS. DEMOLITION
~ LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI £ LE PRATICHE DI CONTROLLO EROSIONE DOVRANNO ESSERE REALIZZARE | LAVORI DI DEMOLIZIONE £ MANTENERE LA STRUTTURA DI DRENAGGIO ESISTENTE, = o8
gg%%g SDEA D";%E&ZAT?MEN VAAIONI D ALIRE SUPERHEE DURE DOVIANNG: EstRe SIABLIZZATE & INCORPORATE NEL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO £ DOVRA RIFERIRS! ALLE ATTIMITA Df "1 DETRITI DELLE DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE SMALTITI FUORI DAL SITO IN SITI APPROVATI S S S S s s DEMOLZIONE
' COSTRUZIONE ASSOCIATE CON I PROGETTO
PROJECT LIMITS
EXISTING UTILITIES WITHIN THE PROJECT LIMITS SHALL BE FIELD LOCATED AND IDENTIFIED THE INSTALLATION OF DRAINAGE FACILITIES SHALL TAKE PRECEDENCE OVER OTHER LIMITI DEL PROGETIO S
BY THE CONTRACTOR PRIOR TO BEGINNING WORK. UNCOVERED UTILITIES SHALL BE CONSTRUCTION ACTIVITIES. g
SUPPORTED, BRACED AND PROTECTED FROM DAMAGE. THE CONTRACTOR SHALL SHFETQEDI(%?\”R%?C/)I(?)RAI\?IELEIT-:SFL 0BI-I--Z %i%ségNOﬁoggﬁng_RBg\T/ :SEISAETI\EII-TIESRE‘SN%OIWIEIEITE& LINSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL DRENAGGIO DOVRA' AVERE LA PRECEDENZA SU TUTTE LE - O IR A :
IMMEDIATELY REPAIR DAMAGE TO THESE UTILITIES RESULTING FROM CONSTRUCTION : , FECINZIONE DI SIEURE 228 TEMPORANES g
ACTIVITIES 3. CONDITIONS. ALTRE ATTIVITA" DI COSTRUZIONE. SILT FENCE °
. 3 LAGGIUNTA O LA RIMOZIONE DI DISPOSITIVI PER Il CONTROLLO DELL'EROSIONE £ RESPONSABILITA SF =
SUPPORTATI, FISSATI £ PROTETTI DAL DANNEGGIMENTO. L 'APPALTATORE DOVRA IMMEDIATAMENTE RIPARARE | METEREOLOGICHE PRACTICAL BUT NOT LATER THAN 15 DAYS FOLLOWING THEIR INSTALLATION AND %X % TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE
DANNI A QUESTI SOTTOSERVIZI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE BACKFILLING. RECINZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE
_ LE AREE DESIGNATE PER | SOTTOSERVIZI DOVRANNO ESSERE STABILIZZATE APPENA POSSIBILE £ METAL FENCE
. SEE SHEETS ES100, ES101, EST02 AND E—103 FOR ELECTRICAL SITE WORK. LIMIT SITE ACCESS BY VEHICLES TO DESIGNATED CONSTRUCTION ENTRANCES. SEDIMENT COMUNQUE NON OLIRE 1 15 GIORNI SEGUENT! ALLA' LORD INSTALLAZIONE E- RINTERRO RECINZIONE METALLICA
VEDI TAVOLE ES100, £5101, ES102 E E—103 PER LAVORI ELETTRICI DEL SITO 4. SHALL BE REMOVED DAILY FROM PAVED AREAS.
LIMITARE L ACCESSO DEI VEICOLI AGLI INGRESS! AL CANTIERE DESIGNATI. | SEDIMENT DOVRANNO ® gg';ﬁ?g@g
ESSERE RIMOSS! GIORNALMENTE DALLE AREE PAVIMENTATE
2oL BORING DomELG LOCATIONG, G St EOUND N SHEET CD101. CORRESPONDING TEMPORARY VEGETATIVE COVER SHALL BE PROVIDED TO DENUDED AREAS WITHIN 7 95, -  CONTOWR
" TF UBICAZIONT T SONDACTT DL SUGLO EFFETTUAT, ST TROVANG SULLA TAVOLA CDI07. T SONGACE DAYS FROM THE START OF CONSTRUCTION. TEMPORARY VEGETATIVE COVER MAY BE ’ CURVAE O EVELLD
CORRISPONDENT] S/ TROVANO SULLA TAVOLA GRI0T THE CONTRACTOR SHALL CONSTRUCT AND MAINTAIN SUFFICIENT DEVICES TO PREVENT SOIL ELIMINATED IN FAVOR OF THE FINAL VEGETAL COVER IF SITE CONDITIONS PERMIT 95.500 SPOT ELEVATION
FROM BEING ERODED ONTO ADJACENT PAVEMENTS, STREETS, DRAINAGE SYSTEMS AND AND THE CONTRACTING OFFICER SO DIRECTS. OUOTA ALTMETRICA
WATER COURSES. THE DEVICES SHALL BE CLEANED OF MUD, DEBRIS, AND ERODED . ENTRO 7 GIORNI DALL'NIZIO DELLA COSTRUZIONE DOVRA’ ESSERE REALIZZATA UNA COPERTURA #150 PVC 2 I3
MATERIAL DURING ALL STAGES OF CONSTRUCTION. EROSION CONTROL DEVICES SHALL BE VEGETATIVA TEMPORANEA PER TUTTE LE AREE SCOPERTE. LA COPERTURA VEGETATIVA TEMPORANEA »
B%ﬁ“ﬂoﬁ% ImleggTMAéT ElggMﬁlﬂLIEgISNTO?SERVM%EIML%EET_% DAND DIMENSIONS WITH A MAINTAINED ON A DAILY BASIS AND ARE SUBJECT TO DAILY INSPECTION AFTER A RAINFALL POTRA" ESSERE ELIMINATA N FAVORE DI QUELLA FINALE SE LE CONDIZIONI DEL SITO LO PERMETTONO 150 PSE??F BVC ETORM DRAIN Eﬁ% %
: ! : EVENT AND/OR AS REQUIRED BY THE CONTRACTING OFFICER. REPAIRS AND CLEANUP TO £ LURFICIALE: CONTRAENTE L0 RICHIEDE. — —FD— —  PERFORATED FOUNDATION DRAN RICHARD A, CIARK, J& 2
LE DIMENSIONI SENZA 1L PUNTO DECIMALE SONO IN MILLIMETRI £ LE DIMENSIONI CON IL PUNTO MAINTAIN THE EFFECTIVENESS OF THE EROSION CONTROL DEVICES AND CLEANUP OF
DECIMALE SONO IN METRI SE NON ALTRIMENT! INDICATO %150 PVC DRENAGCIO FONDAZIONE: FORATO &
5. SEDIMENTATION SHALL BE MADE IMMEDIATELY. FD SOLID FOUNDATION DRAIN &
L APPALTATORE DOVRA INSTALLARE £ MANTENERE DISPOSITIMI SUFFICIENTI A PREVENIRE L EROSIONE <

ASSE DEL FOSSATO/CUNETTA

} b—HT |

il

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARG DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE N?R,ME-.\
ITALIANE APPLICABILI

CONSTR. CONTR. NO.

N62470-16—R-6012

_ DIG_PERMIT, FORM 103, IS REQUIRED PRIOR TO CONSTRUCTION ACTIVITIES. DISPOSITIVI E LA PULIZIA DELLA SEDIMENTAZIONE DOVRA ESSERE EFFETTUATA IMMEDIATAMENTE BM BENCHMARK FIRE HYDRANT PIT
IL PERMESSO DI SCAVO, MODULO 103, £ RICHIESTO PRIMA DELLE ATTIMITA DI COSTRUZIONE CAPOSALDO T AT AT

_ ADJUST ALL RIMS TO FINISHED GRADE IF REQUIRED. oW ST O WAL ELECTRIC_LINE PIT
LIVELLARE TUTTI | BORDI AL LIVELLO TERRENO FINITO SE RICHIESTO o CONTRACTION JOINT POZZETTO LINEA ELETTRICA O ARSNGB

10.CONTRACTOR SHALL HAND EXCAVATE WITHIN 600MM OF EXISTING UTILITIES. STOCK PILES OF SOIL AND ERODIBLE MATERIALS SHALL BE STABILIZED AND PROTECTED L D e O A A
L APPALTATORE DOVRA SCAVARE A MANO ENTRO | 600MM DAl SOTTOSERVIZI ESISTENTI WITH SEDIMENT TRAPPING MEASURES. PROVIDE TEMPORARY PROTECTION AND PERMANENT DIA % GENERIC PIT 4/E INFO

STABILIZATION FOR STOCKPILES ON SITE AS WELL AS MATERIALS TRANSPORTED FROM THE

11.CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR PREVENTING FOREIGN OBJECT DEBRIS (FOD). 5. PROJECT SITE. E EASTING = POZZETTO GENERICO A% = =

LAPPALTATORE. SARA RESPONSABILE NELL'EVITARE DETRITI DI CORPI ESTRANES " CUMULI DI TERRA £ MATERIALI ERODIBILI DOVRANNO ESSERE STABILIZZATI E PROTETT MEDIANTE ERD FoT o CONCRETE POLE /A,
MISURE DI CONTENIMENTO DEI SEDIMENTI. FORNIRE PROTEZIONI TEMPORANEE £ STABILIZZAZIONI EJ EXPANSION JOINT PALO IN CEMENTO FOR COMMANDER NAVFAC 3/19 /2010
THE CONTRACTOR WILL BE REQUIRED TO VACATE THE CONSTRUCTION SITE FOR TWO ONE PERMANENT! PUR | CUMULI IN SITO COSI COME PER | MATERIALI TRASPORTATI DAL CANTIERE CIUNTO- DI ESPANSIONE ANTENNA POLE —

12 WEEK PERIODS DURING THE COURSE OF CONSTRUCTION. EUC EXISTING UNDERGROUND COMMUNICATION ® PALO ANTENNA APPROVED BY ERIC
AL APPALTATORE SARA RICHIESTO PER DUE VOLTE Di LASCIARE Il CANTIERE PER UN PERIODO DI UNA LINEA COMUNIEAZIONT INTERRATA ESISTENTE TELECOMM LINE PIT PAULANTONIO VIA EMAIL
SETTIMANA DURANTE LA COSTRUZIONE EUE EXISTING UNDERGROUND ELECTRIC hal S1 POZZETTO LINEA TELECOMUNICAZION! sscore 0 o 5/31/2016

DISTURBED AREAS SHALL DRAIN TO APPROVED SEDIMENT CONTROL MEASURES DURING L L RIOR IR EoR IR $ BORING LOCATION S SMT [0 SMT [0 TAR
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