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GENERAL ELECTRICAL CONTINUED ELECTRICAL CONTINUED
(EN ESPANOL AQUI) ELECTRICIDAD — SIGUE ELECTRICIDAD — SIGUE
1 6—001 14043273 COVER SHEET 33 ES401 14043305 ENLARGED ELECTRICAL SITE PLAN — 8KV/15kV SWITCHGEAR HOUSE 67 E-702 14043339 8KkV/15kV SWITCHGEAR FRONT VIEW ELEVATIONS
HOJA TITULO PIANTA ELECTRICA AMPLIADA — 8 kV/75kV CUARTO DE EQUIPOS DE ALZADOS FRONTALES DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA BKV/ 15KV
2 G-002 14043274 LIST OF SHEETS MANIOBRA 68 E-703 14043340 8kV SWITCHGEAR TRANSFORMER AND FEEDER PROTECTION DIAGRAM
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GEOTECHNICAL PLANTA ELECTRICA AMPLIADA — CONJUNTO DEL SFC MANIOBRA 8KV
CEOTECNIA 35 £S103 13013307 ENLARGED ELECTRICAL SITE PLAN — SFC YARD GROUNDING 69 E-704 14043341 8kV SWITCHGEAR BUS PROTECTION AND LOCKOUT DIAGRAM
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16 S-301 14043288 STRUCTURAL DETAILS 49 ES510 14043321 PHOTOCELL DETAILS 81 £=901 14043353 SFC HOUSE FLOOR PLAN
DETALLES DE ESTRUCTURA DETALLES DE FOTOCELULA PLANTA DEL CUARTO DEL SFC e —
82 E-902 14043354 SFC ONE—LINE DIAGRAM AND FRONT VIEW ELEVATIONS Kz ,SC/Z%—
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DIAGRAMA UNIFILAR DE MANIOBRA DE 8 KV =
20 £-002 14045292 ELECTRICAL SITE KEY PLAN 54 ES605 14043326 15KV SWITCHGEAR RISER DIAGRAM : gz O
PLANTA ELECTRICA DE_REFERENCIA DIAGRAMA UNIFILAR DE MANIOBRA DE 15 KV S0y 5 'fnl'\:..
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TEST PIT NOTES EARTHWORK NOTES
NOTAS DE LAS CATAS EN EL TERRENO NOTAS DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO
W L R e . RN P s 1. SOIL TEST PITS PERFORMED BY GEOTECHNICAL SPECIALTIES, INC. FOR 1. DEPENDING ON THE TIME OF CONSTRUCTION, THE PRESENCE OF °
TEST PIT LOCATION % = o8 ST THE REPORT OF REVISED SUBSURFACE SOILS EXPLORATION AND GROUNDWATER OR PERCHED WATER IN THE SURFACE SOIL IS LIKELY TO
' BRI T 0 N, GEOTECHNICAL EVALUATION, UTILITY REPLACEMENT, ROTA, SPAIN ISSUED PRESENT A DETRIMENTAL EFFECT ON SITE PREPARATION AND/OR GRADING
" AL T TR, Y A APRIL 2, 2003. OPERATIONS. THE EFFECTS WILL BE MOST EVIDENT DURING THE WETTER
LAS CATAS EN EL TERRENO HAN SIDO REALIZADAS POR ESPECIALISTAS WINTER SEASON WHEN GROUNDWATER LEVELS ARE LIKELY TO BE
EN GEOTECNICA, INC. EN EL INFORME REVISADO DE EXPLORACION DEL ELEVATED. THIS CONDITION SHALL BE ANTICIPATED AND CONTROLLED BY
SUBSUELO, EVALUACION GEOTECNICA Y SUSTITUCION DE INSTALACIONES, THE CONTRACTOR.
ROTA, ESPANA EMITIDO EL 2 DE ABRIL DE 2003 DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE CONSTRUCCION, LA PRESENCIA DEL NIVEL
FREATICO O AGUA FILTRADA EN EL TERRENO DEL SUELO ES PROBABLE
2. THE TEST PITS WERE EXCAVATED TO DEPTHS RANGING 53 TO 7 FEET QUE TENGA UN EFECTO NEGATIVO EN LA PREPARACION DE LA ZONA DE
FROM DECEMBER 5 TO DECEMBER 13, 2002 AND WERE PERFORMED IN OBRA Y/0 EN LOS TRABAJOS DE NIVELACION. LOS EFECTOS SERAN MAS
THE PRESENCE OF A GEOTECHNICAL ENGINEER. THE TEST PITS WERE EVIDENTES DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL MAS HUMEDA CUANDO EL
ADVANCED UTILIZING A STANDARD RUBBER TIRED BACKHOE. NIVEL FREATICO ES PROBABLE QUE ESTE MAS ELEVADO. ESTAS
LAS CATAS SE REALIZARON A PROFUNDIDADES ENTRE 5 3/4 A 7 PIES, CONDICIONES DEBERAN SER PREVISTAS Y CONSTROLADAS POR EL
DESDE EL 5 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2002 Y FUERON CONSTRATISTA.
REALIZADOS EN PRESENCIA DE UN INGENIERO GEOTECNICO. LAS CATAS
SE REALIZARON UTILIZANDO UNA RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS. 2. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ASCERTAINING THE IMPACT OF
THE SATURATED SOILS AND PONDING WATER ON CONSTRUCTION S
3. THE SOIL CLASSIFICATION INDICATED (SP, ML, CL, ETC.) ARE FROM THE OPERATIONS. THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE, AT HIS EXPENSE, &
UNIFIED SOIL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH USCS, BASED ON PUMPS, DITCHING, AND GRADING DURING CONSTRUCTION TO PREVENT 2
VISUAL INSPECTION AND LABORATORY TESTING. CONDITIONS WHICH WILL PROMOTE DETERIORATION OF THE SOIL OR -
LA CLASIFICACION DEL SUELO INDICADA (SP, ML, CL, ETC) SON DE LA INTERRUPTIONS TO CONSTRUCTION PROGRESS. 7
CLASIFICACION DEL TERRENO UNIFICADO DE ACUERDO CON EL USCS, EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA DETERMINACION DEL IMPACTO
BASADO EN INSPECCION VISUAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO. DE LOS TERRENOS SATURADOS Y EL ESTANCAMIENTO DE AGUA DURANTE
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. EL CONTRATISTA PROVEERA, A SU
4. ALL DEPTHS AND LOCATIONS ARE APPROXIMATE. BORING DEPTHS AND COSTE, BOMBAS, CUNETAS Y NIVELACIONES DURANTE LA CONSTRUCCION
GROUNDWATER OBSERVATIONS ARE REFERENCED FROM THE GROUND PARA PREVENIR CONDICIONES QUE FOMENTEN EL DETERIORO DEL
SURFACE EXISTING AT THE TIME OF THE BORING. TERRENO O LA INTERRUPCION DE LAS OBRAS.
TODAS LAS PROFUNDIDADES Y POSICIONES SON APROXIMADAS. LAS
PROFUNDIDADES DE LOS SONDEOS Y LA OBSERVACION DEL NIVEL 3. EARTHWORK/SITE PREPARATION CAN BE ACCOMPLISHED USING EQUIPMENT
FREATICO ESTAN REFERENCIADOS A LA SUPERFICIE DEL TERRENO CAPABLE OF MANEUVERING OVER SOFT MATERIAL. THE USE OF
EXISTENTE EN EL MOMENTO DE LA REALIZACION DEL SONDED. EQUIPMENT WITH HEAVY WHEEL LOADS (E.G. SCRAPERS, CONCRETE
TRUCKS, ETC.) WILL CAUSE DETERIORATION OF THE SUBGRADE AND
5. THE ATTERBERG LIMITS AND NATURAL MOISTURE CONTENT OF THE SOIL UNDERCUTTING WILL BE REQUIRED. IF THE CONTRACTOR ANTICIPATES
SAMPLES WERE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE ASTM USING SUCH EQUIPMENT, THE COSTS ASSOCIATED WITH UNDERCUTTING
STANDARDS. SHALL BE INCLUDED IN THE BID.

LOS LIMITES DE ATTERBERG Y LA HUMEDAD NATURAL DE LAS MUESTRAS | 14" PREPARACION DEL TERRENG,/SOLAR PUEDE LOGRARSE UTILIZANDO
DE SUELO SE HAN DETERMINADO DE-ACUERDO CON LOS CODIGOS ASTM | FQUIPOS CAPACES DE MANIOBRAR SOBRE MATERIALES BLANDOS. EL USO

APLICABLES. DE EQUIPOS CON CARGAS PESADAS (POR EJEMPLO CUCHARAS, CAMIONES

6. THE GROUNDWATER WAS ENCOUNTERED IN SOME OF THE TEST PITS AND Zgggg‘/’&‘f’?gpﬂ?ﬁéﬁ%"‘g%"g,@gﬁ%‘;f"g}?g)’fEE‘L fggfgg gsros
RANGED FROM 3} TO 6 FEET BELOW THE GROUND SURFACE, BUT WAS ‘

NOT ENCOUNTERED IN THE TEST PIT CLOSEST TO THE SITE. EQUIPOS, LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS DANOS EN EL FIRME ESTARAN SEAL

EL NVEL FREATICO SE ENCONTRO EN ALGUNAS CATAS ENTRE 3 1/2 v | MMCEUIPOS EN LA OFERIA
6 PIES POR DEBAJO DE [A SUPERFICIE DEL TERRENO, PERO NO SE 4 TRIP GROUND SURFACE OF ALL SURFACE VEGETATION, UNSUITABLE FILL

ENCONTRO EN [A CATA MAS PROXIMA A LA OBRA. MATERIAL, TOPSOIL, OR STUMPS A MINIMUM OF 1.5M BEYOND THE
BUILDING AND PAVEMENT LIMITS.
7. BORINGS ARE NOT SHOWN TO SCALE. DESBROZAR LA CAPA SUPERIOR DEL TERRENO DE TODAS LAS
LOS SONDEOS NO SE MUESTRAN A ESCALA. SUPERFICIES CON VEGETACION, MATERIAL DE RELLENO INADECUADO, CAPA

VEGETAL, O TOCONES EN UNA DISTANCIA MINIMA DE 1.5 M MAS ALLA DEL
EDIFICIO Y LIMITES DEL PAVIMENTO.

A/E INFO

5. PROOFROLL THE EXPOSED GROUND SURFACE WITH A FULLY LOADED #OPROVED

DUMP TRUCK TO LOCATE POCKETS OF SOFT SURFACE SOILS. =R RCESH
UNDERCUTTING MAY BE REQUIRED IN AREAS WHERE THERE IS EXISTING 7 B b,
FILL OR SOFT SURFACE SOILS. o cownore e Z7/2208

ENSAYAR A COMPACTACION LA SUPERFICIE EXPUESTA DEL TERRENO CON |*™"
UN CAMION BASCULANTE CARGADO COMPLETAMENTE PARA POSICIONAR
LOS BIANDONES EN EL TERRENO. DONDE HAYA RELLENOS EXISTENTES 0O

TERRENOS BLANDOS, SE PODRA REQUERIR EXCAVACION POR DEBPAJO DEL j————

NIVEL INDICADO. - K [o= KMSJCIJ ;EE DLN

6. WITH THE EXCEPTION OF PROOFROLLING, ENSURE THAT VEHICULAR ijj‘jﬁwﬁji@jf %‘g
TRAFFIC IS LIMITED ON PREPARED SURFACES TO AVOID WEAKENING UNDERf - — 4z
TIRE LOADING.

CON LA EXCEPCION DEL ENSAYO DE COMPACTACION, EVITAR EL TRAFICO
DE VEHICULOS EN SUPERFICIES PREPARADAS, PARA EVITAR DEBILITAR EL
TERRENO POR LAS CARGAS DE [AS RUEDAS.

NORFOLK, VIRGINIA
ROTA, SPAIN

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO

7. AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF PROOFROLLING AND UNDERCUTTING,
PLACE THE REQUIRED SELECT FILL TO ESTABLISH FINISHED ELEVATION.
IN THE BUILDING FOOTPRINT THE FILL SHALL BE PLACED A MINIMUM OF
S FEET BEYOND THE BUILDING FOOTPRINT.
DESPUES DE FINALIZAR CON EXITO EL ENSAYO DE COMPATACION Y LAS
SOBRE—EXCAVACIONES REQUERIDAS, RELLENAR CON RELLENO
SELECCIONADO HASTA EL NIVEL DE ACABADO. EN EL AMBITO DEL EDIFICIO,
EL RELLENO SE COLOCARA HASTA UN MINIMO DE 5 PIES MAS ALLA DEL
LIMITE DEL MISMO.

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC

TEST PIT LOCATION PLAN AND EARTHWORK NOTES
POSICION DE CATAS Y NOTAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

U UNCLASSIFIED/ /I-'ORI OFFICIAL USE ONLY

P
sle
Ll fra}
E =
I =
L 2l
(@] al—
=2 5|5
[y} =4 k%)
SCALE: WNTS TEST PIT LOCZATION PLAM - TEST PIT TP-4 GEIOTECHNICAL SPECIALTIES, INC. é '§ 2:'
. PROJECT: UTILITY REPLACEMENT j V4 2 =
SHEET 3 OF 7 CLIENT: TRANSYSTEMS CORP. I..._m_ I =
B L) §aRrE
- elTe= F i i = : SCALE:
H?p-,}‘, ff'-, E,‘I eri4 Lﬂ:hﬂn?'. ROTA; SF'nIIN :mlzlf-n:;n:hl'uhmﬁmm — No_:NONE1304512
CONSTR. CONTR. NO.
NAVFAC DRAWING NO.
14043275
SHEET 3 OF 84

DRAWFORM REVISION: 1 MAY 2014

1 2 35 4 5  UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY




2015 — 1:31pm USER: lacurtis.banks

PLOTTED: Wednesday, February 11,

FILE NAME: Z:\Projects\2015-5A7VZ0_P712_WON1304512 Ship_Berthing_Power_Upgrade_Rota_Spain\CAD\Spanish Translations\Spanish Translated Files 2_P712_B—001.dwg LAYOUT NAME: Layout? (2)

4 5 UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

UNCLASSIFIED( /FOR OFFICIAL USE ONtY

MTE.]I'E
TEST PIT LOG: P-4
{1 0F 1)
m.uu.- hmﬂﬁ Project Humanrs 21-1-124
Harim
Tronsystema Corp, -E:mhgndlr: Miguel Mimo Copste
H.m.: LRl Feplosammant Formmen: Miguni Mima Gopats
Horiny
leeglion:  Fota, Spain wethcd: Backkos
Sen Tes! P Locolion Man Inspacthar: CWl Allman
Dee: AT pstamnced  poind surfoce Compistion Dote: Decmmber 18, 2002
Strohuem | Scmpee
...':.'.....-II':.-III':I'. ?-.-'. E.I
Modium dense, tam, fine SAND (P, froce 5it, medium Sand,
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MEDIUM DENSE, TAN, FINE SAND (SP),
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Grayish tan, fine SAND frace S0 (SFE-5M), ehemioal odor, soturaied :
TPz [sene] 69 [ w [ w6 | 1t [ oo | oo | sz [ ¢ [
Gray, fine SAND soma Clay IE0), morst :
jewety a3 | 7 | o2 [ s [ [ I R A
Gray, CLAY (CH}, moist
________ A 6o [ oss [ 3a [ [ 0 1.
broeam, fine to medism SAND {EF] frace Sl i et
________ see [ e | 32 | e [ { .. 0L 1 4 1 ___.
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Tan, fing SAND [EFJ race SN, trace medium Sand, maist
Ps o] ea [ T [T [es [ s [ s [ T ol
Lrgli.' tan, fine 10 coarse SAMD itts El'r (5], Hnl: flnl: Grawtl friclsd
TP-5 | BO/.5 21 | | 0.5 o7E | 23 i
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TRE Jeoms | sz 0 || sz | ea7 | se | L
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s [ssnr] 1ss [ [ [T 60 f e [ es [ T
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Grean and orange mattled, fine SAND some Clay (SC), moist
Ter Jewief 22 [ 2 [ a5 [ @] [ i A
Whh:-ennl:lnlt'lgt mottied, CLAY [I'.':LJ fitthe fine Sand, “trace cemented Sand, maast
TpaJzewa] 22 [ m [ 7 [ 8 [ e6 [ oo ] sz [ ] vl
Tan, ﬁnuﬂmbmﬂhriﬂl:! trace Sk, maist
s [aonz| 73 [ [ [ [ T@o [ oo | atz | N
Tan to white, fine SAND and Clay {SG), race St trn:e:ementedamd it
TPE | BOR | 160 _12 w [ 1z [ oo oo 432 E , .

- e e

1 Tl LI

GECTECHMICAL SPECLALTIES, DNC.

(1>5]

45 Hoefalk Square
Mpdulk, Vigginjs TR0z

[757) 46 |-z 6
Fax (757) 461- 1436

CLIENT NaKE: Transystems Corp.

PROJECT NAME: Utility Replacement
PROJECT LOCATION: Rota, Spain

G5 PROJECT NO.: 211124 DATE: Jan 8,03

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED

/%usc/:%

FOR COMMANDER NAVFAC 27/ ¢4 5/2’(5

ACTMITY

SATISFACTORY TO

DES KMJ |DRW KMJ |cw< DLN

Pu SCP/LB

BRANCH MANAGER 7y

CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION vaf;

NORFOLK, VIRGINIA
ROTA, SPAIN

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

U UNCLASSIFIED/ /I-'ORI OFFICIAL USE ONLY

Q

&) N
= |
=z UJQ
2 |22
< < Q
=) C
z | 93
s | &Y
2| 25| ¢
o 0 =
O] W=
z | SRN|33
o OX| &
m Q_Lbu &
> Ti5g
O OQw| -8
> Z a5
m =X |F>

T Q 2
B ER| ©
= CC§
= W
g QO m o
5 S
el o
= — 4
5§>E8|2 77 <
<:|= D A
2Z2il% O
E 5z O
5 ozlz S
SCALE: NONE

EPROJECT NO.: 1304512

CONSTR. CONTR. NO.

NAVFAC DRAWING NO.

14043276

SHEET

B-002

4 O

DRAWFORM REVISION: 1 MAY 2014

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY



l | 2 3 | 4 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

lOFFICIAL USE ONLY €?

EXISTENTE LEYENDA: NUEVO EXISTENTE LEYENDA (CONT.): NUEVO ABREVIATURAS 3
/SSSSS /777 FENCE TO BE DEMOLISHED 2O SPOT ELEVATION X96.37 26.171 1C 5
VALLA A DEMOLER . 37 o : °
o 26.021 BC APPROX APPROXIMATE /APPROXIMATELY
) COIA DE ELEVACION APROXIMADO /APROXIMADAMENTE
— —  SAWCUT PAVEMENT
CORTE DE SIERRA EN PAVIMENTO —25.00 ————— CONTOURS — 25,50 —— BLDG BUILDING
CURVAS DE NIVEL EDIFICIO
X SECURITY FENCE X BM BENCHMARK
VALLA DE SEGURIDAD BUILDING BASE DE REPLANTEO
EDIFICIO
W UNDERGROUND WATER ¢ CENTERLINE
LINEA ENTERRADA DE AGUA gWEL/JTgAX%ELNTICO CLR CLEAR /CLEARANCE
F UNDERGROUND FIRE LIBRE/HOLGURA
LINEA ENTERRADA DE AGUA DE INCENDIOS =g CONCRETE. PAVEMENT = co CLEAN OUT
. A CAVIMENTD D HORMICON | REGISTRO DE LIMPIEZA
D UNDERGROUND SANITARY SEWER — cp CONTROL POINT
LINEA ENTERRADA DE SANEAMIENTO L /AEFF);I?% ;OD?AE/OIZE%OUSHED SN SE COMTROL
SD STORM DRAINAGE Tt DIA OR ¢  DIAMETER -
DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES CONCRETE T0 BE DEMOLISHED DIAMETRO 3
HORMIGON A DEMOLER 2
E UNDERGROUND ELECTRICAL EOP EER%ET% DF;’?V,:E\“%}LTO i
LINEA  ELECTRICA ENTERRADA STRUCTURE TO BE DEMOLISHED EX EXISTING =
ESTRUCTURA A DEMOLER EXISTENTE
SILT FENCE SF
VALLA ANTIEROSION FH FIRE HYDRANT
HIDRANTE .
/A TBM o0 BENCHMARK D INSIDE DIAMETER
— BASE DE REPLANTEO DIAMETRO INTERIOR
%Bi o SOIL BORING LOCATION INV INVERT
POSICION DEL SONDEO COTA HIDRAULICA
_ oC ON CENTER g =—"T"gd
POWER POLE ENTRE EJES NARC
POSTE ELECTRICO
LGTH LENGTH
e LIGHT POLE LONGITUD
FAROLA M METERS
) METROS
MAX MAXIMUM
g C MAXIMO
4 MIN MINIMUM
e MINIMO
&> mm OR MM MILLIMETERS
L= MILIMETROS
= O NO NUMBER
S L NUMERO
= N
e oD OUTSIDE DIAMETER
g DIAMETRO EXTERIOR
g PCC PORTLAND CEMENT CONCRETE
E 8 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
5O RAD OR R RADIUS b weo
g o— RAD/O APPROVED
x SURVEY NOTES: RCP REINFORCED CONCRETE PIPE %Bcﬁﬁ
: & VOTAS. DE TOPOCRAT TUBERIA DE HORMIGON ARMADO o 2/t
;Q T™E TOP OF MANHOLE ELEVATION F—
= COTA SUPERIOR DE POZ0 Ve Yoez PMER
5 [ TYP TYPICAL SATISFACTORY T0 2/6/15
55 1. THE SURVEY WAS PERFORMED IN METERS. HORIZONTAL COORDINATES ARE BASED ON UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR ZONE 29 NORTH TIPICO T T B
EX%! (UTM 29N). VERTICAL ELEVATIONS IN CIMIL DRAWINGS ARE BASED ON EUROPEAN DATUM 1950 (ED 50) (SPAIN-PENINSULA), WITH ELEVATIONS " SCP/LB
5 s IN METERS ABOVE SEA LEVEL (MEAN SEA LEVEL AT ALICANTE). THE SURVEY WAS PERFORMED IN APRIL 2014 BY NAVFAC ATLANTIC AND WAS T )
-9 SUPPLEMENTED BY DATA PROVIDED BY NAVAL STATION ROTA PWD FROM PREVIOUSLY PERFORMED SURVEYS. CHEF BN, ARCH EJG
-5 LA TOPOGRAFIA SE HA REALIZADO EN METROS. LAS COORDENADAS HORIZONTALES SE BASAN EN EL SISTEMA UNIVERSAL TRANSVERSAL DE FIRE_PROTECTION HWE
o B MERCATOR 29 NORTE (UTM 29N). LAS ALTURAS EN LOS PLANOS DE URBANIZACION SE BASAN EN EL DATUM EUROPEO 1950 (ED 50) BE S
g (ESPARA—PENINSULA), CON ELEVACIONES EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAL (REFERIDO AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE). LA TOPOGRAFIA : g R
3 SE HA REALIZADO EN ABRIL DE 2014 POR NAVFAC ATIANTIC Y FUE COMPLEMENTADA CON LOS DATOS PROVISTOS POR PWD DE LA BASE 80x=1G [
s NAVAL DE ROTA DE TOPOGRAFIAS REALIZADAS PREVIAMENTE. =1 S
£ 2. HORIZONTAL AND VERTICAL DATUMS ARE BASED ON BENCHMARKS PROVIDED BY NAVAL STATION ROTA, NAVFAC PUBLIC WORKS DEPARTMENT. E< 3|5 '-'DJ Q
CONTROL POINTS AND BENCHMARKS ARE INCLUDED BELOW: = = Y,
8 EL DATUM HORIZONTAL Y EL DATUM VERTICAL ESTAN BASADOS EN BASES DE REPLANTEO PROVISTAS POR LA BASE NAVAL DE ROTA, 2 < T
£ DEPARTAMENTO DE PUBLIC WORKS NAVFAC. LOS PUNTOS DE CONTROL Y LAS BASES DE REPLANTEO SE INCLUYEN DEBAJO: w3 o) ~
. == | O X
2 20 [ N
5 25 oC Z
a S WX | &)
D (5 |_|_|Q:
S - - z | SN2
3 NOMBRE NORTE ESTE ELEVACION UBICACION T O% S
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& pd L 8%
o SHELTER | 4056987.139 | 738272.536 17.89 c-101 5 Q) LQLI 55
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

EXISTING CONDITIONS NOTES
NOTAS DE CONDICIONES EXISTENTES

1. CONCRETE LOADING RAMP
RAMPA DE CARGA DE HORMIGON

2. ASPHALT LOT. NOTE: ASPHALT IN POOR CONDITION
APARCAMIENTO DE ASFALTO. NOTA: ASFALTO EN MALAS

CONDICIONES

3. CONCRETE PAD (TYP.)
LOSA DE HORMIGON (TIP)

4. METAL SHELTER
MARQUESINA METALICA

9. CHAIN—LINK FENCE
VALLA DE MALLA METALICA

6. EXISTING ROADWAY TO REMAIN
CARRETERA EXISTENTE A PERMANECER

7. RING WALL FOUNDATION
CIMENTACION DE LA PARED PERIMETRAL

8. SWITCHGEAR BUILDING
EDIFICIO DE EQUIPOS DE MANIOBRA

9. SIDEWALK
ACERADO

MIGUEL LOPEZ, PMEB

SATIS 2/6/15
oes DLN |DRW DLN |CHK KMJ
SCP/LB
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

DATE

DESCRIPTION

DEMOLITION WORK NOTES
WOTAS DE TRABAJOS DE DEMOLICION

SYM

1. SAW CUT EXISTING ASPHALT

CORTE DE SIERRA EN ASFALTO EXISTENTE “ '

2. REMOVE EXISTING METAL SHELTER AND FOUNDATION -
RETIRAR MARQUESINA METALICA EXISTENTE Y SU CIMENTACION

MI—-O
3. REMOVE EXISTING CONCRETE PADS (TYP.) — KR
RETIRAR LOSAS DE HORMIGON EXISTENTES (TIP.)
4. REMOVE EXISTING ASPHALT PAVEMENT
DEMOLER PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE
5. REMOVE CHAIN—LINK FENCE AND FENCE POSTS
RETIRAR VALLA METALICA Y POSTES DE VALLA
6. REMOVE EXISTING FUEL TANK PERIMETER WALL AND
FOUNDATIONS
RETIRAR PARED PAERIMETRAL DE TANQUE DE FUEL Y SU
CIMENTACION
7. DEMOLISH EXISTING BUILDING AND FOUNDATION BACKFILL
DEMOLISHED FOUNDATION WITH STRUCTURAL FILL.
DEMOLER EDIFICIO EXISTENTE Y CIMENTACION. RELLENAR HUECO
DE CIMENTACION RETIRADA CON ZAHORRAS DEBIDAMENTE
COMPACTADAS.
8. REMOVE EXISTING SIDEWALK
DEMOLER ACERADO EXISTENTE A/E PO
APPROVED
9. REMOVE TRACK MOUNTED EQUIPMENT. COORDINATE WITH Yz
PWD ROTA REGARDING STORAGE LOCATION. % Bgz 2‘5}%
RETIRAR EQUIPO MONTADO SOBRE RAILES. COORDINAR CON PWD ;jjv;jMMANDER S Z : 55& 9
ROTA PARA SU ALMACENAJE SIGNED BY:
10. REMOVE TRACKS AND FOUNDATION MIGUEL LOPEZ, PMEB
RETIRAR RAILES Y CIMENTACION LR 2/6/15
pes DLN [orw DLN [crk KMJ
P SCP/LB
BRANCH MANAGER 6@
CHIEF ENG/ARCH EJG
FIRE PROTECTION Hu_(g
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

1.

REFER TO ES600 SERIES FOR ONE-LINE DIAGRAMS.
VER PLANOS DE LA SERIE ES600 PARA DIAGRAMAS UNIFILARES

DATE

10.

11.

12.

13.

LAYOUT PLAN NOTES
NOTAS DE LA PLANTA DE
DISTRIBUCION

BITUMINOUS PAVEMENT (HEAVY DUTY) m
PAVIMENTO BITUMINOSO (TRAFICO PESADO) W
STONE SUBSTATION SURFACE /02 )
SUPERFICIE EMPEDRADA EN LA SUBESTACION W
SECURITY FENCE /82 )

VALLA DE SEGURIDAD W

SECURITY FENCE GATE /82
CANCELA DE LA VALLA DE SEGURIDAD W

POWER TRANSFORMER CONCRETE PAD. 7500mm X 6000
mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA.
7500mmX6000mm. VER PLANTAS DE ESTRUCTURA PARA DETALLES.

GAS—INSULATED SWITCHGEAR CONCRETE PAD. 11600mm X
7000mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA LAS CABINAS DE MANIOBRAS AISLADAS
CON GAS. 11600mm X 7000mm. VER PLANTAS DE ESTRUCTURA PARA
DETALLES.

HEAT EXCHANGER CONCRETE PAD. 2825mm X 2825mm.
SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR.
2825x2825mm. VER PLANOS DE ESTRUCTURA PARA DETALLES.

STATIC FREQUENCY CONVERTER CONCRETE PAD. 8010mm
X 3610mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA EL CONVERTIDOR ESTATICO DE
FRECUENCIA. 8010mmX3610mm. VER PLANTAS DE ESTRUCTURA
PARA DETALLES

INPUT/OUTPUT TRANSFORMER CONCRETE PAD. 8625mm X
4200mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA EL TRANSFORMADOR DE
ENTRADA/SALIDA. 8625mm X 4200mm. VER PLANTAS DE
ESTRUCTURA PARA DETALLES.

SWITCHGEAR HOUSE CONCRETE PAD. 10000mm X
14025mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA EL CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA.
10000mm X 14025mm. VER PLANTAS DE ESTRUCTURA PARA
DETALLES

SERVICE TRANSFORMER CONCRETE PAD. 4375mm X
1910mm. SEE STRUCTURAL PLANS FOR DETAILS.

LOSA DE HORMIGON PARA EL TRANSFORMADOR DE SERVICIO.
4375mm X1910mm. VER PLANTAS DE ESTRUCTURA PARA DETALLES

ELECTRICAL MANHOLE (TYP.). SEE ELECTRICAL PLANS FOR
DETAILS

ARQUETA ELECTRICA (TIP.). VER PLANTAS ELECTRICAS PARA
DETALLES

ELECTRICAL DUCT BANK
PRISMA DE CONDUCTOS ELECTRICOS

DESCRIPTION

SYM

NAFAC
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o
L
92
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O
L
L
A/E INFO o

APPROVED —
(0t
% BQZ %;?’7 &
i L
FOR COMMANDER NAVFAC Z/Z5/20080 N
ACTIVITY \
SIGNED BY: 8
MIGUEL LOPEZ, PMEB o
SATISFACTORY T0 2/6/15 N
pes DIN [orw DLN [cHx KMJ )
T SCP/LB g
BRANCH MANAGER 7y O
CHIEF ENG/ARCH EJG %

FIRE PROTECTION Ml

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC

NORFOLK, VIRGINIA

ROTA, SPAIN

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO

CIVIL LAYOUT PLAN
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

DATE

GRADING NOTES

DESCRIPTION

SYM

SLAB ELEVATION = 18.20
COTA DE LA LOSA I
SLAB ELEVATION = 13.05
COTA DE LA LOSA
SLAB ELEVATION = 13.20
COTADE LALOSA
SLAB ELEVATION = 13.40
COTADE LA LOSA
SLAB ELEVATION = 13.65
COTADE LA LOSA C
SEAL 5
=
o
L
w
oD
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O
L
L
A/E INFO o
APPROVED _Qﬁ
/-
R RTT S
'SIGNED BY: [
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SATISFACTORY T0 2/6/15 [7p)
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CHIEF ENG/ARCH EJG %
FIRE PROTECTION Ml
o =<
: iz o B
s = § b~
80Ol » %
eEEl<
z<e|le W
HSTl2 A~
Z = Ly
s < < qQ
s C W,
8 Z Ok
5 < o
22 S5
e S § >
2Q o] D
>0 Q
B XX (>
©) NIES 3
z | SN2
o OF > S
m LDLI o2
L o 2|2
= Z
ZQ Ex
& E< |68
P
% T Q
s | EB S
= OC S
= NS
A 22, @R
L
28|z F 4
s Y <:|= D A
=Z 2l @)
] g n =
= g . ]
£ oS =
S E
SCALE: AS NOTED
GRAPHIC SCALE B T
0 5 10 15 20  25m 14043282

1:2950 e e —

SHEET 10 oF 84

C-105

DRAWFORM REVISION: 1 MAY 2014

O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY



1 2 3 4 5 UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

5 UNCLASSIFIED/ /FOR (fFFICIAL USE ONLY

SUBSTATION FENCE
0.5 VALLA DE LA SUBESTACION 205
20.0 | 20.0
19.5 19.5
}gg EXISTING._GRADE }gg
18.0 /. TERRENO._FXISTENIE. 18.0
175 — \4 ——EXISTING-RETAINING WALL 175
S\ T IT7777 77777 s —— GEOTEXTILE FABRIC 7/ MIRO-DE-CONTENCION - EXISTENTE 172
S 160 I MALLA_GEOTEXTIL __\ EXISTING—STEAM—LINES / 16,0 &
'<_( 15‘5 \ \ M IMCAC D AADAD. VICTOANTCC / 15‘5 '<_(
é 15.0 \\\ %,7 // LIINVCAO UL VAIrUIN LNANIOTLIVILD 4 15.0 é
“ 145 // 145
14.0 ELECTRICAL _DUCTBANK /" | iy 14.0
13.5 PRISWA-DE-CONDUCTOS -ELECTRICOS CLLN, OO 135
13.0 X L 13.0
12.5 — — & 12.5
}%g - \\_ ELECTRICAL DUCTBANK }%g
EXISTING RETAINING WALL PRISWA DE CONDUCTOS ELECTRICOS
MURO DE CONTENCION EXISTENTE
ELECTRICAL DUCTBANK PROFILE
PERFIL DEL PRISMA DE CONDUCTOS ELECTRICOS
1 : 100
\ e
\ | \\ =2
EXISTING STEAM LINE SUPPORTS (TYPICAL) \ Rad
SOPORTES DE LINEA DE VAPOR EXISTENTE (TIPICOS) (| \\\\\\ \ §%§%‘é
A \ \\\\\ N\§
- N =
\ W N \ NE
EXISTING RETAINING WALL ) B
MURO DE CONTENCION EXISTENTE \\ \\\ \ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ [l

T i i

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY ©?

7
/%
/%
%
%
é

d

ROTA, SPAN |°

SHIP BERTHING POWER UPGRADE -2| .
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO . ?% 3

N Q

PRISMA DE CONDUCTOS ELECTRICOS

DUCT BANK PROFILE
PERFIL DEL PRISMA DE CONDUCTOS ELECTRICOS

EXISTING STEAM LINES
ELECTRICAL DUCTBANK / LINEAS DE VAPOR EXISTENTE

N
E .
2 g
ENLARGED DUCTBANK PLAN é ég
PLANTA AMPLIADA DE PRISMA DE CONDUCTOS ELECTRICOS GRAPHIC SCALE o
180 ESCALA GRAFICA B | E
0 1000 5000 5000mm . o e
1:00 e e e T
3 5 10m 14043283
IR == —__—— ST
C-106

1 2 3 4 | 5 UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY



FILE NAME: Z:\Projects\2015-5A7VZ0_P712_WON1304512 Ship_Berthing_Power_Upgrade_Rota_Spain\CAD\Spanish Translations\Spanish Translated Files 2_P712 C—501 Civil Details.dwg LAYOUT NAME: C—501 DETAILS PLOTTED: Thursday, February 12, 2015 — 2:50pm USER: dean.nitz

4 | O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

g UNCLASSIFIED//FOR (fFFICIAL USE ONLY

#67 STONE BASE COURSE (200mm)
CAPA BASE DE GRAVA #67 (200mm)

COMPACTED SUBGRADE
TERRENO COMPACTADO

STONE SUBSTATION SURFACE

1. SET POSTS AND EXCAVATE A 89 X 89 THE POSTS.
TRENCH UPSLOPE ALONG THE LINE OF POSTS. 2. GRAPAR LA MALLA DE A
1. COLOCAR POSTES Y EXCAVAR UNA ZANJA DE 89X89 VALLA A LOS POSTES

AGUAS ARRIBA DE LA LINEA DE POSTES

D 7 <D 12-1/2 GAUGE MIN.
%o » e CALIBRE MIN.
o N N 4/ MESH SPACING
~ . 150 MAX.
NN1=4 DR ESPACIAMIENTO DE MALLA
P \/\ P 150 MAX.
/ 7 g P
yd
// ‘/6(/\5
IR
¢

APPR

DATE

SUPERFICIE EMPEDRADA DE [A SUBESTAC/ION, //\\\/<\
NOT TO SCALE C—104 D2 STEEL OR WOOD X% R D
POST—IMBED 900 RN 100 R
POSTE _EMPOTRADO_900 NN SAK _
DE ACERO O MADERA X7 X7
3. ATTACH THE FILTER BARRIER FABRIC TO THE 4. BACKFILL AND COMPACT THE
WIRE FENCE AND EXTEND IT INTO THE TRENCH. EXCAVATED SOIL. -
3. SUJETAR LA MALLA FILTRANTE A 4. RELLENAR Y COMPACTAR EL :
<Dy LA MALLA DE ALAMBRE Y EXTENDERLA D SUELO EXCAVADO
DENTRO DE LA ZANJA
| EE [\
/ —
R~
e > 3
~
< \ NAYFAT
)
N =
N =
FILTER BARRIER TR NS
FABRIC HEIGHT LESS y \//\\//\//\ S
\\ N
D e > EXTENSION OF FABRIC AND NN
S WIRE INTO THE TRENCH N C
MENOR QUE 900 POR :
ENCIVA DL TERREND EXTENDER LAS MALLAS DE ALAMBRE Y FILTRANTE
DENTRO DE LA ZANA. . - ={ >
MALLA DE ALAMBRE S
FILTER N
BARRIER )
FABRIC GROUND LINE -
MALLA FILTRANTE NIVEL DEL TERRENO =
NN E &)
/\///\///\\\ , o E
R, S ] O
(n'et
SILT FENCE R BT S
FOR COMMANDER NAVFAC Z2/25, Z’(Sl \
VALLA ANTIEROSION . ]
NOT TO SCALE C-102 4 MIGUEL LOPEZ, PMEB '-'E-'
SATISFACTORY T0 2/6/15 7p)
DES DLN |0oRW DLN [cHKk KMJ 0p)
P l SCPl/LB g
BRANCH MANAGER 6@
CHIEF ENG/ARCH EJG %
FIRE PROTECTION Hu_(g
a =<
Z 3
R IEINE
SO B7) E
= S
sZe|EWla
BS720 T
st | <a
20 | Ew
75 mm BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE £ 2 52 o =
DSOS DRSUSSURST  CAPA DE HORMIGON BITUMINOSO DE 75 mm 22 | 33| S
O OO RO RO K oo =S| 9
O~ O~ D 1D=——200 mm CRUSHED STONE BASE COURSE S| x| X
0QSOSOSOSOSE 200 mm DE BASE DE GRAVA DE MACHAQUEO 2o | W3|ns
X R RRT = | =Nz
LR | OG|ES
///\\///\\///\\///\\///\\///\\/ /\> COMPACTED SUBGRADE § Y
SO TERREND COMPACTADO | ©Oyl|z2s
z | £</o0
n TR 3
LUl Eg| =
= C S L
:5 | HS =
BITUMINOUS PAVEMENT (HEAVY DUTY) fel o N
T 1= —
PAVIMENTO BITUMINOSO (TRAFICO PESADO) «35|8 T -
NOT TO SCALE o\ Ad = s A
s E =
E 3|z W
o = §
B E
s AS NOTED
EPROJECT NO.: 1304512
NAVFAC DRA%/\N46-0NC43284
SHEET 12 orf 84
C-501
35 4 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY



1 % 35 4 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

lOFFICIAL USE ONLY €?

SUPPORT ARM WITH 3 STRANDS OF BARBED WIRE EACH
SOPORTE CON 3 ALAMBRES DE ESPINOS
3000 CENTER OF POST TO CENTER OF POST (MAXIMUM)
J000 DECENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE SUPPORT ARM WITH 3 STRANDS OF BARBED WIRE EACH SUPPORT ARM WITH 3 STRANDS OF BARBED WIRE EACH
—= >‘ SOPORTE CON 3 ALAMBRES DE ESPINOS SOPORTE CON 3 ALAMBRES DE ESPINOS \
BARBED WIRE
TOP TENSION WIRE, AS SPECIFIED VAR VAR VA (A VI VIS, X XXX
TENSOR. TAL COMO SE ESPEC/HCA\ VRV | VIRV VI ALAMBRE DE- ESPINOS XXX
\/ \/ \/ N \/ \/ \/ \/ \/ \/
XXX > X
S0%0%e %%
D CHAIN LINK FABRIC 5 KL
CHAIN LINK FABRIC CHAIN LINK FABRIC $5CSCS
MALLA DE SIMPLE TORSION MALLA DE SIMPLE TORSION MALLA DE SIMPLE TORSION ,0:0:0,0,0,0,00,,,
GRS -
KHRHK
oot o
LINE AND TERMINAL POSTS, DIAMETER AS SPECIFIED — = LINE AND TERMINAL POSTS, DIAMETER AS SPECIFIED GATE POSTS, DIAMETER AS SPECIFIED -
POSTES DE LINEA Y TERMINALES, DIAMETRO COMO 2390 POSTES DE LINEA Y TERMINALES, DIAMETRO COMO POSTES DE CANCELA, DIAMETRO COMO SE ESPECIFICA
SE ESPECIFICA SE ESPECIFICA =
] A X o~ o~
SIS, LRHX LXK
03030000020 %0 % % %% RS LRK
03030000 %0 %0 %0 % %% 0202070 %%0% QRS pre——
20020 0% %% %% %% f %% 0% %% $%0%0% NAC
SRR, RRRLRLK XK
GRADE CRLLKLLLRLRLLKKE @ SRS SRS
TERREND 03050500 2 e 2 2 e 02030200 %% RS
& XX N OO0 000 XX
: R | KKK R
s !
- R [ | Y
= C BOTTOM TENSION WIRE, AS SPECIFIED R |1 «
o TENSOR EN LA BASE, COMO N
Sy St ESPECIFICA CONCRETE FOOTING
. PIE DE HORMIGON
Lo
-
2
- —=1| 300 |=— —=1| 300 |=—
2O
=T —= 450 |-
u") LI— A/E INFO
© O APPROVED
Q LINE_POST CORNER_POST GATE_POST
= o POSTE DE_LINFA POSTE DE _ESQUINA POSTE DE CANCELA 7= /SC/Z%
g 8 FE N C E D ETAI L FOR COMMANDER NAVFAC 2,/’25/2(5.
5N ACTVITY
I DETALLE DE VALLA SIGNED BY:
2 83 | NOTE: TERMINAL POSTS INCLUDE END, CORNER, AND PULL POSTS. NOT 70 SCALE C—104 B2 WGUEL LOPEZ, PMES
S &= | NOTA: L0S POSTES TERMINALES INCLUYEN POSTES DE FINAL DE LINEA, e Y
- » POSTES DE ESQUINA Y POSTES DE TIRO. — T T
S (é‘) P SCP/LB
$ BRANCH MANAGER 6@
o O CHIEF ENG/ARCH EJG
o Z
) FIRE PROTECTION Ml
N =) <
2 Z 5
8046
E oEEl < D
g sZ2|2 WX
5 837120 N
H gz <q
< ; a) CC
: sz | O3
2| 53 :
2| 25| S
H S oC — N
g 3 3 W= g
o ] Z ; §| = XX
q = R
g L O Do
z > L W
s | 94|57
S pd zZ O %!
> LIJ — T L‘J
5 n Q| X
¢ ~
& L = L NS
J = oC S Ly
< = wg| <
# 20 mn o
o R 3
= w - % Oy
o~ r _1= —
2 . ZE|IBTD
- A SZEE
S =Z5l5 O
| s = ~
s ] E g
g ]
= At AS NOTED
g EPROJECT NO.: 1304512
% NAVFAC DRAM1/\N4@-ONO4.3285
o SHEET 13 oF 84
- C-502

DRAWFORM REVISION: 1 MAY 2014

1 % 35 4 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

W' UNCLASSIFIED/ /FOR



2015 — 2:13pm USER: william.j.egan

PLOTTED: Wednesday, February 11,

FILE NAME: Z:\Projects\2015-5A7VZ0_P712_WON1304512 Ship_Berthing_Power_Upgrade_Rota_Spain\CAD\S\P712-1304512-S—-001.dwg LAYOUT NAME: S—001

g UNCLASSIFIED//FOR CfFFICIAL USE ONLY

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

1 % 5 4 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY
DESIGN BASIS OF FOUNDATIONS 1. LAS NOTAS EN ESTE PLANO SE ENTIENDEN COMO COMPLEMENTO BASES DE DISERO DE LA CIMENTACION i
" SUSPLEUENT T THE PROLECT SPOICATOS. R T ROST PRETRTON 127 e s com o coveviaon 127
THE SPECIFICATIONS FOR INFORMATION NOT SHOWN. '
LOAD CRITERIA 2. COMPROBAR LOS REQUERIMIENTOS DE TODOS LOS OFICIOS Y CARGAS
2 e s 0 AL SoCh S e
’ ’ ’ ’ RICK  CATEGORY: I CUELGUES, PATINILLOS, ANCLAJES, AGUJEROS, ETC. CATEGORA DE RIESGO: I
ANCHORS, HOLES, ETC. ' ' ' '
WIND: - VIENTO:
3. LAS ESTRUCTURAS HAN SIDO DISERADAS COMO ESTRUCTURA
3. THE STRUCTURES HAVE BEEN DESIGNED TO PERFORM AS A BASIC WIND SPEED: 183 Km/h TERMINADA. CONSIDERAR LAS CARGAS DE CONSTRUCCION DURANTE VELOCIDAD DEL VIENTO: 183 Kmy/h
COMPLETED STRUCTURE. CONSIDER CONSTRUCTION LOADS EXPOSURE "o EXPOSICION e
LA EJECUCION Y CURADO DE LA ESTRUCTURA Y PROVEER
ON THE PARTIALLY COMPLETED/CURED STRUCTURE AND FULLY ENCLOSED CUALQUIER APUNTALAMIENTO, ARRIOSTRAMIENTO, ENCOFRADO, ETC. TOTALMENTE CERRADO
e S e e |
THEIR DESIGN STRENGTHS. Ss = 0.76 G ' Ss = 0.76 6
S1 = 0.35 G S7 = 035 ¢
4. VERIFY ALL FIELD CONDITIONS AND DIMENSIONS (BOTH NEW SEISMIC DESIGN CATEGORY "D” 4@%@ R)?B;)’(;ng g’;’/’ g [“g Dgg’vfgog’/’%g SD%’/‘;?;{%% . CATEGORIA SISMICA "
AND EXISTING) FOR ALL TRADES AND DISCIPLINES PRIOR Sds = 0.61 6 ( ) Sds = 0.61 G ,
T0 THE COMMENCEMENT OF CONSTRUCTION AND/OR ANTES DEL COMIENZO DE LA CONSTRUCCION Y/0 FABRICACION. S/ 5
FABRICATION. SHOULD ANY DISCREPANCIES ARISE, NOTIFY SURGIESE CUALQUIER DISCREFANCIA, AVISAR AL OFICHAL 5
' ’ LATERAL FORCE RESISTING SYSTEM ASCE 7-10 CHAPTER 15 CONTRATANTE INMEDIATAMENTE, SISTEMA RESISTENTE A FUERZAS HORIZONTALES ASCE 7—10
THE CONTRACTING OFFICER IMMEDIATELY. MPORTANCE FACTOR = 1.0 o]
5. S/ HUBIESE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE LOS PLANOS ¥ FACTOR DE IMPORTANCA = 1.0
> e D e aEm e BTN e ~ RIGID ELEMENTS (T LESS THAN .06 SEC) LAS ESPECIFICACIONES, AVISAR AL OFICHL CONTRATANTE Y
RONTRACTING OFHIGER. AND. DBTAN A WRITTEN ¢S =.26G (EQ 15.4-5) OBTENER UNA SOLUCION ESCRITA ANTES DE PROCEDER CON LA — ELEMENTOS RIGIDOS (T MENOR QUE .06 SEG)
DETERMINATION. BEFORE. PROCEEDING. WITH CONSTRUCTION CONSTRUCCION. CUALQUIER DISCREPANCIA QUE SURJA ENTRE S =26 (6 154-5)
SHOULD ANY DISCREPANCIES ARISE BETWEEN THE ' — OTHER SELF SUPPORTING STRUCTURES TABLE 15.4-2 LOS PLANOS, NOTAS )//0 DETALLES, SE RESOLVERAN APLICANDO
DRAWINGS, NOTES, AND/OR DETALS, THE MOST STRINGENT Cs = 049 (EQ 12.8-2) EL REQUERMIENTO MAS EXIGENTE. AVISAR AL OFICIAL CONTRATANTE — OTRAS ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES TABLA 15.4-2
! ’ ’ DE CUALQUIER DISCREPANCIA ANTES DE PROCEDER CON LA Cs = 049 (EQ 12.6-2)
REQUIREMENTS SHALL APPLY. NOTIFY THE CONTRACTING R = 1.5 CONSTRUCCION.
OFFICER OF SUCH DISCREPANCIES PRIOR TO PROCEEDING Q0 = 20 ' P = 125
WITH CONSTRUCTION. Cd =20 6. LOS DETALLES MARCADOS COMO “TIPICOS” O "TIP” APLICAN A £ =20
6. DETALS LABELED "TYPICAL" OR "TYP" APPLY TO ALL ANALYSIS PROCEDURE: EQUIVALENT LATERAL FORCE PROCEDURE s o o e e e e v oy LS ’
SITUATIONS THAT ARE THE SAME OR SIMILAR TO THOSE ’ PROCEDIMIENTO DE ANALISIS: FUERZAS HORIZONTALES
INDICADOS  EN CADA POSICION EN EL PLANO. LAS PREGUNTAS
SPECIFICALLY DETAILED. SUCH DETAILS APPLY WHETHER OR OBNE 14 APLICACION. DE. DETALLES TPICDS St EQUVALENTES
NOT THEY ARE KEYED IN AT EACH LOCATION ON THE TN AL OFCAL CONTIACTANTE
DRAWINGS. QUESTIONS REGARDING APPLICABILITY OF :
Orrions, DETALS SHALL BE DIRECTED TO THE CONTRACTING 7. TODAS LAS ELEVACIONES MOSTRADAS ESTAN REFERENCADAS
' AL 0-0" VER LOS PLANOS DE URBANIZACION PARA LAS COTAS
’ ” 0[
7. ALL ELEVATIONS SHOWN ARE REFERENCED AT 0'—0".
REFERENCE THE CIVIL SHEETS FOR ACTUAL FINISHED FLOOR ACABADO D LA ESTRUCTURA.
ELEVATIONS FOR AL STRUCTURES. 8. DONDE SE INDIQUE “APROBADO” O “APROBABLE” EN LOS
8. WHERE "APPROVED" OR "APPROVAL" IS INDICATED IN THE o e o SALMENTCD BETE e 005
DRAWINGS; IT MEANS THE ITEMS MUST BE APPROVED BY '
THE CONTRACTING OFFICER PRIOR TO INSTALLATION. 0 TODAS LAS. COTAS. ESTIN EN MILIMETROS.  TODAS. LAS
9. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ALL ELEVATIONS ARE ELEVACIONES ESTAN EN METROS. 5.0 NOTAS DE CONSTRUCCION
IN METERS.
5.0 CONCRETE CONSTRUCTION NOTES DE HORMIGON
A/E INFO
1. UNO, PROVIDE CONCRETE COVER FOR: -
CONCRETE CAST AGAINST EARTH....ooorsveeereeeeeresscerssseeeneee 76mm 2;’ Hgg%%ﬁupiﬁ INDIQUE OTRA COSA, PROVEER RECUBRIMIENTO 7= B %L;
FORMED CONCRETE EXPOSED TO EARTH OR WEATHER: O O A W . TERRENGL. 76mm o 2kt
#12 gﬁig mg ;’:Ai(iEER """""""""""""""""""""""""""" glmm HORMIGON ENCOFRADO EN CONTACTO CON EL TERRENO O A SINED BY:
# .................................................. mm INTEMPERIE: MIGUEL LOPEZ, PMEB
>0 STANDARDS AND CODES FORMED CONCRETE NOT EXPOSED TO EARTH OR WEATHER: >0 NORMAS Y CODIGOS BARRAS DEL §79 0 MAYORES......51mm ST
, SLABS, WALLS, JOISTS..oveeerrreeseeresssersessssmessesseesessens 19mm _ BARRAS DEL #16 O MENORES......31mm W W
HORMIGON ENCOFRADO NO EN CONTACTO CON EL TERRENO M A = SCP/IB
2. PROVIDE 19mm CHAMFER ON ALL EXPOSED CORNERS OF CONCRETE INTEMPERIE: BRANCH WNVGER LK
1. UFC 1-200-01, "GENERAL BUILDING REQUIREMENTS" WORK. UNO. 1. UFC 1-200-01, "GENERAL BULDING REQUIREMENTS” LOSAS, PAREDES, VIGUETAS....... 19mm wom £
FIRE PROTECTION f?
2. UFC 3-301-01, "STRUCTURAL ENGINEERING 3. REINFORCING  SHALL CONFORM TO ASTM AG15M. GRADE 420 2 UFC 3-301-01, "STRUCTURAL ENGINEERING 2. PROVEER CHAFLAN DE 19mm EN TODAS LAS ESQUINAS E S
DEFORMED BARS. WELDED WIRE FABRIC SHALL CONFORM TO ASTM EXPUESTAS EN HORMICON, A MENOS QUE' St INDIQUE: OIFA  COSA. s gz K
3. 2012 IBC, "INTERNATIONAL BUILDING CODE” : 3 2012 IBC, INTERNATIONAL BULDING CODE” 22
ATEM. 3. LA ARMADURA SERA CONFORME A ASTM A615W, BARRAS = B
4. ASCE/SE! 7-10, "MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND OTHER 4 ASCE/SEl 7-10, "MINMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND CORRUGADAS GRADO 420. EL MALLAZO ELECTROSOLDADO SERA EZE|ZWR
STRUCTURES” 4. ALL CONCRETE SHALL BE NORMAL WEIGHT CONCRETE HAVING A 28 OTHER STRUCTURES” CONFORME A ASTM A185M. Ll S7|e Q o
DAY COMPRESSIVE STRENGTH OF 28 MPa. CONCRETE MIX DESIGN s <a
5. ACl 318, "REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE” SHALL BE APPROVED BY ENGINEER OF RECORD. 5 ACl 318 'REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE" 4. T0D0 EL HORMIGON SERA HORMIGON NORMAL CON UMA =) 0C
. . RESISTENCIA A COMPRESION DE 28MPa A LOS 28 DIAS. £L DISERO 4z g? ~
5. DO NOT SPLICE MORE THAN 50% OF THE REINFORCING AT ANY ONE DE LA MEZCLA DE HORMIGON DEBERA SER APROBADO POR EL S o Wy
LOCATION. INGENIERO DEL PROYECTO. £ 3 > ~
$0 I S
6. PROVIDE THE FOLLOWING REINFORCING SPLICE LENGTHS UNLESS RO oo (ES N MAS DEL 50% DE LAS ARMADURAS EN 2o | 4 %: R
OTHERWISE SPECIFIED ON THE DRAWINGS WHEN THERE IS MORE Q ' Z = N | 23
;';ﬁ,'&%qo mm OF CONCRETE BELOW THE REINFORCING TO BE 6. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LOS PLANOS, PROVEER E 8 W25
; LAS SIGUIENTES LONGITUDES DE SOLAPE EN LAS ARMADURAS. DONDE Z L | Sy
#19 AND SMALLER BARS: 65 X BAR DIAMETER HAYA MAS DE 300mm DE HORMIGON DEBAJO DE LA ARMADURA A o Ow| sy
#22 AND LARGER BARRS: 80 X BAR DIAMETER SOLAPAR: = Z 2| ER
BARRAS DEL #19 Y MENORES: 65XDIMMETRO DE LA BARRA ® TQ| =
7. ANCHOR RODS SHALL BE ASTM F1554—36 MATERIAL HOT DIPPED BARRAS DEL #22 Y MAYORES: BOXDUMETRO DE LA BARRA Ly =5
GALVANIZED. ALL THREADS SHALL BE CUT AND NOT ROLLED. THE E C S
EMBEDDED END SHALL CONSIST OF A HEAW HEX NUT AND PLATE 7. LOS PERNOS DE ANCLAJE SERAN CONFORME A ASTH F1554-36 £ 35 % S
3.0 FOUNDATION NOTES WASHER. ALL ANCHOR RODS MUST BE CLEANED OF OIL, RUST AND 3.0 NOTAS DE CIMENTACION GALVANIZADOS EN CALIENTE. TODAS LAS ROSCAS SE REALIZARAN POR S, S
: OTHER DELETERIOUS COATINGS PRIOR TO PLACEMENT. USE : CORTE, NO CONFORMADAS. LA PARTE EMBEBIDA EN HORMIGON SE w5 Ly
TEMPLATES TO SET ALL ANCHOR RODS. HARA CON UNA TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA GRUESA. TODOS CI3B T
LOS PERNOS DE ANCLAJE SE LIMPHRAN DE ACEITE, OXIDO Y CZEz g
1. FOUNDATIONS HAVE BEEN DESIGNED FOR AN ALLOWABLE BEARING 8. PROVIDE STANDARD HOOKS IN CONFORMANCE WITH DIMENSIONS AS 1. LAS CMENTACIONES SE HAN DISERADO CON UNA PRESION ADMISIBLE %’,@%ﬁ; %% 00405/10&%0%0%7% SDA/; E%{/ 0%0100/10/0/\’. UIZAR gzl O
PRESSURE OF 75 kPa. SPECIFIED IN ACl 318 AT ALL LOCATIONS INDICATED ON THE DEL TERREND DE 75 4P, ’ S ERT
DRAWINGS. EE:
2. SUBGRADE MUST PREPARED IN ACCORDANCE WITH PROJECT 2 IAS PLATAFORMAS DE APOYO SE PREPARARAN DE ACUERDO CON LAS| & FPROVEER FATILLAS ESTANDAR CONFORME A ACT 316 EN TODAS = =
14043286
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO
1. FOR LOCATION OF CONCRETE FOUNDATIONS SEE C—104. FOR )
POSITION OF EQUIPMENT ON THE CONCRETE FOUNDATIONS SEE
ES-101.
PARA LA POSICION DE LAS CIMENTACIONES DE HORMIGON VER PLANO
C—104. PARA LA POSICION DE LOS EQUIPOS SOBRE CIMENTACIONES
DE HORMIGON VER PLANO ES—101.
8010 8010 2825
- - SEE_NOTE 1 B - -
TYP
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2 | | = = | 8 _
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8 S 8
! (a1 J [a N
o ﬁ _________ k o SR k
I I I I
o I I o I I
S i 2 3 i S i 2 3 i
I I I I
L k L k
| \ KEY WORK NOTES
8625 - 8625 - 8 NOTAS DE REFERENCIA
PLAN
PLAN - SFC YARD NORTH 1. 5MVA STATIC FREQUENCY CONVERTER (SFC) OUTDOOR RATED
ENCLOSURE.
PLANTA - LOSA DE CONVERTIDOR ESTATICO DE FRECUENCIA C1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTATICO DE 5MVA CON ENVOLVENTE
SCALE: 1:75 ES101 ES402 PARA EXTERIORES.
2. 5MVA THREE WINDING "INPUT” PRIMARY UNIT SUBSTATION FOR SFC.
eﬁ ACOMETIDA DE TRIPLE BOBINADO DESDE EL TRANSFORMADOR AL
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE 5 MVA.
| I _________chn_ _______ 3. 5SMVA TWO WINDING "OUTPUT” PRIMARY UNIT SUBSTATION FOR SFC. e
I = 7| I 7| SALIDA DE DOBLE BOBINADO DESDE EL CONVERTIDOR AL —
| | | | TRANSFORMADOR DE 5 MVA. K‘ /SC/Z%’
| | | | 4. SWITCHGEAR HOUSE. FOR COMMANDER NAVFAC 2/25/5(5
- | | - | | CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA.
© | | © | 11 | 5. SFC HEAT EXCHANGERS. MIGUEL LOPEZ, PMES
I M I I I INTERCAMBIADORES DE CALOR DE LOS CONVERTIDORES DE SATISFACTORY TO 2/6/15
| | | | FRECUENCIA. DEs  WJE[oRw  WUE]cHK
: : : : Pu SCP/LB
BRANCH MANAGER
- . L . [ 6. N/\?g [9;55 CHIEF ENG/ARCH Bk EJG
I r———————————ﬁ% ———————— = FIRE PROTECTION thf?
‘\ | | 7. END OF DUCTBANK. CAP EACH DUCT. E S
8 8 | | TERMINAL DE PRISMA DE CONDUCTOS. TAPONAR CADA CONDUCTO. : gz 2
7500 7500 | | P S
- -— — o Yxlwm
| \ 4 | 8. CONCRETE PAD. COORDINATE/VERIFY DIMENSIONS AND DETAILS WITH =1 S
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BASEPLATE (NOTE 2)
PLACA BASE (NOTA 2)

150mm  GRAVEL
GRAVA DE 150mm

“ r—“q—ﬁ— — — f ‘
TS TS A %R 2

<

— — 1% 20mm VERTICAL BARS AT 254 mm 0.C. AROUND CIRCUMFERENCE.
. i a, e BARRAS VERTICALES DE 25mm CADA 254mm ENTRE CENTROS ALREDEDOR

DE (A CIRCUNFERENCA.

) nu:"_,/—ANCHOR RODS (NOTE 2)
e PERNOS DE ANCLAJE (NOTA 2)

3000 MM

PROVIDE FROM TOP 305mm (MIN)

PRIMER CERCO A 305mm (MIN) DESDE LA CORONACION

A’ 9.5mm TIES, 305mm 0.C.
CERCOS DE 9.5mm, CADA 305mm ENTRE CENTROS

< ’(7
‘ Z 4 a
i—=| =— 389 [YP
q 4 mm
<
Y - obPor A Basel
AecDbPolygon (AetBaseEx60) *

— 1200 mm |=—

2015 — 2:14pm USER: william.j.egan
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LIGHTING MAST FOUNDATION
CIMENTACION DEL POSTE DE ALUMBRADO @
NTS S-101

(3) #22 TOP AND BOTTOM CONTINUOUS W/HOOKS AT ENDS

GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

1 — FOUNDATION DESIGN IS FOR AN OVERTURNING MOMENT OF 9993
KG—M INCLUDING 2.5 FACTOR OF SAFETY. IF POLE PROVIDED
RESULTS IN AN OVERTURNING MOMENT THAT EXCEEDS THIS VALUE BY
10% OR MORE CONTRACTOR SHALL SUBMIT A REVISED FOUNDATION
DESIGN SIGNED AND SEALED BY A REGISTERED PROFESSIONAL
ENGINEER.

1. —EL DISENO DE LA CIMENTACION ES PARA UN MOMENTO DE
VUELCO DE 9993 KG-M INCLUYENDO UN FACTOR DE SEGURIDAD
DE 2.5. S| EL POSTE PROVISTO TUVIERA UN MOMENTO DE
WUELCO QUE EXCEDA ESTE VALOR EN MAS DE UN 10% EL
CONTRATISTA PRESENTARA UN DISENO REVISADO DE (A
CIMENTACION FIRMADO 'Y SELLADO POR UN INGENIERO COLEGIADO.

2 — ANCHORAGE OF THE EQUIPMENT TO THE FOUNDATION SHALL BE
IN ACCORDANCE WITH THE EQUIPMENT MANUFACTURER'S ENGINEER OF
RECORD'S DESIGN. THE ANCHORAGE AND THE ATTACHMENT TO THE
EQUIPMENT SHALL BE DESIGNED TO SATISFY THE WIND AND SEISMIC
DESIGN CRITERIA DEFINED ON DRAWING S-001.

2. — EL ANCLAJE DE LOS EQUIPOS A (A CIMENTACION SE HARA
DE ACUERDO CON EL DISENO DE LA INGENIERIA DEL FABRICANTE
DEL EQUIPO. LOS ANCLAJES Y LAS COGIDAS DE LOS EQUIPOS

SERAN DISENADOS PARA RESISTIR LAS FUERZAS DE VIENTO Y
SISMO DEFINIDOS EN EL PLANO S-001.

3 — SEE SPECIFICATION 31 23 00 FOR SUBGRADE MATERIAL AND
COMPACTION REQUIREMENTS.

J — VER ESPECIFICACION 31 23 00 PARA LOS REQUERIMIENTOS
DEL MATERAL DE RELLENO Y COMPACTACION.

DATE

DESCRIPTION

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST
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- (3) #22 ARRIBA Y ABAJO CONTINUAS CON PATILLAS EN o 2kt
: 1% SLOPE MIN 1% SLOPE MIN L0S EXTREMOS T
: PENDIENTE MINMA 1% - FENDIENTE. MINMA 1% \OTE 2 MIGUEL LOPEZ, PMEB
E NOTA 2 NOTA 2 #19 @ 200 TOP & BOTTOM —— T
. LONGITUDINAL — HOOK @ END - SCP/IB
5 #19 CADA 200 ARRIBA Y ABAJO T
7 ; #19 @ 200 TOP & BOTTOM EACH WAY i LOS EXTREMOS — A
B CERCOS #13 CADA 200 19 CADA 200 ARRIBA Y ABAJO DOS DIRECCIONES CERCOS #15 CADA 200 2 £l o
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#13 VERTICAL REINFORCING BAR (FRONT FACE)
SPACED 305mm ON CENTER (TYPICAL)
ARMADURA VERTICAL DE #13 (CARA FRONTAL)
ESPACIDA CADA 305 MM ENTRE CENTROS (TIPICO) b o i T ACE OF RETANING WAL PRIOR O
4810
- - TOP OF RETAINING WALL 2. FIELD LOCATE REINFORCING BARS AND POSITION OPENINGS
990 920 990 920 990 CORONACION DEL MURO DE RETENCION BASED ON REINFORCING BAR POSITIONS PER FOLLOWING
B T B -~ T - CRITERIA:
#10 VERTICAL REINFORCING BAR (REAR FACE) _\ 2A — DO NO CUT ANY VERTICAL REINFORCING BARS ON THE
SPACED 200mm ON CENTER (TYPICAL) TR INSIDE (SOIL) SIDE OF THE RETAINING WALL.
ARMADURA VERTICAL DE #10 (CARA POSTERIOR) & NEW DOWELS PER N 2B — DO NOT CUT ANY HORIZONTAL REINFORCING ON THE
ESPACDA CADA 200 MM ENTRE CENTROS (TIPICO) - - - " OUTSIDE FACE OF THE RETAINING WALL.
_—— T 1 N T =
~ A T — T~ NOTE 4 (SOLL SIDE) ' & 2C — MINIMIZE CUTTING THE VERTICAL REINFORCING BARS ON
= >~ e ~ P =~ NUEVAS' ESPLRAS = THE OUTSIDE OF THE RETAINING WALL.
T R ~ SEGUN-NOTA = 2D — MINIMIZE CUTTING ANY HORIZONTAL REINFORCING ON THE
(LADO |DEL TERRENG) | INSIDE (SOIL) FACE OF THE RETAINING WALL.
[ 4 T4 N A'~:v~.A.': —, T v—1~ P Q.AA:v_EF A —
NN N N~~~ N 3. SAW CUT 30mm INTO EACH FACE OF RETAINING WALL AND
() QO() C) OO() = CHIP THROUGH LEAVING EXISTING REINFORCING BAR IN PLACE 2
I SN P = PER NOTE 2. RUN CONDUIT BETWEEN OPENINGS IN
OO0 QOO0 = REINFORCEMENT,
ot = SSEEE ‘ 4. IF EXISTING HORIZONTAL REBAR IS REQUIRED TO BE CUT THEN
~ I P ~l_ - B DRILL AND EPOXY GROUT #16 DOWELS WITHIN 75 MM OF THE
S |~ POSITION OF THE BAR THAT WAS REMOVED. MINIMUM DOWEL
B " CUTAWAY SHOWING WALL REINFORCING BARS EMBED SHALL BE 350 MM. DOWELS SHALL OVERLAP A MINIMUM
VISTA MOSTRANDO EL ARMADO DEL MURO OF 600 MM,
5. DO NOT BACKFILL OVER DUCTS UNTIL TRANSITION TO GRADE
HAS BEEN COMPLETED AND BACKFILLED.
#13 REINFORCING BAR VERTICAL 6. REPLACE EXCAVATED GRAVEL DRAIN AFTER DUCT PLACEMENT TO
SPACING 305mm ON CENTER (TYPICAL) DIRECT DRAINAGE TO EXISTING WEEP HOLES.
ARMADURA VERTICAL DE #13 ESPACIADA EXISTING SOIL

CADA 305mm ENTRE CENTROS (TIPICO)

g UNCLASSIFIED//FOR CfFFICIAL USE ONLY

TERRENO EXISTENTE

RETAINING WALL PENETRATION

PENETRACION EN MURO DE CONTENCION

** ALL ITEMS ARE EXISTING UNLESS OTHERWISE NOTED

/o MAX — SEE NOTE 4

SAWCUT 30mm INTO RETAINING WALL (EACH SIDE, TOP, AND BOTTOM)
CORTAR CON SIERRA 30mm EN EL MURO DE CONTENCION

@)

E-205

SLOPE TOP OF DUCTS TO DIRECT WATER TO EXISTING GRAVEL DRAIN
PERFILAR EL TERRENO POR ENCIMA DE LOS CONDUCTOS FPARA CONDUCIR EL
AGUA HACIA EL DRENAJE DE GRAVA EXISTENTE

NOTAS GENERALES DEL PLANO

PLANOS ES—101 A ES—102 SOLAMENTE

1. EXCAVAR EL TERRENO EN LA CARA POSTERIOR DEL MURO DE
CONTENCION ANTES DE REALIZAR EL CORTE DE LAS
PENETRACIONES.

2. IDENTIFICAR IN SITU (A UBICACION DE [AS ARMADURAS Y
POSICIONAR LOS HUECOS SEGUN (A SITUACION DE [AS
ARMADURAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRITERIO:
2A — NO CORTAR NINGUNA ARMADURA VERTICAL EN (A CARA
INTERIOR (TERRENO) DEL MURO DE CONTENCION.

28 — NO CORTAR NINGUNA ARMADURA HORIZONTAL EN (A CARA
EXTERIOR DEL MURO DE CONTENCION

2C — MINMIZAR LOS CORTES DE ARMADURAS VERTICALES EN (A
CARA EXTERIOR DEL MURO DE CONTENCION.

2D — MINIMIZAR LOS CORTES DE ARMADURAS HORIZONTALES EN

LA CARA INTERIOR (TERRENG) DEL MURO DE CONTENCION.

J. REALIZAR CORTE DE SIERRA DE 30 mm EN CADA CARA DEL
MURO DE CONTENCION 'Y PICAR DEJANDO EN SU SITIO [AS
ARMADURAS EXISTENTES SEGUN NOTA 2. COLOCAR LOS
CONDUCTOS ENTRE LOS HUECOS DE [AS ARMADURAS.

SEAL

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST

z/’z 5/2’/5

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTMITY

SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB

SATISFACTORY TO 2/6/15

pEs  WJE[orw  WJE]cHk

PM SCP/LB

BRANCH MANAGER  f2LK

CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION Hk{f?
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; (AMBOS LADOS, ARRIBA Y ABAJC) 4. S/ SE NECESITASE CORTAR ALGUNA ARMADURA HORIZONTAL —

= EXISTENTE SE COLOCARAN ESPERAS DE #16 A MENOS DE 75mm |2 B|lz ©

= DE LA BARRA CORTADA. LAS ESPERAS SE COLOCARAN MEDIANTE P =

S OTF S TALADRO EN_EL_HORMIGON Y CON MORTERO EPOXI. IAS ESPERAS — |° =8| 4

= | e QUEDARAN EMBEBIDAS AL MENOS 350mm EN EL HORMIGON Y 2z

o - TENDRAN UN SOLAPE MINIMO DE 600mm. 8972 o

3 -~ g 2

i ~~. é 5. NO RELLENAR SOBRE CONDUCTOS HASTA QUE LA TRANSICION AL 2 < é a

= T T DO NOT CUT — SEE NOTE 2A & 2B NIVEL DEL TERRENO SE HAYA COMPLETADO Y SE HAYA 8z o

3 =< POSITION CONDUITS TO PASS THROUGH THE EXISTING BARS. RELLENADO. 55 QW

g g SSR NO CORTAR — VER NOTAS 24 Y 2B. POSICIONAR LOS CONDUCTOS PARA PASAR 5 DESPUES D LA COLOCACION DF LOS. CONDUCTOS. REPONER £1 & = 2O
= . : ) 2 S
- A TRAVES OF ARMADURAS. EAISTENTES: DRENAJE CON GRAVAS PARA EVACUAR EL AGUA HACK LOS :0 E < | 28
g _ NEW SOIL FILL AVOID CUTTING — SEE NOTE 2C & 2D. TO THE MAXIMUM EXTENT POSSIBLE DESAGUES EN EL MURO EXISTENTES. S =3 | &2
a NUEVO RELLENO POSITION CONDUITS TO PASS THROUGH THE EXISTING BARS T 05| %5
A EVITAR CORTES — VER NOTA 2C Y 2D — SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. L gy 5:
s N POSICIONAR LOS CONDUCTOS PARA PASAR A TRAVES DE ARMADURAS EXISTENTES. = L | 58
o T =TT o) Ow| By
> Z Z2| 23
= L =5 | o
641 e e | el e e EXISTING GRAVEL DRAIN (BELOW EXCAVATION) & I:|_: Q 5
o DRENAJE DE GRAVA EXISTENTE (BAJO LA EXCAVACION) = n:§

| === :5 | WS

d [ . : : NEW GEOTEXTILE FABRIC (TYP) — SEE CIVIL 23, <

- R—n NUEVA MALLA GEOTEXTIL (TIP) — VER URBANIZACION Y 23| = .

@ I A4 4 4 il 4. h hJ 4 L 8 9 I

- A ‘ SZEE

2 | cZ% O

‘ '~ D

N = % - ]

= 792mm  (MINIMUM) UNDISTURBED SOIL b Z|=

= 792mm (MINIMO) DE TERRENO SIN ALTERAR e NONE

g EPROJECT NO.: 1304512
: PENETRACION EN MURO DE CONTENCION @ T —.

2 NTS  # ALL ITEMS ARE EXISTING UNLESS OTHERWISE Notep ~ E—205 weer 7 or 84

- * TODOS LOS ELEMENTOS SON EXISTENTES A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA S-302
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SAWCUT 30mm (EACH FACE)
CORTE DNSIFRRA DE 30mm (POR CADA CARA)

EXCAVAIED AREA
SUPERFICIE EXCAVADA

g UNCLASSIFIED//FOR CfFFICIAL USE ONLY
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EMBED 350mm (TYP)
EMBEBIDA 350mm (TIP)

OVERLAP REINFORCING 600mm (TYP) \
SOLAPE DE ARMADURAS 600mm (TIP)

GENERAL SHEET NOTES

APPR

1. EXCAVATE SOIL ON REAR FACE OF RETAINING WALL PRIOR TO
CUTTING PENETRATIONS.

2. FIELD LOCATE REINFORCING BARS AND POSITION OPENINGS
BASED ON REINFORCING BAR POSITIONS PER FOLLOWING
CRITERIA:
2A — DO NO CUT ANY VERTICAL REINFORCING BARS ON THE
INSIDE (SOIL) SIDE OF THE RETAINING WALL.

2B — DO NOT CUT ANY HORIZONTAL REINFORCING ON THE
OUTSIDE FACE OF THE RETAINING WALL.

2C — MINIMIZE CUTTING THE VERTICAL REINFORCING BARS
ON THE OUTSIDE OF THE RETAINING WALL.

2D — MINIMIZE CUTTING ANY HORIZONTAL REINFORCING ON

THE INSIDE (SOIL) FACE OF THE RETAINING WALL.

3. SAW CUT 30mm INTO EACH FACE OF RETAINING WALL AND
CHIP THROUGH LEAVING EXISTING REINFORCING BAR IN
PLACE PER NOTE 2. RUN CONDUIT BETWEEN OPENINGS IN
REINFORCEMENT,

4. |F EXISTING HORIZONTAL REBAR IS REQUIRED TO BE CUT

THEN DRILL AND EPOXY GROUT #16 DOWELS WITHIN 75 MM
OF THE POSITION OF THE BAR THAT WAS REMOVED. MINIMUM
DOWEL EMBED SHALL BE 350 MM. DOWELS SHALL OVERLAP
A MINIMUM OF 600 MM.

5. DO NOT BACKFILL OVER DUCTS UNTIL TRANSITION TO GRADE
NEW #16 REINFORCING BAR PER NOTE 4 — TYPICAL FOR ALL WALL PENETRATIONS HAS BEEN GOMPLETED AND BACKFILLED.

NUEVA ARMADURA DE #16 SEGUN NOTA 4 — TIPICO FARA TODAS LAS

PENETRACIONES EN EL MURO 6. REPLACE EXCAVATED GRAVEL DRAIN AFTER DUCT PLACEMENT
TO DIRECT DRAINAGE TO EXISTING WEEP HOLES.

NOTAS GENERALES DEL PLANO

PLANOS ES—101 A ES—102 SOLAMENTE

1. EXCAVAR EL TERRENO EN (A CARA POSTERIOR DEL MURO DE
CONTENCION ANTES DE REALIZAR EL CORTE DE [AS

HXISTING REINFORCING BAR NOT SHOWN (TYP) PENETRACIONES.

VO SE MUESTRA LA ARMADURA EXISTENTE (TIF) 2. IDENTIFICAR IN SITU LA UBICACION DE LAS ARMADURAS ¥

POSICIONAR LOS HUECOS SEGUN LA SITUACION DE LAS

ARMADURAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRITERIO:

24 — NO CORTAR NINGUNA ARMADURA VERTICAL EN LA CARA
INTERIOR (TERRENG) DEL MURO DE CONTENCION.

28 — NO CORTAR NINGUNA ARMADURA HORIZONTAL £N LA CARA
EXTERIOR DEL MURO DE CONTENCION

20 — MINMIZAR LOS CORTES DE ARMADURAS VERTICALES EN LA
CARA EXTERIOR DEL MURO DE CONTENCION.

2D — MINMIZAR LOS CORTES DE ARMADURAS HORIZONTALES EN

LA CARA INTERIOR (TERRENG) DEL MURO DE CONTENCION.

J. REALIZAR CORTE DE SIERRA DE 30 mm EN CADA CARA DEL
MURO DE CONTENCION 'Y PICAR DEJANDO EN SU SITIO [AS
ARMADURAS EXISTENTES SEGUN NOTA 2. COLOCAR LOS
CONDUCTOS ENTRE LOS HUECOS DE [AS ARMADURAS.

4. S/ SE NECESITASE CORTAR ALGUNA ARMADURA HORIZONTAL
EXISTENTE SE COLOCARAN ESPERAS DE #16 A MENOS DE 75mm
DE [A BARRA CORTADA. LAS ESPERAS SE COLOCARAN MEDIANTE
TALADRO EN EL HORMIGON Y CON MORTERO EPOXI. LAS ESPERAS
QUEDARAN EMBEBIDAS AL MENOS 350mm EN EL HORMIGON Y
TENDRAN UN SOLAPE MINIMO DE 600mm.

5. NO RELLENAR SOBRE CONDUCTOS HASTA QUE (A TRANSICION AL
NWVEL DEL TERRENO SE HAYA COMPLETADO ¥ SE HAYA
RELLENADO.

6. DESPUES DE [A COLOCACION DE LOS CONDUCTOS, REPONER EL
DRENAJE CON GRAVAS FPARA EVACUAR EL AGUA HACA LOS

DESAGUES EN EL MURO EXISTENTES.

DATE

DESCRIPTION

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED
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SIGNED BY:
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CHIEF ENG/ARCH EJG
FIRE PROTECTION HdfZ
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NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC

STRUCTURAL DETAILS
DETALLES DE ESTRUCTURA

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO
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z
DETAIL - RETAINING WALL PENETRATIONS ; é _
DETALLE - PENETRACIONES EN MURO DE CONTENCION AD FHE
NTS E=205 é é f
SCALE: NONE
EPROJECT NO.: 1304512
4043290
SHEET 18 or 84
S-303
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EXTERIOR LEGEND INTERIOR LEGEND CONTINUED CONTROLS ABBREVIATIONS CONTIUNED GENERAL NOTES
LEYENDA EXTERIOR CONTINUACION LEYENDA INTERIOR CONTROLES CONTINUACION ABREVIATURAS NOTAS GENERALES
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EXISTING 66kV, 3—PHASE, 3-WIRE OVERHEAD CIRCUIT — 120MM’
AL. ACSR.

CIRCUITO AEREO TRIFASICO EXISTENTE 3 HILOS 66Kv, 120 MM?
ALUMINIO ACSR.

REMOVE 38KV, 1—PHASE, 1-WIRE OVERHEAD CIRCUIT — 120MM?

AL. ACSR.

RETIRAR CIRCUITO AEREO MONOFASICO, 1 HILO, 38 KV 120MM>
ALUMINIO ACSR.

EXISTING UNDERGROUND DUCTBANK, CONCRETE ENCASED UON.
PRISMA ENTERRADO EXISTENTE ENVUELTO EN HORMIGON A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA COSA.

GROUND ROD. SEE DETAILS ON SHEET ESS06.
PICA DE TIERRA. VER DETALLE EN PLANO ES506.

GROUND ROD TEST AND INSPECTION POCKET. SEE DETAILS ON
SHEET ES306.

ARQUETA DE INSPECCION Y PRUEBA DE PICA DE TIERRA. VER
DETALLES EN PLANO ES506.

LIGHTNING MAST. SEE DETAILS ON SHEET ES507.
PARARRAYOS. VER DETALLES EN PLANO ES507.

EXISTING MANHOLE OR HANDHOLE.
POZ0 O ARQUETA EXISTENIE.

MANHOLE TYPE 4 OR HANDHOLE TYPE 3, UON.
POZ0 TIPO 4 O ARQUETA TIPO 3. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
COSA.

EXISTING PAD MOUNT TRANSFORMER. RATINGS AS INDICATED.
TRANSFORMADOR EXISTENTE MONTADO EN LOSA. CAPACIDAD SEGUN
SE INDIQUE.

PAD MOUNT TRANSFORMER. RATINGS AS INDICATED. HEAVY LINE
INDICATES FRONT OF TRANSFORMER.

TRANSFORMADOR MONTADO EN LOSA. CAPACIDAD SEGUN SE
INDIQUE. LA LINEA GRUESA INDICA EL FRONTAL DEL
TRANSFORMADOR.

DUCTBANK SECTION LOOKING IN DIRECTION OF ARROWS. HEAVY LINE
INDICATES BOTTOM OF DUCTBANK. NUMBER OR LETTER
CORRESPONDS TO CONDUIT AND CABLE SCHEDULE ON SHEET
ES610-ES612.

SECCION DEL PRISMA MIRANDO HACIA LA DIRECCION DE [AS
FLECHAS. [A LINEA GRUESA INDICA LA BASE DEL PRISMA. EL
NUMERO O LETRA CORRESPONDE AL CONDUCTO Y CABLE INDICADO
EN EL CUADRO DE LOS PLANOS ES610-ES612.

EXISTING PAD MOUNT SWITCH. CONFIGURATION AS INDICATED.
INTERRUPTOR EXISTENTE MONTADO EN LOSA. CONFIGURACION
SEGUN SE INDIQUE.

PAD MOUNT SWITCH. CONFIGURATION AS INDICATED.
INTERRUPTOR MONTADO EN LOSA. CONFIGURACION SEGUN SE
INDICA.

REMOVE ARER POLE AND LUMINAIRE.
RETIRAR POSTE Y LUMINARIA

AREA POLE AND LUMINAIRE.
POSTE Y LUMINARIA

SHORE POWER INDUSTRIAL STATION.
PUNTO DE CONEXION EN EL MUELLE

EXISTING SECONDARY UNIT SUBSTATION.
SUBESTACION SECUNDARIA EXISTENTE

SECONDARY UNIT SUBSTATION.
SUBESTACION SECUNDARIA

EQUIPMENT CONNECTION
CONEXION DE EQUIPO

o7

DUPLEX CONVENIENCE RECEPTACLE RATED AT 16A, 240V. MOUNT
AT 460MM AFF UON, F-TYPE SPANISH STYLE.

ENCHUFE DOBLE DE 16A, 240V. MONTADO A 460mm SOBRE NIVEL
DE SUELO ACABADO SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA, TIPO F

ESPANOL.

WEATHER PROOF DUPLEX CONVENIENCE RECEPTACLE WITH INTERNAL
GROUND FAULT PROTECTION RATED AT 16A, 240V. MOUNT AT
1070MM AFG UON, F-TYPE SPANISH STYLE.

ENCHUFE DOBLE PARA INTEMPERIE CON PROTECCION DIFERENCIAL
DE TIERRA INTERNA DE 16A, 240V. MONTADO A 1070mm SOBRE
NIVEL DE SUELO ACABADO SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA,

TIPO F ESPANOL.

ONE-LINE LEGEND
LEYENDA DEL UNIFILAR

INTERIOR LEGEND
LEYENDA INTERIOR

S05MM X 1220MM SURFACE MOUNT LIGHTING FIXTURE
LUMINARIA MONTADA EN SUPERFICIE DE 305mm X 1220 mm

EXIT-EMERGENCY COMBO LIGHTING FIXTURE
LUMINARIA COMBINADA SALIDA—EMERGENCIA

WALL MOUNT LIGHTING FIXTURE
LUMINARIA MONTADA EN PARED

¢ Y

<>

3&

3 &

EXISTING CABLE OR BUS, TYPE AND CHARACTERISTICS AS INDICATED.

CABLE O BUS EXISTENIE, TIPO Y CARACTERISTICAS SEGUN SE
INDICA.

REMOVE CABLE OR BUS, TYPE AND CHARACTERISTICS AS INDICATED.
RETIRAR CABLE O BUS, TIPO Y CARACTERISTICAS SEGUN SE INDICA.

CABLE OR BUS, TYPE AND CHARACTERISTICS AS INDICATED.
CABLE O BUS, TIPO Y CARACTERISTICAS SEGUN SE INDICA.

DELTA CONNECTION.
CONEXION EN TRIANGULO
WYE CONNECTION.
CONEXION EN ESTRELLA

WYE GROUNDED CONNECTION.
CONEXION EN ESTRELLA CON TOMA DE TIERRA

* GROUND CONNECTION.

CONEXION A TIERRA
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER.
INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CAJA MOLDEADA

LOW VOLTAGE DRAWOUT POWER CIRCUIT BREAKER.
INTERRUPTOR AUTOMATICO EXTRAIBLE DE BAJA TENSION

MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER.
INTERRUPTOR AUTOMATICO DE MEDIA TENSION

MEDIUM VOLTAGE DRAWOUT CIRCUIT BREAKER.
INTERRUPTOR AUTOMATICO EXTRAIBLE DE MEDIA TENSION

MEDIUM VOLTAGE DRAWOUT DISCONNECT SWITCH.
DESCONECTADOR EXTRAIBLE DE MEDIA TENSION

DISCONNECT SWITCH.

DESCONECTADOR

POWER TRANSFORMER, RATINGS AS INDICATED.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA, CAPACIDAD SEGUN SE INDICA.

CURRENT TRANSFORMER, RATINGS AS INDICATED.
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, CAPACIDAD SEGUN SE  INDICA.

VOLTAGE TRANSFORMER, RATINGS AS INDICATED.
TRANSFORMADOR DE' TENSION, CAPACIDAD SEGUN SE  INDICA.

— o—|In SURGE ARRESTER.

PROTECCION DE SOBRETENSION

—p— CABLE TERMINATION.

TERMINAL DE CABLE

NEUTRAL BUS.
BUS DE NEUIRO

GROUND BUS.
BUS DE TIERRA

MOTOR.
MOTOR

MOTOR-GENERATOR SET. # INDICATES IDENTIFIER.
CONJUNTO MOTO-GENERADOR. # INDICA IDENTIFICACION

e & & ® @ @ @ @

EM

/0

DTC

FEEDER PROTECTION RELAY.
RELE DE PROTECCION DE ALIMENTACION

TRANSFORMER PROTECTION RELAY.
RELE DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR

MAIN PROTECTION RELAY.
RELE DE PROTECCION PRINCIPAL

BUS PROTECTION RELAY.
RELE DE PROTECCION DEL BUS

LOCKOUT RELAY.
RELE DE BLOQUEO

SUDDEN PRESSURE RELAY.
RELE DE PRESION SUBITA

RAPID PRESSURE RISE RELAY.
RELE DE INCREMENTO RAPIDO DE PRESION

AUXILARY CONTROL RELAY.
RELE DE CONTROL AUXILIAR

SHUNT TRIP SOLENOID.
SOLENOIDE DEL SHUNT

ELECTRICITY METER.
CONTADOR ELECTRICO

INPUT/OUTPUT MODULE.
MODULO ENTRADA/SALIDA

DIGITAL LOAD TAP CHANGER.
INICKADOR DE SENAL DIGITAL

AUTOMATION CONTROLLER.

Al CONTROLADOR AUTOMATICO
GLOBAL POSITIONING SYSTEM.
GPS|  siSTEMA DE POSICION GLOBAL
A AMPS
AMPERIOS
AFF ABOVE FINISHED FLOOR
SOBRE NIVEL DE SUELO ACABADO
AFG ABOVE GROUND FLOOR
SOBRE NIVEL DEL TERRENO
BLDG  BUILDING
EDIFICIO
C CONDUIT
CONDUCTO
cC CONTROL CABINET
ARMARIO DE CONTROL
CB CIRCUIT BREAKER
INTERRUPTOR AUTOMATICO
COMM  COMMUNICATIONS
COMUNICACIONES
CPT CONTROL POWER TRANSFORMER
TRANSFORMADOR DE FUERZA DE CONTROL
CTs CURRENT TRANSFORMERS
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD
DG DIESEL GENERATOR (EMERGENCY)
GENERADOR DIESEL (EMERGENCIA)
DLO DIESEL LOCOMOTIVE CABLE
MOTOR DIESEL
EHH ELECTRICAL HANDHOLE
ARQUETA ELECTRICA
EMH  ELECTRICAL MANHOLE
POZ0 ELECTRICO
EW EACH WAY
EN CADA DIRECCION
FR FEEDER
ACOMETIDA

GIS

GND

KAIC

KW

kV

KVA

LB

LC

LTC

LV

MAX

MCB

MIN

MG

MGSG

MV

MVA

NC

NTS

PB

PMSG

SFC

SPIS

SuB

SUS

SWGH

SWGR

T&B

TCS

UON

VAC

vDC

XMR

GAS—INSULATED SWITCHGEAR
INTERRUPTOR DE MANIOBRA AISLADO EN GAS

GROUND
TERRENO,/TIERRA/ENTERRADO

THOUSAND AMP INTERRUPTING CAPACITY
KILOAMPERIOS CAPACIDAD DE INTERRUPCION

KILOWATT
KILOVATIO

KILOVOLT
KILOVOLTIO

KILOVOLT AMPERES
KILOVOLTIAMPERIO

ELBOW BODY
CcoDo

LOAD CENTER
ARMARIO

LOAD TAP CHANGER
CAMBIADOR DE TOMAS

LOW VOLTAGE
BAJA TENSION

MAXIMUM
MAXIMO

MAIN CIRCUIT BREAKER
INTERRUPTOR AUTOMATICO PRINCIPAL

MINIMUM
MINIMO

MOTOR GENERATOR
MOTO—-GENERADOR

MOTOR GENERATOR SWITCHGEAR
INTERRUPTIOR DE MANIOBRAS DEL MOTO-GENERADOR

MEDIUM VOLTAGE
MEDIA TENSION

MEGAVOLT AMPERES
MEGAVOLTIAMPERIOS

NORMALLY CLOSED
NORMALMENTE CERRADO

NOT TO SCALE
SIN ESCALA

PUSHBUTTON
PULSADOR

PAD MOUNT SWITCHGEAR
INTERRUPTIOR DE MANIOBRAS MONTADO EN LOSA

STATIC FREQUENCY CONVERTER
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTATICO

SHORE POWER INDUSTRIAL STATION
PUNTO DE CONEXION EN EL MUELLE

SUBSTATION
SUBESTACION

SECONDARY UNIT SUBSTATION
SUBESTACION SECUNDARIA

SWITCHGEAR HOUSE
CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA

SWITCHGEAR
INTERRUPTOR DE MANIOBRAS

TOP AND BOTTOM
ARRIBA 'Y ABAJO

TRIP CONTROL SWITCH
INTERRUPTOR DE CONTROL

UNLESS OTHERWISE NOTED
A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VOLTS
VOLTIOS

VOLTS, ALTERNATING CURRENT
VOLTIOS, CORRIENTE ALTERNA

VOLTS, DIRECT CURRENT
VOLTIOS, CORRIENTE CONTINUA

TRANSFORMER
TRANSFORMADOR

THIS DESIGN PACKAGE INCLUDES GOVERNMENT FURNISHED CONTRACTOR
INSTALLED EQUIPMENT. THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE FOR
PROVIDING THE PATHWAYS AND TERMINATIONS TO ELECTRICAL
EQUIPMENT IDENTIFIED AS GOVERNMENT FURNISHED CONTRACTOR
INSTALLED.

ESTE PROYECTO INCLUYE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL GOBIERNO
£ INSTALADOS POR EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SERA
REPONSABLE DE PROVEER LOS CABLEADOS Y TERMINALES A LOS
EQUIPOS ELECTRICOS IDENTIFICADOS COMO SUMINISTRADOS POR EL
GOBIERNO E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA.

THE CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR TO DIGGING
AND TRENCHING.

EL CONTRATISTA TENDRA IDENTIFICADA LA POSICION DE [AS REDES
ENTERRADAS ANTES DE EXCAVAR ZANJAS.

FOR DUCTS WITHIN DUCTBANK THAT REQUIRE REMOVAL OF LOW AND
MEDIUM VOLTAGE CABLES, REMOVE CABLE ONLY AND ABANDON DUCTS
IN PLACE.

EN CONDUCTOS DENTRO DE PRISMAS QUE REQUIERAN SER RETIRADOS
TANTO DE BAJA COMO MEDIA TENSION, SE RETIRARAN SOLO LOS
CABLES Y SE DEJARAN ABANDONADOS LOS CONDUCTOS.

COORDINATE WITH NAVAL STATION ROTA NAVFAC PUBLIC WORKS
DEPARTMENT FOR SALVAGEABLE ITEMS SUCH AS LIQUID FILLED AND
DRY TYPE TRANSFORMERS, METERS, AND LIGHT FIXTURES.

COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA BASE
NAVAL DE ROTA NAVFAC, PARA LOS ELEMENTOS QUE DEBAN SER
RECUPERADOS TALES COMO TRANSFORMADORES SECOS Y DE ACEITE,
CONTADORES, 'Y LUMINARIAS.

COORDINATE WITH NAVAL STATION ROTA NAVFAC PUBLIC WORKS
DEPARTMENT FOR DE—-ENERGIZATION OF ELECTRICAL SYSTEMS AND
EQUIPMENT THAT REQUIRE REMOVAL OR RECONNECTION.

COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA BASE
NAVAL DE ROTA NAVFAC, PARA LA DESENERGIZACION DE SISTEMAS Y
EQUIPOS ELECIRICOS QUE TENGAN QUE SER RETIRADOS O
RECONECTADOS.

COORDINATE WITH NAVAL STATION PORT OPERATIONS FOR THE LOCATION
OF SHORE POWER EQUIPMENT (SPIS #1—#4 AND SUS) AND SHIP
BERTHING SCHEDULE.

COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS DE
LA BASE NAVAL PARA LA UBICACION DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE
FUERZA EN EL MUELLE (SPIS #1-#4 Y SUS) Y PROGRAMA DE
ATRAQUE DE BARCOS.

ALL EQUIPMENT MUST BE DESIGNED FOR THE WIND AND SEISMIC
LOADS DEFINED ON DRAWING S—001. THE DESIGN MUST DOCUMENT
THAT THE OVERALL STRUCTURE, ATTACHED INTERNAL AND EXTERNAL
COMPONENTS AND THEIR MOUNTING HAVE THE CAPACITY TO RESIST
THE WIND AND SEISMIC LOADS.

TODOS LOS EQUIPOS TIENEN QUE SER DISENADOS PARA RESISTIR LAS
CARGAS DE VIENTO Y SISMO DEFINIDAS EN EL PLANO S-001. EL
DISENO DEBERA DOCUMENTAR QUE LA ESTRUCTURA EN SU TOTALIDAD
ASI COMO LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS Y LOS
ELEMENTOS DE MONTAJE TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIR LAS
CARGAS DE VIENTO Y SISMO.

THE EQUIPMENT MUST BE ANCHORED TO THE CONCRETE FOUNDATIONS
SHOWN ON THE STRUCTURAL DRAWINGS. THE DETAIL REQUIREMENTS
FOR THE BASE ANCHORAGE (ANCHOR RODS, SHIMS, GROUT,
EMBEDMENT, ETC.) MUST BE DETERMINED BY THE EQUIPMENT
MANUFACTURERS DESIGNER OF RECORD AND SUBMITTED TO THE
CONTRACTING OFFICER FOR APPROVAL.

ANCLAR EL EQUIPO A LAS CIMENTACIONES DE HORMIGON QUE SE
MUESTRAN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA. LOS REQUERIMIENTOS EN
DETALLE PARA EL ANCLAJE DE LAS PLACAS BASES (PERNOS DE
ANCLAJE, CALZOS, MORTEROS SIN RETRACCION, ELEMENTOS EMBEBIDOS,
ETC) DEBEN SER DETERMINADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO Y
EMITIDOS PARA APROBACION AL OFICIAL CONTRATANIE.

PROVIDE ARC FLASH LABELS TO ELECTRICAL EQUIPMENT THAT ARE
LIKELY TO RECEIVE EXAMINATIONS SUCH AS LOAD CENTERS,
PANELBOARDS, TRANSFORMERS, AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES,
DISCONNECT SWITCHES, AND SWITCHGEAR.

PROVEER ETIQUETAS DE RIESGO DE GENERACION DE ARCO EN LOS
EQUIPOS QUE PROBABLEMENTE DEBAN SER EXAMINADOS TALES COMO
CUADROS, PANELES, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES AUTOMATICOS,
DESCONECTADORES, Y ELEMENTOS DE MANIOBRA.

DATE

DESCRIPTION

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST

FOR COMMANDER NAVFAC

z/’z 5/2’/5

ACTMITY

SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB

SATISFACTORY TO 2/6/15
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ROTA, SPAIN

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
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NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC
LEGEND, ABBREVIATIONS AND GENERAL NOTES
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

FOR DRAWING CLARIFICATION, THIS DRAWING DOES NOT REFLECT ALL
BURIED UTILITIES. CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR TO
DIGGING AND TRENCHING.

POR CLARIDAD EN EL DIBUJO, ESTE PLANO NO MUESTRA TODAS LAS
INSTALACIONES ENTERRADAS. EL CONTRAIISTA DEBERA POSICIONAR LAS
INSTALACIONES PREVIAMENTE A LA EXCAVACION Y A [A REALIZACION DE
ZANJAS.

DATE

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY €

Y
E \ =z
/':'// - - - \ (O DEMOLITION WORK NOTES
B NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION -
A3 () . DISCONNECT BARE ALUMINUM OVERHEAD TRANSMISSION LINE
2 \ED401 \ED401 /) \ED402/ | CONDUCTORS.
\ ’ DESCONECTAR LOS CABLES AEREOS DE ALUMINIO DESNUDO.
— l—\ . REFER TO CIVIL DRAWINGS FOR REMOVAL OF EXISTING FUEL TANK
S PERIMETER WALL AND FOUNDATIONS.
4 3 EMH-10 VER PLANOS DE URBANIZACION PARA LA RETIRADA DE LOS MUROS
SEVILLANE TOWER A PERIMETRALES Y LA CIMENTACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
- EXISTENTE.
#61735-1 e '
7 - . LOCATION OF 66KV—5.5kV SUBSTATION. REFER TO CIVIL DRAWINGS FOR
“7//( 5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE AND PAVEMENTS.
A — POSICION DE LA SUBESTACION DE 66kV~5.5kV. VER PLANOS DE
, & URBANIZACION PARA LA RETIRADA DEL HORMIGON Y PAVIMENTOS
y % < EXISTENTES.
7 / EMH+
A i . REMOVE POLE, FOUNDATION, AND LIGHT FIXTURE. (TYPICAL OF 4)
o — — RETIRAR POSTE, CIMENTACION Y LUMINARIA (TIPICO PARA 4).
. LOCATION OF STATIC FREQUENCY CONVERTER YARD. REFER TO CIVIL
DRAWINGS FOR REMOVAL OF CONCRETE WALL, FENCE AND EXISTING
FOUNDATIONS.
POSICION DEL CONJUNTO DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA ESTATICA.
VER PLANOS DE URBANIZACION PARA LA RETIRADA DE LOS MUROS DE
f j N HORMIGON, VALLA Y CIMENTACIONES EXISTENTES.
POWER PLANT . BLDG. 64A — EXISTING 15kV SWITCHGEAR HOUSE.
EDIFICIO 64 EDIFICIO 64A — CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE 15 kV
g CENTRAL ELECTRICA EXISTENTE
. BLDG. 64B — EXISTING CONTROL HOUSE. — —
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO
1. REMOVAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT WITHIN THE EXISTING SUBSTATION i
O ©) O BELOW INCLUDES, BUT NOT LIMITED TO, LOW AND MEDIUM VOLTAGE
CONDUCTORS, BUS AND CONNECTORS, ASSOCIATED SUPPORTS,
FOUNDATIONS, RAIL TRACKS, AND ASSOCIATED PERIMETER LIGHT
FIXTURES.
. . L~ LA RETIRADA DE EQUIPOS ELECTRICOS DENTRO DE LA SUBESTACION
EXISTENTE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, CONDUCTORES DE BAJA Y
MEDIA TENSION, BUS Y CONECTORES, SOPORTES ASOCIADOS,
CIMENTACIONES, RAILES, Y LUMINARIAS PERIMETRALES ASOCIADAS.
// © () DEMOLITION WORK NOTES
Y Y
£ - e E — ) NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION
1 / D L 1 L 1 i | | _ (14) 1. REMOVE 72.5kV VOLTAGE TRANSFORMERS. (TYPICAL OF 6) :
1 1 1 @ NIEA RETIRAR TRANSFORMADORES DE TENSION DE 72.5kV (TIPICO PARA 6) >
2. REMOVE 72.5kV CURRENT TRANSFORMERS. (TYPICAL OF 9) ’
@ RETIRAR TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DE 72.5kV (TIPICO PARA
A | L L A AL AL AL L L AL o o AL 3. REMOVE 72.5kV 3-POLE ISOLATING SWITCH. (TYPICAL OF 6)
RETIRAR INTERRUPTOR TRIFASICO DE 72.5kV (TIPICO PARA 6)
4. REMOVE 72.5kV "HANGING” 3—POLE ISOLATING SWITCH. (TYPICAL OF 2)
MAIN SUBSTATION YARD ELEVATION - DEMOLITION g:'T/RAR INTERRUPTOR TRIFASICO COLGADO DE 72.5kV (TIPICO PARA
ALZADO DEL CONJUNTO DE LA SUBESTACION PRINCIPAL - DEMOLICION C
SCALE: 1:75 ED101 3 5. REMOVE 72.5kV "GROUND BLADES” 3—POLE ISOLATING SWITCH.
(TYPICAL OF 2)
RETIRAR INTERRUPTOR TRIFASICO DE CUCHILLAS DE 72.5 kV (TIPICO
PARA 2)
6. REMOVE 72.5kV 3-POLE CIRCUIT BREAKER. (TYPICAL OF 6)
TE—— ” —— — /’@ ﬁj‘/r?//‘mg) | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIFASICO DE 72.5 KV (TIPICO
| | SEAL
m m - N 7. REMOVE 72.5kV CURRENT TRANSFORMERS. (TYPICAL OF 9)
! 7N 2 RETIRAR TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE 72.5kV (TIPICO PARA 9)
C% _HZQ— C”j 7 E%‘\VC)‘@‘\\
K A N </ —0 5 o 8. REMOVE 72.5kV LIGHTNING ARRESTERS. (TYPICAL OF 9)
NN NN o RETIRAR PARARRAYOS DE 72.5kV (TIPICO PARA 9)
N——A Ay e IR o0
%/,}g/@:#l | ;:.:E > D p—g F%j ) O O 4 —olbo 9. REMOVE 10 MVA TRANSFORMERS. (TYPICAL OF 3)
. AN i —olao RETIRAR TRANSFORMADORES DE 10 MVA (TIPICO PARA 3)
// \ // \ /____O o7 | A/E INFO
e _u:ﬁg an T — —— {%j/Q\r )—— 12 10. REMOVE 72.5kV INSULATORS. (TYPICAL OF 12) =
(Sl E Y p == W — | | <:> RETIRAR AISLADORES DE 72.5 kVA (TIPICO PARA 12) Kz BC/Z% -
Y ~/ | | FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205
11. REMOVE 12kV GROUND RESISTORS. (TYPICAL OF 3) o
SIGNED BY:
o o o RETIRAR RESISTENCIAS A TIERRA DE 12 kv (TIPICO PARA 3) O .7 PMEB
> - 12. REMOVE 12KV INSULATORS. (TYPICAL OF 12) SATSHACTORY T 2/6/15
RETIRAR AISLADORES DE 12 kV (TIPICO PARA 12) o5 LB [orw LBerk RIS
L /N /N _| PM SCP/LB
w BES < Vﬁﬂ%_: 7 - 13. REMOVE 12kV 3-POLE ISOLATING SWITCH. (TYPICAL OF 3) o e Kb
(o e . = {%j\o/ﬂ M\_\O - RETIRAR INTERRUPTOR TRIFASICOS DE 12kV (TIPICO PARA 3) e Hde
O
N RANVAN ol 14. REMOVE 12kV POTHEADS. (TYPICAL OF 27) % 2l = | i
M{ . | ,::E 5 an e /Kn//*j =5 {9:/@/9/:@] D O o N oft-o— RETIRAR TERMINALES DE 12 kV (TIPICO PARA 27) 58: a o g§
\ \ MY g R =~
v N v N o] OO 15. REMOVE 66KV ALUMINUM CONDUCTORS. (TYPICAL OF 6) %%g = LIDJ 2 5‘-§
4 =S
—~ O s A VAR O— | ¢ ©/,-,o @ RETIRAR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 66 KV (TIPICO PARA 6) 2 = =0 § 53
(] [T (™ ’ Eﬁj\ 7 S | S| Eu|BR
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1. FOR DRAWING CLARIFICATION, THIS DRAWING DOES NOT REFLECT ALL °
! BURIED UTILITIES. CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR
TO DIGGING AND TRENCHING.
POR CLARIDAD EN EL DIBUJO, ESTE PLANO NO MUESTRA TODAS LAS
INSTALACIONES ENTERRADAS. EL CONITRATISTA DEBERA POSICIONAR
LAS INSTALACIONES PREVIAMENTE A LA EXCAVACION Y A (A
REALIZACION DE ZANJAS.
1. REMOVE EXISTING LOW AND MEDIUM VOLTAGE FEEDERS CABLES FROM
BLDG. 1736 CONTROL HOUSE DUCTBANK UP TO ASSOCIATED
MOTOR—GENERATOR METAL ENCLOSED SWITCHGEAR (#1 AND #2) AND 8
WATER TREATMENT PANEL. =
RETIRAR CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSION DESDE EL EDIFICIO 1736 @
HASTA LAS CABINAS DE MANIOBRA DE LOS MOTO-GENERADORES (#1 N
Y #2) Y HASTA EL PANEL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. 2
2. REFER TO SHEET ED701 FOR INTERIOR AND CIVIL DRAWINGS FOR
EMH—12X EXTERIOR DEMOLITION OF BLDG. 1736 CONTROL HOUSE.
v VER PLANO ED701 PARA EL INTERIOR Y PLANOS DE URBANIZACION
PARA (A DEMOLICION EXTERIOR DEL EDIFICIO 1736.
A O S TO MGSG #2
- AL MGSG #2 3. REFER TO SHEETS ED702 AND ED703 FOR INTERIOR ELECTRICAL
DEMOLITION OF BLDG. 64 POWER PLANT. _ N
VER PLANOS ED702 Y ED703 PARA DEMOLICION ELECTRICA INTERIOR m———
o EN EL EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA. N%ﬁ
4. EXISTING CONTROL PULLBOX #2.
ARQUETA DE REGISTRO Y TIRO EXISTENTE #2.
5. EXISTING CHILLER.
ENFRIADORA EXISTENTE.
BLDG. 1736
CONTROL HOUSE SONER PUNT
CUARTO DE CONTROL SEAL
EDIFICIO 1736 EDIFICIO 64
CENTRAL ELECTRICA
A/E INFO
7= ROt 75
FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205
Agl‘g;‘lED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB
SATISFACTORY TO 2/6/15
pes B |orw B [cHk  RLS
Pu SCP/LB
BRANCH MANAGER &)
CHIEF ENG/ARCH EJG
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ELECTRICAL SYSTEM ONE-LINE DIAGRAM - 66kV-5.5kV DEMOLITION
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO - 66kV-5.5 kV- DEMOLICION @

<:>NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION

DEMOLITION WORK NOTES

APPR

1.

DATE

EXISTING 66kv—=5.5kV AT 50 HZ MAIN SUBSTATION YARD.
CONJUNTO DE SUBESTACION PRINCIPAL EXISTENTE DE 66kV—5.5kV A
50 HZ

EXISTING BUILDING 1736 CONTROL HOUSE.
CUARTO DE CONTROL EXISTENTE EDIFICIO 1736

EXISTING BUILDING 64 POWER PLANT.
EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA EXISTENTE.

REMOVE, BUT NOT LIMITED TO, TRANSFORMERS, CIRCUIT BREAKERS,
MEDIUM AND LOW VOLTAGE CABLES, SWITCH, OVERHEAD BUS
STRUCTURE, AND MISCELLANEOUS APPARATUSES REQUIRED TO
SUPPORT THE EXISTING 66kV—5.5kV MAIN SUBSTATION.

RETIRAR, PERO NO LIMITARSE A, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES D
AUTOMATICOS, CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSION, INTERRUPTORES,
BUSES AEREOS, Y APARATOS VARIOS REQUERIDOS EN [A SUBESTACION
PRINCIPAL EXISTENTE DE 66kV—5.5kV.

DESCRIPTION

REMOVE, BUT NOT LIMITED TO, TRANSFORMERS, CIRCUIT BREAKERS,
MEDIUM AND LOW VOLTAGE CABLES, SWITCHES, AND MISCELLANEOUS
DEVICES USED TO SUPPORT EXISTING 5.5kV SWITCHGEAR.

RETIRAR, PERO NO LIMITARSE A, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES,
CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSION, INTERRUPTORES, Y ELEMENTOS
VARIOS UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE CONTROL Y MANIOBRA DE 5.5
kV.

SYM

DISCONNECT AND REMOVE 66kV FEEDERS FROM SEVILLANA TOWER
61735—1 TO EXISTING 66kV—5.5kV MAIN SUBSTATION. SEVILLANA
TOWER 61735—1 TO REMAIN.

DESCONECTAR Y RETIRAR ACOMETIDAS DE 66 kV DESDE [A TORRE DE
SEVILLANA 61735—1 HASTA LA SUBESTACION PRINCIPAL EXISTENTE DE
66kV—5.5kV. A TORRE DE SEVILLANA 61735—1 PERMANECE.

REMOVE INCOMING AND TIE DRAWOUT STYLE DISCONNECT SWITCHES
FROM MGSG #1 AND MGSG #2 LINEUPS. MODIFY BUS TO ACCEPT
2000A DRAWOUT CIRCUIT BREAKERS. CUBICLES THAT SUPPORT MOTOR
AND GENERATOR EXCITATION CONTROLS AND AUXILIARIES ARE TO
REMAIN IN PLACE.

RETIRAR LOS DESCONECTADORES EXTRAIBLES EN LA ENTRADA Y EN (A
INTERCONEXION DE MGSG#1 Y MGSG #2. MODIFICAR EL BUS PARA
QUE PUEDA RECIBIR INTERUPTORES AUTOMATICOS EXTRAIBLES DE
2000A. [AS CABINAS QUE SIRVEN A LOS ELEMENTOS DE CONIROL Y SEAL
EXCITACION DEL MOTOR Y GENERADOR Y LAS CABINAS AUXILIARES
PERMANECEN.

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST

y) /
FOR COMMANDER NAVFAC 2/25/”6
ACTIVITY

SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB
SATISFACTORY TO 2/6/15

pes  [B |orw  BcHk RIS
Pu SCP/LB

BRANCH MANAGER L)

CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION Hk_{f;
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DEMOLITION WORK NOTES

<:>NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION

APPR
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1.

REMOVE 15kv BUS TIE CABLES FROM CIRCUIT BREAKER AS SHOWN.
RETIRAR LOS CABLES DE INTERCONEXION DE 15kV ENIRE LOS
INTERRUPTORES SEGUN SE MUESTRA.

REMOVE EXISTING SUS #3 AND RELOCATE AS SHOWN ON ES100
SERIES ELECTRICAL SHEETS.

RETIRAR SUS #3 EXISTENTE Y REUBICAR SEGUN SE MUESTRA EN LOS
PLANOS DE LA SERIE ES100.

SUS #2 TO REMAIN.
SUS #2 A PERMANECER.

EXISTING FEEDERS TO BUILDING 64A.
ACOMETIDAS EXISTENTES AL EDIFICIO 64A.

EXISTING FEEDERS TO PIER #1 PMSG #801.
ACOMETIDAS EXISTENTES AL MUELLE # PMSG #801.

DATE

SYM DESCRIPTION

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

SPARE
MG #3 MG #2 MG #1 DG #4 DG #3 FR #4 FR #10 FR #9 FR #1 ggglllc&lg FR #5 FDR #8 DG #2 DG #1 MUSE MG #6 MG #5 MG #4 |
I R I |
TO BLDG. 64 TO BLDG. 64
ELECTRICAL SYSTEM ONE-LINE DIAGRAM - DEMOLITION BLDG. 64A
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO - DEMOLICION EDIFICIO 64A @
XMR #189 XMR #3215 'SIGNED BY:
] PMSG #502 PMSG #501 IRV MIGUEL LOPEZ PM/EE;
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

REMOVAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT, AS STATED IN DEMOLITION WORK
NOTES INCLUDES, BUT NOT LIMITED TO, LOW AND MEDIUM VOLTAGE
CONDUCTORS, BUS AND CONNECTORS, TRANSFORMERS, METERS, AND
ASSOCIATED EQUIPMENT.

LA RETIRADA DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS, TAL Y COMO SE INDICA EN
LAS NOTAS DE DEMOLICION INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LOS
CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSION, BUS Y CONECTORES,
TRANSFORMADORES, CONTADORES, Y EQUIPO ASOCIADO.

CONTACT PUBLIC WORKS DEPARTMENT FOR SALVAGEABLE ITEMS PRIOR
TO REMOVAL.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA
ELEMENTOS A RECUPERAR ANTES DE SU RETIRADA.

DATE

O DEMOLITION WORK NOTES

NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION

DESCRIPTION

J L/

&)

PLAN

BUILDING 1736 CONTROL HOUSE - DEMOLITION NORTH
CUARTO DE CONTROL EDIFICIO 1736 - DEMOLICION %

SCALE: 1:30

REMOVE 8KV 3—POLE CIRCUIT BREAKER.
RETIRAR INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIFASICO DE 8 kV

REMOVE 8kV 3—POLE ISOLATING SWITCH.
RETIRAR INTERRUPTOR TRIFASICO DE 8 kV

REMOVE 50kVA DRY TYPE TRANSFORMER.
RETIRAR TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 50 kVA.

REMOVE CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS.
RETIRAR TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 'Y TENSION.

REMOVE METERING GEAR AND ELECTRICAL EQUIPMENT.
RETIRAR CONTADOR ELECTRICO Y EQUIPO ASOCIADO.

REMOVE ENCLOSED CIRCUIT BREAKER.
RETIRAR INTERRUPTOR AUTOMATICO CON CARCASA.

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST

-
FOR COMMANDER NAVFAC 2/ 25/20/

ACTMITY

SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB

SATISFACTORY TO 2/6/15

pes LB [orw LB [cHk RLS

Pu SCP/LB

BRANCH MANAGER L)

CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION Hk_{f;

NORFOLK, VIRGINIA
ROTA, SPAIN

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC
PLANTA DEL CUARTO DE CONTROL EDIFICIO 1736 — DEMOLICION

SHIP BERTHING POWER UPGRADE

BUILDING 1736 CONTROL HOUSE FLOOR PLAN — DEMOLITION

GRAPHIC SCALE
ESCALA GRAFICA

MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO

DEPARTMENT OF THE NAVY
LANT CAPITAL IMPROVEMENTS

NAVAL STATION

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

scale: AS NOTED

EPROJECT NO.: 1304512

CONSTR. CONTR. NO.

0 Im 1.5m 2m 25m 3m 4m 5m 6m

1050 e —

NAVFAC DRAWING NO.

14045298

SHEET

OF 84

ED701

DRAWFORM REVISION: 1 MAY 2014

o UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY



FILE NAME: Z:\Projects\2015-5A7VZ0_P712_WON1304512 Ship_Berthing_Power_Upgrade_Rota_Spain\CAD\Spanish Translations\Spanish Translated Files 2_ED700s.dwg LAYOUT NAME: ED702 PLOTTED: Tuesday, February 10, 2015 — 6:30pm USER: lacurtis.banks

g UNCLASSIFIED//FOR CfFFICIAL USE ONLY

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY €

1 % 5 O UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY
GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO
1. FOR REMOVED FLOOR MOUNTED ELECTRICAL EQUIPMENT, SEAL FLOOR i
PENETRATION OPENINGS.
SELLAR LOS HUECOS DE LAS PENETRACIONES EN SUELO EN LOS
EQUIPOS FLECTRICOS RETIRADOS,
| | \
I | \
| | N
I | \
: | \
I \
b | EEE LT S20
o O
= = b DEMOLITION WORK NOTES
& Mz o R v O
D T S x2fx2\x NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION -
| _ ! o
% . / &) 1. MOTOR-GENERATOR METAL CLAD SWITCHGEAR #1.
% A @ 7 I 7 CABINAS DE APARAMENTA DE MANIOBRA DEL MOTO-GENERADOR #1.
/ |
% a1y /. | M4 XM 2. MOTOR-GENERATOR METAL CLAD SWITCHGEAR #2.
(6) A o GIE - CABINAS DE APARAMENTA DE MANIOBRA DEL MOTO—GENERADOR #2.
Z 7 (i : 3. DISCONNECT AND REMOVE MEDIUM VOLTAGE SUPPLY AR SWITCH.
4 G1HV | M4 CB DESCONECTAR Y RETIRAR EL INTERRUPTOR DE SUMINISTRO DE AIRE
— MG — 1 | MG — 4 DE MEDIA TENSION.
- — | —
— 7 3) % © | S5-2 4. DISCONNECT AND REMOVE MEDIUM VOLTAGE TIE AR SWITCH.
| M1 XM S DESCONECTAR Y RETIRAR EL INTERRUPTOR DE INTERCONEXION DE
TG GIN 7///// //// (+) AIRE DE MEDIA TENSION.
I /
7 5. DISCONNECT AND REMOVE LB CONDUIT.
I : M1 CB REG. : M5 XM DESCONECTAR Y RETIRAR CONDUCTO LB,
| S3-2 |
) 6. DISCONNECT AND REMOVE LOW VOLTAGE CABLES AND CONDUIT.
(4) @T IR DD DESCONECTAR Y RETIRAR LOS CABLES Y CONDUCTOS DE BAJA
- 4 | S TENSION.
] | M2 XM M M5 CB|  [x2{x2]x2
| i 7. REMOVE ABANDONED COMPRESSOR CONTROL PANEL AND EMPTY
S ®_ 1 M2_XG 7, DO | S6-2 CONDUIT.
b k2 cB % << R RETIRAR PANEL ABANDONADO DE CONTROL DEL COMPRESOR Y
S i — XAXTAXT W 0 CONDUCTO VACIO.
7777 s o2t - Z 8. EXISTING WIRE WAY TO REMAIN. REMOVE LB CONDUIT AND SEAL WALL
78 4 I M6 XM " OPENING. '
M3 XM G2HV MG—2 | MG—5 CAMINO DE CABLES EXISTENTE A PERMANECER. RETIRAR CONDUCTO
! | M3 XG 7/ @ T : M6 XG — LB Y SELLAR PENETRACION EN PARED. __ e wro
; 9. REMOVE SMALL METERING CTS. REMOVE EXISTING CABINET. TSt
A . J M3 CB C 2N/ } M6 CB RETIRAR CTS DE CONTADORES. RETIRAR ARMARIO EXISTENTE. K‘ B 27/2/;/575
FOR COMMANDER NAVFAC
G 3D / () 10. REMOVE EXISTING ANALOG GENERATOR REGULATION CONTROLS. T
7 REMOVE EXISTING CABINET. :
G | RETIRAR CONTROLES DE REGULACION ANALOGICOS DEL GENERADOR, | Moo e PMER
RETIRAR ARMARIO EXISTENTE. SICGR 2/6/15
pes LB [orw LB [cHk RLS
- REG. (1] 11. REMOVE EXISTING ANALOG MOTOR REGULATION CONTROLS, MOTOR i SCP/LB
@ PROTECTIVE RELAY CONTROLS AND GENERATOR PROTECTIVE RELAY o e Kb
= G3N CONTROLS. REMOVE EXISTING CABINET. e Hde
_ ! G3E RETIRAR CONTROLES DE REGULACION ANALOGICO EXISTENTE, — =
= % , CONTROLES DEL RELE DE PROTECCION DEL MOTOR, Y LOS : 3lz o 8
Ll o % © v CONTROLES DEL RELE DE PROTECCION DEL GENERADOR. RETIRAR : EE KEl|z3
T : ARMARIO EXISTENTE. 8uxl&G [HIES
- G3HY ~ ¢S % =< L] E > S
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BUILDING 64 POWER PLAN PARTIAL GROUND FLOOR PLAN - DEMOLITION fel 4 x|z %
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EDIFICIO 64 PLANTA PARCIAL DE PLANTA BAJA DE LA CENTRAL ELECTRICA - DEMOLICION, LZEBTQed
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

FOR REMOVED FLOOR MOUNTED ELECTRICAL EQUIPMENT, SEAL FLOOR
PENETRATION OPENINGS. PATCH FLOOR TO MATCH EXISTING VINYL
COMPOSITION TILE (VCT).

SELIAR LOS HUECOS DE LAS PENETRACIONES EN SUELO EN LOS
EQUIPOS ELECTRICOS RETIRADOS. COLOCAR PARCHE EN SOLERIA PARA
IGUALAR LAS LOSETAS DE VINILO EXISTENTES ADYACENTES (VCT).

DATE

O DEMOLITION WORK NOTES

NOTAS DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION
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BUILDING 64 POWER PLAN PARTIAL MEZZANINE FLOOR PLAN - DEMOLITION

VISTA PARCIAL DE LA ENTREPLANTA DEL EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA - DEMOLICION

SCALE: 1:75

Ad

REMOVE EXISTING MOTOR PROTECTION CONTROLS AND CABINET.
RETIRAR LOS CONTROLES DE PROTECCION DEL MOTOR EXISTENTE Y
SU ARMARIO.

REMOVE EXISTING MOTOR REGULATION CONTROLS AND CABINET.
RETIRAR LOS CONTROLES DE REGULACION DEL MOTOR EXISTENTE Y
SU ARMARIO.

REMOVE EXISTING GENERATOR PROTECTION CONTROLS AND CABINET
RETIRAR LOS CONTROLES DE PROTECCION DEL GENERADOR EXISTENTE
Y SU ARMARIO.

REMOVE EXISTING SYNCHRONIZATION MANUAL CONTROLS AND CABINET.
RETIRAR LOS CONTROLES MANUALES DE SINCRONIZACION EXISTENTES
Y SU ARMARIO.

REMOVE EXISTING GENERATOR METERING, LOCAL CONTROLS, AND
CABINET.

RETIRAR CONTADOR DEL GENERADOR EXISTENTE, CONTROLES LOCALES
Y ARMARIO.

REMOVE EXISTING MOTOR METERING, LOCAL CONTROLS, AND CABINET.
RETIRAR CONTADOR DEL MOTOR EXISTENTE, CONTROLES LOCALES Y
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
. #120MM? BARE COPPER GROUND COUNTERPOISE BURIED AT A MINIMUM )
OF 610MM BELOW FINISHED GRADE. (TYPICAL)
.~ oo o oo o oo o o oo e e o o oo o ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DESNUDO DE #120 MM?
)\ ENTERRADO UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 610MM BAJO EL TERRENO
ACABADO (TIPICO).
. 19MM DIAMETER BY 3.1M LONG COPPER CLAD STEEL GROUND ROD
‘ BONDED TO GROUND COUNTERPOISE.
PICA DE TIERRA DE ACERO REVESTIDA DE COBRE DE 19 MM DE
DIAMETRO Y 3.1 M DE LONGITUD CONECTADA CON EL ANILLO DE
TIERRA.
iiiiiiiiiiiiiiiiiii : e
| — — | | i i | . #120MM?* BARE COPPER CONDUCTOR BONDED TO ASSOCIATED
| - L — | | - L — | ELECTRICAL EQUIPMENT. (TYPICAL)
T T N m 0 R T N m T CONDUCTO DE COBRE DE #120 MM? CONECTADO AL EQUIPO D
| | | | ‘ ELECTRICO ASOCIADO (TIPICO).
L J L J L J L J . #120MM* BARE COPPER CONDUCTOR BONDED TO FENCE. (TYPICAL) §
J— [EE— J— J— [ [ [EE— J— J— J— 2 ]
| gl Jip——— | | i i | ?%%)CTOR DE COBRE DE #120 MM* CONECTADO A LA VALLA i
| I I | | I I | : 2
******************* . S . #120MM* BARE COPPER CONDUCTOR BONDED TO GROUND
COUNTERPOISE. (TYPICAL)
! CONDUCTOR DE COBRE DE #120 MM? CONECTADO AL ANILLO DE
TIERRA (TIPICO)
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

1. CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR TO DIGGING AND
TRENCHING.
EL CONTRATISTA DEBERA POSICIONAR LAS INSTALACIONES ANTES DE
EXCAVAR O EJECUTAR ZANJAS.

APPR

DATE

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

1. ROUTE MEDIUM VOLTAGE FEEDERS THROUGH EXISTING DUCTS.
CONDUCIR LAS ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION A TRAVES DE LOS
CONDUCTOS EXISTENIES.

DESCRIPTION

2. ROUTE LOW VOLTAGE FEEDERS THROUGH EXISTING DUCTS.
CONDUCIR LAS ACOMETIDAS DE BAJA TENSION A TRAVES DE LOS
CONDUCTOS EXISTENIES.

SYM

EMH—12X
S 3. ROUTE LOW AND MEDIUM VOLTAGE THROUGHT EXISTING DUCTS.
CONDUCIR CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSION A TRAVES DE LOS
Pre 3 I‘CZ A“jggg %ﬁ; gg CONDUCTOS EXISTENTES.
~

4. PENETRATE SIDE WALL OF EXISTING ELECTRICAL MANHOLE FOR
o DUCTBANK.

TALADRAR LA PARED [ATERAL DE LA ARQUETA PARA EL PASO DE
LOS CONDUCTOS.

5. EXISTING CONTROL PULLBOX #2.
ARQUETA DE REGISTRO Y TIRO EXISTENTE #2.

6. EXISTING CHILLER AND FOUNDATION.
ENFRIADORA EXISTENTE Y CIMENTACION.

BLDG. 64 SEAL
POWER PLANT
EDIFICIO 64

CENTRAL ELECTRICA
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GENERAL SHEET NOTES
— NOTAS GENERALES DEL PLANO
\ & i
\ 3 1. CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR TO DIGGING AND i
L TRENCHING.
Ho—o0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0of—0—0—0—0—0—0—o0—0—% OO0 OO O——0—0—0—0——0——0——0——0——0——0——0 [ CONJRATISTA DEBERA POSICIONAR LAS INSTALACIONES ANTES DE
(SAS EXCAVAR O EJECUTAR ZANJAS.
NN ~ 2. FOR DRAWING CLARIFICATION, THIS DRAWING DOES NOT REFLECT ALL
* * Es e \\ (G1==0 |7 (& EXISTING DUCTBANK CONFIGURATIONS.
\ AN POR CLARIDAD EN EL DIBUJO, ESTE PLANO NO REFLEJA TODAS LAS
BN AL — CONFIGURACIONES DE LOS PRISMAS DE CONDUCTO EXISTENTES.
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\ . - e Q KEY WORK NOTES
, —= s ‘ — I B NOTAS DE REFERENCIA
\ { r ESOESOESHESY i}
12 21)ES6 71 (19)f12f1e)15) | 1. BLDG. 64A — EXISTING 15kV SWITCHGEAR HOUSE. 2
\ ] << EDIFICIO 644 — CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE 15kV g
\ | | | A 21118 )17 £ 20 EXISTENTE. a
| | | | | | | | | | | | 2. BLDG. 64B — EXISTING CONTROL HOUSE. ;
N N S S R EDIFICIO 648 — CUARTO DE CONTROL EXISTENTE,
o | FR7 PRI RS IRRIS L EMH-=3
- TE 1 FR1 | FR11| FRS | FRg | EDG2| EDGTMUSE | MG6 | MGS | MG+ 3 3. ABANDONED CONCRETE PAD.
; T LOSA DE HORMIGON FUERA DE SERVICIO.
4Ll N Q 4. ROUTE 15kV MEDIUM VOLTAGE CABLES IN PRE—FABRICATED NEMA 3R
ENCLOSURE. REFER TO SHEET ES505 FOR MEDIUM VOLTAGE
P \ ENCLOSURE DETAILS.
(52) 2 1 CONDUCIR LOS CABLES DE MEDIA TENSION DE 15 kV A TRAVES DE
b EMH-4 \ ARQUETA PREFABRICADA NEMA 3R. VER PLANO ES505 PARA LOS
F1 \ DETALLES DE LA ARQUETA DE MEDIA TENSION.
| o | X _ Q 5. PROVIDE AN EXTENSION OF THE EXISTING CONCRETE PAD FOR
EHH-1 N N R S \ MOUNTING PRE-FABICATED MEDIUM VOLTAGE ENCLOSURE.
RO |FR10| FR4 AMPLIAR LA LOSA DE HORMIGON EXISTENTE PARA LA INSTALACION
- TE | FR2 |FR12| FRE |EDCS| EDG4 MUSE | MCT | MCZ | MG3 | \ DE LA ARQUETA DE MEDIA TENSION PREFABRICADA
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )
| | | | | | | | | | | \ \ 6. PENETRATE SIDE WALL OF EXISTING ELECTRICAL HANDHOLE FOR
DUCTS.
\ \ TALADRAR LA PARED LATERAL DE LA ARQUETA PARA EL PASO DE
| \& A | \ LOS CONDUCTOS,
—~— 4 | \ 7. PROVIDE EXISTING DUCTBANK WITH 15kV MEDIUM VOLTAGE CABLES
FOR PIER #1.
| \ PROVEER CABLES DE MEDIA TENSION DE 15 kV EN PRISMA DE
Y \ CONDUCTOS EXISTENTE HASTA EL MUELLE #1.
| \ 8. EXISTING CONTROL PULLBOX #1.
\ \ ARQUETA DE REGISTRO Y TIRO EXISTENTE #1.
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

1. CONTRACTOR MUST HAVE UTILITIES LOCATED PRIOR TO DIGGING AND
TRENCHING.
EL CONTRATISTA DEBERA POSICIONAR LAS INSTALACIONES ANTES DE
EXCAVAR O EJECUTAR ZANJAS.

APPR

DATE

@)
O
@)

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

1. GAS—INSULATED (GIS) SWITCHGEAR RATED AT 72.5kV.
EQUIPO DE MANIOBRA AISLADO CON GAS (GIS) A 72.5 kV.

EMH-4 EMH-5 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE CAPACIDAD

‘ Q 2. SUBSTATION POWER TRANSFORMERS RATED AT 21/28/35 MVA.
21/28/35 MVA.

DESCRIPTION

SV )
OAY
AR
O Ao/
Y NN
2N/

CONCRETE PAD. REFER TO STRUCTURAL SHEETS FOR DIMENSIONS
AND DETAILS.

LOSA DE HORMIGON. VER PLANOS DE ESTRUCTURA PARA

% DIMENSIONES 'Y DETALLES.
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NOTAS DE REFERENCIA
/ \ . LIGHTNING MAST. )
(® ® ® () @ (o MASTIL DEL PARARRAYOS.
o
3 . #120MM2 BARE COPPER GROUND GRID BURIED AT 610MM BELOW
FINISHED GRADE.
O O O O O O O O O O X RETICULA DE CABLES DESNUDOS DE COBRE DE 120 MM? ENTERRADOS
610 MM POR DEBAJO DEL TERRENO ACABADO.
7 &~ 1 @ 1 S . 19MM BY 3.1M COPPER CLAD GROUND ROD EXOTHERMICALLY BONDED
o TO #120MM* GROUND GRID. TOP OF GROUND ROD LOCATED 150MM
BELOW GRADE.
N O N 7\ J7 ) 7~ 7\ Q PICA DE TIERRA REVESTIDA DE COBRE DE 19 MM DE DIMETRO POR
P L & & & &
® Y g b b g b g b g N T 3.1 M DE LONGITUD CONECTADA CON SOLDADURA EXOTERMICA A LA
I — ] i RETICULA DE TIERRA DE 120 MM? CARA SUPERIOR DE LA PICA A 150
S | | | MM POR DEBAJO DEL TERRENO.
EMH-4 | | EMH-5 |
| | | 8 . #120MM2 BARE COPPER CONDUCTOR BONDED TO ASSOCIATED i}
L ] L] S ELECTRICAL EQUIPMENT. 2
? CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM? CONECTADO AL EQUIPO g
ELECTRICO ASOCIADO. a
® 73 7 73 73 75 73 % N . GROUND ROD TEST AND INSPECTION POCKET. o
4 \Z ‘f* ZEEES i \Z N\ T V- i N Q ARQUETA DE PRUEBA E INSPECCION DE PICA DE TIERRA.
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72.5kV GAS INSULATED BUS EXTENSION (TYPICAL)
) SALIDA DEL BUS AISLADO CON GAS DE 72.5 kVA

(TIPICO)

I 72.5kV SURGE ARRESTER (TYPICAL)
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DE 72.5 kV

66kV GAS INSULATED SWITCHGEAR NORTH ELEVATIONS

l I
1 . | (TIPICO)
lzlq II T lnl lnl A - AA“FEIA&
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TYPE 5 TYPE 5
TIPO 5 TIPO 5

ALZADO NORTE DEL EQUIPO DE MANIOBRA AISLADO CON GAS DE 66 kVA c4
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CURRENT TRANSFORMER
TRANSFORMADOR DE

72.5kV GAS INSULATED BUS
BUS AISLADO CON GAS DE

72.5 kv
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INTENSIDAD FOR COMMANDER NAVFAC 2/ Z 5/2’(5
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

1. DRAWING DEPICTS CONNECTIONS TO PUERTO SANTA MARIA #1 AND
PUERTO SANTA MARIA #2 66kV LINES LOCATED ON SEVILLANA TOWER

#61735-2.
EL PLANO MUESTRA LAS CONEXIONES A LAS LINEAS PUERTO SANTA

MARIA #1 Y PUERTO SANTA MARIA #2 DE 66 kV UBICADAS EN
LA TORRE DE SEVILLANA #61735-2.

APPR

DATE

2. CONTACT THE CONTRACTING OFFICER PRIOR TO MOUNTING CABLE
TRAYS AND ROUTING CABLES FOR TERMINATION.

- - - CONTACTAR CON EL OFICIAL CONTRATANTE ANTES DE MONTAR LAS

BANDEJAS DE CABLES E INSTALAR LOS CABLES HASTA SU TERMINAL.

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

1. 1-1/C #240MM* ALUMINUM SHIELDED CABLE RATED AT 72.5KV.
(TYPICAL OF 3)
CABLE DE ALUMINIO APANTALLADO 1—-1/C DE #240 MM? A 72.5 kV.
(TIPICO PARA 3).

/

A

(&)
(&X]
Y

DESCRIPTION

SYM

rrrryrrerry
)

2. 1-1/C #150MM* (MIN.) BARE ALL ALUMINUM CONDUCTOR (AAC).
(TYPICAL OF 3)
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1-1/C DE #150 MM? (AAC). (TIPICO
PARA 3).

N / 3. SURGE ARRESTERS RATED AT 72.5kV. (TYPICAL OF 3)
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES A 72.5 kV (TIPICO PARA 3)

BN
’/
O 4

N\ 4 7. 3-153MM DUCT WITH EACH DUCT CONTAINING 1-1/C #240MM?
ALUMINUM SHIELDED CABLE RATED AT 72.5kV.

I

4
-

J
A\

4. TERMINATIONS RATED AT 72.5kV. (TYPICAL OF 3)
TERMINALES A 72.5 kV (TIPICO PARA 3)

TTTIIIN

T

T
[TTTTITIN
T
i

5. HOT LINE TAP CLAMP. (TYPICAL OF 3)
ABRAZADERA DE CONEXION A LINEA ENERGIZADA (TIPICO PARA 3)

6. MOUNT CABLE TRAY TO TRANSMISSION TOWER FRAME. CABLE TRAY

RISER MUST BE CAPABLE OF SUPPORTING 3-1/C #240MM?* ALUMINUM SEAL
SHIELDED CABLES RATED AT 72.5kV.

MONTAR SUBIDA DE CABLES EN EL MARCO DE [A TORRE DE
TRANSMISION. [A SUBIDA DE [A BANDEJA DE CABLES DEBE SER

CAPAZ DE LLEVAR 3—1/C #240MM* CABLES DE ALUMINIO
APANTALLADO DE 72.5 kV.

bbb}

BRBARARRAN
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3—153MM CONDUCTO CON 1—1/C #240 MM? CABLE DE ALUMINIO
210 MIN 510 MIN APANTALLADO CADA UNO, DE 72.5 kV. — Al v
M = = W 8. FOR DRAWING CLARITY, ONE TRANSMISSION FEEDER TERMINATION %{ BC/Z%—
égg égg SHOWN FROM FRONT VIEW. FOR COMMANDER NAVFAC 2/25/29(5
/\ =S T /\ POR CLARIDAD EN EL DIBUJO, SOLO SE MUESTRA UN TERMINAL DE — |—
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SCALE:

NONE

EPROJECT NO.:

1304512

I
170
200 L 152 X 89 X 7.9 B A TERMATE METHOD NOTE Refer to UFC 3-560-01 v
PLAN 150 X 10 X 1400 PL PLAN . 5 100 /513 STEEL ROD ALL METAL PARTS SHALL
6 A PAVING mm o 50 BE HOT DIP GALVANIZED
FOR MANHOLE FRAME & COVER, SEE FED. - e el
SPEC. A-A—60005, FIG. 1, SIZE 30A AND Frs = =71 10 T DETAIL OF PULLING—IN IRON
FIG. 8, SIZE 30A, RESPECTIVELY J[,f-'--';_:mxaoxu\ %%S’ j ;
L—— BRICK COLLAR LINED UP WITH 250 LA™ M O R L ST 75 X 95 o5 NOTES:
CONCRETE OR B%_/—FTTWM CEMENT MORTAR T BENS TPE'S, 350 LONG 1 89 X 89 X 6.4 32 K53 SNCHOR WAL OF MANHOLE 1. PROVIDE SELF-ADHESVE VINYL LABEL TO AFFIX TO ELECTRICAL EQUIPMENT TO WARN OF ARC FLASH
e T i ] RS, ) e HAZARDS.
t ’ @\ 150 MIN. I o] EW &EF SECTION C—C . 2. THE LABEL FORMAT AND TEXT SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE FIGURE.
4 @ 150 EW EF . ' —
#¢25 PULLING=IN IRON A o s 300 e | 180 MIN. 3. THE LABEL SHALL BE LOCATED ON THE EQUIPMENT TO BE CLEARLY VISIBLE TO QUALIFIED PERSONS
i ;'::;\ 180 MIN. BEFORE EXAMINATION, ADJUSTMENT, SERVICING, OR MAINTENANCE OF THE EQUIPMENT.
200 _fd | B = DUCT ENTRANCE .0 250 EM. & S==rul
SLOPE 1:40 T0 SUMP 47 | ‘{ CONGIR TS (NP)  EF. SIDES & BOTIOM - 4. THE SIZE OF THE LABEL SHALL BE:
"R et e s : 13 mm P.EJ. ALL AROUND —PAVING OR GRADE
CONSTR TS (NP) NN LAPREINF. 600 (TYP.) SECTION A—A - f TYPICAL CABLE RACK EQUIPMENT TYPE  HEIGHTWIDTH
44 @ 230 T’B ——/ GROUND ROD & CLAMP NOIES: JL' - 'AL OUTDOOR Toomm 1500
250 " B WADE ON SDE FAGES O CORNERS " 950, i vepes RBIOWRE e [ 35 3
SECTION A—A NOTES: F Rr=— ANCHOR 450 DUCT 5. A DOWNLOADABLE WINDOWS METAFILE IS AVAILABLE ON THE WHOLE BUILDING DESIGN GUIDE WEBSITE
AS REQUIRED. Al A % S WWW.WDBG.ORG) FOR USE IN A LABEL MAKING MACHINE
1. MANHOLE AND COVERS ARE DESIGNED 2. FOR DETALS OF CABLE RACKS, DUCT N INSIDE FACE Ve (WHH.WDEG.ORG) ‘
’ ZIN IRC 150, |4 AN _ N T vy v
FOR MAXIMOM WHEEL LOAD N~ ENTRANCE AND PULLING-IN IRONS, il L SUM c| g AT 500 EW. OF MANHOLE — A, THE FILE IS LOCATED ON THE "NAVFAC CADD DETAILS” PAGE. TO NAVIGATE TO THIS LOCATION,
ACCORDANCE WITH AASHTO HS20-44. SEE PLATE UG-7. Y300 X 300 X 150 .F. SIDES & >
B D EOTTOM 45— oo FOLLOW: HOME > DOCUMENTS & REFERENCES > CCB > CADD LIBRARY > NAVFAC CADD
2. FOR DETALS OF CABLE RACKS 3. HANDHOLE AND COVER IS DESIGNED FOR % : 2 G idais: RESOURCES > NAVFAC CADD DETAIS.
MANHOLE_DIMENSIONS " DUCT ENTRANCE AND PULLINGIN MAXIMUM SINGLE WHEEL LOAD OF N
TWE[ A B C (AT HIGH PT.) IRONS. SEE. PLATE UG—7 22700 kg OR DUAL WHEEL LOAD OF 300 75 B. ALTERNATIVELY, TYPE IN THE FOLLOWING ADDRESS IN INTERNET EXPLORER:
3 Te0 | 1800 2000 ’ ‘ 41000 kg. T R TS HITP://WWW.WBDG.ORG/CCB/BROWSE_CAT.PHP?0=784C=232
3. MINIMUM CONCRETE COMPRESSIVE 4. COVER SHALL BE MADE OF STRUCTURAL PE .
STRENGTH SHALL BE 21 MPa. STEEL CONFORMING TO ASTM A 36/A 36M. —SECTION B-B 3 e TYPICAL DUCT ENTRANCE
5. MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 4 1250
CONCRETE SHALL BE 21 MPa.
STANDARD ELECTRICAL MANHOLE (TRAFFIC) STANDARD ELECTRICAL HANDHOLE (TRAFFIC/AIRFIELD) DETAILS ARC FLASH WARNING LABEL
TYPES 3 & 4 TYPES 3 & 4 (PULLING—IN IRONS, CABLE RACK AND DUCT ENTRANCE)
SKETCH DATE JUNE 2002 | STYLE UG —2 | SKETCH DATE JUNE 2002 | STYLE UG—5 | SKETCH DATE JUNE 2002 | STYLE \JG—7 | SKETCH DATE JANUARY 2008 | STYLE AF =1
|~ ANCHO -
913 CONECTOR SOLDADO —\B =
SUMIDERO DE 300X300 TUERCA 925
DE 250MM DE FONDO ca%/zf%%ﬁ ﬁono 913 \_\ ca%/zf%%ﬁ ’ﬁono 913 75  PARED DE HORMIGON
Cn v d
BISAGRAS SOLDADAS A MARCO 40 (MIN) /
sumpero ——| | [ il | L— - _ _ 210
A e T 20+ . IIN| TV PLETA DE T63K65K5
A C A N ||_4: ABANPEYA Al TERE A
A A f l | MANGUITO 32 o ! ::,-‘-__:\‘-]rn;—-.“’a“-”gg‘g fTRONTE Shock and Arc Flash Hazard S
i L DA i B N VLA § . . b
L ‘ \ R A : DR B ®25 <
e ENTRADA DE CONDUCTO W 200x59 DESoNTABLE ——HILL | || [N~ T—— PLETNA DE 75x10X1400 MM 5 i AQproprlate PPE Required
BARRA DE TIRO DE #25MM — POSICN COMO. SE INDICA R A NOTA: RIGIDIZADORES MOSTRADOS TIPICOS SOLOADURA A TOPE 100 730 Failure to Comply Can Result
200 - - 200 ENTRADA DE CONDUCTO. POSICION |/ RBio) A AMBOS LADOS in Injury or Death
COMO SE INDICA EN LOS PLANOS/ f N 64iAD// COLOCADO IN SITU
l DEL PROYECTO - .ZioJ N5 ¥ 10 % 200 L REDONDO EN U 925 €
200 L 152 X 89 X 7.9 B PEDONDO ACERO 13 METODO ALTERNATIVO NOTAS Refer to UFC 3-560-01 '
150 X 10 X 1400 PL PLANQ
PLANTA AMENTD 13mm PL 0/ TODAS LAS PARTES METALICAS
\d
PARA MARCO Y TAPA DE ARQUETA, VER R Sl o e SERAN GALVANIZADAS EN CALIENTE
FED, SPEC A-A-60005, FIGURA 1, TAMARO =k = 4 0 1 | DETALLE DE ARANDELA DE TIRO
304 Y FIGURA 8, TAMARO 304 RESPECTIVAMENTE Lsﬂs X957l | ; 150
] 2 NOTAS:
ANLLO DE LADRILLO ALNEADO CON' | _ 250 ooy w7 o ST 75X9.5 25 ANCLAJE DE 32X3
CARRETERA DE HORMIGON =75 H}T”TM T NN TP0°3 530 LARGO | g9 x B9 X 6.4 CADA 40MM ENTRE PARED DE ARGUETA 1. PROVEER ETIQUETA DE VINILO AUTOADHESVA PARA FIAR AL EQUIPO ELECTRICO DE AVISO DE RIESGO DE
—] oo ARCO' ELECTRICO.
BARRAS #5 @150MM == == 70150 | = #130250MM CADA DIRECCION  (VER NOTA 4) —
3 S . :
D0S DIRECCIONES, ARRIBA Y ABAJO i 150 MIN =V can cama _ 2. EL FORMATO DE LA ETIQUETA Y SU TEXTO SERA DE ACUERDO CON LA FIGURA.
- e SECCION C-C
BARRAS #40@150MM 300 o
DOS 5%5 (Z;/kq/v%oz%)fsﬂg% \ 1 180 MIN. 3. LA ETIQUETA SE INSTALARA EN EL EQUIPO DE FORMA QUE QUEDE CLARAMENTE VISIBLE A PERSONAS
) 180 MIN. CUALIFICADAS ANTES DE EXAMINAR, AJUSTAR, O MANTENER EL EQUIPO.
200 . f+ i ENTRADA DE' CONDUCTO F4@250MM CADA DIRECCION, CADA CARA Y EN EL FONDO m==a 1
PENDIENTE 1:40 A SUMIDERO " 17 1. "".'%‘{ (EN ESPANOL AQU) REOLTEADA EN T30 L PAVIMENTO O TERRENO ] BT oE g
JUNTA DE MPERMEABLIZAGION " sty SOLAPAR LA ARMADURA 600MM CONSTRUCCION \ PERIMETRO f BANDEJA_DE CABLES TIPICA -0 Ll e
/ g SECCION A—A L -
CONSTRUCCION PICA DE TIERRA Y ABRAZADERA t o I e j EXTERIOR 100 MM 150 MM
BARRAS #4@230MM ARRIBA Y ABAJO 0 NOTAS:
250 1 1. LA ENTRADA DE LOS CONDUCTOS A LA o - T~—32 X 3 5. EXISTE EN LA PAGINA DEL "WHOLE BUILDING DESIGN GUIDE" (WWW.WDBC.ORG) UN DESCARGABLE PARA
NOTAS: ARQUETA SE PUEDE HACER EN LAS CARAS  220u; R CONDUCTO ’ (WiW.WD5C.0RC)
SECCION A-A ALE I ANCLAJE 450 ENTRE USAR EN LA REALIZACION DE LAS ETIQUETAS.
1. LA ARQUETA Y SU TAPA ESTAN DISERADAS P, © T HAS ESQUINAS, coMo S : | CENTROS _/;M
PARA UNA CARGA MAXIMA DE RUEDA DE 150, | FINC BARRASE1 36.300MM CARA INTERIOR DE (VYT y v A EL ARCHIVO ESTA EN LA PAGINA DE "NAVFAC CADD DETAILS” PARA NAVEGAR EN ESTA PAGINA:
ACUERDO CON AASHTO HS20—44. 2 L e o0 DE GMBLES, - T TEAT g o0 x 1m0 05 D,,{ECC,ONES e ARQUETA = HOME > DOCUMENTS AND REFERENCES > CCB > CADD LIBRARY > NAVFAC CADD RESOURCES
S P ) S —— > NAVFAC CADD DETAILS.
2. PARA LOS DETALLES DE CAMINOS DE CABLES, IR0, VER ESQUEWA UG-7. : | CARAY EN EL FONDO |
- D;MENS/ONES :E ARQUETA - " ENTRADA DE CONDUCTOS Y ELEMENTOS DE 3. %R%%TAC A)/; ésAu M%% E%?Nuasg%fof 00 ' - -\ B. DE FORMA ALTERNATIVA, IR A LA SIGUIENTE DIRECCION EN INTERNET EXPLORER:
_ R HTTP. /,/ WHW.WBDG.ORG/CCB,/BROWSE._.CAPT. PHP20=788:C=232
3 | 1800 1800 2000 RO, VER ESQUEMA U7 22700 KG O UNA CARGA DOBLE DE 41000 KG. PICA DE TIERRA A):?gzgfpmz;msm/vfs /N /CCE/!
4 | 1800 | 2500 2000 3. LA RESISTENCIA A COMPRESION MINIMA DEL 4. LA TAPA SERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE D A
HORMIGON SERA 21 MPa ACUERDO A ASTM A36/A 36M _SECCION B-B_ 3 7000 ENTRADA DE _CONDUCTOS TIPICA
5. LA RESISTENCIA A COMPRESION MINIMA DEL y 1250
HORMIGON SERA DE 21 MPa
ARQUETA ELECTRICA ESTANDAR (TRAFICO) ARQUETA ELECTRICA ESTANDAR (TRAFICO/PISTA DE ATERRIZAJE) DETALLES ETIQUETA DE PRECAUCION
TIPOS 3 Y 4 TIPOS 3 Y 4 (ARANDELA DE TIRO, BANDEJA DE CABLES Y ENTRADA DE CONDUCTOS) DE ARCO ELECTRICO
FECHA DE ESQUEMA JUNIO 2002 | CLASE UG- | FECHA DE ESQUEMA JUNIO 2002 | CLASE UG —5 | FECHA DE ESQUEMA JUNIO 2002 | CLASE (JG— 7| FECHA DE ESQUEMA ENERO 2008 | CLASE AF—1
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— \
14

SCALE: NTS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3—#25 ADDITIONAL TOP AND BOTTOM EACH WAY AT OPENING.
J3-#25 ADICIONALES ARRIBA Y ABAJO EN CADA DIRECCION EN
HUECOS.

PROVIDE BRICK COLLAR AS REQUIRED.
PROVEER ANILLO DE [ADRILLOS COMO SE REQUIERA.

MANHOLE FRAME AND COVER.
MARCO Y TAPA DE ARQUETA

305MM DIAMETER BY 100MM DEEP POLYSTYRENE SUMP WITH LID.
SUMIDERO DE POLIESTIRENO DE 305MM DE DIAMETRO Y 100MM DE
PROFUNDIDAD CON TAPA.

ADJUST INSERT SPACING FOR CABLE RACKS PROVIDED.
AJUSTAR EL ESPACIAMIENTO DE LOS INSERTOS PARA LOS RACKS DE
CABLES PROVISTOS.

HOT DIP GALVANIZED CLAMPS AT INTERVALS NOT TO EXCEED 915MM.
ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE A INTERVALOS
MENORES QUE 915 MM.

DIRECT BURIED #120MM* BARE COPPER CONDUCTOR ROUTED WITH
DUCTBANK.

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE #120MM? DIRECTAMENTE
ENTERRADO INSTALADO EN EL CAMINO DEL PRISMA DE CONDUCTOS.

#120MM* BARE COPPER CONDUCTOR AROUND ALL WALLS.

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE #120MM? ALREDEDOR DE TODAS
LAS PAREDES.

19MM DIAMETER BY 3M LONG COPPER CLAD GROUND ROD.
PICA REVESTIDA DE COBRE DE 19mm DE DIAMETRO POR 3 M DE
LONGITUD.

EXOTHERMIC CONNECTION. (TYPICAL)
SOLDADURA EXOTERMICA (TIPICA)

PROVIDE DUCT BELL ENDS. (TYPICAL)
PROVEER TERMINACIONES ACAMPANADAS EN LA ENTRADA DE LOS

CONDUCTOS (TIPICO)

CHIP CONCRETE AND GROUT TO SMOOTH FINISH. (TYPICAL)
PICAR EL HORMIGON Y REPASAR CON MORTERO PARA ACABADO FINO

(TIPICO).

ROUTE DOWN INTERIOR OF MANHOLE WALL FOR CONNECTION TO
GROUND ROD.

BAJAR POR EL INTERIOR DE [A PARED DE [A ARQUETA PARA
CONECTAR CON LA PICA DE TIERRA.

PROVIDE FLARE HORIZONTALLY AND VERTICALLY AROUND DUCTBANK
ENTRANCE.

PROVEER TERMINACION ACHAFLANADA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE
ALREDEDOR DE LA ENTRADA DEL PRISMA DE CONDUCTOS.

1-#8MM ADDITIONAL TOP AND BOTTOM EACH WAY AT SUMP.

1-#8MM ADICIONAL EN CARA SUPERIOR E INFERIOR Y CADA
DIRECCION EN EL SUMIDERO.

#16MM* (MIN.) BARE COPPER CONDUCTOR.
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE #16MM? (MIN)

#16 AT EACH WAY, EACH FACE. (TYPICAL)
#16 CADA DIRECCION, CADA CARA (TIPICO)

2—-#19 TOP AND BOTTOM AT OPENING. (TYPICAL)
2-#19 CARA SUPERIOR E INFERIOR EN HUECOS (TIPICO)

CRUSHED STONE MUD MAT.
CAPA DE GRAVA DE MACHAQUEO
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MV ENCLOSURE - FRONT VIEW

ARQUETA MEDIA TENSION - VISTA FRONTAL

SCALE: NTS
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(&

MV ENCLOSURE - SIDE VIEW
ARQUETA MEDIA TENSION - VISTA LATERAL

ES405 @

SCALE: NTS
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10.

25MM DIAMETER HOT DIP GALVANIZED STEEL ROD.
PERNO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 25 MM DE
DIAMETRO

1.5M (MIN.) WALL BRACKET.
SOPORTE DE PARED DE 1.5M (MIN)

PVC WATER STOP FOR CAST IN PLACE MANHOLE.
JUNTA DE IMPERMEABILIZACION DE PVC PARA ARQUETA HORMIGONADA
IN SITU

S0MM BY 100MM KEY WITH JOINT SEALANT.
LIAVE CON SELLADO DE JUNTA 50 MM POR 100 MM

13MM INSIDE DIAMETER BY 70MM DEEP FLARED TO 32MM AT BASE.
CONECTOR DE 13MM DE DIAMETRO INTERIOR Y 70 MM DE
PROFUNDIDAD CON BASE DE 32 MM.

PREFABRICATED NEMA 3R ENCLOSURE, MINIMUM.
ARQUETA PREFABRICADA NEMA 3R, MINIMO.

PROVIDE A MINIMUM BEND RADIUS OF 460MM.
PROVEER UN RADIO MINIMO DE 460 MM EN CAMBIOS DE DIRECCION.

TERMINATE MEDIUM VOLTAGE CABLES TO TIE BREAKER. REFER TO
SHEET ES602 FOR 15kV ELECTRICAL SYSTEM ONE-LINE DIAGRAM.
LLEVAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION A SU INTERRUPIOR. VER
PLANO ES602 PARA EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO
DE 15kV.

ROUTE AND TERMINATE MEDIUM VOLTAGE CABLES TO ACROSS ISLE
BUS TIE. REFER TO SHEET ES602 FOR 15kV ELECTRICAL SYSTEM
ONE-LINE DIAGRAM.

LLEVAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION HASTA LA SECCION DE
INTERCONEXION 'Y PROVEER TERMINALES. VER PLANO ES602 PARA EL
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE 15kV.

ROUTE AND TERMINATE MEDIUM VOLTAGE CABLES TO 15kV
SWITCHGEAR LOCATED IN 8kV/15kV SWITCHGEAR HOUSE. REFER TO
SHEET ES602 FOR 15kV ELECTRICAL SYSTEM ONE—-LINE DIAGRAM.
LLEVAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION HASTA LOS EQUIPOS DE
MANIOBRA EN LA SECCION DE 15kV UBICADA EN EL CUARTO DEL
EQUIPO DE MANIOBRA 8KV/15KV Y PROVEER TERMINALES. VER
PLANO ES602 PARA EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO
DE 15 KV.
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CONDUCTOR ggng)ﬁIgTGORPRCOLLES%TI?Nog ?|WN / 3 SQUARE INCH BONDING PLATE. FASTEN
CONDUIT AS REQUIRED | PLATE TO GLEANED BARE METAL SURFACE WITH
ACCEPTABLE (2) SELF TAPPING STAINLESS STEEL SCREWS.
- LIGHTNING PROTECTION CONDUCTORS: ToP PLATE 1/4” STEEL,
MINIMUM 8 INCH TO GROUND CLASS | OR Il — AS REQURED. GALVANIZE AND PAINT |
RADIUS GROUND RING CONDUCTOR IF
_ PROVIDED
1/2" STEEL ROD . 0P D
CONDUCTOR
EXOTHERMIC WELD CONNECTION GRADE \ / PLATE
CONDUIT ACCEPTABLE OR HIGH COMPRESSION EQUIPMENT BONDING ~ _
| TO GROUND CONNECTOR W QL T \=@\ } g
MINIMUM 8 INCH f UNGROUNDED METAL OBJECT WITHIN CALCULATED % 7
RADIUS GROUND ROD BONDING DISTANCE BOLTED GROUND CONNECTOR -
CONDUTT e 8 INCH " #6 COPPER SECONDARY BONDING WIRE. FOR SURFACES CABLE TO ROD TYPE ;
CONDUCTOR NOT COMPATIBLE WITH COPPER USE #4 ALUMINUM BONDING T L
4 WIRE i 3-0
: SAND FILL -
ACCEPTABLE SECONDARY CABLE SPLICER.
N,
P LIGHTNING PROTECTION CONDUCTORS: . —
\_/ %, CLASS | OR Il — AS REQUIRED. 127 PVC PIPE——=1.,
135 2, 5
o ) ||| L v
> ARRN
(3‘ N’ S S
oA SECONDARY BONDING LUG. _/ )
\ /\ SECONDARY BONDING GROUND LOOP CONDUCTOR ~——— GROUND ROD 3/4” X 10
74
LESS THAN 90°  NoOT NOTES: v LONG.
ACCEPTABLE e
LESS THAN 8 1. MATERIAL COMPATIBILITY SHALL CONFORM TO NFPA 780.
INCH RADIUS 2. ALL LIGHTNING PROTECTION COMPONENTS SHALL BE UL LISTED.
3. BONDING DISTANCES SHALL COMPLY WITH NFPA 780 OR UL96A
REQUIREMENTS SEE SPECIFICATION. C
CONDUCTOR BEND REQUIREMENTS GROUND ROD EQUIPMENT AND SECONDARY BONDING DETAIL TEST WELL — >
=
REVISED: JUNE 2011 | LIGHTNING PLATE: | P—12 | REVISED: JUNE 2011 LIGHTNING PLATE: | P—14 | REVISED: JUNE 2011 | LIGHTNING PLATE: | P—23 | REVISED: JUNE 2011 | LIGHTNING PLATE: | P—25 o
L
98]
)
—
=<
O
L
L
A/E INFO o
APPROVED _m
e
CONDUCTOR CONDUCTOR DE PROTECCION / ) o o Ny
CONTRA RAYOS CLASE | O / PLETINA DE 3~ DE LADO. ANCLAR (A PLETINA AL SIGNED BY: )
CONDUCTO —~ CLASE | COMO SE REQUIERA CABLE DESNUDO LIMPIO CON DOS TORNILLOS MIGUEL LOPEZ, PMEB L
ACEPTABLE DE ACERO INOXIDABLE AUTOBLOCANITES. TAPA SUPERIOR DE L
" SATISFACTORY TO 2/6/15 wn
/ L CONDUCTOR DE PROTECCION CONTRA RAYOS CHAPA DE 1/4” DE ) s 1B orw LB [o RIS |
» A TIERRA CLASE | O CLASE Il COMO SE REQUIERA ACERO GALVANIZADO Y i SCP/LB 3
RADIO MINIMO 8 ANILLO DE TIERRA S| SE PROVEE—/ PINTADO BRANCH WAVGER ) O
'" CHIEF ENG/ARCH EJG =
> D
- REDONDO DE |\ | [ | FIRE PROTECTION Hv_{f;
ACERO DE 1/2" - P : iz o B
CONDUCTOR ACEPTABLE CONEXION CON TERPENO \ g 5| = IQ\:
SOLDADURA EXOTERMICA CONEXION DE EQUIPOS N - s O x|l » 1
CoNpueTo O CONECTOR DE ALTA — | Nk | — 11 P
A TIERRA 0 CONECTO A=\ QL ) \RA\ zZ2[5 WS
(]
PADIO MINIMO 8" [ OBJETO METALICO SIN' TIERRA DENTRO DE. LA % e |Tq|,
PICA DE TIERRA _ DISTANCIA CALCULADA DE CONEXION ggNgggNA Aggf/%%;‘? - &< T a =5
CONDUCTO 4 CABLE DE UNION SECUNDARIO DE COBRE #6 DF TIERRA 2z O EE
CONDUCTOR A PARA MATERIALES INCOMPATIBLES CON COBRE SE USARA ERE NI REA 9 15MM S O W O <
CABLE DE ALUMINIO DE #4 RELLENO DE ARENA - E % 2 = g g
CONECTOR SECUNDARIO 2 8 0 < gél
(o'
CONDUCTOR DE PROTECCION CONTRA » = ; ﬁ O
RAYOS CLASE | O CLASE Il COMO SE TUBERIA DE PVC 12 s H o5 (S ]
REQUIERA y o ol E ;‘g
¢ 2NN A o Ow |25
A ~ 5 d Q O
PESTANA DE UNION SECUNDARIA _/ ) z Z BT
\ EMPALME SECUNDARIO ANLLO DE- TIERRA =——"Prc4 0E TERRA 3/4 X o | TR
P LLl o
MENOS DE 90° NOTAS: \ 10° DE LARGO = E L§Ll O
NO ACEPTABLE - MSEE
1. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES SEGUN NFPA 780 £ Q mo(ER
RADIO MENOR QUE 8" 2. TODOS LOS COMPONENTES DE LA PROTECCION CONTRA RAYOS - RN
ESTARAN LISTADOS UL. ELE|z = &
3. LA DISTANCIA DE LAS CONEXIONES CUMPLIRA CON NFPA 780 sSglS L o
O UL 96A. VER ESPECIFICACION e S o [ D S A
w = (V2]
REQUERIMIENTOS DE CURVADO PICA DE TIERRA DETALLE DE CONEXION SECUNDARIA Y A EQUIPO ARQUETA DE PRUEBA E 3|2 g
& =
FECHA DE REVISION JUNIO 2011| ESQUEMA DE PARARRAYOS | P— 12| REVISADO JUNIO 2011| ESQUEMA DE PARARRAYOS | P— 14| FECHA DE REVISION JUNIO 2011| ESQUEMA DE PARARRAYOS | P—23| FECHA DE REVISION JUNIO 2011| ESQUEMA DE PARARRAYOS [ P—25 3 3 ZNONE
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GROUND PAD

LIGHTNING MAST
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/ PLACA DE TIERRA

GRADE
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GATE POST

POSTE DE CANCELA

GRADE

TERRENO \

CONCRETE FOOTING
ZAPATA DE HORMIGON

FENCE POST

Y
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POSTE DE VALLA

Ve

EXOTHERMIC WELD
SOLDADURA EXOTERMICA

)
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—~=———— GROUND ROD
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TYPICAL FENCE AND GATE GROUNDING
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COMPARTIMENTO PRIMARIO

10

12\

17 -’
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LOSA DE HORMIGON -

=E ..
CABLE WELL ———2> |

SECONDARY COMPARTMENT
COMPARTIMENTO SECUNDARIO

GRADE
TERRENO

ENTRADA DE CABLE

PRIMARY CIRCUIT < ;
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CIRCUITO SECUNDARIO
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#25MM?

THREE-PHASE TRANSFORMER
TRANSFORMADOR TRIFASICO

#25MM* BARE COPPER CONDUCTOR
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO

SCALE: NTS

)

SUPPORT ELECTRICAL

ENCLOSURE AS REQUIRED
SOPORTE DE [A CARCASA

ELECTRICA SEGUN SE

REQUIERA

GALVANIZED STEEL CHANNEL

PERFIL EN U DE ACERO

GALVANIZADO

SUPPORT CONDUIT AS REQUIRED
SOPORTE DEL CONDUCTO COMO

SE REQUIERA

GRADE
TERRENO

o

X

/N

7

ELECTRICAL ENCLOSURE
CARCASA ELECTRICA

GALVANIZED STEEL CAP (TYP.)
TAPA DE ACERO GALVANIZADO

(TIP)

GALVANIZED POST (TYP.)

° POSTE DE ACERO GALVANIZADO

(TIF)

GALVANIZED U-BOLT OR STRAP (TYP.)
TORNILLO EN U O ABRAZADERA

GALVANIZADA (TIP)

"\\

Ve

AN

N

ns
/
>

TYPICAL H-FRAME DETAIL
DETALLE TIPICO DE MARCO EN FORMA DE H

/7

150MM

%

/A—915

SCALE: NTS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

PROVIDE 610MM AIR TERMINAL SCREWED INTO TOP OF PLATE.
PROVEER PARARRAYOS DE 610 MM ATORNILLADO EN (A CARA
SUPERIOR DE [A PLETINA.

PROVIDE 19MM PLATE WELDED TO TOP OF LIGHTNING MAST.
PROVEER PLETINA DE 19 MM SOLDADA EN LA CARA SUPERIOR DEL
MASTIL.

REFER TO STRUCTURAL SHEETS FOR LIGHTNING MAST AND
FOUNDATION DETAILS.

VER PLANOS DE ESTRUCTURA PARA LOS DETALLES DEL MASTIL DEL
PARARRAYOS Y LA CIMENTACION.

BONDING STRAP ACROSS HINGE AT GATES.
CONEXION A TRAVES DE LA BISAGRA EN [AS CANCELAS.

BOND TO FENCE POST. (TYPICAL)
CONEXION AL POSTE DE LA VALLA (TIPICA)

BOND TO BARBED WIRE
CONEXION AL ALAMBRE DE ESPINOS.

SUPPORT ARM WITH 3 STRANDS OF BARBED WIRE.
BRAZO SOPORTE CON 3 LINEAS DE ALAMBRES DE ESPINOS.

#120MM* BARE COPPER CONDUCTOR TO GROUNDING GRID AND
LIGHTNING PROTECTION SYSTEM.

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE #120 MM? CONECTADO AL
ANILLO DE TIERRA Y AL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS.

BAYONET OIL-IMMERSED EXPULSION FUSES.
FUSIBLE TIPO BAYONETA SUMERGIDO EN ACEITE.

TWO POSITION LOAD BREAK OIL SWITCH.
INTERRUPTOR DE ACEITE CON DOS POSICIONES.

OIL—IMMERSED CURRENT LIMITING FUSES.
FUSIBLES LIMITADORES DE INTENSIDAD SUMERGIDOS EN ACEITE.

TRANSFORMER BUSHING WELL AND BUSHING INSERT.
CASQUILLO DE CONECTOR E INSERTO DEL CASQUILLO.

WATTHOUR DEMAND METER WITH 10 POLE DISCONNECT SWITCH.
CONTADOR DE DEMANDA VATIOS—HORA CON DESCONECTADOR DE 10
POLOS.

LOW VOLTAGE TERMINATIONS.
TERMINALES DE BAJA TENSION.

1000:5A CURRENT TRANSFORMERS (1500kVA ONLY).
10000:5A TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (1500kVA SOLO).

SURGE ARRESTERS.
PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES

LOAD BREAK CONNECTORS. (TYPICAL OF 2)
CONECTORES DE SECCIONADORES (TIPICO PARA 2)

GROUND ROD, TYPICAL OF 4 LOCATED AT EACH CORNER OF PAD.
PICA DE TIERRA, TIPICA PARA 4 UBICADAS EN CADA ESQUINA DE [A
LOSA.

#120MM* BARE COPPER GROUND LOOP ENCIRCLING ENTIRE
CONCRETE PAD AT A MINIMUM 460MM BELOW FINISHED GRADE.
ANILLO DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE #120 MM? CERCANDO LA
LOSA DE HORMIGON A UN MINIMO DE 460 MM BAJO EL TERRENO
ACABADO.

TRANSFORMERS RATED AT 225kVA PROVIDE #95MM? INSULATED
GROUND ELECTRODE CONDUCTOR.
TRANSFORMADORES DE 225 KVA. PROVEER ELECTRODO DE TIERRA

AISLADO DE #95 MM*

TRANSFORMERS RATED AT 750kVA PROVIDE #95MM? INSULATED
GROUND ELECTRODE CONDUCTOR.
TRANSFORMADORES DE 750 kVA. PROVEER ELECTRODO DE TIERRA

AISLADO DE #95 MM*

29MM SPARE DUCT LOCATED 1.5M OUTSIDE OF CONCRETE PAD FOR
FUTURE CONNECTION.

CONDUCTO DE RESERVA DE 29 MM UBICADO A 1.5M POR FUERA DE
LA LOSA DE HORMIGON PARA CONEXIONES FUTURAS.

#120MM* BARE COPPER GROUND BONDED TO GROUND PAD AND
GROUND LOOP.

CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE #120 MM? CONECTADO A
LA PLACA DE TIERRA Y AL ANILLO DE TIERRA.

GROUND PAD. (TYPICAL OF 2)
PLACA DE TIERRA (TIPICO PARA 2)
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APPR

|‘175mm
NOMINAL _|_
| O
‘i_‘\* 125mm NOMINAL
S0

1220mm NOMINAL

LUMINAIRE REQUIREMENTS:

1. HOUSING — ONE-PIECE, IMPACT RESISTANT, FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER WITH
ENCLOSED COLD—ROLLED STEEL WIREWAY.

2. FINISH — STEEL REFLECTOR WITH MULTI-STAGE PHOSPHATE BONDING TREATMENT FINISHED
WITH HIGH REFLECTANCE (MINIMUM 85%), BAKED WHITE ENAMEL FINISH.

3. LENS — 100% CLEAR ACRYLIC OPTICAL DIFFUSER. STIPPLED INTERIOR SURFACES AND SMOOTH
EXTERIOR. CLOSED CELL GASKET WITH STAINLESS STEEL OR POLYCARBONATE LATCHES TO
SNAP LENS TO HOUSING.

4. POWER SUPPLY/LED DRIVER — INTEGRAL HIGH EFFICIENCY LED CLASS 1 DRIVER OPERATING
AT 120/277V, 50/60HZ. OTHER VOLTAGES OPTIONAL. POWER FACTOR GREATER THAN 0.9 AND

THD LESS THAN 20% AT FULL LOAD. MINIMUM EFFICACY SHALL BE 60 LM/W AT MAXIMUM
600MA OPERATING CURRENT.

5. LED — HIGH EFFICIENCY LEDs ON METAL CORE CIRCUIT BOARDS. NUMBER OF CIRCUIT
BOARDS MAY VARY TO ACCOMMODATE DESIRED LUMINAIRE OUTPUT. MINIMUM COLOR

RENDERING INDEX (CRI) MUST BE 65 FOR CORRELATED COLOR TEMPERATURES (CCT) OF
4000 TO 4500 DEGREE K.

6. SURGE PROTECTION — COMPLIANT WITH ANSI C62.41.2

7. CERTIFICATION — UL AND/OR ELT LISTED, MINIMUM IP65 RATED PER ANSI/IEC 60529, AND
RoHS COMPLIANT.

g"
< > NOMINAL

I 13 I
NOMINAL

LUMINAIRE REQUIREMENTS:

1. HOUSING — UV STABLE, FLAME—RATED, HIGH IMPACT THERMOPLASTIC IN WHITE OR
BLACK TEXTURED FINISH. SINGLE OR DOUBLE—FACED AS INDICATED.

2. FINISH (ON CAST ALUMINUM HOUSING ONLY) — TEXTURED POWDER COAT FINISH
OPTIONS INCLUDE WHITE, WHITE WITH BRUSHED ALUMINUM FACE, BLACK, OR BLACK
WITH BRUSHED ALUMINUM FACE.

3. LETTERS/CHEVRONS — MINIMUM 6" HIGH WITH 3/4” STROKE. RED OR GREEN LETTERS
AS INDICATED. PROVIDE CHEVRONS AS INDICATED EITHER LEFT, RIGHT OR BOTH
DIRECTIONS AS INDICATED. CHEVRONS PUNCHED OUT THROUGH HOUSING AS REQUIRED.

4, EMERGENCY PACK — SOLID—STATE, CONSTANT-CURRENT TYPE BATTERY CHARGER WITH
MAINTENANCE-FREE, NICKEL—CADMIUM BATTERY, AC—ON INDICATOR LAMP AND
TEST SWITCH.

5. LAMP HEADS - UV STABLE, FLAME RATED POLYCARBONATE THERMOPLASTIC.
MR16 HALOGEN LAMPS SHALL BE 5 WATTS, HIGH-OUTPUT OR AS INDICATED IN
LIGHTING FIXTURE SCHEDULE.

6. MOUNTING — UNIVERSAL MOUNTING KIT FOR CEILING, WALL OR END-OF-FIXTURE
MOUNTING.

7. ILLUMINATION — PROVIDED BY RED, GREEN OR WHITE HIGH—OUTPUT LEDS INSIDE
OF FIXTURE HOUSING. PROVIDE POLYSTYRENE DIFFUSER IN COLOR INDICATED WITH
FREQUENCY—MATCHED SILKSCREEN COATING FOR MAXIMUM LED LIGHT OUTPUT.

8. CERTIFICATION — UL LISTED AND CERTIFIED FOR DAMP LOCATIONS.

LUMINAIRE REQUIREMENTS:

1. HOUSING — DIE-CAST OR EXTRUDED ALUMINUM WITH INTEGRAL PASSIVE COOLING MECHANISM.
HEAT SINK SHALL BE INCORPORATED DIRECTLY INTO HOUSING OR DRIVER COMPARTMENT TO
ENSURE MAXIMUM HEAT TRANSFER AND DISSIPATION.

2. FINISH — MULTI-STAGE PRE—TREATMENT, FINISHED WITH BAKED-ON POLYESTER POWDER COAT.
FINISH SHALL PASS 2500 HOUR SALT SPRAY TEST PER ASTM B117. STANDARD FINISH IS DARK
BRONZE, WITH OTHER CUSTOM COLORS AVAILABLE.

3. POWER SUPPLY/LED DRIVER — CLASS 1 DRIVER SHALL OPERATE AT 120/277 VOLTS, 50/60 HZ,
WITH OTHER VOLTAGES OPTIONAL; POWER FACTOR GREATER THAN 0.9 AND THD LESS THAN 20%
AT FULL LOAD. MINIMUM EFFICACY SHALL BE 60 LM/W AT MAXIMUM 600mA OPERATING CURRENT.

4. LED OPTICAL ASSEMBLY — PRECISION MOLDED ACRYLIC LENS PROVIDED FOR MULTIPLE
HIGH-POWERED LEDS PRODUCING NEMA TYPE Ill DISTRIBUTION OR AS OTHERWISE INDICATED. BUG
UPLIGHT RATING OF UO, WITH GLARE RATING AS DETERMINED BY LIGHTING ZONE INSTALLED.
MINIMUM COLOR RENDERING INDEX (CRI) SHALL BE 70 FOR CORRELATED COLOR TEMPERATURE
(CCT) OF 4000-4500 DEGREES K.

5. CERTIFICATION — UL AND/OR ETL LISTED FOR DAMP OR WET LOCATIONS AS INDICATED, AND
RoHS COMPLIANT.

6. OPTIONS — VARIOUS LUMEN OUTPUT RATING AS INDICATED, PHOTOCELL, AND 0-10 VOLT DIMMING
DRIVER.

7. OTHER — THE ABOVE SKETCH IS A NON-PROPRIETY GRAPHIC REPRESENTATION OF A LUMINAIRE
THAT MAY MEET THE SPECIFICATION REQUIREMENTS AND IS NOT INTENDED TO INDICATE A CERTAIN
MANUFACTURER'S PREFERENCE. ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL AND VARY PER MANUFACTURER.

MULTI-LED ARRAY
LIGHT SOURCE

SHOWN WITH
TRUNNION TYPE
MOUNTING OPTION

DIE-CAST ALUMINUM
HOUSING

LUMINAIRE REQUIREMENTS:

1. HOUSING — DIE CAST ALUMINUM WITH INTEGRAL PASSIVE COOLING MECHANISM. HEAT SINK SHALL
BE INCORPORATED DIRECTLY INTO HOUSING TO ENSURE MAXIMUM HEAT TRANSFER AND
DISSIPATION.

2. FINISH — MULTI-STAGE PRE-TREATMENT, FINISHED WITH BAKED—ON POLYESTER POWDER COAT.
FINISH SHALL PASS 2500 HOUR SALT SPRAY TEST PER ASTM B117. DARK BRONZE FINISH COLOR
IS STANDARD.

3. POWER SUPPLY/LED DRIVER — CLASS 1 ELECTRONIC DRIVER SHALL OPERATE AT 120/277
VOLTS, 50/60 HZ, WITH OTHER VOLTAGES OPTIONAL. POWER FACTOR SHALL BE GREATER THAN

0.9 AND THD LESS THAN 20% AT FULL LOAD. MINIMUM EFFICACY SHALL BE 60 LM/W AT
MAXIMUM 600mA OPERATING CURRENT.

4. LED OPTICAL ASSEMBLY — MULTI-LED ARRAY OPTIMIZED FOR SPECIFIC DISTRIBUTION PATTERN AS

INDICATED. MINIMUM COLOR RENDERING INDEX (CRI) OF 70 FOR CORRELEATED COLOR
TEMPERATURE OF 4000-4500 DEGREES K.

5. LENS — TEMPERED GLASS IN DIE-CAST ALUMINUM FRAME WITH SILICONE GASKET.
6. SURGE PROTECTION — 6 KV MINIMUM, COMPLIANT WITH ANSI C62.41.2.

7. CERTIFICATION — UL AND/OR ETL LISTED FOR WET LOCATIONS AND 2G VIBRATION STANDARD PER
ANS| C136.32. OPTICAL ASSEMBLY SHALL BE MINIMUM IP65 PER ANSI/IEC 60529.

8. OPTIONS — PHOTOCELL, FINISH COLOR, OUTPUT DISTRIBUTION TYPE AND TRUNNION OR SLIPFITTER
TYPE MOUNTING.

9. OTHER — THE ABOVE SKETCH IS A NON—PROPRIETARY GRAPHIC REPRESENTATION OF A LUMINAIRE
THAT MAY MEET THE SPECIFICATION REQUIREMENTS AND IS NOT INTENDED TO INDICATE A CERTAIN
MANUFACTURER'S PREFERENCE. ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL AND VARY PER MANUFACTURER.

DATE

DESCRIPTION

SYM

LED FIBERGLASS HOUSING

LED EXIT SIGN COMBO

LED WALL PACK

LED FLOOD LUMINAIRE

SEAL

REQUERIMIENTOS DE (A LUMINARIA:

1. CARCASA — DE UNA PIEZA, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, CON BASE DE LA LUMINARIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO.

2. ACABADO — REFLECTOR DE ACERO CON TRATAMIENTO DE ACABADO FOSFATADO MULTICAPA Y
TERMINADO PARA ALTA REFLECTANCIA (MINIMO 85%), LACADO BLANCO EN HORNO.

J. LENTES — DIFUSORES OPTICOS 100% ACRILICOS CLAROS, CON INDENTACIONES EN EL INTERIOR Y
LISO EN EL EXTERIOR. JUNTA DE CELDAS CERRADAS CON CLIPS DE ACERO INOXIDABLE 0
POLICARBONATO PARA ATAR LAS LENTES A LA CARCASA DE (A LUMINARIA.

4. SUMINISTRO DE FUERZA/ARRANCADOR DE LED — CLASE 1 DE ALTA EFICIENCIA, INTEGRAL A LA
LUMINARIA, FUNCIONANDO A 120/277 V, 50/60 HZ. OTRAS TENSIONES COMO OPCION. EL FACTOR
DE POTENCIA MAYOR QUE 0.9, Y THD MENOS QUE 20% A PLENA CARGA. LA MINIMA EFICIENCIA SERA
DE 60 LUMENES/W PARA INTENSIDAD MAXIMA DE TRABAJO DE 600 MA.

5. LED — LEDS DE ALTA EFICIENCIA INSTALADOS EN PLACAS METALICAS CON SU CIRCUITO INTEGRADO.
EL NUMERO DE PLACAS DE CIRCUITOS PODRA VARIAR PARA ACOMODAR LA LUMINANCIA DESEADA. EL
MINIMO INDICE DE COLOR (CRI) DEBE SER 65 PARA TEMPERATURAS DE COLOR (CCT) DE 4000 A
4500 K.

6. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - EN CUMPLIMIENTO DE ANSI C62.41.2

7. CERTIFICADO — LISTADO UL Y/0 ELT, MINIMO IP 65 SEGUN ANSI/IEC 60529, Y CUMPLIENDO RoHS.

1. CARCASA — TERMOPLASTICA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ESTABLE A RAYOS ULTRAVIOLETAS,

RESISTENTE AL FUEGO, CON ACABADO BLANCO O NEGRO. CON UNA O DOS CARAS SENALIZADAS
SEGUN SE INDIQUE.

2. ACABADO (EN ENVOLVENTES DE ALUMINIO SOLAMENTE) — ACABADO LACADO CON OPCION DE COLOR
BLANCO, BLANCO CON CARAS DE ALUMINIO BRUNIDO, NEGRO O NEGRO CON CARAS DE ALUMINIO
BRURIDO.

3. LETRAS/CARACTERES — MINIMO 6" DE ALTO CON ANCHO DE LINEA DE 3/4°, LETRAS EN R0OJO O
VERDE SEGUN SE INDIQUE, BIEN HACIA LA IZQUIERDA SOLO, HACIA LA DERECHA SOLO, O EN LAS
DOS DIRECCIONES. LOS CARACTERES SOBRESALDRAN DE LA CARCASA SEGUN SE REQUIERA.

4. BATERIA DE EMERGENCIA — ESTADO SOLIDO, CARGADOR PARA BATERIA DE TIPO CORRIENTE CONTINUA,
CON BATERIA DE NIQUEL—CADMIO QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO, LAMPARA INDICADORA DE
TENSION EN LINEA Y PULSADOR DE PRUEBA.

5. LAMPARAS — ESTABLE A LOS RAYOS UV, CLASIFICADA PARA FUEGO, DE POLICARBONATO. LAS
LAMPARAS HALOGENAS MR16 SERAN DE 5 W, DE ALTO RENDIMIENTO O COMO SE INDIQUE EN EL
CUADRO DE LUMINARIAS.

6. MONTAJE — KIT DE MONTAJE UNIVERSAL PARA TECHO, PARED O LUMINARIA FINAL.

7. ILUMINACION — SUMINISTRAR CON LEDS ROJOS, VERDES O BLANCOS, DE ALTA LUMINOSIDAD DENTRO
DE LA ENVOLVENTE DE LA LUMINARIA. PROVEER DIFUSOR DE POLIESTIRENO DEL COLOR INDICADO
CON CAPA DE CUBRICION CON ACABADO PARA OBTENER LA MAXIMA LUMINOSIDAD DE LOS LEDS.

8. CERTIFICADO — LISTADO UL Y CERTIFICADO PARA ZONAS HUMEDAS.

1. CARCASA — ALUMINIO EXTRUIDO O FUNDIDO CON MECANISMO DE ENFRIAMIENTO PASIVO. LA PLACA
DISIPADORA ESTARA INCORPORADA DIRECTAMENTE DENTRO DE LA ENVOLVENTE O DEL COMPARTIMENTO
DE CONDUCCION PARA ASEGURAR LA MAXIMA TRANSFERENCIA DE CALOR Y DISIPACION.

2. ACABADO — PRETRATAMIENTO MULTI ETAPA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO PULVERIZADO DE
POLIESTER. AL ACABAR DEBERA PASAR A LAS 2500 HORAS UN TEST DE SPRAY SALADO SEGUN
ASTM B117. EL ACABADO ESTANDAR ES DE BRONCE CON OTROS COLORES.

3. FUENTE DE ALIMENTACION/ARRANCADOR LED—CLASE 1. EL ARRANCADOR DEBERA OPERAR A 120/277
VOLTIOS, 50/60 HZ, CON OTROS VOLTAJES OPCIONALES; EL FACTOR DE POTENCIA SERA MAYOR DE

0.9 Y THD MENOR DE 20% A PLENA CARGA. LA EFICIENCIA SERA 60 LUMENES/W A LA INTENSIDAD
MAXIMA DE 600mA.

4. ENSAMBLAJE DE OPTICA DE LED- LENTE DE PRECISION ACRILICA MOLDEADA PROVISTA PARA
MULTIPLES LEDS DE ALTA POTENCIA PRODUCIENDO DISTRIBUCION NEMA TIPO Ill O DE OTRA MANERA
INDICADA. LA CANTIDAD DE LUZ DIRIGIDA HACIA ARRIBA Y EL NIVEL DE DESLUMBRAMIENTO SERA EL
QUE CORRESPONDE A LA ZONA Y USO DONDE SE INSTALE. EL MINIMO INDICA CROMATICO SERA 70
PARA LA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000-4500 °K.

5. CERTIFICACION — LISTADO UL Y/0 ETL PARA POSICIONES HUMEDAS O MOJADAS COMO SE INDICA Y
QUE CUMPLAN RoHS.

6. OPCIONES — LUMINOSIDAD VARIABLE SEGUN SE INDICA, FOTOCELULA, Y CONTACTOR CON REGULACION
DE INTENSIDAD DE 0-10 VOLTIOS.

7. OTIROS - EL ESQUEMA DE ARRIBA REPRESENTA UNA LUMINARIA TIPO QUE PUEDE CUMPLIR LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION Y NO PRETENDE INDICAR PREFERENCIA DE UN FABRICANTE
ESPECIFICO. TODAS LAS DIMENSIONES SON NOMINALES 'Y VARIARAN SEGUN EL FABRICANTE.

REVISED: DECEMEMBER 2014 | LIGHTING PLATE: /A DETAIL A |Revisen: AUGUST 2010 | LIGHTING PLATE: DETAIL B | reviseo: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: A\ XL—17 | REVISED: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: M XL—=21
—— FUENTE DE LUZ DE MOSTRADO CON OPCION
GRUPOS MULTI-LED DE MONTAJE TIPO
AGARRADERA
1 75mm Q S 230MM
- Ao NOMINAL
O & | ENVOLVENTE DE ALUMINIO
G 125mm NOMINAL
1220mm NOMNAL S —— 330MM ——
NOMINAL
125
MM REQUERIMIENTOS DE LA LUMINARIA:
1. CARCASA — DE FUNDICION DE ALUMINIO CON MECANISMO PASIVO DE ENFRIAMIENTO INTEGRAL. EL
REQUERIMIENTOS DE LA LUMINARIA: DISIPADOR DE CALOR ESTARA INTEGRADO EN LA CARCASA PARA ASEGURAR LA MAXIMA
REQUERIMIENTOS DE LA LUMINARIA: TRANSFERENCIA DE CALOR Y LA MAXIMA DISIPACION.

2. ACABADO — PRETRATAMIENTO MULTICAPA, ACABADO LACADO EN POLIESTER. EL ACABADO DEBERA
PASAR EL ENSAYO DE ESPRAY SALADO A LAS 2500 HORAS SEGUN ASTM B117. ACABADO EN COLOR
BRONCE OSCURO COMO ESTANDAR.

3. SUMINISTRO DE FUERZA/ARRANCADOR DE LED — CLASE 1 DE ALTA EFICIENCIA, INTEGRAL A LA
LUMINARIA, FUNCIONANDO A 120/277 V, 50/60 HZ. OTRAS TENSIONES COMO OPCION. EL FACTOR
DE POTENCIA MAYOR QUE 0.9, Y THD MENOS QUE 20% A PLENA CARGA. LA MINIMA EFICIENCIA SERA
DE 60 LUMENES/W PARA INTENSIDAD MAXIMA DE TRABAJO DE 600 MA.

4. OPTICA DE LAMPARAS LED — GRUPOS MULTILED OPTIMIZADOS PARA LA DISTRIBUCION ESPECIFICA

INDICADA. EL MINIMO INDICE DE COLOR (CRI) DE 70 PARA UNA TEMPERATURA DE COLOR DE
4000-4500 °K.

5. LENTES — DE CRISTAL TEMPLADO SOBRE MARCO DE FUNDICION DE ALUMINIO Y SELLADO DE
SILICONA.

6. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES - 6 KV MINIMO EN CUMPLIMIENTO DE ANSI C62.41.2.

7. CERTIFICADO — LISTADO UL Y/0 ETL PARA UBICACION EN ZONAS HUMEDAS Y ESTANDAR DE
VIBRACION 2G SEGUN ANSI C136.32. EL ENSAMBLAJE DE LA OPTICA SERA IP65 MINIMO SEGUN

ANSI/IEC 60529.

8. OPCIONES — FOTOCELULA, ACABADO EN COLOR, TIPO DE DISTRIBUCION DE LAS LAMPARAS Y SISTEMA
DE MONTAJE DE AGARRADERA O ABRAZADERA.

9. OTROS — EL ESQUEMA DE ARRIBA REPRESENTA UNA LUMINARIA TIPO QUE PUEDE CUMPLIR LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION Y NO PRETENDE INDICAR PREFERENCIA DE UN FABRICANTE
ESPECIFICO. TODAS LAS DIMENSIONES SON NOMINALES 'Y VARIARAN SEGUN EL FABRICANTE.

A/E
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CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION Hk_{f;

CARCASA DE FIBRA DE VIDRIO PARA LED

SENALIZACION DE SALIDA POR LED

LUMINARIA DE PARED TIPO LED

FOCO DE LED

REVISADO:

DICIEMBRE 2014 | PLACA DE LUMINARA: /\ DETALLE A | REVIsApo:

AGOSTO 2010 | PLACA DE LUMINARIA: B\ DFTALLE B

REVISADO:
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MARZO 2013 | PLACA DE LUMINARIA:
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MARZO 2013 | PLACA DE LUMINARIA
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APPR

TENON OPTION — 60 MM TENON WITH PROVISION FOR WIRING.
COORDINATE WITH LUMINAIRE.

MAST ARM OPTION — COORDINATE WIRING AND BOLT HOLES WITH MAST
ARM PROVIDED.

305 MM7
A i’ s I

\

POLE DIMENSIONS — FEET
XL;“ 1410|2124 1]35

/

XL‘BZ“ 2016 2| 21| 4|35

XLEZ"' 2512|212 5|45
XL—24
D

30 | 25 | 2 2 5 | 45

XLEZ"' 3503|225 |45

XL;“ 0 33| 212|765

v X'-az“ 53] 221|765

”U” \
TAPERED OR STRAIGHT CONCRETE POLE. CROSS SECTIONAL

SHAPE, COLOR AND FINISH (SMOOTH OR AGGREGATE) AS
INDICATED.

WIRING HANDHOLE MINIMUM 64 MM X 125 MM CLEAR OPENING
M WITH COVER AND STAINLESS STEEL SCREWS.

\ TERMINATE CONDUITS INTERNALLY, ADJACENT TO HANDHOLE.

150 MM
COMPACTED CLAY BACKFILL; SLOPE TO SURROUNDING FINISHED
GRADE.

———— >
i
[N\

RlI=4
A

MINIMUM 76 MM X 125 MM CONDUIT OR CABLE ENTRANCE -
2 EACH AT 180 DEGREES.

iy
- A —= BACKFILL FINE CRUSHED STONE AND PORTLAND CEMENT (8-1)
e BX nm DRY MIX COMPACTED IN 150 MM LAYERS.
”Y” ".. t '.. t
L o COARSE GRAVEL SETTING BED:
100 MM{.- -
MIN. NOTES:

o . 1. PROVIDE ANTI-ROTATIONAL DEVICE ON EACH POLE.

INSULATED COPPER EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTOR, UP TO
GROUNDING LUG OF LUMINAIRE

INSULATED COPPER
EQUIPMENT GROUNDING
CONDUCTOR — ATTACH TO
INTERNAL LUG WELDED TO

INTERIOR OF POLE (METAL

POLES ONLY) \

CONDUITS STUBBED UP
ADJACENT TO HANDHOLE;
NUMBER AND SIZE AS

|
|
REQUIRED \ !
|
|

HANDHOLE — SEE POLE
/_ SKETCH AND SPECIFICATION

PROVIDE 3 OR 4 BARREL

| LUG TERMINAL AS REQUIRED

SEE POLE SKETCHES FOR
INSTALLATION REQUIREMENTS

FINISHED
GRADE

PVC CONDUIT,
TYPICAL

|
\V)
L—"] INSULATED COPPER

GROUNDING ins
CIRCUIT CONDUCTORS CONDUCTOR. SIZE e
AND CONDUIT TO | PER NFPA.
POWER SOURCE OR
NEXT POLE

19MM X 3M f

GROUND ROD

RECTANGULAR ALUMINUM
EXTRUSION, APPROXIMATELY
60 MM X 125 MM

CAP, TYPICAL

DOUBLE ARM MOUNTING "B”
(MAST ARM MOUNT SHOWN)

SINGLE_ARM_MOUNTING "A”
(TENON MOUNT SHOWN)

ROUND POLE APPLICATION

W

A
N\

13 MM DIA. X
THREADED RODS,

TYPICAL ﬂ

L~

DOUBLE ARM_MOUNTING "D"
(TENON MOUNT SHOWN)

SINGLE ARM_MOUNTING "C”
(TENON MOUNT SHOWN)

SQUARE POLE APPLICATION

[ SHALL BE 13 MM THICK STEEL

[ SHALL BE 9 MM
THICK STEEL

76 MM

21 MM HOLES (2)
14 MM HOLES (2)
17 MM HOLES (2)

TWIN LUMINAIRE MOUNTING

BRACKET — "A’ QUAD LUMINAIRE MOUNTING
BRACKET - "B”
305 MM 16 MM X 38 MM BOLT,
I< 'I LOCKWASHER AND NUT
50 MM STANDARD FURNISHED FOR
PIPE (R;EgOVABLE MOUNTING LUMINAIRE TO ‘1 00 Mi
/ TOP VIEW BRACKET T
915 MM |
T z T )
250 MM f
17 MM DIAMETER
1 510 MM FOR 16 MM
— ) ( L THROUGH BOLT
13 MM THICK
GALVANIZED STEEL
(2) 9 MM SET I
SCREWS SIDE_VIEW 14 MM DIAMETER
SUP FITTER FOR HOLES FOR LAG
60 MM OD TENON BOLTS (2) FRONT VIEW

TWIN LUMINAIRE PIPE
MOUNTING BRACKET — "C”

STEEL ANGLE SINGLE LUMINAIRE
MOUNTING BRACKET FOR WALL OR POLE — "D”

DATE

DESCRIPTION

SYM

SEAL

2. COORDINATE TOTAL EPA WITH POLE SPECIFICATIONS. . NOTES: ALL MATERIAL SHOWN ON THIS SHEET SHALL BE HOT-DIP GALVANIZED.
SEE: 3. MODIFY DIMENSIONAL DATA FOR POLE BASE TO NOTES: 1. ALL FASTENERS SHALL BE CONCEALED.
==aa I SUIT LOCAL CONDITIONS. 2. ALL ARMS ARE AVAILABLE IN TENON OR MAST ARM MOUNTING: SPECIFY TYPE DESIRED. PROVIDE BOLTS AND OTHER HARDWARE AS REQUIRED.
150 MM
DIRECT—SET CONCRETE POLE DIRECT SET POLE GROUNDING DETAIL LUMINAIRE MOUNTING ARM DETAILS LUMINAIRE MOUNTING BRACKET DETAILS
REVISED: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: X| =24 | REVISED: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: X — 30 | REVISED: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: X|.—37 | REVISED: MARCH 2013 | LUMINAIRE PLATE: X —33
305 MM OPCION DE CABEZAL — 60mm CABEZAL CON
7 PROVISION PARA CABLE. COORDINAR CON LUMINARIA EXTRUSION RECTANGULAR DE ALUMINIO,
OPCION BRAZO DE MASTIL — COORDINAR APROXIMADAMENTE: 60 MM X 125 MM. L SERA ACERO DE 9 MM L
CONDUCTOR DE COBRE TAPA, TIPICO 76 MM DE ESPESOR TIRANTES DE ACERO

I} i/ L—"" CABLEADO Y HUECOS DE PERNOS
o
(o]

}:\ TIPO DIMENSIONES — PIES
230 MM POLO ”Un nv” nwn "X» »Yn nzn

AISLADO PARA PUESTA A

CONDUCTOR DE COBRE TIERRA DE EQUIPO

AISLADO PARA PUESTA A
TIERRA DE EQUIPO -

1

30

PLANOS 50MM X 13MM
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g POWER PACK
A = e

PHOTOCELL

WIRE DIAGRAM & DETAIL

REQUIREMENTS
1. SENSOR SHALL HAVE A RAIN TIGHT ENCLOSURE.

2. SENSOR SHALL BE COMPATIBLE WITH LIGHTING CONTROL PANEL AND POWER
PACKS VOLTAGE TERMINATION POINTS. TYPICAL OPERATING VOLTAGE 24VAC/1VA
OR 24VDC/1VA. NOTE WIRING DIAGRAM SHOWN ABOVE IS FOR DC APPLICATION.

3. SENSOR SHALL OPERATE AT A MINIMUM O TO 200 FOOTCANDLES.

4. SENSOR SHALL BE PROVIDED WITH A HOOD TO PROTECT SENSOR FROM DIRECT
EXPOSURE TO THE SUN.

5. SENSOR SHALL BE TESTED TO UL 773A STANDARDS.
6. INSTALL PHOTOCELL IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURES INSTRUCTIONS.

LOW VOLTAGE OUTDOOR PHOTOCELL

SKETCH DATE APRIL 2013 | STYLE PC

— NEGRO (-)
MONTAR LA CELULA — [ [ ] [ [ C’%A RDEEEFLEEE,ZA
ORIENTADA AL NORTE — BLANCO (%)

FOTOCELULA

DIAGRAMA DE CABLEADO Y DETALLE

REQUERIMIENTOS

EL SENSOR TENDRA UNA ENVOLVENTE PARA INTEMPERIE.

EL SENSOR SERA COMPATIBLE CON EL PANEL DE CONTROL DE ALUMBRADO Y LOS TERMINALES DEL
CONJUNTO DE BATERIAS. LA TENSION TIPICA DE TRABAJO 24VAC/1VA O 24VDC/1VA. EL DIAGRAMA
INDICADO ARRIBA ES PARA EL CASO DE CORRIENTE CONTINUA.

EL SENSOR FUNCIONARA CON UN MINIMO DE ENTRE 0 Y 200 FOOTCANDELAS.

EL SENSOR VENDRA PROVISTO CON VISERA PARA PROTEGERLO DE LA ACCION DIRECTA DEL SOL.

EL SENSOR ESTARA ENSAYADO SEGUN UL 773A.

INSTALAR LA FOTOCELULA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

N

SOANG

FOTOCELULA PARA EXTERIOR DE BAJA TENSION

FECHA ESQUEMA ABRIL 2013 | CLASE PC
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6 KEY WORK NOTES ;
NOTAS DE REFERENCIA
66KV PUERTO SANTA 66KV PUERTO SANTA 2
MARIA LINE #1 MARIA LINE #2 : 66KV—5.5kV AT 50 HERTZ MAIN SUBSTATION YARD. i
CONJUNTO DE SUBESTACION PRINCIPAL 66kV—5.5 KV A 50 HZ.
SEVILLANA TOWER
617352 - 8KkV/15KV SWITCHGEAR HOUSE. 8KV SWITCHGEAR LINEUP SHOWN.
D000 (D226 ! T T ) T CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA 8KV/15KV. SE MUESTRA FL
— =l — - = = = L e i Al AMBITO DE LOS EQUIPOS A 8 KV,
| 1 | | | 5 | % STATIC FREQUENCY CONVERTER YARD.
- - T3 T6 - CONJUNTO DEL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTATICO.
| 7 NC e || T T |
- - A A A A EXISTING BUILDING 64 POWER PLANT.
| | I_f“f\ | I_f“ﬁ | N 2 a) | EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA EXISTENTE
| 5201 5202 | T T e (6)(6) TO 8KV/15kV SWITCHGEAR HOUSE AND TERMINATED TO ASSOCIATED
D ' ' | | <= CIRCUIT BREAKER IN 15kV METAL CLAD SWITCHGEAR LINEUP.
| . 1 I =000 AL CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE 8KV/15KV Y HASTA EL
I 710 e | | - - | INTERRUPTOR AUTOMATICO ASOCIADO EN LA SECCION DE 15 KV DEL
| NC NC | | | | | CUARTO DE MANIOBRA. :
| —1 52UT A | | - | | - | 5MVA 5MVA | TERMINATE HIGH VOLTAGE CABLES TO SEVILLANA TOWER 61735-2. i
' 7\C 7N | | | | | SFC#1 SFC#2 | LLEVAR LOS CABLES DE ALTA TENSION HASTA LA TORRE DE SEVILLANA
61735-2 :
' ' | | | | '
| | L L | FUTURE STATIC FREQUENCY CONVERTER AND ASSOCIATED
| 5201 5207 o "000 INPUT/OUTPUT TRANSFORMERS. NOT IN CONTRACT.
| | <> FUTURO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTATICO Y SUS
. | T 2 o T4 5 | 5 X5 X5X5) TRANSFORMADORES ASOCIADOS. FUERA DE CONTRATO.
Y S| '_vu_l '_\,u_l Ju Ju | PROVIDE 2000A DRAWOUT CIRCUIT BREAKERS IN PLACE OF
| | ~ N N | PREVIOUSLY REMOVED DRAWOUT STYLE SWITCHES.
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

APPR

TERMINATE 15kV CABLES TO TIE CIRCUIT BREAKER AND SWITCHGEAR
TIE BUS.

LLEVAR CABLEADO DE 15 KV HASTA EL INTERRUPTOR AUTOMATICO Y
AL BUS DE INTERCONEXION DEL CUARTO DE MANIOBRA.

PRE-FABRICATED MV ENCLOSURE. ROUTE 15kV CABLES TO CIRCUIT
BREAKER AND TERMINATE 15kV CABLES TO SWITCHGEAR BUS. REFER
TO SHEET ES505 FOR MV ENCLOSURE DETAILS.

ARQUETA DE MEDIA TENSION PREFABRICADA. LLEVAR CABLEADO DE 15
KV HASTA EL INTERRUPTOR AUTOMATICO Y TERMINAR LOS CABLES DE
15 KV EN EL BUS DEL CUARTO DE MANIOBRA. VER PLANO ES505
PARA LOS DETALLES DE LA ARQUETA DE MEDIA TENSION.

TO FUTURE STATIC FREQUENCY CONVERTERS (NOT IN CONTRACT).
A LOS FUTUROS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA ESTATICA (FUERA
DE CONTRATO)

DATE

DESCRIPTION

SYM
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FEEDERS TO BUILDING 64A.
ACOMETIDAS AL EDIFICIO 64A.

EXISTING FEEDERS TO PIER #1 PMSG #801.
ACOMETIDAS EXISTENTES AL MUELLE #1 PMSG #801.

GOVERNMENT FURNISHED CONTRACTOR INSTALLED EQUIPMENT.
EQUIPO SUMINISTRADO POR EL GOBIERNO E INSTALADO POR EL
CONTRATISTA.
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600000 KEY WORK NOTES
656 1 NOTAS GENERALES DEL PLANO
1. 8kV/15kV SWITCHGEAR HOUSE. g
CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA 8KV/15KV
2. FUTURE STATIC FREQUENCY CONVERTERS AND TRANSFORMERS. (NOT IN
e <
FUTUROS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA ESTATICOS Y
MGSG #2 EMH=12X EMH—12X TRANSFORMADORES (FUERA DE CONTRATO)
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e ] NOTAS GENERALES DEL PLANO
| | .
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| INTERCONEXION | EXISTING 15KV SWITCHGEAR HOUSE — BLDG. 64
3 N CUARTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA 15 KV EXISTENTE — EDIFICIO 644
et R FUTURE STATIC FREQUENCY CONVERTERS AND TRANSFORMERS. (NOT IN
CONTRACT)
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KEY WORK NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

TO 8kV SWITCHGEAR LINEUP LOCATED IN 8kV/15kV SWITCHGEAR
HOUSE.

A LA SECCION DE 8 KV DENTRO DEL CUARTO DE CONIROL Y
MANIOBRA DE 8 KV/15 KV.

H—CONFIGURATION 72.5kV GAS—INSULATED SWITCHGEAR.
EQUIPO DE MANIOBRA AISLADO CON GAS DE 72.5 KV CON
CONFIGURACION EN H.

TRANSFORMER TERMINATION MODULE.
MODULO DE TERMINACION AL TRANSFORMADOR.

ASSOCIATED CONTROL CABINET. (TYPICAL)
ARMARIO DE CONTROL ASOCIADO (TIPICO)
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66kV GIS TRANSFORMER AND FEEDER PROTECTION DIAGRAM

DIAGRAMA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA DEL GIS 66 KV @

GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

FOR CLARITY, MOTORIZED EARTHING (GROUND) SWITCHES NOT SHOWN.
POR CLARIDAD, LOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS A TIERRA NO SE
MUESTRAN.

FEEDER PROTECTION RELAYS (FPR), LOCKOUT RELAYS (LR),
TRANSFORMER PROTECTION RELAYS (TPR), ELECTRICITY METERS (EM),
AND AUTOMATION CONTROLLER (A/C) ARE LOCATED IN 8kV/15kV
SWITCHGEAR HOUSE. CABLES MUST BE ROUTED BY WAY OF
ASSOCIATED GAS—INSULATED SWITCHGEAR AND POWER TRANSFORMER
CONTROL CABINET. REFER TO SHEET E-700 SERIES FOR
COORDINATION AND SHEET ES609 FOR CONTROL CABINET RISER
DIAGRAM.

LOS RELES DE PROTECCION DE ALIMENTACION (FPR), LOS RELES DE
BLOQUEO (LR), LOS RELES DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR
(TPR), LOS CONTADORES ELECTRICOS (EM), Y EL CONTROLADOR
AUTOMATA (A/C) ESTAN UBICADOS EN EL CUARTO DE CONTROL Y
MANIOBRA DE 8KV/15KV. LOS CABLES DEBEN SER LLEVADOS A
TRAVES DEL INTERRUPTOR AISLADO CON GAS ASOCIADO Y EL ARMARIO
DE CONIROL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. VER PLANOS DE (A
SERIE E-700 PARA COORDINACION Y PLANO ES609 PARA DIAGRAMA
UNIFILAR DE CONTROL.

DATE

DESCRIPTION

SYM

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

TO 8kV SWITCHGEAR LINEUP LOCATED IN 8kV/15kV SWITCHGEAR
HOUSE.

A LA SECCION DE 8 KV DENTRO DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA
DE 8 KV/15 KV.

TRANSFORMER INPUT/OUTPUT ARE AS FOLLOWS:

TOP OIL TEMPERATURE ALARM 90°C
TOP OIL TEMPERATURE ALARM 105°C
WINDING TEMPERATURE ALARM 112°C
WINDING TEMPERATURE ALARM TRIP 117°C
MAIN TANK SUDDEN PRESSURE TRIP
LTC TANK SUDDEN PRESSURE TRIP
MAIN TANK LIQUID LEVEL LOW ALARM
LTC TANK LIQUID LEVEL LOW ALARM
LOSS OF FAN POWER

LOSS OF LTC POWER

LTC LOWER TAP LIMIT

LTC UPPER TAP LIMIT

LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL TRANSFORMADOR SON COMO SIGUEN:

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DEL ACEITE 90°C

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DEL ACEITE 105°C

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DE BOBINADO 112°C

ALARMA DE TEMPERATURA DE DESCONEXION DE BOBINADO 117°C
DESCONEXION POR SUBITA PRESION ALTA EN TANQUE PRINCIPAL
DESCONEXION POR SUBITA PRESION ALTA EN TANQUE LTC
ALARMA POR BAJO NIVEL DE LIQUIDO EN TANQUE PRINCIPAL
ALARMA POR BAJO NIVEL DE LIQUIDO EN TANQUE LTC

PERDIDA DE FUERZA EN EL VENTILADOR

PERDIDA DE FUERZA EN LTC

CONTACTOR DE LIMITE BAJO EN LTC

CONTACTOR DE LIMITE ALTO EN LTC.

POTENTIAL TRANSFORMER RATED AT 72500:230V.
TRANSFORMADOR DE TENSION A 72500:230V.

CURRENT TRANSFORMER RATED AT 400:9A.
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A 400:5A.

CURRENT TRANSFORMER RATED AT 4000:5A.
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A 4000:5A.
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66kV GIS BUS PROTECTION AND LOCKOUT DIAGRAM
DIAGRAMA DE PROTECCION Y DESCONEXION DEL BUS DEL GIS 66 KV

(n)

GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

FOR CLARITY, MOTORIZED EARTHING (GROUND) SWITCHES NOT SHOWN.
POR CLARIDAD, LOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS A TIERRA NO SE
MUESTRAN.

BUS PROTECTION RELAYS (BPR) AND LOCKOUT RELAYS (LR) ARE
LOCATED IN 8kV/15kV SWITCHGEAR HOUSE. CABLES MUST BE ROUTED
BY WAY OF ASSOCIATED GAS—INSULATED SWITCHGEAR CONTROL
CABINET. REFER TO SHEET E-700 SERIES FOR COORDINATION AND
SHEET ES609 FOR CONTROL CABINET RISER DIAGRAM.

LOS RELES DE PROTECCION DEL BUS (BPR) Y RELES DE BLOQUEO
(LR) ESTAN UBICADOS EN EL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA DE
8KV/15KV. LOS CABLES DEBEN SER LLEVADOS A TRAVES DEL
ARMARIO DE CONTROL DEL INTERRUPTOR AISLADO CON GAS ASOCIADO.
VER PLANOS DE (A SERIE E—700 PARA COORDINACION Y PLANO
£S609 PARA DIAGRAMA UNIFILAR DE CONTROL.

DATE

DESCRIPTION

SYM

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

TO 8kV SWITCHGEAR LINEUP LOCATED IN 8kV/15kV SWITCHGEAR
HOUSE.

A LA SECCION DE 8 KV DENTRO DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA
DE 8 KV/15 KV.

CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 400:5A.
TRANSFORMADORES DE  INTENSIDAD A 400:5A.
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KEY WORK NOTES
CE® 3 R NOTAS GENERALES DEL PLANO
e e ] 8KV/15kV SWITCHGEAR HOUSE. :
| | | | CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA DE 8KV,/15KV.
| | SUBSTATION LIGHTING FIXTURES.
| SECTION 1 SECTION 5 SECTION A SECTION B - 1 LUMINARIAS DE LA SUBESTACION
SECCION 1 SECCION 5 SECCION A SECCION B |
| | ROUTE CABLES IN 29MM CONDUIT.
| | LLEVAR LOS CABLES EN CONDUCTOS DE 29MM
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SUBSTATION CONTROL AND LIGHTING RISER DIAGRAM I 2,

DIAGRAMA DE CONTROL Y ALUMBRADO DE LA SUBESTACION
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CONDUIT AND CABLE SCHEDULE

CUADRO DE CONDUCTOS Y CABLEADO

GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

. UNLESS OTHERWISE NOTED, CABLES ARE RATE AT 600V.

A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, LOS CABLES SERAN A 600V.

DATE

KEY WORK NOTES

NOTAS DE REFERENCIA

A
CONDUCTO oaBLE | AR CONDUCTORES OBSERVACIONES
@ 1-153MM 1-1/C $240MM?, AL. (72.5kV) 'SOAL’QL%E;EEDEZL;’;U%#‘
@ 1-153MM 1-1/C #240MM?, AL. (72.5kV) ISO%EABE;EEDE/EL%}”;Z#Z
@ 1-153MM 3-1/C $375MM2 (15KV) Acox?r’/qa AFE/Ef?//EvE*//iL p
@ 1-153MM 3-1/C #375MM? (15KkV) ) 00}3?'7'70 AFEPE%,EVFE,,% P
@ 1-127MM 3-1/C #375MM? (15kV) ENW%;C D'ELP LQMEMZ -
@ 1-127MM 3-1/C #375MM? (15KV) SAU%;C D%”g% ﬁyRXMR
@ - - _
SWGH XMR
1—100MM 2-1/C #70MM? (15KV) DEL CUARTO DE CONTROL Y
MANIOBRA AL XMR
@ 1-127MM 3-1/C #240MM? (15KkV) o ﬁ,%‘,g
1-127MM 3-1/C #240MM? (15kV) o %%}g
@ 1-127MM 3-1/C #240MM? (15kV) 5%522}062’; y
@ 1—-127MM 3-1/C #240MM* (15kV) 114
© | o 1 yout TR
1=100MM 3-1/C #70MM" (15KV) ACOAEA)'(TI/%ENAQXEQL;/:S'N# ;ELE ngs #2
@ 1-153MM 3-1/C #120MM? (15KkV) o E)E/E‘DTE'/RVTA#B o
1-153MM 3-1/C #120MM? (15KkV) Acgﬂggj ;)E(/Esf’rgﬁf_“ 1
@ 1-153MM 3-1/C $240MM? (15kV) (OUSTNG TEEDER #5 15
1-153MM 3-1/C #240MM? (15KkV) ) c'gjggj ;)E(/ESD%{”?G 15
Ry e ot
1-153MM 3-1/C #185MM? (15kV) o E)E(/EsDrg/rf,;w
@ 1-153MM 3-1/C $240MM? (15kV) (OUSTNG TEEDER #8 s
@ 100 4-1/C #120MM° ALMENTACION AL CUARTO DF CONTROL Y MANIOBRA
@ . . _
1-80MM 4-1/C #35MM? AND 1-1/C #10MM* GND MDA oo v s
@ 1-29MM 3-1/C #6MM? AND 1-1/C #4MM? GND i,
@ - 2-1/C #6MM AND 1-1/C # BMM? GND 2
I 2-1/C #16MW 3
1-100MM 4-1/C #271MM? (2.4kV) ;ﬂg

. PIER #1 FEEDER (FEEDER #15).

ACOMETIDA MUELLE #1 (ACOMETIDA #15).

. SUBSTATION 240VAC CONTROL POWER FOR EACH GIS CIRCUIT BREAKER

AND SUBSTATION POWER TRANSFORMER.

FUERZA A 240 VAC PARA CONTROL DE CADA INTERRUPTOR AUTOMATICO
DEL GIS DE [A SUBESTACION Y DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE
LA SUBESTACION.

. SUBSTATION 125VDC CONTROL POWER FOR EACH GIS CIRCUIT BREAKER

AND SUBSTATION POWER TRANSFORMER.

FUERZA A 125 VDC PARA CONTROL DE CADA INTERRUPTOR AUTOMATICO
DEL GIS DE [A SUBESTACION Y DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE
LA SUBESTACION.

. PROVIDE CONCRETE ENCASED DUCT AS INDICATED.

PROVEER CONDUCTO EMBEBIDO EN HORMIGON COMO SE INDICA.

DESCRIPTION
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CONDUIT AND CABLE SCHEDULE

CUADRO DE CONDUCTOS Y CABLEADO

GENERAL SHEET NOTES

NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

1.

UNLESS OTHERWISE NOTED, CABLES ARE RATED AT 600V.
A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, LOS CABLES SERAN A 600V.

DATE

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

CONDUIT/CABLE D] QTY~SIZE CONDUCTORS AR
IENTIFICACION | CANTIDAD CONDUCTORES OBSERVACIONES
CONDUCTO/CABLE | TAMARIO
) . GIS CB CONTROL
@ — 1-10/C 2.5MM CONTROL DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO DEL GIS
. BUS DIF. CTs WIRING
@ - 1-4/C GMM CABLEADO A LOS BUSES DE LOS CTs
@ o 1-4/C oMM REVENUE METER CTs WIRING
CABLEADO A LOS CONTADORES DE LOS CTs
. PTs WIRING
- 1-4/C 4MM CABLEADO A LOS PTs
@ _— 1-4/C MM 1
@ 100U @@@@@Qe@ 240VAC WIRING AS INDICATED
CABLEADO A 240 VAC COMO SE INDICA
100U @@@@@@@ 125VDC WIRING AS INDICATED
CABLEADO A 125 VDC COMO SE INDICA
| GOREEEEEEE
CONTROLES DE LA SUBESTACION
© || GCOEEEEEEEE
CONTROLES DE LA SUBESTACION
® || oo0eeee T
CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 5201
| 0e0006e T
CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 5202
- @@Q@@ CB 52T CONTROLS
CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 52T
5o @@0@@@ CB 52M1 CONTROLS
CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 52M1
& [ OEEEEE TEr
CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 52M2
T1 CONTROLS
@ 1~50MM CONTROLES T/
T2 CONTROLS
1=50MM CONTROLES T2
PMSG—1 POWER SUPPLY AND TRIP CIRCUIT
@ 1—50MM 3-1/C #4MM2 AND 2-1/C H#4MM? SUMINISTRO DE FUERZA PMSG—1 Y CIRCUITO DE
DESCONEXION
L 1-4/C oMM OVERCURRENT CTs WIRING
CABLEADO DE SOBREINTENSIDAD DE LOS CTs
@ 5o 2—ETHERNET CAT 6 CABLES SCADA NETWORK
CABLES CATEGORWA 6 2~ETHERNET RED SCADA
T BOMM 4—ETHERNET CAT 6 CABLES SCADA NETWORK
CABLES CATEGORWA 6 4—ETHERNET RED SCADA
65N PULL STRING EXISTING SPARE DUCT
CUM CONDUCTO DE RESERVA EXISTENTE
103U PULL STRING EXISTING SPARE DUCT
GUA CONDUCTO DE RESERVA EXISTENTE
@ 153U PULL STRING EXISTING SPARE DUCT
CUM CONDUCTO DE RESERVA EXISTENTE
@ N~ 1-12 STRAND SINGLE MODE FIBER SCADA NETWORK
FIBRA 112 HILOS RED SCADA
5O PULL WIRE SPARE DUCT
CUMA CONDUCTO DE RESERVA
@ N~ PULL WIRE SPARE DUCT
CUA CONDUCTO DE RESERVA
@ 100U PULL WIRE SPARE DUCT
CUMA CONDUCTO DE RESERVA
@ 127U PULL WIRE SPARE DUCT
GUIA CONDUCTO DE RESERVA
@ 153U PULL WIRE SPARE DUCT
CUMA CONDUCTO DE RESERVA

SUBSTATION POWER TRANSFORMER PROTECTION CURRENT
TRANSFORMERS.

TRANSFORMADORES DE  INTENSIDAD DE PROTECCION PARA EL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACION.

DESCRIPTION

SYM

SEAL

A/E INFO

APPROVED

7R BT ST

-
FOR COMMANDER NAVFAC 2/ 25/20/

ACTMITY

SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB

SATISFACTORY TO 2/6/15

pes B [orw B cHk  RLS

Pu SCP/LB

BRANCH MANAGER L)

CHIEF ENG/ARCH EJG

FIRE PROTECTION Hk_{f;

NORFOLK, VIRGINIA
ROTA, SPAIN

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

CONDUIT AND CABLE SCHEDULE

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC
CUADRO DE CONDUCTOS Y CABLEADO

LANT CAPITAL IMPROVEMENTS
NAVAL STATION

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO

DEPARTMENT OF THE NAVY
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO
CONDUIT AND CABLE SCHEDULE
1. REFER TO ELECTRICAL SITE SHEETS FOR LOCATION OF 3
CUADRO DE CONDUCTOS Y CABLEADO TRANSFORMERS.
CONGUT/GABE o] QN =SizE VER PLANOS DE SITUACION ELECTRICOS PARA LA UBICACION DE LOS
IDENTIFICACION | CANTIDAD— CONDUCTORS REMARKS TRANSFORMADORES.
p CONDUCTORES OBSERVACIONES
CONDUCTO/CABLE | TAMARIO
@ 1-100MM 3-1/C #240MM? (15KV) 1
@ ¢ et (1500 CONDUIT AND CABLE SCHEDULE NOTES
1—-100MM 3-1/C #240MM? (15kV 2
IVOTAS DEL CUADRO DE CONDUCTOS Y CABLEADO
@ 1-100MM 3-1/C #240MM? (15KV) 3 1. REMOVE MGSG #1 MEDIUM VOLTAGE FEEDER CABLES.
RETIRAR CABLES DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION DEL MGSG #1.
1—-100MM 4-1/C #16MM2 4 2. REMOVE MGSG #2 MEDIUM VOLTAGE FEEDER CABLES.
RETIRAR CABLES DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION DEL MGSG #2. :
@ 1-100MM o DT 3. REMOVE SUS #3 MEDIUM VOLTAGE FEEDER CABLES. :
RETIRAR CABLES DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION DE LA SUS #3. 2
4. REMOVE WATER TREATMENT/INSTRUMENT FEEDER CABLES.
RETIRAR CABLES DE ALIMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS.
TRANSFORMER SCHEDULE
CUADRO DE TRANSFORMADORES TRANSFORMER SCHEDULE NOTES
T — —— —— NOTAS DEL CUADRO DE TRANSFORMADORES | NMR/FAC
IDENTIFICACION DEL -
TRANSFORMADOR TAMANO DESCRIPCION OBSERVACIONES 1. GOVERNMENT FURNISHED, CONTRACTOR INSTALLED EQUIPMENT.
SUBSTATION POWER TRANSTORVER EQUIPO SUMINISTRADO POR EL GOBIERNO, INSTALADO POR EL
T 21/28/35 MVA 66000V — 5500Y/3175V TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA CONTRATISTA.
SUBESTACION 2. SFC "INPUT” PRIMARY UNIT SUBSTATION
SUBSTATION POWER TRANSFORMER : :
v 21/28/35 MVA 66000V — 5500Y/3175V TRNASFORMADOR DE POTENCIA DE LA ENTRADA DE SUBESTACION PRIMARIA AL SFC.
SUBESTACION 3. SFC "OUTPUT” PRIMARY UNIT SUBSTATION.
T3 5 MVA 2300V — 12470Y/7200V 3 SALIDA DEL SFC-A LA’ SUBESTACION.
4. BKV/15KV SWITCHGEAR HOUSE SERVICE TRANSFORMER.
TRANSFORMADOR DE SERVICIO DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA
T4 5 MVA 5500V — 1725Y/996V — 1725V 2 DE 8KV/ 15K
5. SPIS SERVICE TRANSFORMER.
[ 5 MVA 5500V — 1725Y/996V — 1725V 2 TRANSFORMADOR DE SERVICIO DEL SPIS.
6. SECONDARY UNIT SUBSTATION.
T6 5 MVA 2300V — 12470Y/7200V 3 SUBESTACION SECUNDARIA
A/E INFO
17 225 KVA 5500V — 400Y/230V 114 7= 5@% i
FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205
- Agl‘g\lliD BY:
18 225 KVA 5500V — 400Y/230V 1[4 A .
LlGHTlNG FlXTURE SCHEDULE NOTES SATISFACTORY TO 2/6/15
- LB LB
K oK 124701 - 480/27mV s NOTAS DEL CUADRO DE LUMINARIAS ol s
BRANCH MANAGER &)
T10 750 kVA 12470V — 480/27IV 1[5 1. SURFACE MOUNT AT CEILING HEIGHT. s Hjjf
MONTADA EN SUPERFICIE A LA ALTURA DEL TECHO. —
= = O
SUS #1 4 MVA 12470V — 480/277V 116 2. SURFACE MOUNT ABOVE DOOR. § E| = AR
MONTADA EN SUPERFICIE SOBRE LA PUERTA 89 5l Iy Gz
2Zzgl< ==
3. PROVIDE NEMA TYPE Ill DISTRIBUTION. %5 |2 "'DJ 83
PROVEER DISTRIBUCION NEMA TIPO I > <3| 82
4
4. PROVIDE BRONZE FINISH. e % § gg
PROVEER ACABADO EN BRONCE. E < £S
LIGHTING FIXTURE SCHEDULE £ | 55|58
5. 3 CONDUCTOR SET. WIRE FIXTURE AHEAD OF LOCAL SWITCH WITHIN 5 =g
CUADRO DE LUMINARIAS THE SAME AREA 13 | LIIED
CONJUNTO DE 3 CONDUCTORES. CABLEAR LA LUMINARIA HASTA EL 2o N S32
INTERRUPTOR DENTRO DE LA MISMA ARFA. = = N | o
FIXTURE SYMBOL | oyeren No. & TYPE|  LAMP NO. & TYPE VOLTAGE NOTES -~ e L 8 U =g
SIMBOLD DE . , : 6. PROVIDE XL-24, TYPE "C” TAPERED POLE WITH A XL—33, TYPE "C " D | 28
LUMINARIA | ESQUEMA N* Y TIPO | N* DE' LAMPARAS 'Y TIPO TENSION NOTAS MOUNTING ARM. PROVIDE GROUNDING IN ACCORDANCE WITH DETAIL 5 D W 5%
XL-30. S >Q|3
PROVEER POSTE CONICO TIPO "C” XL-24 CON UN BRAZO TIPO "C” L TS §§
A DETAIL A LEDs 930 V 1 XL—-33. PROVEER TIERRA DE ACUERDO CON EL DETALLE XL—30. @ — | 2,
61 WATTS = =S
LED EXIT SIGN 7. PROVIDE XL-24, TYPE "C” TAPERED POLE WITH A XL—31, TYPE "A” i i % LS
A DETALL B 9-1.8 WATT LED LAMPS 230V 2 MOUNTING ARM. PROVIDE GROUNDING IN ACCORDANCE WITH DETAIL £Q . 0 Q 32
XL-30. I 8
A 17 10 LEDs 930 V 1413 PROVEER POSTE CONICO TIPO "C” XL—24 CON UN BRAZO TIPO "A” E2Ez % & %g
20 WATTS XL—31. PROVEER TIERRA DE ACUERDO CON EL DETALLE XL-30. sZElE = | Ew
A L4 4 LED ENGINES 230 v TG =Z3E TS| 28
80 WATTS 8. INTERNAL PHOTOCELL. $TEY S| &%
FOTOCELULA INTERNA ] E g °3
A Y 4 LED ENGINES 230 V VIR, I B
80 WATTS 2 =
SCALE: NONE
EPROJECT NO.: 1304512
NAVFAC DRA‘]W\Z.GONX3333
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1. MOTOR—GENERATOR METAL CLAD SWITCHGEAR #1.
CABINAS DE CONTROL DE MOTO-GENERADOR #1.
2. MOTOR—-GENERATOR METAL CLAD SWITCHGEAR #2.
CABINAS DE CONTROL DE MOTO-GENERADOR #2.
3. PROVIDE 2000A DRAWOUT CIRCUIT BREAKER AND TERMINATE INCOMING
: N 15kV FEEDER CABLES. MODIFY BUS TO ACCEPT 2000A DRAWOUT
| \ CIRCUIT BREAKER. PROVIDE TRANSITION AS NECESSARY TO JOIN
| \ ADJACENT CUBICLE.
| \ PROVEER INTERRUPTOR AUTOMATICO EXTRAIBLE DE 2000A Y LLEVAR
| \ LOS CABLES DE ALIMENTACION DE 15 KV. MODIFICAR EL BUS PARA
| \ QUE PUEDA ACEPTAR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO EXTRAIBLE DE
| \ 2000A. PROVEER LAS TRANSICIONES NECESARIAS PARA CONECTAR A
LAS CABINAS ADYACENTES.
L Esesifesy N1 eSS
j‘n ” DO O Do 4, PROVIDE 2000A DRAWOUT CIRCUIT BREAKER. MODIFY BUS TO ACCEPT _
| SINI &, IATOATY) 2000A DRAWOUT CIRCUIT BREAKER. PROVIDE TRANSITION AS 5
| [EsdEs4)Esd) l EsaEslEs9) NECESSARY TO JOIN ADJACENT CUBICLES. ;
b << u I PROVEER INTERRUPTOR AUTOMATICO EXTRAIBLE DE 2000A. MODIFICAR i
| RIS (1] HE ] o0 EL BUS PARA QUE PUEDA ACEPTAR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO -
i — EXTRAIBLE DE 2000A. PROVEER LAS TRANSICIONES NECESARIAS PARA 7
| 7 CONECTAR A LAS CABINAS ADYACENTES.
| X | 2B CBf= 3
| -1 8 | 5. PROVIDE 80MM LB CONDUIT. ADJUST EXISTING WALL OPENING TO
M4 XM ACCOMMODATE 8OMM CONDUIT.
| | PROVEER CONDUCTO LB DE 80MM. AJUSTAR EL HUECO EXISTENTE EN
: GIE : VA XG LA PARED PARA ADAPTARLO A UN CONDUCTO DE SOMM.
G1HY i 6. 4—1/C #35MM? AND 1—1/C #10MM* IN 80OMM CONDUIT.
i | M4 CB 4-1/C #35 MM? Y 1-1/C #10 MM? EN CONDUCTO DE 80 MM.
| — | —
o | 1B CB= 3 M G 1 |  §5-2 M G 4 7. PENETRATE WALL AND PROVIDE 80MM LB CONDUIT. ROUTE CONDUIT
M1 XM | AND LOW VOLTAGE CABLES TO POWER PANEL PP-5.
| GIN | 9D CB TALADRAR LA PARED Y PROVEER CONDUCTO LB DE 8OMM. LLEVAR EL
[ | M1 XG | CONDUCTO Y LOS CABLES DE BAJA TENSION AL PANEL DE FUERZA
PP-b5,
l] | M1 CB | M5 XM
° —3 | . AREA TO INSTALLATION MOTOR—GENERATOR LOCAL CONTROL AND
] | - | M5 XG PROTECTION CABINETS.
| 1D cBl- 4 2 i . s eslesa AREA PARA LA INSTALACION DE LOS CONTROLES LOCALES DEL
| | ><> <> < MOTO—GENERADOR Y LAS CABINAS DE PROTECCION.
| M2 XM} B ae T|T M5 CB 1011010
‘ NN b, n
I [ xo| pe< |
H—=" X1 X1) X1 | SB=2
o [ M2 CB :
D i
: S4—9 G2 I 2C CB 4
| 1C CBI—= 4 | M6 XM
M3 XM vz |
' i M3 XG M G T 2 : M6 XG M G T 5 APPROVED —
A / M3 CB | w6 cB 7R BT
C(' 1 A CB - _?N // FOR COMMANDER NAVFAC 27/25/2’(5
X 2A CBl= 3 SIGNED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB
T SATISFACTORY TO 2/6/15
pes LB [orw LB [cHk RLS
. El:l P SCP/LB
m BRANCH MANAGER z() EJG
; G3N CHIEF ENC/ARCH
w FIRE PROTECTION HdfZ
z G3E —
— 2 glz ©O
(1 s S|l < ~
T 8050 [§
G3HV SZE SR
wl = =
f MG—3 MG—6 i3RO35,
G4E G5E 2 < <Q |2 S
e 0Cy |85
2z | ©3I[S8
G6E s | An|ts
25 | 23|5¢
5 | =38t
25 W X (o &
z | SN|ZI
G4N |G4HV| G5N |GSHV| G6N |GeHV o O 8:.1 E
LI SR
"'ZJ o W |= Lé
(1] [T o Ow (X
Z ZQ |z S
L = X |l &
2| EEfES
—_ Y
—] E| e
— - w32
% 2 MO |os
w g DLy lax
(ZEBITQR
SZElz v
T b
BUILDING 64 POWER PLAN PARTIAL GROUND FLOOR PLAN g § @ %
x <C
PLANTA BAJA PARCIAL EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA a GRAPHIC SCALE B
SCALEI 1:75 SCALE: AS NOTED
ESCALA GRAFICA EPROJECT NO.: 1304512
0 750 3750 7500mm 14043334
1:75 w SHEET B2  oF 84
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
1. TABLE FOR MOUNTING HUMAN—MACHINE INTERFACE SCREENS (HMI). :
MESA PARA MONTAJE DE PANTALLAS DE INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA
(HM)).
]
D
L{L] LL] :
===~ ———————- 7 r———————~——————— 7
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | B
: - - MG=T .~ MG-4
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
R ] I ]
L_ L_
= (L]
C
f-————————————-— . f~————————————— T — =
| | | | Z
| | | |
| | | | L
| | | | =
- MG—-2 - MG-5 =
. | | | | =
L
I I I I A/E INFO O
‘ I I I I APPROVED _m
L - Lt - %5@%’; Q
L _} L _} FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205 §
N N SIGNED BY: O
[T MIGUEL LOPEZ, PMEB E
8 SATISFACTORY TO 2/6/15 7p)
> S — 1 e 1 S I
| | | | T Py | 2
l : : : : FIRE PROTE/CT\ON Hj\rjgc D
| | | | 2 iz o B
= | o | | o | : gl K=
-  MG=3 o  MG-6 | E
2ZEfwe|=
| | | | &
| | | | 1372 g|23
| | | | ¢< | IQ|z8
B J R J HIREE
L__ L_ 2= 5 § = =
g 8 Al INRY
25 WX ¥ x
CI] [T z | 2N|z8
o OWER
|_|ZJ (a E =
g | 2855
o | TS|z€
w | =FES
BUILDING 64 POWER PLAN PARTIAL MEZZANINE FLOOR PLAN S| GS|5S
ENTREPLANTA PARCIAL DEL EDIFICIO 64 CENTRAL ELECTRICA A3 2 2 0 g S %
SCALE: 1:75 §§'§55§ 28
=08 | A
GRAPHIC SCALE B E
scate:  AS NOTED
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KEY WORK NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO
ATS—1 8-1/C #120MM* AND 1-1/C #35MM* GND. ;
@ - @ 8—1/C #120MM? Y 1-1/C #35 MM? TIERRA.
@ I_ 7 @ #10MM? INSULATED GROUND ELECTRODE CONDUCTOR.
C /V\ h ) ELECTRODO DE TIERRA AISLADO DE #10MM*
&
( °4OOA 400A > #50MM? INSULATED GROUND ELECTRODE CONDUCTOR.
. . .
ELECTRODO DE TIERRA AISLADO #50MM
XMR T7 XMR T8
1
. g
N\ N\ N\
—0 o———1—0 o o0—
100A. 100A. 100A.
7~ N\ N\ N\ /7~ N\
—0 o—————0 o— —0 o——4—o0 o—
/7 \ N\ N\ /7~ N\
—0 o——}——o0 o— —0 o———0 o—
7\ N\ N\ /7~ N\
—0 o————0 o— —0 o——4—o0 o—
PP-1 PP-5
BLDG. 64 600V ONE-LINE RISER DIAGRAM
DIAGRAMA UNIFILAR EDIFICIO 64 - 600V @
A/E INFO
7= BRSS9
ATST FOR COMMANDER NAVFAC Z/. 4 5/£ﬂ(5
_ T Agl‘g\lED BY:
B G | MIGUEL LOPEZ, PMEB
h | h SATISFACTORY TO 2/6/15
N pes  |B [orw LB [cHk RLS
Pu SCP/LB
BRANCH MANAGER &)
CHIEF ENG/ARCH EJG
FIRE PROTECTION Hv,{f;
XMR T7 XMR T8 S =
< : Bz R
= = = 80x|6 §
23| ETTS
o =z
gfﬁ 0~ -
Eiz <EE§ =3
& oC =
py e W|o
iz | OFI54
sS | @S
2 DD S o
> § = s
28 [ s =N
25 W< |23
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2235 O
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SCALE: NONE

BLDG.64 600V GROUNDING DIAGRAM

DIAGRAMA DE TIERRA EDIFICIO 64 - 600V
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KEY WORK NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

BLDG. 64 PANELBOARD PP-5 SCHEDULE
CUADRO DEL PANEL PP-5 EDIFICIO 64

100A. W/100A. INTERRUPTOR AUTOMATICO GENERAL, 400Y/230V., TRIFASICO, 4 HILOS, MINIMO 10 KAIC, MONTADO EN SUPERFICIE

100A. W/100A. MCB, 400Y/230 V., 3 PHASE, 4 WIRE, 10 KAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT

CONDUIT AND WIRING FOR INSTRUMENT SHOP, WATER TREATMENT
CONTROLS, AND SPARE BREAKERS PROVIDED BY NAVFAC PUBLIC
WORKS DEPARTMENT.

CONDUCTO Y CABLEADO PARA TALLER, CONTROLES DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA, E INTERRUPTORES DE RESERVA PROVISTOS
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE NAVFAC.

PROVIDE AND ROUTE 21MM CONDUIT TO SUPPORT 2000A CIRCUIT
BREAKER CONTROLS FOR MGSG #1 AND MGSG #2.

DATE

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

[0AD (A) WIRE SIZE PHASE WIRE SIZE [0AD (A) PROVEER Y LLEVAR CONDUCTO DE 21 MM PARA SERVIR A LOS
LOAD SERVED ’ BKR TRIP , CKT NO. CKT NO. ; BKR TRIP p LOAD SERVED
SERVICIO CARGA (A)_| inrerRuPTOR | TAMARO DE | Ne” cipcuiro FASE Ne CRCuro | TAMARO DE | yreprupror |-CARGA (A) SERVICIO CONTROLES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO DE' 20004 DEL MGSG #1
AlB|C CABLE A B C CABLE AlB|C Y MGSG #2.
35 N—e M- 22
WATER TREATMENT
INSTRUMENT SHOP 35 50 1 1 L A e W 2 1 30 22 PLANTA DE TRATAMIENTO DE
TALLER )
AGUA :
35 2\ 1\ 22 £
MGSG #1 2 5 20 4MM 7 4 a 8 AMM 20 5 MGSG #2 2
SPARE ‘N ~ SPARE
RESERVA * 20 ‘ 9 ! 10 ‘ 20 * RESERVA
SPARE P ~ SPARE
RESERVA * 20 1 " 12 1 20 * | RESERA
SPACE ~ ~ SPACE
RESERVA * * 13 14 * * RESERVA
SPACE \ \ ~L Ll A~ \ \ SPACE
RESERVA RESERVA
SPACE ~ ~ SPACE
RESERVA * * * * | RESERVA
TOTAL TOTAL
om | 40|35 |35 27| 22| 22 | prorm
TOTAL CONNECTED AMPS A: 67 B: 57 C: 57
TOTAL CONECTADO AMPERIOS
A/E INFO
7= Bcﬁiﬁ' >
FOR COMMANDER NAVFAC 2/ 25/20/
Agg;‘lED BY:
MIGUEL LOPEZ, PMEB
SATISFACTORY TO 2/6/15
pes  |B [orw LB [cHk RLS
Pu SCP/LB
BRANCH MANAGER &)
CHIEF ENG/ARCH EJG
FIRE PROTECTION Hv_{f;
S = S
: g2 R
80x%|& §
o E 2 < >
s< ol WU QC
5 |22
S < qQ
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8kV/15kV SWITCHGEAR HOUSE FLOOR PLAN
PLANTA DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA 8KV/15KV

GFl

SCALE: 1:25

PLAN
NORTH

Ad

7359.1

GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

APPR

8KkV/15kV SWITCHGEAR HOUSE — GOVERNMENT FURNISHED
CONTRACTOR INSTALLED EQUIPMENT.

CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA 8KV/15KV. EQUIPO SUMINISTRADO
POR EL GOBIERNO E INSTALADO POR EL CONTRATISTA.

DATE

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

11

10.

11.

12.

SHIPPING SPLIT.
LINEA DE UNION ENTRE MODULOS.

8kV SWITCHGEAR LINE-UP.
AMBITO DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA DE 8 KV.

15kV SWITCHGEAR LINE-UP.
AMBITO DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA DE 15 KV.

600V, 400A, 4-POLE, THREE PHASE SERVICE RATED AUTOMATIC
TRANSFER SWITCH AND 400Y/230V, 400A, MLO, PANELBOARD (PP-1)
LOCATED WITHIN AN INTEGRATED POWER SYSTEM ENCLOSURE.
(INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA TRIFASICO, DE 600V,
4004, 4 POLOS Y PANEL (PP-1) DE 400Y/230V, 4004, MLO,
UBICADO EN UNA CARCASA UNICA INTEGRADA.

125VDC, 225A, 150A MCB, PANELBOARD (PP—2) AND TWO 30A,
2—-POLE, MECHANICALLY HELD, LIGHTING RELAY CONTACTORS LOCATED
WITHIN AN INTEGRATED POWER SYSTEM ENCLOSURE.

PANEL (PP-2) DE 125 VDC, 2254, INTERRUPTOR AUTOMATICO
GENERAL DE 150A Y DOS RELES CONTACTORES PARA ALUMBRADO DE
304, 2 POLOS, MANTENIDO EN POSICION MECANICAMENTE UBICADOS
DENTRO DE UNA CARCASA UNICA INTEGRADA.

125VDC BATTERY.
BATERIA 125 VDC.

BATTERY CHARGER.
CARGADOR DE BATERIA.

EYE WASH STATION.
LAVA-0JOS.

HVAC UNIT.
EQUIPO DE CLIMATIZACION

CIRCUIT BREAKER LIFTING DEVICE.
INTERRUPTOR AUTOMATICO EN ENTRADA

PERSONNEL DOOR.
PUERTA PEATONAL

LINE-VOLTAGE PHOTOCELL DEDICATED FOR MAIN SUBSTATION AND SFC
YARD SITE LIGHTING BY WAY OF LIGHTING CONTACTORS LOCATED
WITHIN SECTION C.

FOTOCELULA DEDICADA AL ALUMBRADO DE [A SUBESTACION PRINCIPAL
Y DEL CONJUNTO DEL SFC MEDIANTE CONTACTORES INSTALADOS
DENTRO DE LA SECCION C.
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
AUTOMATION CONTROLLER. i
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 4A SECTION 5 SECTION 6 SECTION 7 SECTION A CONTROLADOR AUTOMATA.
SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 4A SECCION 5 SECCION 6 SECCION 7 SECCION A SATELLITE SYNCHRONIZED CLOCK
RELOJ SINCRONIZADO POR SATELITE
AC PANELBOARD.
PANEL DE CORRIENTE ALTERNA
N o DC PANELBORAD.
4000 AVP 1200 AMP 1200 AMP 4000 AVP 4000 AVP 1200 AMP 1200 AMP PANEL DE CORRIENTE CONTINUA
SFC #1 SFC #2 LIGHTING CONTACTOR.
XMT T1 SFC #3 TIE XMT T2 SFC #4
XMR T4 BPR XMR T5 BPR CONTACTOR DE ALUMBRADO
ETHERNET SWITCH.
SWITCH ETHERNET
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—
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915 /
8kV SWITCHGEAR FRONT VIEW ELEVATIONS
ALZADQO FRONTAL DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA. AMBITO 8 KV @
A/E INFO
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FOR COMMANDER NAVFAC 2/ 4 5/20/4
SECTION 8 SECTION 9 SECTION 10 SECTION 11 SECTION 12 SECTION 13 SECTION B SECTION C =
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
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DIAGRAMA DEL TRANSFORMADOR Y PROTECCION DE ACOMETIDA DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA. AMBITO 8KV @

CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 600:5A.
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD A 600:5A.

CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 2000:5A.
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD A 2000:5A.

CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 4000:5A.
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD A 4000:5A.

POTENTIAL TRANSFORMERS RATED AT 6600:120V OPEN-DELTA.
TRANSFORMADORES DE TENSION A 6600:120V ABIERTO-TRIANGULO.

FUTURE SFC NOT IN CONTRACT.
FUTURO SFC NO INCLUIDO EN CONTRATO
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KEY WORK NOTES 3
NOTAS DE REFERENCIA
FUTURE SFC NOT IN CONTRACT. i
FUTURO SFC NO INCLUIDO EN CONTRATO.
CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 4000:5A.
TRANSFORMADORES DE POTENCIA A 4000:5A
ELECTRIC INTERLOCK NOTES
R T b | R T2 i b L NOTAS DE INTERCONEXION ELECTRICA
N N 1 T Nk T PROVIDE ELECTRIC INTERLOCK FOR XMR T1, XMR T2, AND TIE
| CIRCUIT BREAKERS. ELECTRIC INTERLOCK MUST PREVENT THE
CLOSING OF A THIRD BREAKER IF TWO CIRCUIT BREAKERS ARE
ALREADY CLOSED.
A A A PROVEER INTERCONEXION ELECTRICA PARA LOS XMR T1, XMR T2, Y .
LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CONEXION. LA INTERCONEXION ;
- . - = - - ELECTRICA DEBERA EVITAR QUE SE CIERRE UN TERCER INTERRUPTOR g
. . _% 2 g_ g_ g_ SI DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS ESTUVIESEN YA CERRADOS. 5
BPR BPR PROVIDE ELECTRIC INTERLOCK FOR MGSG #1A AND MGSG #1B ’
CIRCUIT BREAKERS. ELECTRIC INTERLOCK MUST PREVENT THE
CLOSING OF A SECOND BREAKER IF ONE CIRCUIT BREAKER IS
N I Y A
PROVEER INTERCONEXION ELECTRICA PARA LOS INTERRUPTORES
AUTOMATICOS DEL MGSG #1A Y MGSG #1B. LA INTERCONEXION
-] 59 -] 57 -] 50 -] 57 59 | 59 | T - ELECTRICA DEBERA EVITAR QUE SE CIERRE UN SEGUNDO
[ B B [ ] ] ] INTERRUPTOR SI UN_ INTERRUPTOR AUTOMATICO ESTUVIESE YA
CERRADO.
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
A\ A\ A\ A\ A\ A\ A\ PROVIDE ELECTRIC INTERLOCK FOR MGSG #2A AND MGSG #28
CIRCUIT BREAKERS. ELECTRIC INTERLOCK MUST PREVENT THE
CLOSING OF A SECOND BREAKER IF ONE CIRCUIT BREAKER IS
— ALREADY CLOSED.
| PROVEER INTERCONEXION ELECTRICA PARA LOS INTERRUPTORES
AUTOMATICOS DEL MGSG #24 Y MGSG #2B. LA INTERCONEXION
@ — 1 e — — LR ELECTRICA DEBERA EVITAR QUE SE CIERRE UN SEGUNDO
INTERRUPTOR SI UN INTERRUPTOR AUTOMATICO ESTUVIESE YA
CERRADO.
/\ /\ /\ /\
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 300:5A. i
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A 300:5A.
CURRENT TRANSFORMERS RATED AT 2000:5A.
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A 2000:54.
POTENTIAL TRANSFORMERS RATED AT 13200:120VAC.
TRANSFORMADOR DE TENSION A 13200:120 VAC.
TO TRIP AND MONITORING CIRCUITS LOCATED IN SFC #1 AND SFC #2
CONTROL CABINET.
A CIRCUITOS DE MONITORIZACION Y DISPARO UBICADOS EN EL
BLDG. 5 5 BLDG. ARMARIO DE CONTROL DEL SFC #1 Y DEL SFC #2.
D 64A | | 64A TO FUTURE SFC NOT IN CONTRACT.
o | > v | | S | ~ AL FUTURO SFC NO INCLUIDO EN CONTRATO.
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15kV SWITCHGEAR BUS PROTECTION AND LOCKOUT DIAGRAM
DIAGRAMA DE PROTECCION Y DESCONEXION DEL BUS DE CONTROL DE 15 KV
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

APPR

FUTURE SFC NOT IN CONTRACT.
FUTURO SFC NO INCLUIDO EN CONTRATO.

2000:5A CURRENT TRANSFORMERS.
TRANSFORMADORES DE POTENCIA A 2000:5A.
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
REMOTE SERIAL 1/0 TO ETHERNET MODULES AND DIGITAL TAP i
CHANGERS ARE LOCATED AT POWER TRANSFORMERS XMR T1 AND XMR
T2.
GPS LAS ENTRADAS Y SALIDAS REMOTAS A LOS MODULOS DE ETHERNET Y
LAS SENALES DIGITALES ESTAN UBICADAS EN LOS TRANSFORMADORES
XMR T1 Y XMR T2.
OPTICAL FIBER TO BLDG. 64B CONTROL HOUSE.
FIBRA OPTICA AL EDIFICIO 648 CUARTO DE CONTROL.
SATELLITE SYNCHRONIZED CLOCK OPTICAL FIBER CABLE.
RELOJ SINCRONIZADO POR SATELITE CABLE DE FIBRA OPTICA.
D POWER OVER ETHERNET (PoE) MODULE.
MODULO DE FUERZA AL ETHERNET (PoE).
PoE WEBCAM. )
WEBCAM PoE 2
BPR BPR BPR BPR /
] AUTOMATION CONTROLLER
CONTROLADOR AUTOMATA
1 3
’}/
EM EM TPR TPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR FPR 1/0 DTC 1/0 DTC
-
g | I SEAL
£ >
8 = RACK MOUNT 26 PORT ETHERNET SWITCH (24—10/100BASETX, 2—100BASEFX)
O RACK MONTANDO CONEXION CON 26 PUERTOS DE ETHERNET (24-10/100BASETX, 2-100BASEFX)
~ D
= 3
= Q
2 Ll
E L A/E INFO
S o_ AMPPROVED
S RACK MOUNT 26 PORT ETHERNET SWITCH (24—10/100BASETX, 2—100BASEFX) Kz BC/Z%
N O RACK MONTANDO CONEXION CON 26 PUERTOS DE ETHERNET (24-10/100BASETX, 2—100BASEFX) z/5/55%5
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA
ATS-1 8-1/C #120MM? AND 1-1/C #35MM? GND. i
% % 8—1/C #120MM? Y 1-1/C #35 MM TIERRA
22 - . 22 2-1/C #95MM* AND 16MM? IN 50MM CONDUIT.
h o h 2-1/C #95 MM Y 16MM* EN CONDUCTO DE 50MM.
( 400A. 400A. ) PROVIDE CONDUCTORS, CONDUIT AND CIRCUIT BREAKERS SIZED TO
ACCOMMODATE FINAL DC LOADS.
PROVEER CONDUCTORES, CONDUCTOS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS
DIMENSIONADOS PARA ADMITIR LAS CARGAS FINALES DE CORRIENTE
XMR T7 XMR T8 CONTINUA.
#50MM? INSULATED GROUNDING ELECTRODE CONDUCTOR.
ELECTRODO DE TIERRA AISLADO DE #50MM:
125VDC BATTERY.
BATERIA 125VDC .
BATTERY CHARGER. 5
2 i CARGADOR DE BATERIA °
<150A. - . 1 #16MM? (MAX) INSULATED GROUNDING ELECTRODE CONDUCTOR. ’
° ELECTRODO DE TIERRA AISLADO DE #16MM* (MAX)
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SWITCHGEAR HOUSE PANELBOARD PP-1 SCHEDULE
CUADRO DEL PANEL ELECTRICO PP-1 DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

APPR

400A. MLO, 400Y/230 V., 3 PHASE, 4 WIRE, 10 KAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT
4004, MLO, 400Y/230V., TRIFASICO, 4 HILOS, 10 KAIC MINIMO, MONTADO EN SUPERFICIE

PROJECTED LOADS SHOWN FOR FUTURE SFC.
CARGAS PREVITAS PARA EL FUTURO SFC.

BATTERY CHARGER AC INPUT WILL BE BASED ON FINAL DC LOAD
CALCULATIONS. PROVIDE REQUIRED CONDUIT, WIRING, AND CIRCUIT

DATE

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

50T TRE ST TRE ST 50 TR CONDUCTORS TO ACCOMMODATE FINAL DC LOADS.
LOAD SERVED CARCA (,j) BKR TRIP | it | ek No. F;;’}%E CKT No. | Ziii | BKRTRIP | oo ((2) LOAD SERVED CARGADOR DE BATERA DF CORRIENTE ALTERNA SE BASARA EN LAS
SERVICIO CARCA A0 wTERRUPTOR | TAVAR0 DF| e cireurro R N* CIRCUITO e D | INTERRUPTOR | -ARA (A SERVICIO CARGAS FINALES DE CORRIENTE CONTINUA PREVISTAS EN CALCULO.
PROVEER CONDUCTOS, CABLEADO, Y CONDUCTORES DE CIRCUITO
- o ~ - REQUERIDOS PARA ESAS CARGAS FINALES.
PANELBOARD PP-3 , S A , PANELBOARD PP—4
e s 75 100 35MM 1 ! 2 35MM 100 75 o
70 A I A 2
PANELBOARD FUTURE SFC PANELBOARD FUTURE SFC =
PANEL DEL FUTURO SFC 75 100 . FuBE N g 100 25 PANEL DEL FUTURO SFC
: 1
70 A 1 A 20
67 —T—s ne 29
PANELBOARD PP-5 , PN A , HVAC—1
e PP 57 100 35MM 13 4 14 10MM 35 29 D CLMA1
57 -\ +— 29
HVAC—1 CONTROLS ) ~ ~
CONTROLES CLIMA—1 S 20 4MM 19 23
HVAC—2 CONTROLS ) ~L 1A , HVAC—2
CONTROLES CLIMA-2 S 20 4MM 21 20 10MM 35 29 EQUIPO CLIMA—2
SPACE PN 9
VACIO * * * 7 29
EXTERIOR RECPT ) ~ ) 8kV SWGR HEATERS
ENCHUFES EXTERIORES S 20 4MM 25 1 26 EMM 20 10 CALENTADORES DEL SWGR 8KV
15KV SWOR HEATERS
INTERIOR RECPT ) PN ~ )
NS T oo 5 20 AMM 27 4 28 BMM 20 10 70;%/\/7/100}?55 DEL SWGR .
CB 52U1 . _n |~ BATTERY CHARGER 5 7 n——
INTERRUPTOR 52U1 5 20 EMM 29 30 * | CARGADOR DE BATERA 7= B A
FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205
CB 522 2 o ~ : XMR T1 SIGNED BY:
INTERRUPTOR 52U2 S 20 EMM 3 32 EMM 20 3 XWR T1 MICUEL LOPEZ, PMEB
SATISFACTORY TO 2/6/15
CB 52M1 2 M\ )\ s 2 XMR T2 pes  |B [orw LB [cHk RLS
INTERRUPTOR 52M1 > 20 6MM 33 34 6MM 20 > XUR T2 - SCP/8
cB 50Mo SFC YARD AREA LIGHTING o e Kb
INTERRUPTOR 52M2 > 20 6MM ¥ | — - % 6MM’ 20 2 | ALUMBRADO DEL CONJUNTO oo Halg
=) < N
f— N MAIN SUB AREA LIGHTING : gz o §
5 20 BMME 37 e W 38 BMM? 20 3 ALUMBRADO DE LA ZONA DE oo &
INTERRUPTOR 52T R 80 2 : & S
zz3&
SPACE * * * M\ ¢ M * * * SPACE ﬁ 5 ) 'Do_: LIDJ E géh
VACIO VACIO SE 4 JEE
& A 0C 1y, é =
SPACE \ , \ PN ~ , \ , | sPace 52 O IEAN
VACIO VACIO = <§‘ o % o
(a'
SPACE SPACE °3 c:c) SIg%
I W | M\ < ] S
VACIO * * * * * * VACIO £S5 W < g N
SPACE \ , \ ~L 1l A~ , \ , | sPace T oOF (=
VACIO VACIO L o238 <
Z I
SPACE N ~ SPACE c | O¥|= ;
VACIO ' * * * ' ' VACIO 5 % <23
D | EEER
SPACE \ , \ ~ ~ , \ . | sPace = TW(zE
VACIO VACIO 5| w3|zY
3| B8E:
SPACE , , , ~L 1l A~ , , , SPACE cigl Ax[3Y
VACIO VACIO EQi|lz TA|3E
sZEBlEeac| o
SPACE ) . ) M [ ~ ) . . | SPACE =33z Dg| S
VACIO VACIO 7 ¢ ” S| e
& =
& = = 3
TOTAL TOTAL T E 3
T | 241(222| 201 240|223|200( 01 S| LS
EPROJECT NO - 1304512
TOTAL CONNECTED AMP  A: 501 B: 445 C: 406
TOTAL CONECTADO AMPERIOS
14043346
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KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

APPR

SWITCHGEAR HOUSE PANELBOARD PP-2 SCHEDULE
CUADRO DEL PANEL ELECTRICO PP-2 DEL CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA

225A. W/150A. MCB, 125VDC, 2 WIRE, 10 KAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT
2254, W/150A. INTERRUPTOR GENERAL, 125VDC, 2 HILOS, 10 KAIC MINIMO, MONTADO EN SUPERFICIE

BATTERY CHARGER DC OUTPUT WILL BE BASED ON FINAL DC LOAD
CALCULATIONS. PROVIDE REQUIRED CONDUIT, WIRING, AND CIRCUIT
CONDUCTORS TO ACCOMMODATE FINAL DC LOADS.

CARGADOR DE BATERIA DE CORRIENTE ALTERNA SE BASARA EN [AS
CARGAS FINALES DE CORRIENTE CONTINUA PREVISTAS EN CALCULO.
PROVEER CONDUCTOS, CABLEADO, Y CONDUCTORES DE CIRCUITO
REQUERIDOS PARA ESAS CARGAS FINALES.

DATE
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LOAD SERVED &%& % BKR TRIP TL"VLRAENOS%EE CKT NO. Pt CKT NO. %V,{/RAENOS%EE BKR TRIP CLA%& (?A)) LOAD SERVED
SERVICIO ARCY () INTERRUPTOR | TAMANO DE-\ e ciRcurmo N N* CIRCUITO 10 DE | werRupTOR (ARG (A SERVICIO
5 _fl\_k_fl\_ 5
CB 5201 2 M 1 ) e 2 8kV SWGR SECTION 1
INTERRUPTOR 521 SECCION 1 DEL SWGR DE 8KV
5 e Wl EE W 5
5 5 8
s 5oz o | owe | s T o | owe | w o0 SYGR SECTON 243
INTERRUPTOR 5202 2
CB 52M1 , ) 8kV SWGR SECTION 4
INTERRUPTOR 52M1 20 EMM 9 10 4MM 20 SECCION 4 DEL SWGR DE 8KV
5 W\ W 5
CB 52M2 , ) 8kV SWGR SECTION 5
INTERRUPTOR 5212 20 EMM 13 14 4MM 20 SECCION 5 DEL SWGR DE 8KV
5 e Wl EED W 5
5 5
B 52T 20 BMM? 17 -’I“ /I\_ 18 AMM? 20 g'}‘g;gﬁfﬁg’%’}fg@ﬁ DE
INTERRUPTOR 52T
; J 1. s | &
5 Jr_ﬂ 5
15KV SWGR SECTION ) ) 8kV SWGR SECTION 8
SECCION DEL SWGR DE 15 KV 20 4MM 21 PA Iy 22 4MM 20 SECCION 8 DEL SWGR DE 8KV
5 5
15KV SWGR SECTION 12&13 | ° | | > 15KV SWGR SECTION 8&9
SECCION 12 Y 13 DEL SWGR 20 AMM? 25 26 AMM? 20 SECCION 8 Y 9 DEL SWGR DE
DE 15 KV ; _)\_g_)\_ s |15 K __ e weo
7= Bcﬁiﬁ' >
* S FOR COMMANDER NAVFAC Z/25/205
BATTERY CHARGER 1 - * 29 30 2 20 1'5?(0\/0/3%6?085:?? %&Ogsc:t)cﬁ SIGNED BY
AMM :
CARGADOR DE BATERMA MICUEL LOPEZ, PMEB
1. J DE 15 KV :
* 5 SATISFACTORY TO 2/6/15
pes  |B [orw LB [cHk RLS
Pu SCP/LB
* JI\_A’_rI\_ * BRANCH MANAGER )
SPARE SPARE S BN/ £l
RESERVA 20 * 35 PA Iy 4 * 20 RESERVA v rroecion  ulf8
* * S é i
: Bz R| 8
gog|d &
* YT - * ¢S % =< L] ~ -
SPACE SPACE eS| B
VACIO VACIO 1= S IEE
L= Ol
E < aq|l
SPACE ‘~ ~ SPACE 3= LSles
VACIO VACIO =3 S|SE
o | mRE8
TOTAL TOTAL 2o = L
ol | | P 0140 o = = § o
H | QuU|zE
TOTAL CONNECTED AMP A: 75 B: 75 C: 75 o NEER
TOTAL CONECTADO AMPERIOS = Owle
= Z a5
n T Q LG
L] F~IEE
E| 2|78
:5 | HYIES
25el PRSg
w % O, ==
£o5  EN|EE
<:[E T 3
SZElE | o©
e <= < 0p) (' Q
&< 2|0 S o
E &l 1| §
= S5 S| S
] B 3
SCALE: NONE
EPROJECT NO - 1304512
14043347
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GENERAL SHEET NOTES
NOTAS GENERALES DEL PLANO

1. SUS #1 — GOVERNMENT FURNISHED CONTRACTOR INSTALLED
EQUIPMENT.
SUS #1 — EQUIPO SUMINISTRADO POR EL GOBIERNO E INSTALADO
POR EL CONTRATISTA.

APPR

DATE

3
K, 6848

SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6
R N N M SR PIE I SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6 KEY WORK NOTES

\ * £ * = £ £ = , , NOTAS DE REFERENCIA

1. 12.47kV PRIMARY ENCLOSURE COMPARTMENT.
_—=aua === ] === === === T COMPARTIMENTO PRIMARIO DE 12.47 KV.

seeeE |laees |le==E |l === ||| === ||| === w1 o y 2. TRANSFORMER RATED AT 4000kVA, 12.47kV—-480Y-277V.
TRANSFORMADOR DE 4000 KVA, 12.47KV—-480Y-277V.

DESCRIPTION

3. METAL-ENCLOSED LOW VOLTAGE POWER CIRCUIT BREAKER
2 1] SWITCHGEAR.

[ CABINA DE MANIOBRA CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS EN BAJA
TENSION BAJO CARCASA METALICA

SYM

3396

2415
—
—=
—=
—
—=
—=

4. 100A, MCB 120/240V PANELBOARD.
mmamaa || 2= == e == S ° ° PANEL ELECTRICO DE 1004, INTERRUPTOR GENERAL 120/240V.

S=52E [ 255 (|55 || 242 || E55E= (|22 5. CPT RATED 25kVA, 480V—240,/120V.
CPT DE 25kVA, 480V-240/120V.

.'.- B ; — ' 6. FEEDER BREAKER CONTROL SWITCHES.

7. BATTERY CHARGER LOCATED BEHIND DOOR.
CARGADOR DE BATERIA UBICADO DETRAS DE (A PUERTA.

14 14 8. BATTERIES LOCATED BEHIND DOOR.
BATERIAS UBICADAS DETRAS DE LA PUERTA

SUS #1 - PLAN VIEW SUS #1 - FRONT VIEW o, 50 e e
SUS#1 - VISTA EN PLANTA @ SUS #1 - VISTA FRONTAL @

. . 10. 86 RELAY TRIP PUSH BUTTON WITH ACCESS COVER.
SCALE: NTS SCALE: NTS PULSADOR DE DISPARO CON RELE 86 Y TAPA DE ACCESO

11. MANUAL RESET LOCKOUT RELAY SWITCH.
RELE DE RESETEO MANUAL

2015 — 6:41am USER: lacurtis.banks
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12. HMI TOUCH MONITOR.
PANTALLA TACTIL HMI.

A/E INFO

13. TRIP CONTROL SWITCH. TPPROVED

[ N INTERRUPTOR DE DISPARO
\l | 7= R

17

18

14. CONCRETE PAD. REFER TO STRUCTURAL SHEETS FOR DIMENSIONS AND | vore 2725/

DETAI LS' ACTMITY

LOSA DE HORMIGON. VER PLANOS DE ESTRUCTURA PARA DIMENSIONES | SIGNED BY:
Y DETALLES. MIGUEL LOPEZ, PMEB

[ ﬂ SATISFACTORY TO 2/6/15
’L 15. PHASE OR CIRCUIT IDENTIFICATION NAMEPLATE. DEs  [B|orw  [Bcrik  RLS

| SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION &
| SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 5 SECCION 5

S S LS £ £

PLACA DE IDENTIFICACION DE FASE O CIRCUITO. P SCP/LB

BRANCH MANAGER &)

16. 600V, 690A SINGLE POLE RECEPTACLE. CHIEF_ENG/ARCH EJG
ENCHUFE UNIPOLAR DE 600V, 690A. FRE_PROTECTION M

oy UNCLASSIFIED//FORlOFFICIAL USE ONLY O

17. FABRICATED BUS SECURED TO TERMINATION STUD THAT PREVENTS

MPR]| |EM
20—t 1101 E] ROTATION.
— EXTERIOR DOOR REMOVED PARTIAL SIDE VIEW BUS PREFABRICADO ANCLADO EN LAS TERMINACIONES PARA PREVENIR
|:| |:| |:| BPR PUERTA EXTERIOR RETIRADA VISTA PARCIAL LATERAL SU ROTACION.

} 000 SECTION 6 - REAR VIEWS "% GALE 0 ANENACION 271 M 770 010 CON TERMIAL 0 HELE
OO0 SECCION 6 - VISTAS TRASERAS @

SCALE: NTS

NORFOLK, VIRGINIA
ROTA, SPAIN

T

19. PANEL MOUNT CONNECTOR PROTECTIVE CAP.
TAPA DE PROTECCION DEL CONECTOR MONTADO EN PANEL.

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ATLANTIC

20. ELECTRICITY SUBMETER FOR THREE SINGLE POLE RECEPTACLE.

o— 9 (TYPICAL OF 12)
CONTADOR ELECTRICO PARA CONJUNTOS TRIPLES DE ENCHUFES

MONOFASICOS. (TIPICO PARA 12)

1 — DETAILS

SUS
SUS #1 — DETALLES

.

&l
1D
2y

)
\
\
\
\
\
\
\
|

._4_1/\;

SHIP BERTHING POWER UPGRADE
MEJORA DE ACOMETIDA DE FUERZA AL MUELLE DEL PUERTO

O 1 V)
DI 1D 1D
O 1
Dl I I ei
DI 1D 1D DI
Dl I Y1 e
Dl I eI @i
DI 1D 1D DN
Dl Pl 1 ©i

LANT CAPITAL IMPROVEMENTS

DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL STATION

Iﬂ n SCALE: NONE

SWITCHGEAR ASSEMBLY - FRONT ELEVATION e 1301

%ngCAJE DEL EQUIPO DE CONTROL Y MANIOBRA - VISTA FRONTAL AD SWITCHGEAR ASSEMBLY - END VIEW

MONTAJE DEL EQUIPO DE CONTROL Y MANIOBRA - VISTA FINAL 14043348

SHEET 76 or 84
SCALE: NTS A4
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BPR 63X

63X

SECONDARY UNIT SUBSTATION 1 ONE-LINE DIAGRAM
DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION SECUNDARIA 1

()

B800AF B00AF 800AF
600AT 600AT 600AT 5
EM| |EM| |EM << ?) < ?) < ?) @
EM
L L L CIRCUIT 1 CIRCUIT 5 CIRCUIT 9 <>

2 g g g Y
. LN g
5 800AF 800AF 800AF
£ > BO0AT | BO0AT | 600AT N L—é— %> { |2
5 cZ> 4 el Tewl [ew H(—£€ 33— y—d (—£€ 33— yd (—£€ 33— yd rY ) [/ g
= L L L L CIRCUIT 2 CIRCUIT 6 CIRCUIT 10
= N
— )
S
o <C
: 9
e g g
5 O LN .
S = 800AF 800AF 800AF
N O 600AT 600AT 600AT
%Q vl [l [Ew H(—6 33— ] (—§3—yy—p <—6 3 —)y—t )
= 9 L L L CIRCUIT 3 CIRCUIT 7 CIRCUIT 11 T
s
o <5 '
E % )
i) LN
P B 800AF 800AF 800AF
- 600AT 600AT 600AT
. EM| [EM| |EM < ?) << ?) < ?)
z L L L CIRCUIT 4 CIRCUIT 8 CIRCUIT 12
5 SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6 TRANSFORMER ~ PRIMARY COMPARTMENT1
o SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 5 SECCION 6 TRANSFORMADOR COMPARTIMENTO PRIMARIO
CGE\

KEY WORK NOTES
NOTAS DE REFERENCIA

APPR

REMOVABLE BRAIDED LINKS.
CONEXIONES TRENZADAS EXTRAIBLES.

TERMINATION OF INCOMING PRIMARY CONDUCTORS MUST BE 600 AMP
DEAD BREAK CONNECTORS WITH 200 AMP INT<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>